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Diepinfiltratie door middel van putten mag zich in 

een toenemende belangstelling verheugen. Dankzij de 

mogelijkheid de grondwaterpotentiaal onder ecolo- 

gisch verantwoorde omstandigheden te beïnvloeden, 

biedt diepinfiltratie belangrijke perspectieven. En 

dat niet alleen voor de drinkwatervoorziening. Ook 

voor de landbouw (geïntegreerd waterbeheer) en voor 

de beïnvloeding van ongewenste grondwaterstromingen 

(zout- of vervuild grondwater) biedt diepinfiltra- 

tie mogelijkheden. De vraag is in hoeverre diepin- 

filtratie als een technisch en financieel aanvaard- 

bare methodiek kan worden ontwikkeld. 

Al jaren doen de waterleidingbedrijven proeven op 

dit gebied. Sinds l970 zijn deze proeven gebundeld 

in de Werkgroep Persputten, waarbij in toenemende 

mate door het KIWA een coördinerende en ondersteu- 

nende rol wordt vervuld. Dit heeft in 1982 geleid 

tot het uitbrengen van een lijvig rapport met be- 

trekking tot de verstoppingsproblemen bij persput- 

ten en ervaringen tot 1980 (KIWA-mededeling nrs. 71 

en 72). 

Sindsdien zijn vele nieuwe proeven tot uitvoering 

gekomen of in voorbereiding genomen. Bij de ontwik- 

keling van diepinf iltratie als een systeem voor de 

drinkwatervoorziening duiken, naast technische pro- 

blemen samenhangend met een persput, ook veel fun- 

damentele vragen op. Dankzij de gezamenlijke aanpak 

en in het bijzonder door de coördinerende rol van 

het KIWA, kon door fundamenteel onderzoek op het 

gebied van de procestechnologie, kwaliteitsbeheer- 

sing en hydrologie, onze kennis over het proces in 

het algemeen zeer worden verdiept. In het voorlig- 

gende rapport wordt daarvan melding gemaakt. 

In afwijking van de gang van zaken bij de meeste 



andere KIWA-mededelingen ligt de verantwoordelijk- 

heid voor de inhoud van dit rapport niet bij de 

Werkgroep als collectief, maar bij de auteurs van 

de hoofdstukken afzonderlijk. Hieruit valt ook de 

eigen stijl voor de hoofdstukken en zelfs het voor- 

komen van een engelstalige bijdrage te verklaren. 

In de eerste plaats is dank verschuldigd aan de 

auteurs voor hun verschillende bijdragen. Echter 

zonder de stimulerende rol van de secretaris der 

Werkgroep, ir. Peters, zou dit rapport niet op dit 

tijdstip gereed geweest zijn. 

Onderzoek gericht op de ontwikkeling van een nieuwe 

techniek is veelomvattend en uiterst kostbaar. 

Vooral moet waardering worden uitgesproken voor de 

bereidheid van de deelnemende bedrijven om zo lang 

gezamenlijk zo intensief onderzoek op dit terrein 

te verrichten. Daaraan is het te danken dat op een 

efficiënte manier onze kennis op een zeer breed 

veld kon worden verdiept. 

Hoewel veel is bereikt zal ook in de toekomst nog 

veel onderzoek, in het bi j zonder met proef nemingen 

op technische schaal, moeten worden uitgevoerd. Ik 

hoop dat ook daarbi j de gezamenlijke bestudering 

kan worden gecontinueerd. 

ir. B. Bulten, 

voorzitter Werkgroep Persputten. 



TEN GELEIDE 

Het dikke rapport dat voorligt, is een bundeling 

van verschillende bijdragen van leden van de KIWA- 

werkgroep Persputten en enkele anderen die in het 

diepinfiltratie-onderzoek participeren. De bijdra- 

gen betreffen voor een deel plannen en bedrijfs- 

ideeën achter de toepassing van infiltratieputten. 

Ook zijn resultaten van enkele geohydrologische of 

geohydrochemische studies op het gebied van diepin- 

filtratie opgenomen. Voor een ander deel echter be- 

staan de bijdragen uit beschrijvingen en resultaten 

van experimenten met proefputten. Een overzicht van 

deze experimenten (inclusief de locaties) en het 

andere diepinfiltratie-onderzoek in Nederland is 

beschreven in de eerste bijdrage - de inleiding. De 
opzet van het totale rapport houdt de verklaring in 

voor het feit dat - in afwijking van andere KIWA- 
mededelingen - een "over all-samenvatting" ont- 

breekt. In de laatste bijdrage is echter getracht 

enkele hoofdzaken te verzamelen. Ook de technische 

specificaties van de gebruikte putten zijn hierin 

opgenomen. 

ir. J.H. Peters, 

secretaris Werkgroep Persputten. 
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ONDERZOEK NAAR ASPECTEN VAN DIEPINFILTRATIE; EEN 

KORT OVERZICHT 

J.H. Peters, Keuringsinstituut voor Waterleiding- 

artikelen KIWA N.V., Nieuwegein 

SAMENVATTING 

Het onderzoek zoals dat in opdracht van de Vereni- 

ging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in 

Nederland (VENIN) en in directe samenwerking met 

een aantal waterleidingbedrijven en een aantal ge- 

interesseerde instanties wordt uitgevoerd, heeft 

tot doel die kennis en inzichten te vergaren die 

noodzakelijk zijn om persputten op praktijkschaal 

te kunnen toepassen. In deze bijdrage - een inlei- 
ding op het voorliggende rapport - zal worden uit- 
eengezet hoe het onderzoek is georganiseerd en wat 

de doelstellingen zijn van de deelonderzoeken. Te- 

vens wordt een beeld gegeven van de experimenten 

(of plannen daartoe) zoals die uitgevoerd worden 

door Nederlandse waterleidingbedrijven en het KIWA. 

INLEIDING 

Voor een gat dat in de bodem is gemaakt om een 

vloeistof aan de bodem toe te voegen, bestaat een 

groot aantal benamingen die vaak al de gebruiksvorm 

aanduiden. Zo wordt met een retourput een met een 

bepaald doeb onttrokken vloeistof weer teruggeleid 

in de bodem. Op enkele plaatsen in de wereld worden 

lozingsputten en injectieputten gebruikt, onder an- 

dere voor wat genoemd wordt "de berging" van vloei- 

baar afval. 

De woorden infiltratieput, aanvullingsput en pers- 

put (die in dit rapport als elkaars synoniemen wor- 



den g e b r u i k t  ) w i j  zen i n  de r i c h t i n g  van toepass in -  

gen i n  de openbare watervoorziening;  toepass ingen  

waa rb i j  water  wordt i ngeb rach t  i n  de poriera i n  de 

ondergrond en waa rb i j  h e t  daa r  aanwezige wa te r  

wordt verdrongen. I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  wat de naam 

p e r s p u t  doe t  vermoeden, is h i e rvoor  geen g r o t e  druk 

noodzake l i jk  ( b i j  de meeste Nederlandse proefpers -  

p u t t e n  verdwi jn t  h e t  water  onder v r i j  ve rva l  i n  de 

d i e p t e ) .  I n  verband m e t  v e r l i e s  van s t a b i l i t e i t  van 

de  ondergrond i s  i n f i l t r e r e n  m e t  g r o t e  druk z e l f s  

onmogelijk a l s  de i n f i l t r a t i e  op een d i e p t e  van 

s l e c h t s  enke le  t i e n t a l l e n  meters p l a a t s v i n d t .  

Voor wat de watervoorziening b e t r e f t ,  z i j n  e r  v e l e  

toepassingsmogel i jkheden t e  onderscheiden. Zo kun- 

nen pe r spu t t en  g e b r u i k t  worden voor h e t  p l a a t s e l i j k  

compenseren van ver lag ingen  van grondwaterstand of 

s t i j g h o o g t e ,  voor h e t  r egu le ren  van stromingen van 

v e r o n t r e i n i g d  of zout  grondwater, voor de beperking 

van h e t  i n t r e k -  of beschermingsgebied van een 

grondwaterpompstation en a l s  middel voor de aanvul- 

l i n g  (of  t i j d e l i j k e  ops l ag )  van h e t  zoe t e  grondwa- 

t e r  (kunstmat ige i n f i l t r a t i e ) .  M e t  p e r s p u t t e n  kun- 

nen fo rma t i e s  worden b e r e i k t  d i e  door r e l a t i e f  dik-  

ke  en s l ech tdoor l a t ende  bodemlagen z i j n  afge- 

schermd. P e r s p u t i n f i l t r a t i e  (ook wel d i e p i n f i l t r a -  

t i e  genoemd) vormt a ldus  een a l t e r n a t i e f  voor de 

i n f i l t r a t i e  van voorgezuiverd opperv lak tewater  m e t  

behulp van p l a s sen ,  panden, kanalen of geulen,  de 

zogenaamde open i n f i l t r a t i e .  Daarb i j  komt d a t  m e t  

be t r ekk ing  t o t  natuur- en landschapsbehoud d iep in-  

f i l t r a t i e  v e e l a l  de voorkeur h e e f t  boven open in- 

f i l t r a t i e .  Diepinf i l t r a t i e  wordt dan ook gez ien  a l s  

een veelbelovende techniek .  

Ges t ruc tu ree rd  onderzoek naar  de techniek  en de mo- 

ge l i j kheden  van i n f i l t r a t i e  met pe r spu t t en  h e e f t  i n  

Nederland reeds  i n  1970 een aanvang genomen (daar -  



v ó ó r  hadden  r e e d s  e n k e l e  b e d r i j v e n  a f z o n d e r -  

l i j k e  experimenten m e t  p e r s p u t t e n  u i t g e v o e r d ) .  D i t  

onderzoek d a t  i n  d i r e c t e  samenwerking t u s s e n  een 

a a n t a l  w a t e r l e i d i n g b e d r i j v e n  en h e t  KIWA wordt u i t -  

gevoerd,  h e e f t  t o t  doe l  d i e  kennis  en i n z i c h t e n  t e  

vergaren  d i e  noodzake l i jk  z i j n  om p e r s p u t t e n  op 

p r a k t i j k s c h a a l  t e  kunnen toepassen .  

ORGANISATIE VAN HET ONDERZOEK 

I n  1973 i s  een reeds  bestaande werkgroep van i n  h e t  

duingebied werkzame wa te r l e id ingbed r i j ven ,  de Werk- 

groep I n f i l t r a t i e  van Riv ie rwater  i n  de  Duinen 

( WIRDu) , i n  verband m e t  de  m e e r  dan r e g i o n a l e  bete- 

k e n i s  van hun onderzoek omgevormd t o t  de KItiA-Com- 

m i s s i e  I n f i l t r a t i e .  Sinds  d i e  t i j d  wordt ook door 

h e t  KIWA i n  h e t  kader  van h e t  speurwerkprogramma 

van de VEWIN, onderzoek v e r r i c h t  naa r  aspec ten  van 

kunstmat ige i n f i l t r a t i e  en met name p e r s p u t i n f i l -  

t r a t i e .  Onderzoek d a t  vanaf h e t  begin voo ra l  ge- 

r i c h t  geweest is  op h e t  ach t e rha l en  van de oorzaken 

van pe r spu tve r s topp ing  en h e t  ontwikkelen van goede 

regenerat iemethoden,  wordt bege l e id  door de  i n  1970 

onder  a u s p i c i ë n  van de toenmalige WIRDu i n g e s t e l d e  

Werkgroep Pe r spu t t en .  U i t  de t a l r i j k e  experimenten 

kon worden geconcludeerd d a t  h e t  mogel i jk  i s  meer 

of minder v e r  voorgezuiverd opperv lak tewater  t e  in-  

f i l t r e r e n .  Deze conc lus i e  maakte h e t  u rgen t  ook an- 

d e r e  a spec t en  van p e r s p u t i n f i l t r a t i e  aandacht  t e  

geven. T e r  bege l e id ing  van h e t  onderzoek van de 

puur  geohydrologische aspec ten  is  daarom i n  1979 de 

Werkgroep Hydrologie van Persputsystemen g e ï n s t a l -  

l e e r d .  Deze Werkgroep houdt z i c h  (eveneens onder 

a u s p i c i e n  van de Commissie I n f i l t r a t i e )  bez ig  m e t  

de  bes tude r ing  van de weg d i e  h e t  i n  de bodem ge- 

b r a c h t e  water  k i e s t  en m e t  de invloeden d i e  een en 



ander  kan hebben op de omgeving. 

A l l e  b i j  h e t  persputonderzoek betrokken b e d r i j v e n  

en i n s t i t u t e n  z i j n  vermeld i n  appendices  d i e  z i j n  

opgenomen aan h e t  e ind  van d i t  r appo r t .  D e  KIWA- 

p r o j e c t l e i d i n g  van h e t  onderzoek b e r u s t  b i j  de  Vak- 

g roep  Hydrologie.  Van de z i j d e  van de Vakgroepen 

P roces t echno log i e  en B i o l o g i e  i s  e r  een inbreng  

voor  zover  k e t  a spec t en  b e t r e f t  d i e  t e  maken hebben 

met voo rzu ive r ing  en w a t e r k w a l i t e i t .  Deze a spec t en  

komen ook ter  sprake  i n  de Taakgroep F i l t r a t i e - I n -  

dex d i e  z i c h  bezighoudt  met h e t  verzamelen en in -  

t e r p r e t e r e n  van k w a l i t e i t s b e p a l i n g e n  aan h e t  voe- 

d ingwate r  voor p e r s p u t t e n  en h e t  t e s t e n  en v e r d e r  

ontwikkelen van meetmethoden waarmee rou t i nema t ig  

h e t  voedingwater voor p e r s p u t t e n  kan worden geka- 

r a k t e r i s e e r d .  Daarnaas t  z i j n  e r  de werkgroepen "Hy- 

g i e n i s c h e  a s p e c t e n  b i j  bodempassage" en "Ecologi-  

s che  a spec t en  van kunstmat ige  i n f i l t r a t i e "  d i e  z i c h  

e c h t e r  n i e t  u i t s l u i t e n d  m e t  p e r s p u t i n f i l t r a t i e  be- 

zighouden. 

PERSPUTTEN I N  NEDERLAND 

Een p e r s p u t  v e r s c h i l t  voor wat c o n s t r u c t i e  b e t r e f t  

n i e t  of nauwel i jks  van een winput. I n  h e t  pe r spu t -  

onderzoek - d a t  i n  Nederland a l  i n  1956 een aanvang 

nam t o e n  w a t e r l e i d i n g b e d r i j v e n  enke le  o r i ë n t e r e n d e  

exper imenten u i t voe rden  - werden soms dan ook a l s  

winmiddel gecons t ruee rde  p u t t e n  a l s  p e r s p u t  ge- 

b r u i k t ,  z i e  f i g u u r  l .  Mogelijkheden voor regenera-  

t i e ,  s t u r i n g  en bewaking s t e l l e n  e c h t e r  e x t r a  e i s e n  

voornamel i jk  aan de afwerking van putkop en -kel-  

d e r .  
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Figuur 1 - Doorsnede van de gemiddelde proefpersput 



Aangezien bij persputten de snelheid waarmee het 

water in de bodem treedt erg hoog is vergeleken met 

de. infiltratiesnelheid bij open infiltratie, was 

het in fijnzandige formaties van oudsher de snelle 

verstopping van de persputten die hun toepassing in 

de weg stond. Het leren beheersen van de verstop- 

pingsprocessen en het regenereren van de verstopte 

putten vormde gedurende lange tijd het zwaartepunt 

van het onderzoek naar de techniek van putinfiltra- 

tie. De experimenten zoals die zijn uitgevoerd door 

de Nederlandse bedrijfstak en door de Hoogovens 

Groep B.V. (het voormalige Estel-Hoogovens) in de 

jaren tot 1980 zijn beschreven in een omvangrijk 

rapport (KIWA-mededeling 71; Verstopping van Pers- 

putten, Olcthoorn, 1982). Hierin worden tal van 

f actoren behandeld, die verstopping van persputten 

tot gevolg kunnen hebben. 

Inmiddels z ì  jn door verschillende waterleidingbe- 

dri-jven nieuwe experimenten gestart. Alle experi- 

menten (die onder pro jectleiding van de betreffende 

bedrijven worden uitgevoerd) zullen in het kort de 

revue passeren. Vermeldenswaardig is wellicht dat 

momenteel in Nederland met 13 putten (verspreid 

over een 7-tal waterleidingbedrijven) wordt geëxpe- 

rimenteerd (zie figuur 2). Putten die nu reeds in 

het produktieproces zijn ingeschakeld, hebben veel- 

al een "dual-purpose"-functie. Deze putten worden 

afwisselend als pers- en winput gebruikt voor de 

afvlakking van seizoensfluctuaties in de vraag naar 

drinkwater of in het aanbod van oppervlaktewater 

(kwalitatief en/of kwantitatief). Dit is een toe- 

passingsmogelijkheid die erg veel belangstelling 

ondervindt. 

In Haren wordt sinds 1979 door het Gemeentelijk Wa- 

terbedrijf Groningen een experiment uitgevoerd met 

het oogmerk te onderzoeken wat de mogelijkheden 



Figuur 2 - Een overzicht van de huidige proefpers- 
putten van Nederlandse waterleidingbe- 
drijven; retourputten voor het direct 
herinjecteren van onttrokken grondwater 
zijn in dit overzicht niet opgenomen 
(GWG Gemeentelijk Waterbedrijf 
Groningen; FWN Provinciaal Waterleiding- 
bedrijf van Noord-Holland; WLZK Water- 
leidingbedrijf Zuid-Kennemerland; GW 
Gemeentewaterleidingen, Amsterdam; DWL 
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage; WMN 
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland; 
WMZ N.V. Watermaatschappij Zuid-West- 
Nederland) 



zijn van seizoensopslag van drinkwater dat is be- 

reid uit een combinatie van grondwater en opper- 

vlaktewater uit de Drentsche Aa. Gebruikt wordt een 

voormalige winput (Kieft , dit rapport ) . Het Provin- 
ciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland heeft 7 

prsefputten in bedri jf waarvan 2 samen met het Wa- 

terleidingbedrijf Zuid-Kennemerland. Op het eiland 

Texel wordt sinds 1978 (met een verdampingsinstal- 

latie die PS gekoppeld aan elektriciteitsopwekking) 

ontzout zeewater geïnfiltreerd met 3 putten. Infil- 

tratie vindt plaats in de winters en onttrekking in 

de zomers als de vraag naar drinkwater stijgt door 

het toerisme (Wildschut, dit rapport). In het 

Watervlak te Castricum worden proeven geqaan met 

een 2-tal persputten. Bij de ene wordt voedingwater 

"geconditioneerd" door pandbodempassage. De andere 

wordt gevoed met WRK-111-water sinds eind 1981 

(Lebouible, dit rapport). In de Kennemerduinen zijn 

sinds 1980 ook persputten in bedrijf. WRK-1 en IP- 

water wordt daar direct en na langzaam zandfiltra- 

tie gefnfiltreerd (Konijnenberg, dit rapport). In 

Eeiduin, in het duingebied van Gemeentewaterleidin- 

gen Amsterdam, wordt sinds begin 1981 water - ook 
geconditioneerd door een pandbodempassage - gein- 
filtreerd (Schuurmans en Steinmetz, dit rapport). 

Het waterleidingbedrijf Midden-Nederland is in 1983 

gestart met de infiltratie van nagezuiverd oever- 

filtraat in Leersum (Van der Laan en Jonkman, dit 

rapport). De Duinwaterleiding van 's-Gravenhage zal 

starten in de zomer van 1984. In Scheveningen wordt 

dan gefloteerd water geïnfiltreerd middels een 

tweetal persputten (Huijboom, dit rapport). De Wa- 

termaatschappij Zuid-West-Nederland is voornemens 

om in de herfst van 1984 de infiltratie te starten 

in een proefput op het pompstation Ouddorp op het 

eiland Goeree-Overflakkee (De Kraa, dit rapport). 



De plannen zoals die bestaan met betrekking tot een 

diepinfiltratieproject van de Leidsche Duinwater 

Maatschappij zijn beschreven (Zaadnoordijk en 

Visser, dit rapport). Interessant is ook de enige 

engelstalige bijdrage. Daarin wordt het onderzoek 

beschreven dat is uitgevoerd onder meer naar de 

mogelijkheid om met persputten gevolgen, die even- 

tuele inpoldering en drooglegging van een 

Markerwaard zullen hebben, te voorkomen (Rijkswa- 

terstaat en IWACO, dit rapport ) . 

De plannen zoals die bestaan met betrekking tot 

diepinfiltratie, de experimenten die daartoe worden 

uitgevoerd en experimenten waarover nog niet eerder 

is gerapporteerd, zijn beschreven in de verschil- 

lende bijdragen aan dit "Stand-Van-Zaken-Rapport" 

van de Werkgroep Persputten. Het rapport handelt 

niet alleen over verstopping. Zo is een 2-tal bij- 

dragen opgenomen die handelen over het geohydroche- 

mische gedrag van het in de bodem gebrachte water 

(Van Puffelen, dit rapport en Van Beek en 

Van Puffelen, dit rapport). Een bijdrage over de 

resultaten van hydrologisch onderzoek maakt tevens 

deel uit van dit rapport (Peters, dit rapport ) . Ook 
andere aspecten die van belang zijn bij ontwerp, 

bouw en exploitatie van een systeem van pers- en 

winputten krijgen de aandacht. Dit rapport kan ge- 

zien worden als een vervolg op het eerdergenoemde 

rapport Van Olsthoorn. Het betreft voornamelijk er- 

varingen die zijn opgedaan in de jaren 1980 tot be- 

gin 1984 en die geleid hebben tot verdieping van 

het inzicht. 

De proeven die in het verleden gedaan zijn en die 

ook nu nog worden uitgevoerd, zijn onderling moei- 

lijk vergelijkbaar, moeilijk onder één noemer te 

brengen. Zo lopen de kwaliteiten van de voedingwa- 



kers voor de afzonderlijke experimenten sterk uit- 

een; een en ander is afhankelijk van de kwaliteit 

van het ingenomen water en de mate van vosrzuive- 

ring. De proeven worden echter ook belnvloed door 

de bedrijfstechnische mogelijkheden - en wellicht 
voorkeuren - en de idee voor toepassing. ~ é b  kunnen 

we met de proeven onderscheid maken tussen de ver- 

schillende verstoppingsoorzaken. 

PERSPUTVERSTOPPING 

Lezing van de bijdragen aan dit rapport zal aanto- 

nen dat in Nederland de voorzuivering het meest 

kritische gedeelte is in de produktiegang van op- 

pervlaktewater tot winning van water dat met pers- 

putten kunstmatig wordt geïnfiltreerd. Overal in de 

wereld worden persputten met wisselend succes toe- 

gepast. Op plaatsen waar sprake is van succes wordt 

dat wellicht veroorzaakt door een verregaande voor- 

zuivering maar meestal doordat in enorm grove for- 

maties wordt geïnjecteerd veelal met secundaire 

dsorlatendheid en porositeit in de vorm van "fissu- 

res and fractures". In Nederland daarentegen zijn 

de "target-aquifers", de pakketten waarin wordt 

gelnf iltreerd, opgebouwd uit zeer fi jnzandige gron- 

den met korreldiameters in de orde van 0,l tot 0,5 

mm en doorlatendheden tot enkele tientallen meters 

per dag. Onder andere ter plaatse van de boorgat- 

wand, waar grove omstorting overgaat in fijnzandige 

formatie, wordt dan ook zwevende stof afgevangen 

met daarbij het aan die deeltjes gebonden organi- 

sche materiaal, dat voor micro-organismen assimi- 

leerbaar is. Aldus resulteert dit in een samenspel 

van mechanische en biologische factoren. Het is 

wellicht zo dat bij bacteriegroei gevormd slijm (in 

stijgbuis, filteropeningen en omstorting) juist 



extra zwevende stof afvangt en het verstoppingspro- 

ces versnelt. 

Persputten verstoppen door tal van oorzaken. Zeer 

bekend zijn de problemen veroorzaakt doordat juist 

vóór de infiltratie verschillende watersoorten 

worden gemengd (kalkafzettingen, ijzerhydroxide- 

neerslag). Het onderzoek naar de kwaliteitsparame- 

ters van met persputten te infiltreren water ge- 

schiedt momenteel voornamelijk aan de hand van een 

drietal metingen, bepalingen of experimenten (res- 

pectieveli jk MFI, AOC en MLF) . 

4.1 MFI 

Allereerst is er de MFI (Membraan Filtratie Index). 

Dit is een maat voor de hoeveelheid in het water 

aanwezige collolden en zwevende stoffen. In deze 

bepaling wordt gemeten wat de verandering is van de 

volumestroom die bij een bepaalde temperatuur en 

onder constante werkdruk stroomt door een gestan- 

daardiseerd membraanfilter met kleine poriën van 

een bepaalde diameter (Schippers en Verdouw, dit 

rapport). Als door een zorgvuldige voorzuivering 

een lage MFI kan worden bereikt, dan kan wellicht 

een looptijd (de tijd tussen twee regeneraties) van 

enkele maanden en misschien zelfs jaren worden 

verwacht. Een en ander is mede afhankelijk van de 

grofheid van de formatie. Het onderzoek naar de 

mate waarin MFI een aanwijzing geeft van de snel- 

heid van "mechanische" verstopping, is nog niet 

voltooid. Het is zeker dan ook nog zo dat een voor- 

zuivering voor persputinfiltratie niet enkel en 

alleen op een MFI-waarde mag worden afgestemd. 



Foto 1 - Het apparaat waarmee de MFI wordt bepaald 

AOC - 

In een oriënterend stadium is het onderzoek naar de 

verstopping door biologische factoren (Hijnen en 

Van der Kooij, dit rapport). Er zijn duidelijke 

aanwijzingen dat dit inderdaad een rol speelt. Zo 

neemt vaak de weerstand van een enigszins verstopte 

persput af indien deze enkele dagen tot weken wordt 

stopgezet. Ook wordt waargenomen dat het verstop- 

pingsgedrag een directe relatie lijkt te hebben met 

de temperatuur van het geïnjecteerde water. Momen- 

teel richt het onderzoek zich op de factoren tempe- 

ratuur en AOC (de concentratie voor micro-organis- 

men assimileerbare organische koolstof). Deze AOC- 

bepaling is ontwikkeld om een indruk te krijgen van 

de nagroeipotentie van bacteriën in drinkwater. 

MLF 

Voor zowel de technologische als de biologische as- 



pecten van het onderzoek van de verstopping van 

persputten is het boven de grond simuleren van de 

verstopping in door het KIWA ontwikkelde parallel- 

of meeloopfilters (MLF) veelbelovend omdat met 

dergelijke filters op eenvoudige wijze ter plaatse 

en op voorhand meerdere watersoorten op laborato- 

riumschaal kunnen worden getest zonder dat hiervoor 

uitgebreide en kostbare experimenten met echte 

putten nodig zijn. Bovendien kan hiermee, indien ze 

parallel aan bestaande persputten worden geplaatst, 

de ondergrondse gang van zaken - met name in om- 
storting en op de boorgatwand - worden gecontro- 
leerd. Het is in onderzoek in hoeverre het verstop- 

pingsgedrag van een MLF overeenkomt met dat van een 

persput en in hoeverre de resultaten vertaling 

behoeven. Ook is in onderzoek of een relatief kort- 

durend experiment - waarbij een hogere volumestroom 
gestuurd wordt door een MLF - waardevol is voor de 
voorspelling van de op termijn te verwachten put- 

verstopping. 

Foto 2 - Een meeloopfilteropstelling waarmee de 

weerstandsopbouw in omstorting en op de 

boorqatwand kan worden gesimuleerd 



Hiertoe zijn inmiddels door het KIWA meeloopfilters 

als weergegeven op foto 2 geplaatst parallel aan 

proefpersputten in Nederland (Schippers en Verdouw, 

dit rapport) . 

Het kan worden gesteld dat de voorzuivering onder 

andere een optimalisatieprobleem is. De kosten van 

een extra zuivering of filtratiestap kunnen name- 

lijk worden afgewogen tegen problemen in de be- 

drb~fsvoering en kosten van regeneraties. Echter 

ook kan het zijn dat een bepaalde waterkwaliteit 

voorwaarde is voor de vergunning of dat om andere - 
bijvoorbeeld ecologische - redenen getracht wordt 
regeneratie zoveel mogelijk te voorkomen. 

Met verstopping van persputten moet altijd rekening 

worden gehouden. Zelfs na een vergaande voorzuive- 

ring. Onderzoek naar mechanische en chemische rege- 

neratiemethoden maakt dan ook deel uit van het 

speurwerkproject "Ontwerp- en verstoppingsaspecten 

van persputten", een project dat deel uitmaakt van 

het VEWIN-speurwerkprogramma en dat het KIWA uit- 

voert in directe samenwerking met enkele waterlei- 

dingbedrijven. 

HYDROLOGIE VAN PERSPUTSYSTEMEN 

Voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het ont- 

werpen van een systeem van pers- en winputten, zal 

een keuze gemaakt moeten worden voor de locatie. In 

een vooronderzoek zal de beoordeling van de hydro- 

logische geschiktheid van uitermate groot belang 

zijn. De realisatie van een persputsysteem verdient 

alleen aanbeveling daar waar de ondergrond voor wat 

betreft hydrologie, geochemie en geologie geen ge- 

heimen kent en waar het systeem voldoende bescher- 

ming kan worden geboden tegen verontreiniging vanaf 



het maaiveld. 

Mede door onderzoeksresultaten van de Werkgroep Hy- 

drologie van Persputsystemen is er een versnelling 

gekomen in de ontwikkeling van rekenmodellen waar- 

mee een nauwkeurig inzicht kan worden verkregen van 

de ondergrondse stromingen en de invloeden die de 

exploitatie van het systeem kan hebben op de omge- 

ving.  én van de conclusies van de genoemde werk- 
groep is dat het mogelijk is een systeem te bouwen 

en exploiteren zodat in de omgeving zowel grondwa- 

terstanden als -kwaliteiten niet beïnvloed worden. 

Binnen het systeem kan deze invloed door het tref- 

fen van maatregelen beperkt blijven. Hierover is 

een aantal rapporten verschenen. 

De situering van de pers- en winputten is niet al- 

leen afhankelijk van hydrologische factoren. Wel 

wordt de minimum afstand tussen pers- en winputten 

bepaald door minimum verblijftijden (in verband met 

de hygiënische betrouwbaarheid) en maximum stijg- 

hoogteverschillen (in verband met verliezen naar en 

invloeden in boven- en onderliggende pakketten en 

in verband met bodemstabiliteit). Naast berekenin- 

gen van de stroming zoals die bij persputinfiltra- 

tie zal optreden, moeten stijghoogteberekeningen 

dan ook deel uitmaken van een ontwerp (Peters, dit 

rapport ) . 
Het onderzoek van de Werkgroep Hydrologie van Pers- 

putsystemen is modelmatig in de zin van het ontwik- 

kelen en inventariseren van rekenmodellen voor on- 

der andere de ondergrondse stroming bij persputin- 

filtratie. De werkelijk optredende stroming is ech- 

ter uitermate gecompliceerd door meestal niet be- 

kende onregelmatigheden in de ondergrond; een reden 

waarom bi j de prakti j kproeven als hiervoor genoemd 

de weg die het in de ondergrond gebrachte water 

neemt, wordt bestudeerd. 



P e r s p u t i n f i l t r a t i e  kan ook geschieden i n  watervoe- 

rende pakketten waarin zich zout of brak water be- 

v indt .  Verdringing van d i t  water schept een moge- 

PP jkheid t o t  opslag van zoet  i n f i l t r a t  iewater .  Een 

a a n t a l  rekenmethoden voor g e l i j k t i j d i g  optredende 

s t romingen  van v l o e i s t o f f e n  met v e r s c h i l l e n d e  

dichtheden is ontwikkeld. Echter meer nog dan b i j  

de  andere aspecten verdient  h e t  aanbeveling de m- 

d e l l e n  m e t  proeven t e  v e r i f i ë r e n .  Een be langr i jke  

vraag waarop een antwoord d i e n t  t e  komen voordat op 

p r a k t i  jkschaal  voorraadvorming door d i r e c t e  i n f i l -  

t r a t i e  i n  een pakket met zout water z a l  worden be- 

werks te l l igd ,  is  i n  hoeverre e r  sprake z a l  z i j n  van 

de vorming van brak water b i j  g e l i j k t i j d i g  of af-  

wisselend onttrekken en i n f i l t r e r e n  i n  dezelfde of 

gescheiden pakketten. Verschi jnselen a l s  d i f f u s i e  

en d i s p e r s i e  t en  gevolge van onregelmatigheden i n  

de bodemopbouw, spelen h i e r b i j  een be langr i jke  r o l .  

Over h e t  onderzoek naar de mogelijkheid om zoet  wa- 

t e r  t e  bergen i n  zoute of s t e r k  brakke pakketten is  

een rappor t  verschenen. Een a a n t a l  zoet-zout-reken- 

modellen en de fac toren  d i e  terugwinpercentages be- 

palen,  worden h i e r i n  i n  z i j n  algemeenheid besprs- 

ken. Een u i tgebre ide r  rapport  is i n  voorbereiding. 

HOE NU VERDER? 

Hoe ver  is h e t  nu met onze kennis? Gesteld kan wor- 

den d a t  met name op h e t  gebied van voorzuivering en 

geohydrologie we hee l  wat verder z i j n  dan een aan- 

t a l  jaren geleden. Ook kan worden geconcludeerd d a t  

voor bepaalde toepassingen van persput ten  i n  wezen 

nu voldoende hydrologische kennis aanwezig is 

( P e t e r s ,  d i t  r appor t ) .  

Momenteel is door water le id ingbedr i jven een a a n t a l  

vergunningen aangevraagd voor i n f i l t r a t i e  middels 



persputten of waarbij in overweging is gegeven een 

uitbreiding middels persputten te realiseren. Fun- 

damenteel onderzoek en onderzoek op laboratorium- 

schaal is in dit stadium niet meer voldoende. Voor 

een verantwoorde toepassing van persputten in de 

toekomst is onderzoek op beperkte praktijkschaal 

onvermijdelijk. Kennis op verschillende vakgebieden 

kan dan in projectvorm worden ingezet om vergun- 

ningonderbouwend onderzoek uit te voeren, een pers- 

putsysteem op weliswaar kleine (demonstratiepro- 

ject-) schaal te ontwerpen en op locatie voorzuive- 

ringsstudies te verrichten met water dat later 

daadwerkelijk voor persputinfiltratie zal worden 

gebruikt. Het KIIJA participeert dan ook in de opzet 

en realisatie van een diepinfiltratieproject van 

het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord- 

Holland. Op deze wijze kunnen de resultaten van het 

tot op heden uitgevoerde persputonderzoek worden 

toegepast en getoetst en kan verdere kennis worden 

vergaard. 

Nieuwegein, maart 1984 



ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN DE MEMBRAANFILTRA- 

TIE-INDEX EN DE MEELOOPFILTRATIE-INDEX 

J.C. Schippers, J. Verdouw, Keuringsinstituut voor 

Waterleidingartikelen KIWA N.V., Nieuwegein. 

SAMENVATTING 

a. De MFI (0,45) geeft een duidelijke indruk om- 

trent de te verwachten verstoppingssnelheid van 

een persput ten gevolge van de aanwezigheid van 

deeltjes. 

b. Uit experimenten met meeloopfilters zijn sterke 

aanwijzingen verkregen, dat bacteriegroei even- 

eens een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 

verstopping van een persput. 

c. De MLFI kan een zeer nuttige aanvulling beteke- 

nen op de MFI (0,45) ter voorspelling van de 

snelheid waarmee een persput zal verstoppen, 

daar hiermee zowel het effect van deeltjes als 

van bacteriegroei wordt gemeten. 

INLEIDING 

Het optreden van verstopping is één van de belang- 

rijkste technische problemen bij de toepassing van 

persputten. Met de oplossing van het verstoppings- 

vraagstuk is de toepassing van persputten als in- 

filtratiemiddel technisch gezien mogelijk. 

Als oorzaken voor het verstoppen van een persput 

noemt 01s thoorn ( 1 ) : 

a) zwevende deeltjes in het infiltratiewater; 

b) bacteriegroei in en nabij de put; 

c) luchtbellen in het infiltratiewater; 

d) Chemische neerslagvorming in het infiltratiewa- 

ter en de put, bijvoorbeeld ferrihydroxide door 



oxidatie van ferro-ionen, bij menging van aeroob 

en anaeroob water; 

e) chemische neerslagvorming in de bodem; 

f) zwelling en dispersie van kleideeltjes in de 

bodem ; 

g) aantasting van de korrelstructuur van de bodem. 

De als eerste genoemde oorzaak, de aanwezigheid van 

zwevende deeltjes in het infiltratiewater en de 

hiermee gepaard gaande verstopping, blijken in de 

praktijk moeilijk controleerbaar en beheersbaar te 

zijn- 

Ook de als tweede vermelde oorzaak, het optreden 

van bacteriegroei levert in een aantal situaties 

vermoedelijk een belangrijke bijdrage aan de ver- 

stopping. Deze bacteriegroei is beheersbaar, door 

toepassing van bijvoorbeeld chloor, chlooramine of 

chPoordioxide. Daarbij kunnen echter minder gewens- 

te neveneffecten optreden, zodat deze werkwijze 

niet zonder bezwaren is. 

Om de andere genoemde oorzaken te kunnen elimineren 

is onderzoek nodig en/of dienen het ontwerp en de 

bedrijfsvoering van de persputten te worden aange- 

past. 

Om de eerste twee oorzaken (zwevende deeltjes en 

bacteriegroei) te kunnen wegnemen is het allereerst 

nodig dat over adequate meetmethoden kan worden 

beschikt. Deze dienen in staat te zijn de verstop- 

pingspotentie van het infiltratiewater vast te 

stellen. De meest natuurgetrouwe is die methode 

waarbij een proefput wordt gebruikt. Deze is echter 

kostbaar en tijdrovend. Vandaar dat is gezocht naar 

goedkopere en snellere methoden. 

Reeds in 1975 is bij het KIWA gewerkt aan de ont- 

wikkeling van een meeloopfilter met het doel het 

verstoppingsproces in een proeffilter boven de 



grond te simuleren. Praktische problemen verhinder- 

den echter lange tijd de toepassing van deze mee- 

loopfilters en de mogelijk hieruit af te leiden 

Meeloopfiltratie-Index (MLFI). Parallel aan de 

ontwikkeling van de MLFI is bij het KIWA de Mem- 

braanfiltratie-Index (MFI) ontwikkeld, nadat geble- 

ken was dat noch de troebelingsgraad, noch het 

aantal meetbare zwevende deeltjes, noch het zwe- 

vendstofgehalte, noch bestaande filtratietesten een 

afdoende maat waren voor de verstoppingspotentie 

van infiltratiewater (1). 

De MFI is tevens toepasbaar voor het voorspellen 

van de vervuiling van hyperfiltratiemembranen en is 

in 1978 voor het eerst als routine meting uitge- 

voerd (2, 3). Het principe van de MFI is gebaseerd 

op de snelheid waarmee zwevende deeltjes een mem- 

braanfilter met bijvoorbeeld poriën van 0,45 um 

verstoppen. Het is een parameter voor het schatten 

van de snelheid waarmee persputten verstoppen en 

hyperfiltratiemembranen vervuilen. 

Voor de bepaling van de groeimogelijkheden voor 

bacteriën in water is de AOC-bepaling ontwikkeld. 

Zie voor de mogelijkheden van deze methode (Hijnen, 

Van der Kooij, dit rapport). 

PRINCIPE MEMBRAANFILTRATIE-INDEX 

De Membraanfiltratie-Index is gebaseerd op het 

verschijnsel dat bij filtratie van water met daarin 

zwevende deeltjes, door een membraanfilter met 

bijvoorbeeld poriën van 0,45 Pm een koek of gel op- 

treedt. Dit verschijnsel kan worden beschreven met 

de volgende betrekking: 



Waarin : 

V = filtraat volume 

V = viscositeit 

AP = drukverschil over het filter 

Rf = specifieke weerstand van het filter 

A = oppervlak membraanfilter 

= weerstand van de koek of gel per oppervlakte- 

eenheid 

Voor Rk geldt in elk geval voor de situatie waarin 

geen samendrukking optreedt. 

Waarin I een functie is van de aard en hoeveelheid 

van de afgefiltreerde deeltjes. Voor uniforme en 

gelijksoortige deeltjes is I in elk geval evenredig 

met de concentratie. 

Na combinatie van de twee genoemde betrekkingen en 

integratie ontstaat 

De term 

is gelijk aan tgy - de helling - en is gedefinieerd 
als MFI. 

indien: AP = 200 kPa 

temperatuur= 20 "C zodat: 

V = l-, (20 "C) 

A = 1,38 10'3 m2 (oppervlak filter 

diameter 42 mm) 



In principe dient de MFI dus onafhankelijk te zijn 

van de druk waarbij wordt gemeten en recht evenre- 

dig te zijn met de concentratie. 

In figuur 1 is een filtratie-curve weergegeven van 

behandeld Rijnwater door een membraanfilter met 

poriën van 0,45 p van Millipore, waarin de groot- 

heid t/V is uitgezet tegen V. Deze curve vertoont 

drie gebieden waarin achtereenvolgens wordt veron- 

dersteld, verstoppingsfiltratie, koekfiltratie en 

koekfiltratie met samendrukking op te treden. Het 

rechte middenstuk in de curve geeft het gebied aan 

waarin wordt verondersteld koekfiltratie zonder sa- 

mendrukking op te treden. De helling van de curve 

ter plaatse levert na correctie voor druk en tempe- 

ratuur de MFI. 

Fig. 1 - Quotient van de filtratieti jd (t) en het 

filtraatvolume (V) als functie van het 

filtraatvolume voor gezuiverd Rijnwater 



De veronderstelling, dat de MFI recht evenredig is 

met de concentratie van deeltjes van gelijke aard 

en afmetingen is getoetst met behulp van een csl- 

%oida$e formazine-oplossing. Figuur 2 toont dat 

deze veronderstelling inderdaad juist is. 

Fig. 2 - Membraanfiltratie-Index (MFI) als functie 

van de formazine concentratie 

APPARATUUR 

Het meten van de MFI gebeurt met een apparaat be- 

staande uit: 

- een via een magneet aangedreven pomp van roest- 
vaststaal zonder asdoorvoering om de introductie 

van luchtbelletjes uit te sluiten; 

- twee regelafsluiter s, een voor een grove rege- 
ling en een voor een fijnregeling; 

- een filterhouder. Millipore nummer xx 4304708; 
- twee manometers. 

In figuur 3 is het principe van het apparaat weer- 

gegeven. 



Fig. 3 - Schema meetapparatuur Membraanfiltratie- 
Index met pomp 

De meting van het filtraat volume kan op verschil- 

lende wijzen worden uitgevoerd bijvoorbeeld met 

behulp van: 

- een maatcilinder; 
- een elektronische balans; 
- een brandstofverbruiksmeter (bijvoorbeeld Micro 

oval) gekoppeld aan een rekeneenheid; 

- een vaatje met een volume van bijvoorbeeld 10 ml 
dat via een hevel na vulling word geledigd. Elke 

lediging wordt hierbij via geleidbaarheidselek- 

troden met een recorder geregistreerd (DOLF) (4). 

In figuur 4 is het door het KIWA ontwikkelde semi- 

automatische MFI-apparaat weergegeven. Hiertoe 

vindt de meting van het filtraatvolume plaats met 

een brandstofverbruiksmeter, terwijl het resultaat 

met een printer zichtbaar wordt gemaakt. 



Fig. 4 - Transportabel Semi-automatisch apparaat 
voor de meting van de MFI 

Naast het apparaat dat is voorzien van een pomp 

wordt ook gebruik gemaakt van een roestvaststalen 

vat (10 liter) waarin het te filtreren water met 

lucht of stikstof op druk wordt gebracht. 

Voor de berekeningen van de MFI gemeten met mem- 

braanfilters met poriën van 0,45 pm wordt de eerste 

50 ml filtraat niet bij de berekening betrokken, 

omdat in het begin van de meting de druk nog niet 

de juiste waarde heeft. Ter bepaling van het mini- 

mum van de helling in de curve t/V tegen V (waaruit 

de MFI wordt berekend) neemt men het voortschrij- 

dend gemiddelde van 5 opeenvolgende waarnemingen om 

een redelijke nauwkeurigheid te bereiken. 

VERSTOPPING VAN PERSPUTTEN 

Uitgaande van de veronderstelling dat bij de ver- 



stopping van persputten de weerstandstoename ont- 

staat door koekfiltratie zonder samendrukking, 

heeft Olsthoorn de verstoppingssnelheid berekend 

aan de hand van de MFI van het infiltratiewater. 

Voor een persput gevoed met water met een MFI van 1 

s/12 en een filtratiesnelheid van 1 m/h op de boor- 

gatwand, vond hij een weerstandstoename van circa 

2000 mwk per jaar (20 MPa per jaar) (l). 

In de praktijk blijken putten gevoed met water met 

een MFI van 1 s/12 niet of nauwelijks te verstoppen 

ten gevolge van zwevende deeltjes. Er is echter wel 

een globaal verband tussen de MFI van het infiltra- 

tiewater en de snelheid waarmee een aantal proef- 

putten verstopte. Huisman en Olsthoorn berekenden 

namelijk voor een aantal van de uitgevoerde experi- 

menten bij Nederlandse waterleidingbedrijven weer- 

standstoenamen en relateerden deze waarden aan de 

gemeten MFI ( figuur 5) . 

MFI (s112) 

Fig. 5 - Weerstandstoename van persputten in rela- 
tie tot de MFI van het infiltratiewater 



Bij deze experimenten is het onwaarschijnlijk dat 

de verstopping een andere oorzaak heeft dan zweven- 

de deeltjes of eventueel een combinatie van zweven- 

de deeltjes en bacteriegroei. 

Naarmate de MFI hoger is is ook de verstoppings- 

snelheid groter, doch deze is veel kleiner dan op 

grond van het theoretisch model wordt voorspeld. 

Deze discrepantie kan verschillende oorzaken hebben 

zoals : 

- de veronderstelling dat de verstopping van een 
persput wordt veroorzaakt door koekfiltratie van 

zwevende deeltjes is on~uist; 

- de deeltjes die voornarneli~k de persput verstop- 
pen zijn groter of kleiner dan die welke verant- 

woordelijk zijn voor de MFI gemeten met membraan- 

filters met poriën van 0,45 um (MFI (0,45)); 

- er is tussen de MFI van het infiltratiewater en 
de weerstandstoename van de persput geen direct 

oorzakelijk verband; 

- het principe van de MFI vertoont onvolkomenheden. 

De bovenstaande mogelijkheden zijn voor ons mede 

aanleiding geweest tot: 

- het nader toetsen van de MFI-meetmethode met 

standaardcolloiden; 

- het meten van de MFI met membraanfilters met 

poriën groter en kleiner dan 0,45 Pm; 

- het praktisch toepasbaar maken van de meeloopfil- 
ters met het doel hiermee een Meeloopfiltratie- 

Index (MLFI) te kunnen ontwikkelen. 

We gaan op deze drie punten nader in. 

TOETSING MEMBRAANFILTRATIE-INDEX 

Bij de definitie van de MFI is er van uitgegaan dat 



de MFI onafhankelijk is van de toegepaste druk. Het 

is ook niet waarschijnlijk dat de MFI afhankelijk 

is van de toegepaste druk. Er bestaat immers een 

rechtlijnig verband tussen de grootheden t/V en V 

van formazine oplossingen (een standaard colloïd) 

terwijl er bovendien een rechtlijnig verband tussen 

MFI (0,45) en de formazine concentratie is. Desal- 

niettemin is dit uitgangspunt getoetst voor forma- 

zine. Bij deze toetsing bleek dat deze drukafñanke- 

áijkheid wel bestaat. 

In figuur 6 is deze afhankelijkheid weergegeven. 

Oorzaak daarvan is dat de formazine deeltjes, die 

de vorm van vlokken hebben, worden samengedrukt 

(zie figuur 7). 

Zeer opmerkelijk hierbij is dat desondanks het 

rechtlijnig verband tussen t/V en V blijft bestaan 

(zie figuur 8). Dit effect wordt vrijwel zeker ver- 

oorzaakt door een momentane samendrukking van de 

koek (5). 

Fig. 6 - MFI (0,45) van een formazine oplossing als 
functie van de toegepaste druk 



Fig. 7 - Opname van formazinedeeltjes met Raster 

EPectron Microscoop (afdeling Chemische 

Technologie TH Twente) 

Fig. 8 - Quotient van de filtratietijd (t) en het 

filtraatvolume (V) als functie van het 

filtraatvolume voor een formazine oplos- 

s ing 



De MFI van snelf iltraat (van het zuiveringsstation 

Andijk van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van 

Noord-~olland) vertoont eveneens een drukafhanke- 

lijkheid doch deze is kleiner dan die van een for- 

mazine oplossing (figuur 99. 

Het is dan ook niet aannemelijk dat de geconsta- 

teerde discrepantie ligt aan een onvolkomenheid in 

de MFI. 
+ 

MFI ($/l.') 

Fig. 9 - MFI (0,45) als functie van de druk van 

snelfiltraat van het zuiveringsstation 

Andijk 



METING MFI !/IET MEMBRAANFILTERS MET PORIEN GROTER EN 

KLEINER DAN 0.45 urn 

Voor het meten van de MFI met membraanfilters met 

porien groter en kleiner dan 8,45 Pm is gebruik 

gemaakt van Nuclepore filters, (Millipore filters 

met kleine porien worden sterk samengedrukt) 

porie diameter ( ~ m )  MFI (s/12) 

8,8 4 

Q, 4 60 

082 200 

(3, 1 1.800 

O, 05 4.500 

8,015 2.000.000 

Tabel 1 - Metingen aan snebfiltraat van het zuive- 
ringsstation Andijk 

Uit tabel 1 blijkt dat de MFP van het snelfiltraat 

hoger is naarmate de porie diameter van de gebruik- 

te membraanfilters afneemt. Kennelijk bevat het 

snelfiltraat een scala van deeltjes met een groot 

aantal zeer kleine deeltjes. 

Om deze verondersteling te toetsen zijn metingen 

uitgevoerd met een oplossing van Polystyreen Lati- 

ces (PSL) met een diameter van 0,08 Pm bereid vol- 

gens Stone-Masui (6). 

Uit tabel 2 blijkt dat de MFP van een PSL oplossing 

(0,08 nauwelijks afhangt van de poriegrootte 

van de toegepaste membraanfilters. De veronder- 

stelling dat het snelfiltraat van het zuiverings- 

station Andijk een scala van deeltjes met een groot 

aantal kleine deeltjes bevat, is dan ook aanneme- 

lijk. 



Membraanfilter porie diameter MFI (s/12) 

N Oe05 0,05 126 

N 0,1 0, 1 123 

N 0,2 Oe 2 116 

N 0,4 Or4 117 

N Oo8 0, 8 125 

WFS 600 - 136 

WFA 500 - 134 

N = Nuclepore membraanfilter 

M = Millipore membraanfilter 

WFS= Wafilin ultrafiltratie membraan van polysulfon 

cut-off proteïne mol gew. 40.000 

WFA= Wafilin ultrafiltratie membraan van polyacry- 

lonitrile cut-off proteïne mol gew. 50.000 

Tabel 2 - MFI van een oplossing van Polystyreen 

Latices (d= 0,08 

ONTWIKKELING MEELOOPFILTERS EN MEELOOPFILTRATIE- 

INDEX 

Olsthoorn concludeerde uit zijn experimenten dat de 

verstopping, afhankelijk van de afmetingen en de 

aard van de zwevende deeltjes, voornamelijk in de 

omstorting van de put dan wel voornamelijk op de 

boorgatwand optreedt (1). Voor een routinematig 

toepassen en meten van een Meeloopfiltratie-Index 

bleken zijn filters echter nog niet geschikt. 

Een groot nadeel van deze meeloopfilters was dat 

het debiet niet constant kon worden gehouden, zodat 



betrekkelijk ingewikkelde bewerkingen van de meet- 

resultaten nodig waren. 

Een ander belangrijk nadeel van deze eerste genera- 

tie meeloopfilters was het ontstaan van luchtbellen 

in het filter, bi j watertemperaturen lager dan die 

van de omgeving. 

Beide nadelen zijn in de nieuwe meeloopfilters 

ondervangen door 

- het debiet te regelen met een "flow controller"; 
- een overdruk van 100 kPa te ereeeren met een 

Het principe van de Meeloopfiltratie-Index is geba- 

seerd op het meten van de weerstandstoename van een 

filterkolom gevuld met zand als functie van de tijd 

bij een constant debiet. De MUF1 kan bijvoorbeeld 

gedefinieerd worden als de weerstandstoename in kPa 

per jaar of mwk per jaar. In figuur 10 zijn de 

resultaten weergegeven van een experiment dat bij 

respectievelijk 8 "C en 20 "C is uitgevoerd. 

Fig. 10 - Weerstandstoename over meeloopfilters 

gevoed met snelfiltraat van het zuive- 

ringsstation Andijk van respectievelijk 

8 "C en 20 "C 



De MLFI gebaseerd op het tweede gedeelte van de 

curven is bij deze metingen respectievelijk 490 

k~a/jaar (49 mwk/jaar) en 250 k ~ a /  jaar (25 

mwk/jaar). 

De MLFI lijkt hiermee ontwikkeld. Er resteren ech- 

ter nog een aantal vragen, zoals: 

a. Met welk zand dient het meeloopfilter gevuld te 

zijn? 

B ~ J  het vermelde experiment is in het filter een 

laag zand (1,2-2,4 mm) met een hoogte van 6 cm 

met daaronder 11,5 cm zand (0, 3-0,6 mm) aange- 

bracht. De bovenste laag vertegenwoordigt de 

omstorting en de onderste laag de formatie. Uit 

praktische overweging kunnen de afmetingen van 

het fijne zand het beste gelijk gekozen worden 

aan die van de formatie ter plaatse. 

b. Welke laagdikten moeten worden toegepast? 

De laagdikte van de omstorting in een put is 15 

à 25 cm, zodat bij de definitieve versie van de 
meeloopfilters een standaard laagdikte van circa 

25 cm wordt aangebracht. Onder deze laag wordt 

20 a 25 cm zand aangebracht. Olsthoorn vond dat 
de weerstandstoename voornamelijk in de eerste 

centimeters plaatsvindt, zodat deze beperkte 

laagdikte verantwoord is. 

c. Welke filtratiesnelheid dient te worden aange- 

houden? 

In een persput neemt de filtratiesnelheid van 

het putfilter in de richting van de boorgatwand 

af. Het instellen van een dergelijk verloop van 

de filtratiesnelheid is in een eenvoudige op- 

stelling niet mogelijk vanwege praktische pro- 

blemen, zoals het optreden van ongelijke water- 

verdeling en kortsluitstromen. Er is dan ook 

gekozen voor verticaal opgestelde filters met 

een constante diameter. 



Be in te stellen filtratiesnelheid dient gelijk 

te zijn aan de snelheid bij de intrede van de 

omstorting of op de boorgatwand. Bij deze fil- 

tratiesnelheden vergt de meting van de MLPI 

ongeveer even veel tijd als een experiment met 

een persput. Daar er ook behoefte is aan een 

meting die aanzienli-jk korter duurt, zijn in één 

apparaat 4 filters geplaatst, waarin een filtra- 

tiesnelheid van respectievelijk 1, 2, 4 en 8 m/h 

wordt ingesteld ( figuur 11) . Hiermee wordt 

beoogd zowel het proces in de persput te simule- 

ren bij ongeveer gelijke filtratiesnelheid en 

bij hogere snelheden. Uit het verband tussen de 

verstoppingssnelheid en de verschillende fil- 

tratiesnelheden kan een voorspelling worden 

afgeleid voor de verstoppingssnelheid van een 

persput en kan hiermee worden vergeleken. 

Fig. 11 - Meeloopfilter opstelling 



d. Welke filtratiemechanismen treden op? 

Indien de aanwezige deeltjes in het water be- 

trekkelijk groot zijn dan zal hiervan een groot 

deel in de omstorting worden afgevangen. Zijn de 

deeltjes klein, dan wordt slechts een beperkt 

deel hiervan gedurende een beperkte tijd afge- 

vangen, waarna de formatie deze deeltjes gaat 

afvangen. Hierbij treedt een vorm van diepte- 

filtratie op over een beperkte diepte, welke 

"koek filtratie " wordt genoemd. Deze benaming is 
echter onjuist, daar bij zuivere koekfiltratie 

de deeltjes zich uitsluitend op het filter ver- 

zamelen. 

Bij een persput en een meeloopfilter kunnen 

verschillende vormen van filtratie zich voor- 

doen, te weten: 

in de omstorting 
- - - - - q - -  

- dieptefiltratie en doorslag van deeltjes; 
- dieptefiltratie over een beperkte afstand (en- 
kele centimeters). 

in de formatie - - - - - - -  
- dieptefiltratie; 
- dieptefiltratie over een beperkte afstand. 

Deze processen kunnen achtereenvolgens in elkaar 

overgaan, afhankelijk van de aard en afmetingen 

van de deeltjes in het water. 

Uit de filtratietheoriën volgt dat de weer- 

standstoename in een filterlaag na een aanloop- 

fase evenredig is met de hoeveelheid afgevangen 

gefiltreerd materiaal en dus evenredig met de 

hoeveelheid gefiltreerd water, terwijl de weer- 

stand evenredig is met het debiet. Dit betekent 

dat afgezien van de aanloopfase(n) de weer- 

standstoename over een filterlaag evenredig is 

met het quadraat van de hoeveelheid gefiltreerd 



water. 

Indien deze veronderstelling juist is, dan ver- 

houden de weerstandstoenamen in de filters met 

respec%ieve$ijk l, 2, 4 en 8 m/h filtratiesnel- 

heid zich als 1:4:16:64. 

Er is echter bekend dat bij hogere snelheden de 

afstand waarover dieptefiltratie optreedt tse- 

neemt, zodat wordt verwacht dat lagere veshou- 

dingsgetallen zullen worden gevonden. 

e. In welke mate draagt de groei van bacteriën bij 

tot de weerstandstoename? 

Om tot maatregelen te komen, welke putverstop- 

ping voorkomen, is het nodig een indruk te heb- 

ben van de bijdrage die bacteriegroei hieraan 

levert. Met dit doel zijn twee experimenten 

uitgevoerd met meeloopfilters, te weten: 

- W e e  meeloopfilters gevoed met snelfiltraat 

van het zuiveringsstation Andijk van het PWN 

met een filtratiesnelheid van 2 m/h. De tem- 

peratuur van het voedingwater van één van de 

meeloopfilters is verhoogd van 8 'C tot 20 'C. 

- Hierna zijn de twee meeloopfilters van een 

nieuwe vulling voorzien en gevoed met respec- 

tievelijk snelfiltraat en snelfiltraat waaraan 

1 mg/l vrij chloor is toegevoegd. 

In figuur 10 en 12 zijn de resultaten van deze 

experimenten weergegeven. Uit deze grafieken 

blijkt dat de weerstandstoename (gecorrigeerd 

voor het verschil in viscositeit) bij hogere 

temperaturen groter is en dat bij het water 

waaraan 1 mg/l vrij chloor is toegevoegd, de 

weerstandstoename lager is dan bij het meeloop- 

filter waarbij dit niet het geval was. 



Fig. 12 - Weerstandstoename over meeloopfilters ge- 
voed met snelfiltraat van het zuiverings- 

station Andijk, met en zonder toevoeging 

van chloor 

Deze resultaten leveren sterke aanwijzingen dat 

bacteriegroei een belangrijke bijdrage zou kun- 

nen leveren aan de verstopping. Een sluitend 

bewijs is het echter niet, daar het karakter van 

de deeltjes onder invloed van een hogere tempe- 

ratuur of chloor kan wijzigen en respectievelijk 

een hogere en lagere specifieke weerstand krij- 

gen. Wat echter wel vast staat is dat in de 

eerste centimeters van de formatielaag grotere 

aantallen bacteriën (vastgesteld met behulp van 

de koloniegetalbepaling) aanwezig zijn per volu- 

me eenheid dan in de dieper gelegen lagen van 

het filter (figuur 13). 

Ten gevolge van de beperkingen van de koloniege- 

talbepalingen hebben de vastgestelde aantallen 

bacteriën echter alleen een relatieve waarde. 



Fig. 13 - Aantal bacteriën per ml zand als functie 
van de bedhoogte in een meeloopfi$ter 

VERANTWOORDING 

Het beschreven onderzoek is gerealiseerd dankzij de 

bijdragen van verschillende zijden. Zo is een deel 

van het werk aan de MFI uitgevoerd door 

ir. J.H. Hanemaayer en R. Gerard in het kader van 

de samenwerking met de afdeling Chemische 

Technologie van de TH Twente. Aan de ontwikkeling 

van de meeloopfilters hebben H.C. Folmer (PWN), 

ing. A. Kostense en A.F. van Dam (KIWA N.V.) een 

zeer wezenlijke bijdrage geleverd. 
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DE ROL VAN MICROBIOLOGISCHE PROCESSEN BIJ HET VER- 

STOPPEN VAN PERSPUTTEN 

W.A.M. Hijnen en D. van der Kooij 

KIWA N. V. , Nieuwegein 

SAMENVATTING 

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de 

huidige kennis over de rol die microbiologische 

processen spelen bij het verstoppen van persputten. 

Naast literatuurgegevens is informatie verzameld 

van praktijksituaties en filtratie-experimenten on- 

der geconditioneerde omstandigheden. Duidelijk 

blijkt dat het bacteriebestand van filterzand gro- 

ter is bij een hogere belasting van het zandfilter 

met afbreekbare organische verbindingen. Uit de 

verzamelde gegevens over het bacteriebestand in de 

bovenlaag van zandfilters in relatie tot de gevorm- 

de eindweerstand van de zandkolom werd geconclu- 

deerd dat het volume van deze aantallen onvoldoende 

is om de weerstandsopbouw te verklaren. De beper- 

kingen van de koloniegetalbepalingen als maat voor 

de biomassa van het filter spelen in dit verband 

een belangrijke rol. Nader onderzoek met filtratie- 

experimenten onder geconditioneerde omstandigheden 

en technieken waarmee de biomassa beter kan worden 

gekwantificeerd is nodig om vast te stellen in wel- 

ke mate en onder welke omstandigheden microbiologi- 

sche processen een rol spelen bij het verstoppen 

van persputten. 

INLEIDING 

Uit een aantal in de praktijk uitgevoerde experi- 

menten met het kunstmatig infiltreren van water 



door middel van persputten blijkt dat de weer- 

standstoename een belangrijk technisch probleem is. 

De oorzaken van deze verstopping kunnen zijn: me- 

vende deeltjes in het water, gasbellen in het wa- 

ter, bacteriegroei in de put, chemische neerslag- 

vorming, dispersie en zwelling van kleideeltjes in 

de bodem en zetting van de bodem rondom de put. In 

dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van 

de huidige kennis over de rol van microbiologische 

processen bij het verstoppingsprobleem. 

MICROBIOLOGISCHE PROCESSEN BIJ PERSPUTTEN 

Uit een aantal in de literatuur üeschreven prak- 

tijkwaarnemingen en experimenten blijkt duidelijk 

dat bacteriegroei een belangrijke rol van betekenis 

kan spelen bij het verstoppen van persputten. Een 

persput bestaat uit een verticaal in de bodem opge- 

stelde buis met filterspleten. Tussen de filter- 

spleten van de buis en de boorgatwand is een laag 

grind gestort, de omstorting. Aangenomen kan worden 

dat de verstopping, veroorzaakt door bacteriën, 

voornamelijk op zal treden bi j de boorgatwand of de 

filterspleten. 

Olsthoorn (1982 ) maakt melding van een persputexpe- 

riment bij het PW' te Castricum. Hier werd infil- 

tratie van water, dat was gefiltreerd door een 

kaarsfilter met een poriegrootte van 1 w, vergele- 

ken met de infiltratie van niet-gefiltreerd water. 

Beide putten verstopten met een zelfde snelheid, 

terwi j1 een chloordosering van 4,5 mg Cl2 per liter 

aangevoerd water tot gevolg had dat de weerstand 

nagenoeg volledig verdween. De weerstand was gesi- 

tueerd in de omstorting. 

Bij persputexperimenten met afvalwater gezuiverd 

tot drinkwaterkwaliteit, waar infiltratie met en 



zonder chloordosering (2 mg/l) werd vergeleken, 

werd geconstateerd dat de weerstand snel toenam (na 

circa 2 dagen) in de afwezigheid van chloor 

(Ehrlich et al, 1973). De weerstand trad op tussen 

de filterspleten en de omstorting. In het gesuspen- 

deerde materiaal, aanwezig in het teruggewonnen wa- 

ter, kon slijm worden waargenomen. Van dit materi- 

aal was 75 % vluchtig bij 550 "C. Het gesuspendeer- 

de materiaal, aanwezig in het teruggewonnen water 

na infiltratie van gechloord water, bestond slechts 

voor 25 % uit verbindingen die bij 550 "C vluchtig 

zi~n. Naast chemische bepalingen werden bacteriolo- 

gische bepalingen uitgevoerd met het teruggewonnen 

water. Bij infiltratie van niet chloorhoudend water 

waren de koloniegetallen, bepaald door membraanfil- 

tratie en incubatie op plate-countagar bij 30 "C, 

hoger dan bij de aanwezigheid van chloor in het in- 

filtratiewater. Het koloniegetal van het eerste te- 

ruggewonnen water na infiltratie zonder chloor was 

2 x 105 en met chloor 5 x 103 kolonievormende een- 

heden per milliliter. 

Dat microbiologische processen optreden in een 

persput blijkt ook uit de weerstandsvermindering na 

stilstand van een put. Het eerste opgepompte water 

stinkt na zo ' n stilstandsperiode ten gevolge van 
sulfaatreductie en in de literatuur wordt melding 

gemaakt van hoge koloniegetallen in dit water 

(Rebhun en Schwarz, 1968; Eren en Goldsmid, 1970 ) . 
Rebhun en Schwarz (1968) verklaren de weerstandsaf- 

name van een persput na stilstand door de afbraak 

van een "mat" van organisch materiaal door de aan- 

wezige biomassa. Dit materiaal was aanwezig in het 

infiltratiewater van het meer Kinnereth en veroor- 

zaakte de weerstandstoename van de infiltratieput. 

Zelfs na een stagnatie van 10 minuten bij het te- 

rugpompen van water uit een persput kunnen de ko- 



loniegetallen van het eerste pompwater hoger zijn 

dan van het water vlak voor de stilstand, ook in 

dien het water voor de stagnatie een lange periode 

een laag koloniegetal had. Hierbij zouden twee as- 

pecten een rol spelen, namelijk de pulserende wer- 

king bij aanvang van het pompen en hoge bacterie- 

aantallen in de nabijheid van de filterspleten 

(Vecchioli, 1970). 

AFBREEKBARE VERBINDINGEN IN HET INFILTRATIEWATER -- 
AES BACTERIEGROEI BEPALENDE FACTOR 

3.1 Opname van afbreekbare stoffen door bacteriën 

Van grote invloed op de microbiologische processen 

in een persput is de watersamenstelling van het te 

infiltreren water. Het water bevat opgeloste en 

niet-opgeloste stoffen. Wanneer we er gemakshalve 

van uitgaan dat de niet-opgeloste stoffen worden 

afgevangen en geen rol spelen bij de optredende 

bacteriegroei dan blijven de opgeloste anorganische 

en organische stoffen als groeibepalende factor 

over. Een opgeloste anorganische verbinding die van 

belang is, is ammonium (NH i ) . Bij een voldoende ho- 
ge temperatuur ( > 4-6 "C) en de afwezigheid van 

groeiremmende verbindingen zal er een nitrificeren- 

de flora aanwezig zijn. Dit zijn autotrofe organis- 

men. Bacteriën die met name een rol spelen bij dit 

proces zijn Nitrosomonas en Nitrobacter. Van deze 

organismen zijn de kinetische factoren van het ni- 

trificatieproces onder meer beschreven door 

Wong Chong en Loehr (1975). De yield-coëfficiënt of 

celopbrengst van Nitrosomonas bedraagt 

4 x 107 -1,2 x 108 cellen per mg geoxideerd N. Deze 

opbrengstfactor is relatief laag in vergelijking 

met het aantal cellen dat door de heterotrofe m i -  



cro-organismen per mg C kan worden gevormd (zie 

hieronder). 

Het NHg--gehalte is door de bij de meeste infiltra- 

tiewaters toegepaste voorzuivering meestal gering. 

De jaargemiddelden voor 1983 van twee voor infil- 

tratie toegepaste watertypen zijn 0,04 en 0,2 mg/l. 

Van het gehalte aan opgeloste organische stoffen 

(DOC Dissolved Organic Carbon; -/l) is een gedeel- 

te niet of moeilijk en een gedeelte gemakkelijk af- 

breekbaar. Heterotrofe micro-organismen hebben voor 

hun groei afbreekbare organische verbindingen nodig 

als energiebron (vorming van C0 dissimilatie ) en 

als koolstofbron (vorming van celmateriaal, assimi- 

latie). Voor het meten van het gehalte aan gemakke- 

lijk afbreekbare organische verbindingen is door 

Van der Kooi j (1979) een methode ontwikkeld ten be- 

hoeve van het meten van de nagroeipotentie in 

drinkwater. Dit is de AOC-bepaling (Assimileerbare 

Organische Koolstof). Het principe berust op het 

meten van het maximale groeiniveau (cFu/~~; Colony 

Forming Units) van een bacterie van de soort 

Pseudomonas fluorescens. De celopbrengst van de 

teststam (P 17) bedraagt 4,l x log cellen per mg 

acetaat C. Het maximale groeiniveau van de teststam 

in het te onderzoeken water kan worden omgerekend 

in mg acetaat-C equivalenten per liter (AOC). De 

generatietijd of verdubbelingstijd (h) van de test- 

stam is afhankelijk van de concentratie en de af- 

breekbaarheid van de aanwezige verbindingen. Uit 

resultaten van een onderzoek met deze methodiek 

door Van der Kooi j et al (1982) bleek dat het AOC- 
- 

gehalte over het algemeen minder dan 1 % van de DOC 

(mg/l) van het onderzochte water is. 

Bij filtratieprocessen hechten de bacteriën zich 

aan het zand en nemen de voor hun groei benodigde 

stoffen uit het water op. Bij deze processen kan 



achtereenvolgens onderscheid worden gemaakt in: 

1. aanvoer van afbreekbare verbindingen met water 

naar het zandpakket of het filter; 

2. transport van de afbreekbare verbindingen vanuit 

het water in de poriën naar de bacteriën op het 

materiaal en 

3. de opname van de afbreekbare verbindingen door 

de bacteriën. 

De aanvoer van afbreekbare verbindingen kan worden 

uitgedrukt in de AOC-belasting (AoC~) van het fil- 

trerende materiaal. Be AOCb wordt bepaald uit de 

volgende vergelijking: 

waarin S het AOC-gehalte van het influent is ( pg i 
l V. de stroomsnelheid (m/h) en de AOCb de be- 

lasting in mg C/m2.h. 

Op het transport van de afbreekbare verbindingen 

vanuit het water naar de bacteriën heeft het stro- 

mingsbeeld in het filtrerend materiaal een belang- 

rijke invloed. Bij de persputten is de stroomsnel- 

heid op de boorgatwand circa 1 m/h, waardoor het 

stromingsbeeld in het filtrerende materiaal lami- 

nair zal zijn. Hierdoor is de diffusie een bepalen- 

de factor bij het transport van het substraat naar 

de gehechte bacteriën. Door Van der Kooij en Hijnen 

(1983a) is het proces van de verwijdering van orga- 

nische stoffen door bacteriën uitvoerig beschreven. 

Gesteld wordt dat de substraatverwijdering ook in 

een langzaam zandfilter (stroomsnelheid 0,5 m/h) 

wordt beperkt door diffusie. Een van de uit dit on- 

derzoek getrokken conclusies luidt dat nader onder- 

zoek nodig is om vast te stellen of, en zoja welke 

relatie bestaat tussen de belasting van filters met 



gemakkelijk afbreekbare koolstofverbindingen en de 

aanwezigheid van hogere organismen en micro-orga- 

nismen in filters. Dit om nadere beheerscondities 

te kunnen aangeven voor biologische filters. Derge- 

lijke informatie is ook van belang voor het beheer- 

sen van de microbiologische processen in persput- 

ten. 

Het verband tussen de belasting van een filter met 

de afbreekbare verbindingen en de bacteriebelading 

van het filtermateriaal 

Voor het handhaven van een bepaald aantal bacteriën 

op filtermateriaal is een substraataanvoer nodig 

die groter of gelijk is aan die hoeveelheid nodig 

voor de vermeerdering van bacteriën ter compensatie 

van uitspoeling en consumptie door hogere organis- 

men en de endogene ademhaling van de biomassa. On- 

der deze omstandigheden is er sprake van een even- 

wicht (steady-state) . Het is duidelijk dat bi j een 
sterk wisselende watersamenstelling geen evenwicht 

bestaat. Wanneer we er van uitgaan dat de aanwezige 

biomassa als volume de oorzaak is van een weer- 

standstoename dan is het van belang de relatie tus- 

sen de AOC-belasting van een filter en de hoeveel- 

heid bacteriën te bepalen. 

Bi j een aantal prakti jkfilters en zandfilters onder 

geconditioneerde omstandigheden in het laboratorium 

zijn bacteriebepalingen op het filtermateriaal uit- 

gevoerd en gerelateerd aan de gegeven AOCb-waarden. 

De resultaten staan vermeld in tabel 1 en figuur 1. 



a. langzame zandfilters 

b. snelfilters 

c. zandfilters van laboratoriumexperimenten 

d. korrelkool van dubbellaagsfilter 

e. looptijd 16 dagen 

f. looptijd 23 dagen 

Tabel 1 - Het koloniegetal van filtermateriaal in 

relatie tot de AOC-belasting (AOC~), de 

gemeten eindweerstand (cm WK) en de wa- 

tertemperatuur 

De bepalingen in de praktijkfilters (LZF en SF) 

zijn uitgevoerd door een kleine hoeveelheid filter- 

materiaal te schrapen vanaf het filteroppervlak. De 

laboratoriumexperimenten zijn uitgevoerd met proef- 

filters waardoor grondwater werd gefiltreerd met 



daaraan toegevoegd acetaat. De filtratiesnelheid 

was 5 m/h en het zand had een korreldiameter van 

0,7 - 0,85 m. Na een looptijd van enige dagen tot 

weken werd het koloniegetal bepaald van het zand op 

diverse diepten van de 10 cm lange zandkolom. Voor 

het filter dat werd gevoed met het grondwater zon- 

der acetaatdosering werd een AOCb-waarde van 50 mg 

acetaat-C eq. per m2 per h vastgesteld. Uit figuur 

1 blijkt duidelijk dat hogere AOCb-waarden hogere 

koloniegetallen van het zand bovenin de kolom tot 

gevolg hebben. 

koloniegetal per ml. filtermateriaal 

Figuur 1 - De relatie tussen het koloniegetal van 
het filtermateriaal aan het oppervlak 

van een filter en de AOC-belasting 

(AOCb) voor snelfilters ( o ) ,  langzame 

zandfilters ( o )  en filters van laborato- 

riumexperimenten (A) 



Bij de laboratoriumexperimenten lijkt er een li- 

neair verband te zijn tussen het koloniegetal van 

het filtermateriaal en de AOCb-waarden. De bacte- 

riebeladingen van de praktijkfilters waren verhou- 

dingsgewijs lager dan die van de proeffilters. 

Aannemelijk is dat er bij snelfilters niet of nau- 

welijks sprake is van een evenwicht of "steady 

state". De looptijden zijn meestal kort en er wordt 

vaak intensief gespoeld waardoor een deel van de 

biomassa verdwijnt. Dat is mogelijk een oorzaak van 

de lagere aantallen bacteriën op het filtermateri- 

aal bij snelfilters in relatie tot de AOCb. Bij de 

langzame zandfilters kan door een lange looptijd 

een "steady-state" worden bereikt. 

Theoretisch kan worden berekend hoeveel bacteriën 

op het zand aanwezig zijn bij een bepaalde AOCb- 

waarde. Bij een AOC-gehalte van het influent van 

P mg acetaat -C/1 en een lineaire filtratiesnelheid 
van 5 m/h is de AOCb gelijk aan 5 g acetaat-c/m2.h. 

Door Van der Kooij et al (1980) is vastgesteld dat 

Aeromonas hydrophila voor zijn onderhoudsenergie 

8,006 mg glucose per mg droge stof per uur nodig 

heeft (bij 15 "C). Daar 1 bacteriecel een droge 

stof gewicht van circa 10-l0 mg heeft is 0,006 mg 

glucose C per uur voldoende om l ~ ~ ~ - c e l l e n  in leven 

te houden. Indien de bij filters optredende effec- 

ten van uitspoeling en consumptie van cellen door 

hogere organismen buiten beschouwing worden gelaten 

dan kan worden gesteld dat een aanvoer van 5 g ace- 

taat-c/m2.h een aantal, dat gelijk is aan 

5*000 x lol0 = 8,3 x lol5-cellen per m2: i.e. 0.006 
8,3 x l ~ ~ ~ - c e l l e n  per cm2 in leven kan houden. Wan- 

neer deze cellen zich in een zandlaag van 1 cm bo- 

venin het filterbed bevinden, dan bedraagt daarvan 

het bacteriegehalte: 8,3 x l ~ ~ ~ - c e l l e n  per cm3. Bij 



de laboratoriumexperimenten werd onder de gehan- 

teerde AOCb-waarde een gehalte van 2.8 x 101° CPU/- 

ml vastgesteld. Dit is slechts circa 3 8 van het 

berekende aantal. Factoren die een rol kunnen spe- 

len bij het grote verschil tussen de berekende en 

geconstateerde waarden zijn: 

- het rendement van de koloniegetalbepaling is ge- 
ring; een groot deel van de aanwezige biomassa 

kan niet worden waargenomen met de koloniegetal- 

bepaling; 

- de biomassa bevindt zich niet alleen in de boven- 
ste cm van het filterbed maar ook in de dieper 

gelegen lagen; 

- uitspoeling en consumptie van biomassa door hoge- 
re organismen. 

Tenslotte is niet duidelijk of de voor Aeromonas 

hydrophila berekende onderhoudscoëfficiënt overeen- 

komt met die van bacteriën in filters. Duidelijk is 

dat nader onderzoek nodig is om de relatie tussen 

de oppervlaktebelasting van filters (AOCb) en de 

bacteriebelading van het filtermateriaal te bepa- 

len. 

3.3 AOC-gehalten van het infiltratiewater 

Bij een aantal persputexperimenten in Nederland is 

het AOC-gehalte van het infiltratiewater bepaald 

(tabel 2). Uit deze AOC-gehalten van de verschil- 

lende watertypen kon worden berekend dat de opper- 

vlaktebelasting AOCb op de boorgatwand (infiltra- 

tiesnelheid 0,5 - 2 m/h) varieerde tussen 3 en 

40 mg acetaat-C 3 per m2 uur. Deze waarden komen 
overeen met de AOC -waarden van langzame zandfil- b 
ters (figuur 1). Bij de laboratoriumexperimenten 

met acetaatdosering aan het influent van zandfil- 



a 
WWZK: Werkgroep Watervoorziening 

Zuid-Kennemerland 

bJ?WN : Provinciaal waterleidingbedrijf van 

Noord-Holland 
C GWA : Gemeentewaterleidingen Amsterdam 

dowo : Gemeentelijk Waterbedri j f Groningen 
e : de AOC-bepaling is in duplo uitgevoerd 

Tabel 2 - Resultaten van diverse metingen in het 

infiltratiewater van experimentele pers- 

putten in Nederland 



ters (T = 16 "C en V = 5 m/h) bleek dat een AOCb 

van 250 mg acetaat C/m2.h na een looptijd van 23 

dagen geen duidelijke verstopping veroorzaakte door 

bacteriegroeb. De resultaten van deze laboratorium- 

proeven kunnen niet zonder meer vertaald worden 

naar de bij de persput heersende omstandigheden om- 

dat bij een persput sprake is van zand met een 

kleinere korreldiameter, de snelheid lager is en er 

een andere samenstelling van het substraat is. Uit 

de resultaten van de persputexperimenten van de 

Werkgroep Watervoorziening Zuid Kennemerland (WWZK) 

waar twee putten naast elkaar worden vergeleken met 

en zonder voorfiltratie van het water door een 

langzaam zandfilter, is gebleken dat bij de put met 

voorgefiltreerd water (PC) nagenoeg constant kon 

worden geinfiltreerd. De andere put (PD) moest 

vooral in het voorjaar bi j hogere temperaturen ge- 

regenereerd worden. Het AOC-gehalte van dit infil- 

tratiewater is circa een factor 2 hoger en lijkt 

meer aan schommelingen onderhevig te zijn (tabel 

2 ) . Het is niet duidelijk in hoeverre het verschil 
in AOC-getallen verantwoordelijk is voor de gecon- 

stateerde looptijdverschillen van de putten. 

Uit het functioneren van de persput van het PWN te 

Castricum (IP2) lijkt, evenals bij de putten PC en 

PD, dat de temperatuur ook een belangrijke rol 

speelt. Hier neemt bij oplopende temperaturen, in 

het voorjaar (6,5 tot 16 "C), de weerstand sterk 

toe. Alhoewel ook het AOC-gehalte van het water ge- 

durende de seizoenswisselingen aan schommelingen 

onderhevig kan zijn moet er rekening mee worden ge- 

houden, dat meerdere waterkwaliteitsfactoren, die 

van invloed kunnen zijn op het verstoppingsproces, 

worden beïnvloed door seizoenswisselingen. 

Een belangrijk aspect van het voedselaanbod bi j la- 



ge concentraties is de mate van afbreekbaarheid van 

de verbindingen. Zeer gemakkelijk afbreekbare ver- 

bindingen als acetaat worden snel opgenomen met als 

gevolg dat de generatietijd van het organisme kort 

is. Uit de verschl%lende generatletijden, die bi] 

overeenkomende ABC-gehalten werden waargenomen, 

(tabel 2) blijkt dat in sommige gevallen de verbin- 

dingen die aan het AOC-gehalte bijdragen sneller 

worden opgenomen door de teststam dan in andere ge- 

vallen. Dergelijke verschillen kunnen ook van in- 

vloed zijn op de groei van bacteriën op de boorgat- 

wand. 

DE BIOMASSA ALS WEERSTANDSBEPSENDE FACTOR 

4.1 Bepaling van de biomassa 

De biomassa, aanwezig in de bodemmonsters of fil- 

temateriaal, bestaat uit levend en dood celmateri- 

aal en extra-cellulaire uitscheidingsprodukten van 

bacteriën. Van het bestand aan levende cellen, die 

organische verbindingen als koolstof- en energie- 

bron benutten, kan een indruk worden gekregen door 

de cellen van het materiaal los te maken in steriel 

water. Van deze suspensie kan het koloniegetal wor- 

den bepaald op een niet-selectief medium bij een 

voor de meeste micro-organismen gunstige tempera- 

tuur (20 & 30 'C). Dit koloniegetal wordt uitge- 

drukt in kolonievormende eenheden (CFU) per volume- 

of gewichtseenheid. Hierbi j m e t  worden bedacht dat 

het koloniegetal vrijwel altijd lager is dan het 

werkelijke aantal levende micro-organismen omdat 

(1) deze vaak in klompjes van meer dan één individu 

voorkomen die toch één kolonie vormen en (2) sterk 

aan de in de bodem of het filtermateriaal heersende 

condities aangepaste micro-organismen zich lang 



niet altijd kunnen vermeerderen (i.e. zichtbare ko- 

lonies vormen) op een kunstmatige voedingsbodem. 

Wanneer het koloniegetal van zand wordt bepaald met 

de voor het onderzoek van drinkwater gebruikelijke 

standaardmethodes wordt bovendien slechts een (ge- 

ring) gedeelte van het aantal heterotrofe micro-or- 

ganismen geteld omdat (1) de platen slechts kort 

worden bebroed (24 - 72 uren) ; (2) de substraatcon- 
centratie in het medium hoog is, waardoor de bacte- 

riën onder meer een enorme wisseling in osmotische 

druk ondergaan en (3) door het mengen van de cellen 

van het te onderzoeken materiaal met een vloeibaar 

agarmedium van circa 44 "C (gietplaatprocedure) 

waardoor een deel van de bacteriën wordt gedood. 

Het is duidelijk dat met toepassing van de stan- 

daardmethoden alleen die micro-organismen worden 

geteld die de extreme milieuveranderingen kunnen 

overleven en die zich bovendien zeer snel vermeer- 

deren in de voedingsbodem. 

Door Van der Kooij et al (1981b) werd een medium 

beschreven, dat bij een lange incubatieduur en de 

toepassing van de strijkplaatprocedure (uitstrijken 

van monster op voorgedroogde voedingsbodem) een 

veel hoger koloniegetal van water of zand opleverde 

dan de bij het onderzoek van drinkwater gebruike- 

lijke glucosegistextract agar. 

Bij de reeds eerder vermelde bacterieladingen van 

filtermateriaal (tabel 1) werden de bacteriën van 

het zand gescheiden door een hoeveelheid zand in 

steriel water 3 minuten ultrasoon te behandelen. 

Van de verkregen bacteriesuspensie werd het kolo- 

niegetal bepaald zoals hierboven staat beschreven. 

Over het bestand van levende cellen in bodemmon- 

sters of zand kan ook informatie worden verkregen 

door het gehalte Adenosine-trifosfaat (ATP) per ge- 

wichts- of volume-eenheid materiaal te bepalen. 



ATP is een universeel in de levende natuur voorko- 

mende verbinding, die zorgt voor de opslag en over- 

dracht van vrije energie. 

Elke levende cel bevat een bepaalde hoeveelheid 

ATP. Kool (1976) berekende uit literatuurgegevens 

een gemiddelde waarde van 4,7 x 10-l0 pg ATP per 

bacteriecel. Uit een aantal door Kool uitgevoerde 

bepalingen in filters en bodemmonsters bleek dat 

het hoogste ATP-gehalte per gewichtseenheid materi- 

aal, evenals bi-j de ksloniegetallen in de bovenste 

cm, werd waargenomen. In twee verschillende zand- 

filters werd na % cm bedlengte 50 en 18 ng ATP per 

g zand bepaald. Uitgaande van het bovengenoemde ge- 

middelde ATP-gehalte per cel komt dit overeen met 

respectievelijk 1 x 108 en 4 x lo7 CFU per g zand. 

Deze op ATP-basis berekende waarden komen overeen 

met de in tabel 1 vermelde aantallen. De ATP-bepa- 

Ping verdient dan ook nadere aandacht om als para- 

meter voor de levende biomassa in filters te worden 

bestudeerd. 

Naast deze indirecte methodieken voor het bepalen 

van het aantal bacteriën per volume- of gewichts- 

eenheid zand is veel onderzoek gedaan door het ma- 

teriaal microscopisch te onderzoeken. Na het tellen 

van het aantal waargenomen cellen per oppervlakte- 

eenheid wordt een geschatte waarde gegeven van het 

aantal cellen op het zand. Door Beck (1968) wordt 

in een literatuuroverzicht melding gemaakt van aan- 

tallen bacteriën van circa log - lol1 per g grond 
geschat door microscopische telling. De beladingen 

gemeten met behulp van koloniegetalbepalingen be- 

droegen slechts l à 10 % van dit aantal. Een zelfde 

verschil in aantal bacteriën op actieve kool tussen 

microscopisch en indirect op vast medium bepaalde 

aantallen werd door Tuschewitziki et al (1983) be- 

rekend. Factoren die naast de reeds eerdergenoemde 



beperkingen van de koloniegetalbepalingen bijdragen 

aan dit verschil zijn: ook dode cellen worden bij 

microscopisch onderzoek meegeteld en niet alle bac- 

teriën zijn te scheiden van het zand. Uit onderzoek 

van bodemmonsters is gebleken dat slechts 27 8 van 

op medium kweekbare bacteriën na uitvoerige toepas- 

sing van mengen, centrifugeren en sonificatie van 

het materiaal kunnen worden losgemaakt (Balkwill 

et al, 1977). 

Bij verstopping van filters door bacteriegroei 

wordt vaak slijmvorming geconstateerd. Dit materi- 

aal kan bestaan uit het celmateriaal van de aanwe- 

zige biomassa (dood of levend), een combinatie van 

dit materiaal met verwijderde gesuspendeerde deel- 

tjes en/of extra-cellulaire uitscheidingsprodukten 

van bacteriën. Mitchell en Nevo (1964) onderzochten 

de verstopping in filters met duinzand waardoor wa- 

ter werd gefiltreerd met een hoog organisch stofge- 

halte. De vers topping werd voornamelijk veroorzaakt 

door de vorming van polysacchariden door een bacte- 

rie van het geslacht Flavobacterium. 

Twee organlsmen van dit geslacht werden beschreven 

door Van der Kooij en Hijnen (1981a en 198333). De 

conclusie van dit onderzoek was dat de resultaten 

wezen op het algemeen voorkomen van micro-organis- 

men die zetmeel in een concentratie van 1 pg ~ / 1  

snel assimileren.  én van beide organismen bleek 

zeer gespecialiseerd te zijn in het benutten van 

een aantal oligo- en polysacchariden en glycerol 

bi j lage concentraties (1 pg ~/1). Onbekend is nog 

de invloed van het gehalte en de samenstelling van 

de in het infiltratiewater aanwezige organische 

verbindingen op de vorming van polysacchariden on- 

der de omstandigheden van persputinfiltratie. 

Natuurlijke polymeren worden door bacteriën als ex- 



t r a - c e l l u b a i r e  produkten gevormd en kunnen dienen 

a l s  bindende polymeren b i j  h e t  hechtingsmechanisme 

( H a r r i s  and Mi tche l l ,  l973 ) . Deze polymeren kunnen 

bes t aan  u i t  polysaechar iden.  Du ide l i j k  i s  d a t  noch 

b i  j  de ATP-bepaling, noch b i  j  de bepa l ing  van h e t  

a a n t a l  levende c e l l e n  door middel van de koloniege- 

t a lbepaá ing  m e t  slijmvormende c e l l e n  rekening kan 

worden gehouden. 

4 . 2  H e t  a a n t a l  b a c t e r i ë n  i n  r e l a t i e  t o t  d e  o n t s t a n e  

weerstand 

Van wezenl i jk  belang i s  de vraag i n  welke mate bae- 

t e r i e n ,  aanwezig i n  een zandpakket, a a n l e i d i n g  kun- 

nen geven t o t  een weerstandsverhoging. B i j  de reeds 

e e r d e r  genoemde laborator iumexperimenten m e t  een 

a c e t a a t d o s e r i n g  aan h e t  i n f l u e n t  van p r o e f f i l t e r s  

( t a b e l  P )  werd h e t  ko loniege tab  bepaald op d i v e r s e  

d i e p t e n  van de 10 cm l ange  zandkolom. I n  f i g u u r  2 

i s  h e t  a a n t a l  b a c t e r i ë n  p e r  m l  zand weergegeven a l s  

f u n c t i e  van de hoogte van de zandkolom. H i e r u i t  

b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  i n  a l l e  geva l l en  h e t  a a n t a l  

b a c t e r i ë n  bovenin de zandkolom h e t  hoogst  is en bo- 

vendien d a t ,  z o a l s  reeds  e e r d e r  werd gemeld, de  

b a c t e r i e b e l a d i n g  h o g e r  i s  naarmate de AOC g r o t e r  b 
is .  B i j  de  f i l t e r s  was de weerstand ( c m  wk) voorna- 

me l i j k  g e s i t u e e r d  i n  de e e r s t e  cm.  

B i j  experimenten u i tgevoerd  m e t  een zandkolom (kor- 

r e l d i a m e t e r  0 ,2  - 0,3  m) en gekookt gedemineral i -  

s e e r d  water  met een volume s t roomdichthe id  van 

0 , 6  - 1 , 3  m/h werd vers topping  waargenomen (Gupta 

and Swartzendruber,  1962) .  Over de eerste l , 5  cm 

van de zandkolom nam de  volume s t roomdichthe id  

s t e r k  a f .  Daar b i j  deze l fde  experimenten i n  aanwe- 

z ighe id  van 0 , l  % f eno l  (toegevoegd a l s  bac t e r io -  

s t a t i s c h e  verb inding)  en b i j  een l a g e  temperatuur  



koloniegetal per ml. filtermateriaal 
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Figuur 2 - De bacteriebelading (koloniegetal/ml) 

van zand in filters van laboratoriumex- 

perimenten met een AOC-belasting van 

5,O (e), 0,s (o) en 0,05 (A) g C per m2 

per h 

(1,s *C) geen weerstandstoename optrad, concludeer- 

den Gupta en Swartzendruber dat de activiteit en de 

groei van bacteriën de oorzaak waren van de ver- 

stopping. De koloniegetallen van het filtermateri- 

aal aan het oppervlak van het filter waren 



6,6 x 106 b i j  23 "C en 6,4 x 105 p e r  g zand b i j  

1 , 5  "C. I n  d i t  onderzoek werden de i n i t i ë l e  volume 

s t roomdich the id  ( K .  i n i t i a a l  en  de  volume stroom- 

d i c h t h e i d  na b e g i n d i g i n g  van  h e t  e x p e r i m e n t  

( K e f i n a l )  bepaa ld  op d i v e r s e  hoogten van h e t  f i l -  

t e r ,  H e t  q u o t i ë n t  van be ide  waarden ( K . f i n a l /  

K.  i n i t i a l )  is k l e i n  wanneer de s t roomsne lhe id  door  

weerstandsvorming i n  de  b e t r e f f e n d e  l a a g  i s  ver-  

- aantal bacteriën per g zand 

Figuur  3 - R e l a t i e  t u s s e n  de  verhouding van de vo- 

lume s t roomdich the id  van een f i l t e r  aan 

h e t  b e g i n  ( K . i n i t i a l )  en  h e t  e i n d  

(K. f ina1)  van een exper iment  en h e t  aan- 

t a l  b a c t e r i ë n  p e r  g zand (Gupta and 

Swartzendruber ,  1962 ) 



laagd. Deze verhouding uitgezet tegen het kolonie- 

getal van het filtermateriaal in een bepaalde sec- 

tie van het filter vertoonde een sterk dalende ten- 

dens boven een koloniegetal van 4 x 105 per g fil- 

termateriaal (circa 6,4 x 105 per ml) (figuur 3). 

Bij dit onderzoek kon geen relatie worden gelegd 

tussen het K.final/K.initial en de aanwezigheid van 

colloïdaal en oplosbaar silica in het zandfilter. 

Gupta en Swartzendruber concludeerden dat een kolo- 

niegetal van 4 x l05 per g zand (kritische waarde 

voor het ontstaan van weerstand; figuur 3) slechts 

0,00031 8 van het totaal beschikbare volume inneemt 

en als volume dan ook niet bepalend kan zijn voor 

de verstopping. Duidelijk is dat ook hier de eer- 

dergenoemde beperkingen van de koloniegetalbepalin- 

gen voor het vaststellen van de bacteriebelading 

van het zand gelden. Dat niet de meest optimale be- 

palingsmethodiek is toegepast blijkt uit het feit 

dat de bij dit onderzoek bepaalde bacteriebeladin- 

gen van het zand minstens een factor 100 lager zijn 

dan de in figuur 2 weergegeven waarden. 

Om de verstoppingspotentie van het te infiltreren 

water bovengronds te kunnen onderzoeken zijn bij 

het KIWA zogenaamde meeloopfilters (MLF) ontwikkeld 

(Schippers en Verdouw, dit rapport). Deze filters 

werden gevoed met gedeeltelijk voorgezuiverd opper- 

vlaktewater en de weerstandstoename werd onder 

diverse condities bestudeerd. De aantallen bacte- 

riën op het zand aan het oppervlak van de filters 

werden gemeten na het bereiken van een bepaalde 

eindweerstand (cm waterkolom WK). Deze gegevens 

zijn samen met de resultaten van de laboratorium- 

experimenten (tabel 1) weergegeven in figuur 4. 

Uit figuur 4 blijkt dat de koloniegetallen in de 

bovenlaag van het zand bij de laboratoriurnexperi- 



koloniegetal per ml. filtermateriaal 

- weerstand (cm wk) 

Figuur 4 - Het verband tussen de gemeten eindweer- 
stand en het koloniegetal in de bovenste 

laag van meeloopfilters ( e )  en van zand- 

filters van laboratoriumexperimenten ( o )  

menten hoger zijn bi j een hogere eindweerstand. Be 

gegevens van de meeloopfilters wijzen echter niet 

op een relatie tussen koloniegetallen en de eind- 

weerstand. De koloniegetallen van het zand aan het 

oppervlak van de meeloopfilters bedroegen circa 10* 

C F U / ~ ~  zand. De aantallen bepaald in de door bacte- 

riën verstopte laboratoriumfilters waren circa lol0 

C~U/rnl zand. 

Bi j een porositeit van 40 % heeft 1 c m 3  = 1 ml zand 

een leegvolume van 0,4 cm3. Uitgaande van het volu- 



me van 1 cel van 0,25 pm3 heeft een aantal cellen 

van 108 een volume van 0,25 x 10'~ cm3. Dit is 

slechts 0,00625 % van het beschikbare volume. Ech- 

ter ook 10~~-cellen met een volume van 0,25 x 10e2 

cm3 bezetten slechts 0,625 8 van het totale volume. 

Bij deze vergelijking tussen laboratoriumexperimen- 

ten en de proeven met de meeloopfilters (MLF) moet 

wel worden opgemerkt dat een aantal procesomstan- 

digheden duidelijk verschilde. Belangrijk is het 

verschil in watersamenstelling. Bij de laboratori- 

umexperimenten werd acetaat aan het water gedoseerd 

om de verstopping te veroorzaken. Ook was de kor- 

reldiameter en de oppervlaktebelasting bij deze 

proeven respectievelijk 0,7 - 0,85 mm @ en 

5 m3/m2.h. Het zand van een MLF had een korreldia- 

meter van 0,3 - 0,6 mm @ en de oppervlaktebelasting 

was hier 2 m3/m2.h. 

4.3 Aanwezigheid van bacteriën in het infiltratiewater 

Be koloniegetallen van het geïnfiltreerde water va- 

rieerden tussen enkele honderden en enkele tiendui- 

zenden per ml (tabel 2). Wanneer een bacterie een 

volume van 0,25 pm3 heeft dan is een koloniegetal 

van 4,O x 104 C F U / ~ ~  (PD; 31 -3, tabel 2) gelijk 

aan een volume van 2 x 10'8 m3 per m3 water. Een 

1 cm dikke laag zand van de boorgatwand met een op- 

pervlakte van 1 m2 en een porositeit van 40 % heeft 

een leeg volume van 0,004 m3. Bij een filtratie- 

snelheid van 1 m/h op de boorgatwand duurt het 
x = 16666.7 dagen voordat het lege vo- 2 4 

lume van deze laag is gevuld met de in het water 

aanwezige bacteriën bij volledige verwijdering. 

Gaan we echter uit van een 1 mm dikke laag waar de 

volledige verwijdering plaatsvindt en een kolonie- 

getal van het water van los C F U / ~ ~  dan duurt dit 



-t 2 jaar. Uit de bovenstaande berekeningen blijkt 

vooralsnog dat het koloniegetal van het infiltra- 

tiewater geen belangrijke bijdrage kan leveren tot 

de weerstandsvorming. Ook voor deze koloniegetallen 

gelden echter de reeds eerder genoemde beperkingen. 

De aanvoer van draadvormige bacteriën bijvoorbeeld, 

die niet op de gebruikelijke media te bepalen zijn, 

kan van grote invloed zijn op de weerstandsvorming. 

De rol van de temperatuur 

Bij de groei van bacteriën is de temperatuur van 

groot belang. Een verhoging van de temperatuur bin- 

nen redelijke grenzen leidt in het algemeen tot een 

versnelde groei. De invloed van de temperatuursver- 

hoging op de groeisnelheid kan voor een bepaald mi- 

cro-organisme kwantitatief worden weergegeven door 

de Ql o P die wordt gedefinieerd als het qustient van 

de groeisnelheden van het organisme bij twee tempe- 

raturen die onderling 10 "C verschillen. Deze Ql0- 

waarde bedraagt bij temperaturen tussen 10 en 35 "C 

in de regel 1,5 à 2,5. Hoe de QI0-waarde ligt tus- 
sen de O en 10 "C is niet duidelijk. Wel zal de 

groeisnelheid van de bacteriën in dit temperatuurs- 

traject laag zijn. 

De processen in de infiltratieputten verlopen bij 

de temperatuur van het voedingswater. Deze tempera- 

tuur ligt in de winter in de meeste gevallen bene- 

den de 10 "C. In de zomer zullen de temperaturen 

variëren tussen 10 - 20 "C. In het voorjaar en het 
najaar treden de grootste temperatuurswijzigingen 

op. Zoals al eerder werd vermeld bleek uit prak- 

tijkexperimenten dat de temperatuurverhoging in het 

voorjaar een duidelijk effect had op de weerstands- 

toename van de inf iltratieput. Alhoewel te verwach- 

ten valt dat dit onder andere veroorzaakt kan wor- 



den door een verandering van de samenstelling van 

het infiltratiewater, mag ook de invloed van de 

temperatuur op de biologie in de put niet worden 

verwaarloosd. 

Bij de in 4.2 genoemde meeloopfilterexperimenten 

werd de temperatuur van het voedingswater van één 

van de twee filters verhoogd tot 18 - 20 ' C .  De 

normale temperatuur van het voedingswater schomrnel- 

de tussen 4 en 11 'C. Dit temperatuurverschil van 

circa 10 'C veroorzaakte een snellere weerstands- 

toename van het "warme" filter. Uit de koloniege- 

tallen van het filtermateriaal kon echter niet de 

conclusie worden getrokken dat het aantal bacteriën 

bovenin de zandkolom bepalend was voor dit ver- 

schil. In twee van de 3 experimenten was het kolo- 

niegetal van het filtermateriaal bij het filter met 

voedingswater van 18 - 20 *C zelfs lager dan bij 

het "koude' filter. Ook uit de resultaten van tabel 

1 blijkt niet dat een hogere temperatuur van het 

water een hogere bacteriebelading tot gevolg heeft. 

Onduidelijk is nog in hoeverre de biologie door de- 

ze waarneming als bepalende factor uitgesloten kan 

worden. Wellicht is niet het aantal, maar de ver- 

scheidenheid aan soorten of het verschil in fysio- 

logische omstandigheden bepalend voor de mogelijk- 

heid tot weerstandsvorming. 

4.5 Interactie van bacteriën met in water aanweziqe 

deeltjes en het filtermateriaal 

Een belangrijke factor ten aanzien van verstopping 

is het gehalte aan gesuspendeerde of colloïdaal op- 

geloste deeltjes . Schippers en Verdouw (1979) heb- 
ben een methode ontwikkeld om de filtreerbaarheid 

van water te kunnen bepalen. Het principe van de 

membraanfiltratie-index (MFI) berust op het optre- 



den van gelf iltratie bi j filtratie van colloïdhou- 

dend water door een membraanfilter met psrien van 

0,45 pm. Deze meting wordt Intensief toegepast bij 

het persputonderzoek. Rebhun en Schwarz maken bij 

hun persputexperimenten melding over het ontstaan 

van een "mat" van organisch materiaal door het af- 

vangen van deze deeltjes. Al met al lijkt het aan- 

nemelijk dat het verstoppingsproces een complex van 

factoren kan omvatten. Het afvangen van gesuspen- 

deerd materiaal en biologische activiteiten zullen 

echter gecombineerd of afzonderlijk van grote in- 

vloed zijn. 

RPpley en Saleem (1973) voerden proeven uit met 

kwartszandfilters waardoor gedestilleerd water werd 

gefiltreerd met een snelheid van 0,5 - l m/h. Zij 

constateerden evenals Gupta en Swartzendruber 

(1962) een stagnatie in de weerstandsopbouw van een 

filter bij dosering van fenol in een concentratie 

van 0,l % na een looptijd van 9 dagen. De weer- 

standsopbouw vond plaats in de bovenste centimeters 

van de kolom. Bij dosering van gesuspendeerde deel- 

tjes in het water en weerstandsopbouw door bacte- 

riegroei bij afwezigheid van fenol was het verstop- 

pingspatroon anders dan het patroon bij verstopping 

door deeltjes. De weerstandsopbouw ten gevolge van 

de -deeltjes in het water en biologische activiteit, 

vond meer bovenin plaats, terwijl bij verstopping 

door in water aanwezig gesuspendeerd materiaal de 

weerstand meer over de totale kolom optrad. Hier 

konden de deeltjes dieper in het zandpakket pene- 

treren. 

In een onderzoek naar de elektrokinetische proces- 

sen in langzame zandfilters werd uit resultaten ge- 

concludeerd dat door de activiteit van bacteriën en 

de gevormde mtaboliten de lading aan de invoer van 

een.filter positief werd (Edwards and Monke, 1967). 



Bij aanwezigheid van 0,l 8 fenol bleef de netto la- 

ding van het toegepaste kwartszand negatief. De po- 

sitief gevormde lading in de toplaag zou kunnen 

worden verklaard door het hechtingsmechanisme van 

de bacteriën in een overwegend negatief geladen om- 

geving. De negatieve lading van de meeste bacteriën 

kunnen de positief gevormde lading door de aanwe- 

zigheid van micro-organismen in het filter gevoed 

met niet- fenolhoudend water, zoals beschreven door 

Edwards en Monke, niet verklaren. 

De interactie van negatief geladen bacteriën met 

een vast oppervlak hangt waarschijnlijk af van de 

eigenschappen van het betreffende oppervlak. Omdat 

de meeste oppervlakken in de natuur negatief gela- 

den zijn is het onwaarschijnlijk dat elektrostati- 

sche processen direct van invloed zijn op de aan- 

trekking van bacteriën tot zulke oppervlakken. 

Het hechtingsmechanisme van sommige bacteriën kan 

worden verklaard door de vorming van hele fijne ex- 

tra-cellulaire polymeerfybrillen. De meeste biocol- 

lolden, zoals micro-organismen, zijn hydrofiel en 

kunnen gedestabiliseerd worden door poly-elektroly- 

ten en niet-ionogene polymeren bij het grensvlak 

tussen vaste en vloeibare fase. Dit kan resulteren 

in de reductie van de oppervlaktelading van het 

collold, terwijl aggregatie wordt veroorzaakt door 

de vorming van polymeerbruggen tussen de deeltjes . 
Bacteriën kunnen op drie manieren reageren met de 

in het water aanwezige deeltjes: 

1. adsorptie van colloldaal materiaal op het opper- 

vlak van micro-organismen; 

2. wederzijdse adsorptie tussen bacteriën en deel- 

tjes van vergelijkbare grootte, resulterend in 

een aggregaatvorming; 

3. adsorptie van micro-organismen op een oppervlak 

van grote zanddeeltjes en hun destabiliserende 



werking op in het water aanwezige colloïden. 

Er zal nader onderzoek nodig zijn om het proces van 

de interactie tussen bacteriën en deeltjes te kun- 

nen beschrijven en beheerscondities aan te kunnen 

geven die van invloed zijn op dit proces. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Uit een aantal experimenten met persputten en zand- 

filters onder geconditioneerde omstandigheden is 

vast komen te staan dat biologische processen een 

rol van betekenis kunnen spelen bij het verstoppen 

van persputten en zandfilters. Echter de verzamelde 

kennis blijkt nog onvoldoende om eenduidige conclu- 

sies te trekken ten aanzien van het verstoppings- 

proces en de daarmee in verband staande waterkwali- 

teit. De resultaten wijzen op een verband tussen 

de AOC-belasting van filtermateriaal en de aanwezi- 

ge biomassa, maar meer onderzoek onder geconditio- 

neerde omstandigheden is nodig om dit verder te on- 

derbouwen. Ook blijkt uit de resultaten van de ex- 

perimenten dat de bacteriebelading van de bovenste 

laag van een zandfilter bepaald door middel van de 

koloniegetallen niet altijd in direct verband met 

de ontstane weerstand staat. 

Naast het meten van de AOC-belasting van diverse 

persputsystemen in de praktijk zal er met een mee- 

loopfilteropstelling onder geconditioneerde omstan- 

digheden vastgesteld moeten worden bij welke AOC- 

belasting er weerstandsvorming ten gevolge van bac- 

teriegroei optreedt. Tevens zal er bij de laatstge- 

noemde experimenten nagegaan worden welke relatie 

er bestaat tussen het aantal bacteriën of de bio- 

massa en de ontstane weerstand. 

De bepalingsmethodiek van de biomassa staat in dit 



verband ter discussie en zal verder ontwikkeld m e -  

ten worden. Alternatieven voor de gebruikelijke ko- 
loniegetalbepaling op vaste voedingsmedia zijn de 

bepaling van het ATP-gehalte en mogelijk het to- 
taalgehalte organische koolstof per gewichts- of 
volume-eenheid materiaal. Van deze methodieken zal 
vastgesteld moeten worden in hoeverre ze een betere 
maat zijn voor de aanwezige biomassa. Eveneens zal 
uit onderzoek moeten blijken of het volume van de 
biomassa bij de weerstandsverhoging van belang is 
of de fysiologische omstandigheden. 
Uit persputexperimenten in de praktijk blijkt dat 

ook de temperatuur een rol speelt. In hoeverre dit 
in verband staat met de veranderde waterkwaliteit 
door een temperatuursverhoging en/of een hogere 
bioactiviteit is nog onduidelijk. Het aantal bacte- 

riën in de toplaag van filters, gevoed met water 
van verschillende temperatuur, is uit de in dit 
rapport besproken resultaten niet een aanwijzing 
van belang gebleken. 
Aangezien de procesomstandigheden als de volume 
stroomdichtheid, het type filtermateriaal en de 
temperatuur van invloed kunnen zijn op de verstop- 
ping door bacteriegroei, wordt er aan deze aspecten 
in de experimenten onder geconditioneerde omstan- 
digheden ook aandacht besteed. 
Algemeen kan worden gesteld dat nader onderzoek 
noodzakelijk is oni vast te stellen onder welke om- 
standigheden bacteriën een rol spelen bij het ver- 

stoppen van persputten. 
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HET INFILTRATIEPROJECT BIJ HET POMPSTATION "HAREN" 

J.W. Kieft 

Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen 

SAMENVATTING 

Voor de bereiding van drinkwater wordt door het Ge- 

meentelijk Waterbedrijf Groningen (GWG) gebruik ge- 

maakt van zowel grondwater als oppervlaktewater. 

In verband met het afvoerpatroon van de Drentsche 

Aa is bij een bepaalde potentiële grootte van het 

drinkwaterverbruik een voorraadvorming nodig. Door 

een relatief geringe berging en/of een combinatie 

met een grondwaterwinning kan het oppervlaktewater 

in belangrijk grotere mate worden ingeschakeld bij 

de drinkwatervoorziening. Deze berging zou kunnen 

worden gerealiseerd door in een geschikt watervoe- 

rend pakket, met behulp van putten, brak water te 

verdringen door zoet oppervlaktewater. 

In verband met de aanwezigheid van afsluitende pot- 

kleilagen boven het watervoerende pakket is pomp- 

station Haren uitgekozen als locatie voor het eer- 

ste infiltratieproject. Op grond van het tot nu toe 

uitgevoerde verstoppingsonderzoek mag worden ver- 

wacht dat, bi j de betreffende omstandigheden, ver- 

stopping geen belemmerende factor zal zijn. 

Uit het hydrologisch onderzoek is gebleken dat te- 

rugwinning op seizoenbasis van een gedeelte van het 

geïnfiltreerde water met de bestaande infiltratie- 

put zonder snelle verzilting in principe mogelijk 

is. 

INLEIDING EN MOTIVERING 

Voor de bereiding van drinkwater wordt door het 

Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen gebruik gemaakt 



van zowel grondwater ps De Punt (ps = pompstation) 

en ps Maren met vergunningen van 13 respectievelijk 

2 mln m3/-jaar) als oppervlaktewater (huidige ont- 

trekking aan de Drentsche Aa bij het ps De Punt is 

circa 5 mln m3/jaar). Een topografische oriëntatie 

wordt gegeven in fiquur 1. 

L2 
Figuur 1 - Topografische oriëntatie 

Een waterleidingbedrijf behoort inzicht te hebben 

in de potentiële winningsmogelijkheden van water in 

zijn interessegebied. In de regio Groningen-Noord 

Drenthe wordt de ontwikkeling van een nieuwe grond- 

waterwinning, in verband met de grote bestaande 

winningen, de belangen van de landbouw, de natuur 

en het milieu en een waar mijnenveld van bodemver- 

ontreiniginyen, steeds moeizamer. Uitbreiding van 



de oppervlaktewaterwinning is daarentegen goed mo- 

gelijk. De afvoer van de Drentsche Aa, bijvoor- 

beeld, bedraagt gemiddeld circa 50 mln m3/ jaar. In 

verband met het afvoerpatroon van de Drentsche Aa 

(gemiddeld circa 9000 m3/h in het winterseizoen en 

circa 2000 m3/h in het zomerseizoen) zie figuur 2, 

AFVOER DRENTSCHE AR 

JRN FEB MRR APR MRY JUN JUL RUG SEP CXT NOV DEC 

Figuur 2 - Afvoer (in m3/h) per kalenderdag gemid- 

deld over 1977-1982 

is echter bij een bepaalde potentiële grootte van 

het drinkwaterverbruik een alternatieve bron of een 

voorraadvorming nodig. Zodoende kan het oppervlak- 

tewater in belangrijk grotere mate bijdragen aan de 

drinkwatervoorziening. In Noord-Nederland is het 

planologisch minder gewenst een spaarbekken voor 



een bovengrondse voorraadvorming toe te passen. Een 

substantiele berging in de onverzadigde zone is 

niet mogelijk omdat er in deze regio nergens geble- 

den zijn met lage freatische grondwaterstanden. 

Een ondergrondse voorraad kan wel (in het winter- 

seizoen) worden gevormd door, in een watervoerend 

pakket met behulp van putten, brak water te ver- 

dringen door gezuiverd oppervlaktewater. In het 

daarop volgende zomerseizoen moet dan, ter supple- 

tie van een ontoereikende rivierafvoer, zonder 

snelle verzilting, water aan het betreffende water- 

voerende pakket, kunnen worden onttrokken. 

Een relatief hoge freatische grondwaterspiegel is 

ongeschikt voor de uitvoering van een putinfiltra- 

tie. Omdat door de putinfiltratie de grondwater- 

stand zal moeten stijgen, is het gebied van het 

pompstation Haren, waar zich een dikke potkleilaag 

boven het watervoerend pakket bevindt, uitgekozen 

als locatie voor het infiltratieproject. Om in de 

proefperiode de aanleg van een aparte ruwwaterlei- 

ding van het ps De Punt naar het ps Haren (lengte 

circa 6 km) te voorkomen, wordt het drinkwater van 

het ps De Punt, dat gemiddeld circa 40 % rivierwa- 

ter bevat, gebruikt om in Haren te worden gefnfil- 

treerd. In dit verband wordt erop gewezen dat in 

het infiltratieseizoen de zuiveringsmiddelen en het 

transportstelsel een overcapaciteit hebben. 

Allereerst moet echter, in verband met een mogelij- 

ke verstopping van de inf iltratieput, worden nage- 

gaan of infiltratie wel mogelijk is. Het daartoe 

ingestelde verstoppingsonderzoek wordt in paragraaf 

2 beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 3 aan- 

dacht gegeven aan enkele hydrologische aspecten. In 

lit. 1, 2 en 3 wordt uitgebreider over het infil- 

tratieproject bij het pompstation Haren gerappor- 

teerd. 



HET VERSTOPPINGSONDERZOEK 

De doelstelling van deze infiltratieproef is onder 

andere het verstoppingsgedrag van het infiltratie- 

water in de gebruikte infiltratieput bij bepaalde 

omstandigheden te leren kennen. Bij dit onderzoek 

wordt voortdurend gebruik gemaakt van de inzichten 

en resultaten van het Nederlandse verstoppingson- 

derzoek dat in KIWA-verband wordt uitgevoerd. Een 

Een overzicht van de Groningse proefnemingen en van 

relevante gebeurtenissen wordt hieronder in chrono- 

logische volgorde gegeven. 

Proef 1 

21 september 1979 - start le infiltratieproef met 

circa 20 m3/h drinkwater van ps 

De Punt 

april/mei 1980 - spuien @ 1000 Haren-Euvelgunne 

(2-19) (figuur 3) 

10 juli 1980 - leiding @ 1000 (2-19) in dienst 

mei/ juli 1981 - werkzaamheden leidingen Europa- 
plein 

14 juni 1982 - einde le infiltratieproef van- 
wege verstopping 

14 juni 1982 - regeneratie 
14 juni/5 juli - rustperiode 

Proef 2 

6 juli 1982 - start 2e infiltratieproef met 

circa 30 m3/h drinkwater van ps 

De Punt 

8 september 1982 - einde 2e infiltratieproef 
8 september 1982 - start terugwinning (30 m3/h) 



2.1 Uitvoering van de putinfiltratie 

Een overzicht van het pompstation Haren wordt gege- 

ven in figuur 3. 

Figuur 3 - Overzicht pompstation Haren 

Nadere gegevens omtrent de geologische opbouw van 

de ondergrond staan vermeld in lit. 4 en lit. 5. 

Een geohydrologisch schema van de ondergrond van pc 

Haren is in figuur 4 weergegeven. 



m.v. = O l.SC*NAP 

fijn mnd (Twente) 

mndl Peelo, UrklEnschede, Harderwijk i 

slibhoudend fijn mnd ( Scheemdai 
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125 - ---- ---- -- 

slibhoudend fijn zand ( Sdreemdal 
klei 

170 
sliéhoudend fijn zand (Oosterhout) 

Figuur 4 - Geohydrologisch schema van de ondergrond 

In verband met de kosten is voor de infiltratie ge- 

bruik gemaakt van de bestaande winningsput N6. Deze 

put ligt royaal in het potkleigebied en is niet on- 

nodig ver verwijderd van het pompstation (zo kort 

mogelijke lengte van de leidingen). De situatie van 

de infiltratieput N6 met zijn aan- en afvoerleidin- 

gen is in figuur 5 aangegeven. Een detail van de 

put is in figuur 6 opgenomen. 



- OOT - 



Voor het uitvoeren van metingen voor de verstopping 

van de infiltratieput en voor de verbreiding van 

het infiltratiewater, is op 15 m afstand van N6 een 

waarnemingsput geplaatst met 7 peilbuizen en met 3 

elektrodenkabels ( zie figuur 7 ) .  

Figuur 7 - Schets infiltratieput en waarnemingsin- 
stallatie 

2.2 Kwaliteit van het infiltratiewater 

Het infiltratiewater is regelmatig bemonsterd en 

geanalyseerd. Voor een juiste interpretatie wordt 

er op geattendeerd dat op 10 juli 1980 de situatie 

ontstond dat afwisselend water afkomstig van ps 

De Punt en van ps Haren werd geïnfiltreerd. 

De zuivering van het grondwater bestaat in hoofd- 

zaak uit beluchting en snelfiltratie. De zuivering 

van oppervlaktewater omvat onder andere coagulatie 

en bezinking? snelfiltratie, beluchting en langzame 

zandfiltratie. De gemiddelde kwaliteit van het in- 

filtratiewater is aangegeven in tabel l. 



waterstofcarbonaat 

kalium perm. verbr. 

Tabel 1 - Gemiddelde kwaliteit infiltratiewater 

(uitgedrukt in mg/l tenzij anders aange- 

geven) 

De MFI-waarden van het onderhavige infiltratiewater 

zijn in figuur 8 grafisch weergegeven. 



VERLOOP MF I 

Figuur 8 - Grafiek van MFI-waarden le en 2e proef 

Hieronder volgen de gemiddelde MFI-waarden van de 

samenstellende delen van het infiltratiewater. 

MFI van gezuiverd oppervlaktewater 1 s/12 

MFI van gezuiverd grondwater 3 s/12 

Hieruit blijkt dat infiltratiewater afkomstig uit 

oppervlaktewater een lage MFI heeft. Dit is een ef- 

fect van het langzame zandfilter in het (in lit. 1 

beschreven) zuiveringsproces. 

Indien de putverstopping wordt veroorzaakt door m i -  

cro-organismen geven bepalingen aan zwevende stof 

hierover uiteraard geen informatie. Ook het aantal 

bacteriën in het infiltratiewater is hiervoor nau- 

welijks belangrijk. De bacteriologische verstopping 

wordt bepaald door de betreffende voedingsstoffen 

in het infiltratiewater. Een kwaliteitsgrootheid 

die informatie geeft over de potentiële groei van 

micro-organismen is de AOC, assimileerbare organi- 



sche koolstof (zie Pit. 7). Op 14 april l982 is 

voor het infiltratiewater en zijn componenten af- 

zonderlijk de BQ6 bepaald. 

infiltratiewater 6 pg Acetaat C eq/l 

oppervlaktewater De Punt 7 pg Acetaat C eq/l 

grondwater De Punt 1 pg Acetaat C eq/l 

grondwater Haren 0,5 pg Acetaat C eq/l 

Bit zijn zodanige lage getallen dat moet worden ge- 

steld dat micro-organismen niet in beduidende mate 

tot ontwikkeling kunnen komen. 

Metingen voor de verstopping 

Om de verstopping van een infiltratieput te bepalen 

worden voortdurend grondwaterstanden gemeten om de 

veranderingen ervan te kunnen vastleggen. Verande- 

ringen van grondwaterstanden kunnen echter meerdere 

oorzaken hebben zoals variaties in luchtdruk, de 

infiltratievolumestroom, de winning van het grond- 

water en de temperatuur van het stromende water. 

Tevens moet rekening worden gehouden met de dicht- 

heid van de vloeistof in de stijgbuis. Deze invloe- 

den meten om een juist beeld van de verstopping te 

krijgen worden geëlimineerd. 

Als maat voor de verstopping van de onderhavige 

proef wordt het weerstandsverschil Ah tussen de in- 

filtratieput (N6, peilbuis en stijgbuis) en het 

waarnemingsfilter ( ~ 7 2 ,  zie figuur 7) gehanteerd. 

Hierdoor worden de invloeden van de luchtdruk en de 

winning van grondwater geëlimineerd. De grondwater- 

standen van N6 en C72  behoeven niet op dichtheid te 

worden gecorrigeerd, daar de afwijking van de res- 

pectieve dichtheden ten opzichte van zoet water kan 

worden verwaarloosd. Indien de temperatuur van het 



infiltratiewater verandert, zal daardoor de visco- 

siteit van het water veranderen. Het is daarom 

noodzakelijk de verandering van de viscositeit in 

rekening te brengen. Hiervoor is de factor 

(T 9 20)/30 toegepast. Zie lit. 6. Deze aldus op 

temperatuur (viscositeit) gecorrigeerde water- 

standsverschillen zijn voor verdere verwerking ge- 

bruikt. De variatie in de infiltratievolumestroom 

kan in rekening worden gebracht door de grootheid 

weerstand te gebruiken (waterstandsverschil per 

eenheid van volumestroom) \J = A ~ / Q  in m/(m3/h). 

De na de correcties waargenomen veranderingen in W 

worden geacht het echte effect van de verstopping 

te zijn. Het verloop van de weerstand W is grafisch 

weergegeven in figuur 9. 

----- PEILBUIS 1E PROEF 
- CT I JGBUIS 2E PROEF 

Figuur 9 - Verloop van de weerstand W van de le en . 

2e proef in m/ (rn3/h) 



Regeneratie infiltratieput N6 

O p  14 juni 1982 werd de onderhavige infiltratieput 

geregenereerd met gebruikmaking van de methode van 

herhaald pompen en infiltreren (zie Pit. 6). Na de- 

ze regeneratie bleek het waterstandsverschil Ah = 

bJ6-C72 tijdens een nieuwe infiltratieperiode sterk 

te zijn verminderd vergeleken met de Ah van de in- 

filtratie voor de regeneratie. 

Bij het begin van de le infiltratieproef bedraagt 

de weerstand tussen de infiltratieput N6 en de 

peilbuis C 7 2  W = 0,030l m/ (m3 /h). Aan het einde van 

deze proef is deze weerstand door het verstsppings- 

proces opgelopen tot 0,1394 m/ (m4 /h) . Het verschil 
tussen deze waarden - de verstopping - bedraagt 
0,1093 m/(m3/h). Deze waarde voor de opgetreden 

verstopping wordt op 100 % gesteld. Bij het begin 

van de 2e infiltratieproef bedraagt de weerstand 

0,0384 m/(m3/h). Van de verstopping is dus 

0,1010 m/ (m3/h) verwijderd dat is 

8,1010/0,1093 x 100 % = 9 2 , 4  8 .  

Direct na de mechanische regeneratie is de weer- 

stand niet voldoende nauwkeurig bepaald vanwege het 

niet exact bekend zijn van het nieuwe infiltratie- 

debiet. Hierdoor moest van de gegevens van de 2e 

infiltratieproef worden gebruik gemaakt. De gevon- 

den waarde is zodoende het resultaat van zowel de 

mechanische regeneratie als het eventuele effect 

van de rustperiode. In deze rustperiode kunnen 

eventuele bacteriën zijn afgestorven en kan orga- 

nisch materiaal zijn afgebroken. 

2.5 Tweede verstoppingsproef 

Vanaf 6 juli tot 8 september 1982 werd een nieuwe 

verstoppingsproef uitgevoerd met een zo groot moge- 



lijke volumestroom. Door de gekozen wijze van wa- 

tertoevoer via de onderwaterpomp bleek de maximale 

volumestroom slechts circa 28 m3/h te zijn. Het in- 

filtratiewater was, door enkele leidingtechnische 

ingrepen en aanpassingen uitsluitend afkomstig van 

ps De Punt. De gemiddelde kwaliteit van het infil- 

tratiewater is samengevat in tabel 1. In de infil- 

tratieperiode zijn slechts enkele MFI-bepalingen 

uitgevoerd. In figuur 8 zijn de MFI-waarden van de 

2e proef samen met die van de le proef grafisch 

weergegeven. Een bepaling van het Assimileerbaar 

Organisch Koolstof gehalte AOC is achterwege geble- 

ven. In figuur 9 is het verloop van de weerstand 

van de 2e proef samen met dat van de le proef weer- 

gegeven. 

2.6 Uitvoerina van het onderzoek naar het versto~~inss- 

materiaal 

Het is vaak moeilijk om éénduidig aan te geven wat 

de oorzaak van een putverstopping is. Het is daarom 

van groot belang veel gegevens van het verstop- 

pingsmateriaal te verzamelen. Uit de gegevens van 

de waterstanden blijkt dat de verstopping zich 

voornamelijk op de overgang van de omstorting en de 

formatie bevindt. Zie figuur 9. 

Tijdens het terugpompen van de infiltratieput op 14 

juni 1982 werden van het teruggepompte water een 

aantal parameters - te weten troebelheid en pH - 
continu geregistreerd. Verder werd het teruggepomp- 

te water op meerdere tijdstippen bemonsterd. Het 

eerste monster moet op een zodanig moment worden 

genomen dat informatie wordt verkregen over het 

verstoppingsmateriaal dat zich op de overgang van 

omstorting-formatie bevindt. Het eerste monster kan 

dus pas worden genomen nadat het water in de stijg- 



buis en een gedeelte van het water in het filter en 

de omstorting het monsterpunt is gepasseerd. Uit 

het verloop van de troebelheid is gebleken dat bin- 

nen enkele minuten zich een zeer snelle afname van 

de troebelheid voordoet. Het eerste monster moet 

niet te vroeg, maar ook niet te laat worden geno- 

men. Aangezien de opbrengst van de pomp niet nauw- 

keurig bekend is kunnen bij deze bemonstering ge- 

makkelijk fouten worden gemaakt. 

In totaal werden 8 monsters genomen en op fysische, 

chemische en bacteriologische hoedanigheid onder- 

zocht. Enkele resultaten hiervan staan vermeld in 

tabel 2. 

Daarnaast werden de vaste deeltjes uit een drietal 

watermonsters door de Technische en Fysische Dienst 

voor de Landbouw (TFDL) te Wageningen onderworpen 

aan een röntgen micro-analyse. Een opname met de 

rasterelektronenmicroscoop is echter achterwege ge- 

bleven. Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken 

dat de monsters weinig vaste deeltjes bevatten. Bij 

de aanwezige vaste deeltjes wordt Ca aangetroffen 

en in mindere mate C1 en S. Bij de aanwezigheid van 

het goed in water oplosbare C1 zal vermoedelijk 

moeten worden gedacht aan het drogen van het mem- 

braanfilter. Waarschijnlijk geldt dit evenzeer voor 

S (Olsthoorn, R-PP 78-5) en mogelijk ook voor Ca. 

Op 8 september 1982 werd de 2e infiltratieproef be- 

eindigd. Tevens werd op die dag met het terugpompen 

begonnen. Hierbi j werden, evenals bi j de regenera- 

tie op 14 juni 1982 enkele grootheden continu gere- 

gistreerd en werden tevens op meerdere tijdstippen 

monsters genomen. Enkele resultaten van het fyisch, 

chemisch, bacteriologisch onderzoek zijn vermeld in 

tabel 2. 

In januari 1983 zijn 2 filters (0,45 wm) met daarop 

materiaal afkomstig van de bepaling van de hoeveel- 



Tabel L - Kwaliteit teruggepompt water le en 2e 

proef (onderzoek naar het verstoppingsmateriaal). 

Uitgedrukt in mg/l tenzij anders aangegeven. De 

monsters 1 tot en met 4 werden op 14 juni 1982 ge- 

nomen (regeneratie na le verstoppingsproef) respec- 

tieveli jk 7, 14, 60 en 180 minuten na start terug- 

pompen. De monsters A tot en met D werden op 

8 september 1982 genomen (terugwinning na 2e ver- 

stoppingsproef) respectievelijk 4$, 60, 240 en 1440 

minuten na start terugpompen. 

nvnster 

troebeiñeid Fi'E 
teilpratuur OC 

pH - 
geleiding m S / m ( 2 O 0 C )  
chloride 
sulfaat 
silicium 
calciun 
mqnesium 
natrim 
M i u n  
aluminium 
totale hardheid 
zuu~stof 
w a t e r s t o f c a r ~ t  
kalkverzadigingsindex 
nitraat 
k a l i ~ g a n a a t v e r b r u i k  
TCC 

ijzer 
gesuspendeerde naterie 
a o l i f m  bacteriënMPN/lOO m l  

koloniegetal 37 "C ml 
koloniegetal 21 'C ml 

pseuäamnas N/1  
totaal opgelosten zouten 
ionenbalans % afw.  

A 

0,35 
14 
8,Ol 

36 
38 
23 
15,4 
59 

5,6 
21 

2,7 
0,OO 
1.71 
9,8 

175 - 
2,4 
8.0 
4,4 
0,02 
1,8 
0,4 
1 

15 
O 

327 - 1'6 

1 

0,72 
- 

7,89 
39 
51 
16 - 
65 

6 , l  
25 

2,2 - 
1,92 

8,9 
182 

ApH+O,l  
3,2 

10,O 

3,6 
0,04 
1,35 

< 0,23 
2 

45 - 
351 
+ 1.9 

2e 

B 

0,11 
14 
7,99 

37 
36 
25 
15,8 
63 

5,7 
21 

2,s 
0,OO 
1,81 
9,7 

176 - 
2,8 
8 , l  
3,3 
0,02 
0,18 

< 0 , 2 3  
1 

32 
O 

332 
+ 2.7 

proef 

C 

0,lO 
14 
7,96 
40 

39 
26 
16,2 
58 
5,8 

21 
2,6 
0,W 
1,69 

9,5 
175 

- 
2,7 
8 , l  
3 , l  
0,Ol 
0.0 

< 0 , 2 3  
O 
O 

O 
330 
- 4,3 

D 

0,08 - 
7,91 

39 
45 
29 
16,4 
60 

5,7 
24 
2,6 
0,oO 
1,73 
7 , l  

173 - 
2,5 
7,6 
3,2 
0,02 
0,O 

< 0 , 2 3  
O 
O 
4 

342 
- 3'5 

l e  

2 

0,22 
- 

7,91 
39,5 
46 

8,2 - 
60 

6 , l  
25 

2,2 - 
l ,  

9,O 
184 
+ 0 , 1  

3 , l  
8,8 
3,2 
0,03 
O,% 

< 0,23 
O 

10 - 
335 
+ 2,4 

proef 

3 

0,11 
14 
7,89 

39 
45 
10 - 
62 
6 , l  

24 
2 , l  

1,84 

8,7 
184 
+ 0 , 2  

4,2 
8,3 
3,3 
0,Oo 
0,27 

< 0,23 
1 
3 - 

337 
+ 3.5 

4 

0,09 
14 
7,89 

39 
42 
14 - 
64 

6,2 
23 

2 , l  - 
1,92 

8,3 
185 
+ 0 , 2  

4,2 
8,6 
3 , l  
0,oO 
0,20 

< 0 , 2 3  
O 
2 - 

341 
+ 4,O 



heid gesuspendeerde materie naar de Technische en 

Fysische Dienst voor de Landbouw gezonden. De re- 

sultaten van de uitgevoerde röntgen micro-analyse 

zijn opgenomen in tabel 3. 

Tabel 3 - Resultaten röntgen micro-analyse (mon- 

sters van 8 september 1982) 

element 

Si 

P 

S 

Ca 

Fe 

Monster O is genomen na circa 1 minuut terugpompen, 

terwijl monster 1 na circa 4% minuut terugpompen 

werd verkregen. De vermelde afwijkingen zijn stan- 

daarddeviaties. Voor monster O was het aantal meet- 

punten 5 en voor monster 1 bedroeg dit 3. 

2.7 Evaluatie 

gewichtsprocenten 

Vergelijking met het verstoppingsverloop van proef 

1 en proef 2 (figuur 9) laat zien dat er aanzien- 

lijke verschillen zijn. Bij beide proeven is het 

verloop van de weerstand niet gelijkmatig maar ver- 

toont een aantal onregelmatigheden. Het globale 

verstoppingsverloop van proef 1 is aanvankelijk 

vrijwel horizontaal en neemt pas later (in het 

laatste derde deel van de infiltratieperiode) sterk 

toe. Een dergelijk verschijnsel wordt ook door 

monster O 

4,8 t O,6 

1,5 i: 0,5 

1,l t 0,4 

3,l t 0,4 

54,9 t 1,7 

monster 1 

19,l t 8,9 

1,7 i: 0,3 

2,O i: 0,2 

4,6 i 0,5 

30,6 t 1,7 



Bichara gerapporteerd (lit. 6, 3.26). De 2e proef 

toont een meer lineair stijgend beeld. Hierdoor 

zijn beide proeven en hun kengetallen niet zonder 

meer vergelijkbaar. Verder kan worden opgemerkt dat 

het begin van de verstopping waarschijnlijk samen- 

valt met hoge MFI-waarden. Het MFI-apparaat was in 

de periode van 6 april (563) tot 16 september 1981 

(726) defect. In deze periode is echter de verstop- 

ping begonnen terwijl op 16 september 1981 de 

grootste PIFI-waarde uit de hele proefperiode is ge- 

meten. Overigens zet de verstopping zich onvermin- 

derd door, ook als de MFI weer lagere waarden be- 

reikt. 

Zoals uit figuur 9 blijkt, bevindt de verstopping 

bij de le infiltratieproef, zoals bij de meeste in- 

filtratieputten, zich op de overgang omstorting- 

formatie. Verder blijkt dat de verstopping van de 

2e infiltratieproef voor het merendeel in de buurt 

van de filterspleten is gelocaliseerd. Bij het ver- 

kregen MFI-verloop van beide proeven valt op te 

merken dat voor MFI-waarden die dezelfde orde van 

grootte hebben het verstoppingsgedrag sterk ver- 

schilt. 

De gemiddelde verstoppingssnelheid w van proef 1 

kan als volgt worden berekend. 

Ah (t2) Ah (tl) 

vv = Q0 - Q0 t2 - t1 = 0,00232 m per dag 

dit is 0,85 m/jr. 

De standaard verstoppingsnelheid ws bedraagt (zie 

lit. 6) 

Hiermee is de gemiddelde verstoppingskwaliteit van 



het infiltratiewater ten opzichte van de formatie 

gekarakteriseerd ( zie lit. 6 ) . 
De gemiddelde verstoppingssnelheid van de 2e infil- 

tratieproef bedraagt: 

vv = 0,00445 m per dag dit is 1,62 m/ jr. 

De standaard-verstoppingsnelheid vv bedraagt 
S 

Aangezien de standaardverstoppingsnelheid een maat 

is voor de verstoppingskwaliteit van het infiltra- 

tiewater ten opzichte van de formatie behoort, bij 

gelijke waterkwaliteiten, de standaard-verstop- 

pingssnelheid van de le proef gelijk te zijn aan de 

standaard-vers toppings snelheid van de 2e proef. De 

betreffende waarden verschillen echter van elkaar. 

Zoals in het begin van deze paragraaf is opgemerkt 

blijkt alleen al uit het verstoppingsverloop dat de 

betreffende kengetallen van beide proeven niet ver- 

gelijkbaar zijn. Zo bedraagt de standaard-verstop- 

pingssnelheid vv van het hellende gedeelte van de s 
le proef (vanaf dagnummer 623 (5 juni 1981) van fi- 

guur 9): w = 3,82 m/jr. 
S 

Kennelijk is de infiltratievoorgeschiedenis van be- 

lang voor de verstoppingsresultaten. 

Op grond van het uitgevoerde fysisch, chemisch, 

bacteriologisch onderzoek naar het verstoppingsma- 

teriaal van de le proef en van de 2e proef (tabel 

2) kan het volgende over de oorzaak van de verstop- 

ping worden gezegd: 

- het verloop van KììnO,, en TOC geeft een relatief 
geringe daling te zien. Waarschijnlijk mag op 

grond hiervan organische stof niet als hoofdoor- 

zaak van de verstopping worden gezien; 



- voor de kalkverzadigingsindex is weliswaar met 

een globale methode nog juist een positieve waar- 

de berekend. Er wordt evenwel op grond van erva- 

ring en van een exacte berekening van uitgegaan 

dat het infiltratiewater nog juist kalkagressief 

is, zodat kalkafzettingen niet als verstoppings- 

oorzaak kunnen worden aangemerkt. Het bij de 

röntgenmicro-analyse aangetroffen Calcium kan mo- 

gelijk worden beschouwd als een indampingseffect 

van het droogproces ; 

- in de monsters van het teruggepompte water zijn 
weinig bacteriën aangetoond. In overeenstemming 

met de lage AOC-waarden van het infiltratiewater 

(zie paragraaf 2.2) kan derhalve worden gesteld 

dat bacteriën slechts voor een gering gedeelte 

aan de verstopping kunnen hebben bijgedragen; 

- bij de zuivering van oppervlaktewater wordt alu- 
minium als component van het coagulatiemiddel ge- 

bruikt. De monsters van het teruggepompte water 

zijn op 14 juni niet op aluminium onderzocht. Op 

grond van bedri j f sgegevens en gezien de resulta- 

ten van 8 september (tabel 3) wordt aangenomen 

dat aluminium bij de verstopping geen rol heeft 

gespeeld; 

- hoewel ijzer in het regeneratie-onderzoek (tabel 
2, le proef) niet is aangetoond is het mogelijk 

dat relatief grotere deeltjes die door een koek- 

filtratie op de boorgatwand waren gelegen, bij 

het terugpompen selectief verloren zijn gegaan. 

Daarom kan het niet worden uitgesloten ijzer toch 

als een verstoppingsoorzaak te beschouwen. Met 

het recente onderzoek (röntgen micro-analyse) van 

het verstoppingsmateriaal van de 2e proef is 

vooral in monster O (tabel 3) relatief veel ijzer 

aangetroffen. In monster 1 is relatief veel Si 

aanwezig. Mede in verband met het moment van be- 



monsteren kan worden ve ronde r s t e ld  d a t  i j z e r  i n  

h e t  begin van de omstor t ing  i s  a f g e z e t ,  t e r w i j l  

S i -beva t tende  d e e l t j e s  overwegend van de overgang 

oms to r t i ng / fo rma t i e  afkomst ig  zouden kunnen z i j n .  

Een aanknopingspunt voor h e t  vinden van de oorzaak 

van de ve r s topp ing  kan z i j n  gelegen i n  de overwe- 

g ing  d a t  h e t  beg in  van de vers topping  h e e f t  p l a a t s -  

gevonden i n  een pe r iode  rondom de 650e dag na h e t  

beg in  van de i n f i l t r a t i e ,  d a t  is  e ind  jun i  beg in  

j u l i  1981. I n  deze pe r iode  z i j n  vanwege een d e f e c t  

MFI-apparaat geen MFI-waarden bepaald.  Bekend i s  

d a t  i n  de pe r iode  m e i  t o t  en met j u l i  1981 werk- 

zaamheden werden u i tgevoerd  aan h e t  l e i d i n g n e t  (re- 

c o n s t r u c t i e  Europaple in) .  H i e r b i j  z i j n  enke le  malen 

t e n  behoeve van spu ien  g r o t e  volumestromen water  

aan  h e t  l e i d i n g n e t  on t t rokken ,  waardoor n a b i j  p s  

Haren een ander  stromingsregime on t s tond .  Veronder- 

s t e l d  wordt d a t  m a t e r i a a l  d a t  z i ch  i n  h e t  l e i d i n g -  

n e t  bevond, i n  beweging werd gebrach t ,  ook m e t  h e t  

i n f i l t r a t i e w a t e r  meestroomde en na i n f i l t r a t i e  aan 

d e  vers topping  h e e f t  b i jgedragen .  U i t  h e t  l e i d i n g -  

n e t  genomen monsters gaven inderdaad een verhoogde 

t r o e b e l h e i d  ( c i r c a  0,5 FTE) t e  z i en .  B i j  de samen- 

s t e l l i n g  van deze zwevende d e e l t j e s  u i t  h e t  l e i -  

d ingne t  kan i n  h e t  algemeen worden gedacht  aan 

i j z e r  ( co r ros i ep roduk t  en onvo l l ed ige  grondwater- 

z u i v e r i n g )  en aan de f i j n e  z a n d f r a c t i e ,  s i l t  en 

lutum. 

Onder voorbehoud van de k o r t e  duur van de 2e i n f i l -  

t r a t i e p r o e f  moet worden gecons t a t ee rd  d a t  n i e t  van 

reproduceerbaarhe id  van de l e  proef  kan worden ge- 

sproken. Mogelijk kan na een chemische r e g e n e r a t i e  

wel een r e p r o d u c t i e  worden g e r e a l i s e e r d  (Ols thoorn ,  

p e r s o o n l i j k e  mededel ing) .  De indruk wordt verkregen 

d a t  h e t  v e r s c h i l  i n  vers toppingsgedrag  n i e t  t e  he r -  



leiden is tot kwaliteitsvariaties van het infiltra- 

tiewater. Mogelijk speelt een ander fenomeen een 

rol. Gedacht wordt aan éénmalige "opvulling" van de 

poriën van de nabije formatie door slib qua volume 

of qua lading. Hierdoor zou een vorm van blijvende 

verstopping ontstaan. In dit verband zouden colloï- 

dale deeltjes wellicht een rol kunnen spelen. Een 

andere mogelijkheid is, dat er in een bepaalde fase 

van de proef, eventueel na een storing, het ver- 

stoppingsregime is veranderd (Olsthoorn, persoon- 

lijke mededeling). 

Het huidige verstoppingsonderzoek gaat uit van een 

toekomstige bedrijfsvoering met dual purpose put- 

ten, dat wil zeggen dat met dezelfde put achtereen- 

volgens wordt geïnfiltreerd en gewonnen. 

Indien in werkelijkheid wordt gekozen voor afzon- 

derlijke putten voor infiltratie en onttrekking dan 

is het huidige verstoppingsonderzoek ontoereikend. 

Het aanvullend onderzoek moet dan zijn gericht op 

het verstoppingsgedrag bij infiltratie op een 

andere diepte en bij een andere korrelverdeling van 

de formatie. Tevens is het gewenst een toekomstige 

bedrijfsvoeringscyclus bij het aanvullende verstop- 

pingsonderzoek te betrekken. 

HYDROLOGISCHE RESULTATEN 

In de eerste fase van het onderzoek naar de stro- 

ming van het infiltratiewater in de ondergrond, 

heeft het zwaartepunt gelegen op de metingen. In 

een tweede fase zal worden gepoogd een aantal bere- 

keningsmethoden op het onderhavige stromingspro- 

bleem toe te passen. Omdat de nadruk ligt op de 

(verticale) verdringing van brak water, wordt in 

figuur 10 het verloop van het verzoetingsfront ge- 

geven, zoals dit met behulp van een vaste elektro- 



denopstelling ( zoutwachter, zie figuur 7) werd ge- 

registreerd. Hieruit blijkt dat het effect van het 

infiltratiewater tot op de basis van het watervoe- 

rende pakket kan worden vastgesteld. 

Figuur 10 - Diepte van verzoetingsfront in de waar- 
nemingsput op 15 m van de persput 

Een andere methode die toegepast is om de verbrei- 

ding en het gedrag van het infiltratiewater na te 

gaan, is het geo-elektrisch onderzoek. Uit dit in 

lit. 8 beschreven onderzoek blijkt globaal hoe het 

infiltratiewater zich in de ondergrond heeft ver- 

breid. In lit. 8 wordt opgemerkt dat een kwantita- 

tieve interpretatie van de geo-elektrische metingen 

nabij de infiltratieput met behulp van de conven- 

tionele technieken weinig zinvol is, daar de geo- 



elektrisch te onderscheiden lagen nabij de infil- 

tratieput niet horizontaal verlopen. Wel kan glo- 

baal worden aangegeven binnen welk gebied de infil- 

tratie van invloed is op de metingen. Figuur 11, 

die uit genoemd rapport afkomstig is, geeft een in- 

druk van de verbreiding op het tijdstip waarop de 

metingen werden uitgevoerd (april 1981). 

VERDRONGEN 
B R A K  WATER 

Figuur 11 - De verbreiding van het infiltratiewater 
volgend uit geo-elektrisch onderzoek 



Het ten behoeve van de infiltratieproef uitgevoerd 

geo-thermisch onderzoek is in lit. 9 beschreven. 

Figuur 12 is aan dit rapport ontleend. In deze fi- 

guur wordt aangegeven dat er in de lagen van circa 

55 tot 75 m een preferente stroming optreedt. 

Figuur 12 - Resultaten van geo-thermisch onderzoek 

Tijdens de le infiltratieproef die van 21 september 

1979 tot 14 juni 1982 plaatsvond, werd 503.000 m3 

water geïnfiltreerd. Gedurende de 2e infiltratie- 

proef, van 8 juli 1982 tot 8 september 1982 werd 

38.000 m3 water geïnfiltreerd. In totaal werd 

541.000 m3 water geïnfiltreerd. Op 8 september 1982 

werd met de terugwinproef gestart. Van 8 september 

1982 tot 22 juli 1983 werd met de bestaande put N6 

continu circa 30 m3 water per uur aan de bodem 

onttrokken. In deze periode werd 217.000 m3 water 

teruggewonnen. Het verloop van het chloridegehalte 

van het teruggewonnen water is in figuur 13 weerge- 

geven. Het chloridegehalte bedroeg op 22 juli 1983 

90 mg/l. Op 22 juli 1983 werd van een continue 

winning (168 uur per week) overgegaan op een dis- 



continue (circa 100 uur per week). Met deze discon- 

tinue winning die tot 19 december 1983 heeft ge- 

duurd werd 61.000 m3 water aan de bodem onttrokken. 

In totaal werd 278.000 m3 water teruggewonnen. Bij 

het einde van de proef was het chloridegehalte tot 

137 mg/l opgeklommen (figuur 13). 

Figuur 13 - Chloridegehalte van het onttrokken 

grondwater 

Hoewel de nadruk voorlopig nog niet op een rekenma- 

tige benadering van het gedrag van het geïnfil- 

treerde zoete water heeft gelegen, wordt hieronder 

een eerste indruk van de vergelijking van de metin- 

gen met een door ir. J.H. Peters (KIWA) uitgevoerde 

berekening gegeven. De toegepaste berekeningsmetho- 

de heeft betrekking op de radiaal-symmetrische 

stroming van vloeistoffen met verschillende dicht- 

heden en gescheiden door scherpe grensvlakken in 

een homogeen en isotroop half oneindig uitgestrekt 

watervoerend pakket dat aan de bovenzijde wordt af - 
gesloten door een ondoorlatende laag. De wiskundige 

achtergrond van het rekenprogramma is beschreven in 



[ Cl-] = ca. 700mgll 

[Cl-] = ca 1400mgll 

3A 3A 

P = 1020 

F i g u u r  14 



lit. 10. De b a s i s  van h e t  watervoerend pakket wordt 

gemodelleerd door een f i c t i e v e  v l o e i s t o f  m e t  een 

r e l a t i e f  hoge d i ch the id  t e r  p l a a t s e  van de b a s i s  t e  

in t roduceren .  De r e s u l t a t e n  van de berekening z i j n  

weergegeven i n  de f i g u r e n  14 en 15 (A:  na c i r c a  3 

j a a r  i n f i l t r e r e n ;  B: na c i r c a  140 dagen o n t t r e k -  

k e n ) .  U i t  de berekening b l i j k t  d a t  na 140 dagen h e t  

l e  grensvlak en daarmee h e t  en igsz ins  brakke water 

b i j  h e t  f i l t e r  i s  aangekomen. D i t  h o e f t  n i e t  i n  t e -  

genspraak t e  z i j n  m e t  de r e s u l t a t e n  van de metingen 

aangezien de aankomst van h e t  bovenste grensvlak 

b i j  h e t  f i l t e r  nog geen meetbare verhoging van h e t  

c h l o r i d e g e h a l t e  van h e t  opgepompte water  h o e f t  t e  

impl iceren .  Overigens wordt e r  op gewezen d a t  d i t  

een g loba le  berekening b e t r e f t  vanwege een s t e r k e  

schematiseri .ng van de s t r o m i n g s s i t u a t i e  (met name 

de  aanname van i s o t r o p i e )  en h e t  gebruik van ge- 

s c h a t t e  invoergegevens,  zodat  s l e c h t s  i n d i c a t i e v e  

, r e s u l t a t e n  mogen worden verwacht. 

CONCLUSIES 

Op grond van h e t  u i tgevoerde  verstoppingsonderzoek 

wordt geconcludeerd d a t  vers topping  geen belemme- 

rende f a c t o r  z a l  z i j n  voor de toepass ing  van put in-  

f i l t r a t i e .  

U i t  h e t  hydrologisch onderzoek is gebleken d a t  her -  

winning, op se i zoenbas i s ,  van een g e d e e l t e  van h e t  

g e ï n f i l t r e e r d e  water ,  m e t  de bestaande i n f i l t r a t i e /  

winingsput ,  zonder s n e l l e  v e r z i l t i n g  i n  p r i n c i p e  

mogelijk i s .  

LITERATUUR 

1. K i e f t ,  J . W .  ; Beschr i jv ing  van h e t  i n f i l t r a t i e -  

p r o j e c t  op h e t  pompstation Haren. 



Kieft, J.W.; Resultaten van het verstoppingson- 

derzoek. 

Kieft, J.W.; Structurele toepassing van kunst- 

matige infiltratie voor de drinkwatervoorzie- 

ning in de regio Noord-Nederland 

Rijks Geologische Dienst; Inventarisatierapport 

geologisch onderzoek Groningen 

Rijks Geologische Dienst; Geologische gesteld- 

heid gebied Haren 

Olsthoorn, T.N.; Verstopping van persputten. 

KIWA-mededeling nr. 71 

Hijnen, W.A.M.; Kooij, D. van der; KIWA-rapport 

SWI-83.129; Assimilleerbare organische koolstof 

(AOC) in water -voor kunstmatige infiltratie met 

persputten 

Csonka, J.; Dienst Grondwaterverkenning TNO. 

Geo-elektrisch onderzoek Haren, 1982 

Dalfsen, W. van; Dienst Grondwaterverkenning 

TNO. Temperatuuronderzoek bij de kunstmatige 

grondwateraanvulling onder de winplaats Haren, 

1983 

Peters, J.H.; KIWA-rapport SWE-83.007. The 

movement of fresh water injected in salaqui- 

fers, 1983 



INFILTRATIEPUTTEN OP HET EILAND TEXEL OP KLEINE 

PRAKTIJKSCHAAL 

R . J .  Wildschut 

Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland 

SAMENVATTING 

Op het eiland Texel wordt door het Provinciaal Wa- 

terleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN)  een die- 

peput-infiltratieproject met een jaarcapaciteit van 

300 .O00 m3 gerealiseerd. Dit pro ject heeft ten doel 

om seizoenmatig, in de winterperiode, gedestilleerd 

zeewater in de ondergrond op te slaan, ten einde in 

het vakantieseizoen aan een kortstondige, grote 

drinkwaterbehoefte te kunnen voldoen. 

Het eiland beschikt over een eigen duinwaterwinning 

met beperkte jaarcapaciteit en over een oppervlak- 

tewaterwinning door middel van verdamping van zee- 

water met een capaciteit van circa 125 m3/h (over- 

eenkomend met circa 1 miljoen m3/a). Er is geen 

verbinding met het vasteland. 

Het infiltratieproject bevindt zich 1 km ten zuiden 

van Den Burg ter plaatse van een Pleistocene kei- 

leemopduiking. Geïnfiltreerd wordt in een fijnzan- 

dig pakket, op een diepte van circa 25 m -NAP.  

De in£ iltratie is aangevangen in 1977, aanvankelijk 

met één put en sedert eind 1978 met drie putten. 

Terugwinnen vindt plaats met dezelfde putten. In de 

eindfase zal het project uit omstreeks 6 putten be- 

staan. 

De ervaringen tot dusver zijn gunstig te noemen. 

Zowel bij infiltratie van gedestilleerd water als 

bij terugwinnen blijkt vrijwel geen putverstopping 

op te treden. Het lopende onderzoek spitst zich toe 

op de meng- en verdringingsverschijnselen van het 



onderliggende brakke en zoute grondwater en op de 

eventuele beïnvloeding van de freatische grondwa- 

terstanden. 

INLEIDING 

Het Noord-Hollandse eiland Texel heeft een opper- 

vlak van circa 180 km2 en telt omstreeks 12.500 

vaste bewoners. In het vakantieseizoen stijgt het 

bewonersaantal tot omstreeks 60.000, terwijl in het 

jaar 2000 een zomerbevolking van ongeveer 65.000 à 

70.000 te verwachten valt. 

In 1955 stichtte het Provinciaal Waterleidingbe- 

drijf van Noord-Holland op dit eiland een centrale 

drinkwatervoorziening (figuur 1). In het Zuidweste- 

li jke duingebied werd een freatische duinwaterwin- 

ning gebouwd in de Mokslootvallei, welke momenteel 

uitgegroeid is tot een jaarcapaciteit van 540.000 

m3. Nazuivering en distributie vinden plaats via 

een nabij Den Burg gelegen filtergebouw annex pomp- 

station. 

De zomeronttrekking aan de Mokslootvallei is geli- 

miteerd tot 3.500 m3/d, reden waarom in 1972 nabi j 

Oudeschild een zeewaterontziltingsinstallatie met 

een dagcapaciteit van 3.000 m3 werd gebouwd. Ook 

dit destillaat wordt, na conditionering, gedistri- 

bueerd via het pompstation Den Burg. 

Voor een optimale drinkwaterkwaliteit wordt ge- 

streefd naar een vaste mengverhouding van duinwater 

en destillaat. 

Om ook in de toekomst aan de sterk toenemende 

drinkwaterbehoefte in de zomerseizoenen te kunnen 

blijven tegemoetkomen werd in 1977 en 1978 een on- 

dergronds buffersysteem ingericht, gelegen nabij 

het "Bergje", enkele kilometers ten zuiden van 

Den Burg. De buffer bestaat uit een infiltratie- en 
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terugwinsysteem in een locale zoetgrondwaterbel. 

's Winters wordt deze buffer aangevuld vanuit de 

ontziltingsinstallatie welke dan overcapaciteit be- 

zit. De opslagcapaciteit van de buffer zal uitein- 

delijk circa 300.000 m3 gaan bedragen, terwijl 

jaarlijks zo'n 200.000 m3 gedurende de zomermaanden 

teruggewonnen zal worden. 

De ondergrondse buffer wordt verkregen door zoet/ 

zout-grondwatergrensvlakken te verdringen en func- 

tioneert nu ruim 5 jaar volgens verwachting. 

In het navolgende zal op een aantal aspecten van 

deze ondergrondse voorraadvorming nader worden in- 

gegaan. 

LOCATIEKEUZE VAN DE ONDERGRONDSE BUFFER 

Voor ondergrondse opslag kwamen op het eiland twee 

locaties in aanmerking. In de Mokslootvallei zou 

een dieper gelegen watervoerend pakket gebruikt 

kunnen worden, waarin zich reeds 12 pompputten voor 

noodlevering bevinden (figuur 2). 

De tweede geschikte locatie voor een buffer bevindt 

zich onder een lokale keileemopduiking, op circa 

1 km ten Zuidoosten van Den Burg (figuur 3 ) .  

In de Mokslootvallei reikt de zoetwatervoorraad tot 

circa 50 m -NAP, terwijl de hydrologische basis 

zich op omstreeks 240 m -NAP bevindt. Op ongeveer 

20 m -NAP wordt in de noordelijke helft van het 

wingebied een 3 tot 10 m dikke keileemlaag aange- 

troffen, welke de scheiding vormt tussen het frea- 

tische pakket waaruit duinwater gewonnen wordt en 

het diepe, voor noodlevering bestemde pakket. 

Ten zuiden van de lijn West-Oost over Den Hoorn is 

de keileem geheel afwezig, zodat beide pakketten 

hier overgaan in één freatisch pakket. 

De locatie ten zuidoosten van Den Burg zal verder 
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als "Bergje" aangeduid worden. Ook hier bevindt 

zich een locale zoetgrondwatervoorraad van goede 

kwaliteit. In de Gouden Eeuw werden op de rede van 

Texel liggende zeilschepen hieruit van een drink- 

watervoorraad voorzien. De zoetwatervoorraad strekt 

zich momenteel globaal uit vanaf het ten zuiden van 

Den Burg gelegen gebied Noordhaffel als Westelijke 

begrenzing, tot het natuurreservaat "De Hooge Berg" 

als Oostgrens. De zoetwaterbel reikte tot 50 à 55 m 
-NAP, terwijl de hydrologische basis zich hier op 

circa 260 m -NAP bevindt. 

Beide potentiële locaties boden zowel voor- als na- 

delen. 

- In de Mokslootvallei waren reeds 12 diepe putten 
aanwezig, welke met eenvoudige aanpassingen ge- 

schikt te maken zouden zijn voor periodieke in- 

filtratie en terugwinning. Ook zijn twee trans- 

portleidingen naar Den Burg beschik- 

baar waarmee gescheiden aan- en afvoer van buf- 

ferwater te realiseren is. Bij het "Bergje" daar- 

entegen kruiste alleen de enkele destillaatlei- 

ding van Oudeschild naar pompstation Den Burg de 

buffer locat ie. Deze kon aangeboord worden voor 

infiltratiewater. Echter zowel putten als afvoer- 

leiding moesten nog gerealiseerd worden. 

- Qua bodembescherming zijn rond het "Bergje" pla- 
nologische maatregelen nodig, terwijl tevens par- 

ticuliere zoetgrondwateronttrekkingen juridisch 

be lemrnerd dienden te worden. De Mokslootvallei 

daarentegen is eigendom van Staatsbosbeheer, 

waarmee activiteiten van "derden" bi j voorbaat al 

ingeperkt blijven. 

- Uit het oogpunt van leveringszekerheid gezien is 
de Mokslootvallei erg kwetsbaar omdat zeewaterin- 

trusie tijdens hoge zeestanden niet geheel uit te 

sluiten is. De kustlijn verplaatst zich voortdu- 



rend landinwaarts. Een bijkomend, wellicht posi- 

tief, aspect is dat door de historische kustaf- 

slag zich momenteel veel diep zoetgrondwater on- 

der zee bevindt. Wellicht zou een klein deel van 

deze zoetwatervoorraad éénmalig winbaar zijn. 

- Een aspect van zowel energiekosten als leverings- 
zekerheid is dat het leidingtracé Oudeschild- 

"Bergjeu-Den Burg veel korter is dan het alterna- 

tief Oudeschild-Mokslootvallei-Den Burg, namelijk 

circa 7 km tegenover circa 18,5 km lengte. 

- Nabi j beide locaties worden beschermde natuurge- 
bieden aangetroffen. Een geringe beïnvloeding van 

de grondwaterstanden (orde van cm's) zal in en 

rond de Mokslootvallei zeker optreden. Rond het 

"Bergje" is hierover nog geen uitsluitsel verkre- 

gen. Wellicht blijkt deze invloed verwaarloosbaar 

klein te zijn. 

- Over het terugwinpercentage van het geïnfiltreer- 
de water is eveneens zonder nader onderzoek geen 

uitspraak mogelijk. Aangenomen moet worden dat 

dit terugwinpercentage kleiner dan 100 procent 

zal zijn omdat een zekere brakwatervorming onver- 

mi jdeli jk is. 

- Waterkwaliteitsveranderingen: op beide locaties 

zal de kwaliteit van het infiltratiewater tijdens 

buffering weinig veranderen. 

- Verstopping van de infiltratieputten in het 

"Bergje" werd tevoren vrijwel uitgesloten geacht. 

Infiltratiewateraanvoer naar de Mokslootvallei 

zal deels door bestaande transportleidingen moe- 

ten plaatsvinden, waarbij losgewoelde afzettingen 

uit de leiding putverstopping kunnen veroorzaken. 

Op grond van voornoemde overwegingen werd gekozen 

voor bufferlocatie "Bergje". Voor een overzicht 

werden de voor- en nadelen van beide locaties in 

tabel 1 kort samengevat. 



Tabel 1 - Overwegingen locatiekeuze buffer Mok- 

slootvallei/~ergje 

aspect 

technische 
voorzieningen 

econanie 

juridisch 

leverings- 
zekerheid 

gevolgen voor 
omgeving 

energetisch 

beheer 

verstopping 
infiltratie- 
putten 

L 

buffer Mokslootvallei 

- 12 putten aanwezig 
- aanvoer aanwezig 
- afvoer deels aamezig 

- lage nieuwe investe- 
ringen 

- snelle afschrijving 
(kleiner dan 10 jaar) 

- bodembeschernd gebied 
- geen particuliere 
winningen 

- zeewaterintrusie 
denkbar 

- lange leidingen d g  
- concentratie grond- 
waterwinmiddelen op 
één locatie 

- geringe beïnvloeding 
van nabijgelegen na- 
tuurgebieden is te 
verwachten 

- lange transportweg 
(18,5 km) 

- puttenveld niet toe- 
gankeli ]ik voor derden 

- afstand tot -sta- 
tim circa 6 h nood- 
zaakt tot uitgebreide 
signaaloverdracht 

- enige verstopping 
derikbaar 

buffer Berg je 

- putten nog te bouwen 
- aanvoer aanwezig 
- afvoer xxq te leggen 

- grote investerinqen 
- afschrijving 20 à 30 
jaar 

- planologische maatre- 
gelen nodig mor lm- 
dembescherming en win- 
ningen door derden 

- grondwaterverontreini- 
ging denkbaar 

- korte transportafstand 
- spreiding van grond- 
waterwirnniddelen wer 
twee locaties 

- beïnvloeding van na- 
bijgelegen natuurge- 
bied "De Hooge Berg" 
niet geheel uitgeslo- 
ten. Waarschijnlijk 
verwaarloosbaar. Nader 
onderzoek d i g  . 

- korte transportweg 
(7 km) 

- puttenveld publiek 
toegankelijk 

- afstand tot pxpsta- 
tim circa 1,5 km 
vraagt beperkte sig- 
naaloverdracht 

- verstopping vrijwel 
uitgesloten 



GEOHYDROLOGISCHE GESTELDHEID VAN HET "BERGJE" 

Het oppervlak van het gebied Noordhaffel-De Hooge 

Berg (het "Bergje") wordt gevormd door een gestuwd 

keileemdek met maaiveldhoogten tussen omstreeks 3 

en 15 m +NAP. Deze keileem reikt in het beschouwde 

gebied tot omstreeks NAP-niveau; op grotere afstand 

rondom wordt deze keileemlaag aangetroffen op een 

diepte van 10 - 20 m -NAP. Veelal is de keileem 

sterk verweerd zodat infiltratie van neerslag kan 

optreden. De dikte van de laag varieert sterk. On- 

der meer direct Oostelijk van het beschouwde ge- 

bied, nabi j natuurreservaat De Hooge Berg ontbreekt 

de keileem zelfs geheel. 

Vanaf NAP tot omstreeks 30 m -NAP komen matig fijne 

tot matig grove zanden voor; hier vindt de infil- 

tratie en terugwinning plaats. 

Tussen 30 en 40 m -NAP en tussen 65 en 75 m -NAP 

komen locale klei- en leemlagen voor met beperkte 

hydraulische weerstanden. De zoet/zoutgrens bevindt 

zich tussen 50 en 55 m -NAP. De hydrologische basis 

bevindt zich zoals eerder genoemd op circa 260 m 

-NAP. 

Drie pompproeven in het geïnfiltreerde watervoeren- 

de pakket tussen NAP en circa 30 m -NAP, uitgevoerd 

op korte onderlinge afstanden, toonden een sterke 

variatie van doorlaatvermogens aan. Deze doorlaat- 

vermogens kD varieerden tussen 200 en 900 m2/d. 

Voor de hydraulische weerstand van het stelsel bo- 

ven- en onderliggende klei- en leemlagen tezamen 

werden waarden gevonden, variërend tussen 35 en 250 

dagen. Deze lage waarden werden vooral veroorzaakt 

omdat de weerstandslagen onder het watervoerend 

, pakket erg licht ontwikkeld zijn. De gemeten sprei- 

dingslengten varieerden tussen omstreeks 85 en 

500 m. 



TECHNISCHE UITVOERING VAN HET PUTTENVELD "BERGJE" 

Uit het voorgaande bleek al dat het watervoerende 

pakket onder het "Bergje" tussen omstreeks NAP en 

30 m -NAP zich het beste leende voor infiltratie en 

terugwinnen. Gekozen is om de benodigde infiltra- 

tieputten in één lijn op te stellen. Leidingtech- 

nisch biedt dit voordelen. Maar bovenal is het met 

een lijnopstelling mogelijk om via een overinjectie 

een eventuele overmaat aan brakwater als het ware 

"weg te spoelen" in een richting loodrecht op de 

rij infiltratieputten. Zo'n overinjectie kan 

plaatsvinden met de bestaande infiltratieputten, of 

via speciaal nabij de zoet/zoutgrens te plaatsen 

filters. 

Omdat het beoogde infiltratieproject van maximaal 

300.000 m3/a kleinschalig te noemen is, werd de 

voorkeur gegeven aan terugwinning met dezelfde put- 

ten als waarmee geïnfiltreerd werd (zogenaamde 

"dual-purpose-putten") . Zou tijdens de latere 

proefnemingen op praktijkschaal blijken dat een 

overmatige afstroming plaatsvindt dan kunnen in 

tweede instantie alsnog enkele flankerende terug- 

winputten bijgeplaatst worden. Een bijkomend voor- 

deel van dual-purpose-putten is dat deze min of 

meer zelfregenererend zijn tijdens teruswinnen. 

Echter gezien de zuiverheid van gedestilleerd water 

werd geen putverstopping van betekenis verwacht. 

Maatgevend voor het uiteindelijk vereiste aantal 

putten werd dan ook het terugwindebiet per put be- 

schouwd, dit met het oog op mogelijk "opkegelen" 

van brakwater. Oriënterende berekeningen wezen uit 

dat bi j een terugwindebiet van slechts 5 à 10 m3/h 

per put "opkegelingsverschijnselen" van brakwater 



met een chloridegehalte van 1.000 mg/l al denkbaar 

zijn. 

De infiltratieperiode in het winterseizoen beslaat 

omstreeks zes maanden, terwijl de terugwinning met 

dezelfde putten in drie maanden en dus met bedui- 

dend hogere putbelastingen plaats zal moeten vin- 

den. 

Aanvankelijk werd voor een pieklevering uit de buf- 

fer van normaliter circa 95 m3/h dan ook uitgegaan 

van een dual-purpose-puttenbatterij van minimaal 6 

en ten hoogste 20 putten. 

De onderlinge afstanden van deze 6 à 20 dual-purpo- 

se-putten worden bepaald door de eis dat de verti- 

cale bewegingen van de zoet/brak/zoutgrensvlakken 

zo gelijkmatig mogelijk dienen te zijn. 

Een oriënterende berekening wees uit dat een 

stranglengte van omstreeks 500 m optimaal zal zijn. 

Dat wil zeggen dat bij 6 dual-purpose-putten een 

hart-op-hartafstand van 100 m aangehouden dient te 

worden. Dit komt overeen met 12 putten hart-op-hart 

45 m en met 20 putten hart-op-hart 26 m. 

Voor de proefnemingen werd uitgegaan van full- 

scale-putten hart-op-hart 100 m. Na voortgezet on- 

derzoek zou zonodig de puttenrij verdicht kunnen 

worden tot bijvoorbeeld 50 of 25 m, door er één 

respectievelijk drie putten tussen te plaatsen. 

Zoals genoemd zal de normale totale levering uit de 

buffer ten hoogste 95 m3/h bedragen. Omdat op het 

eiland ook rekening gehouden moet worden met een 

eventueel kortstondig uitvallen van de waterfa- 

briek, is het noodzakelijk om de produktie uit de 

buffer gedurende enige dagen te kunnen opvoeren tot 

omstreeks 220 m3/h. Gezien het zeer tijdelijke ka- 

rakter van een dergelijke noodlevering wordt ervan 

uitgegaan dat deze niet maatgevend is voor het aan- 

tal putten. 



Uit de proefnemingen is inmiddels gebleken dat een 

terugwindebiet van omstreeks 15 à 20 m3/h per put 

langdurig toelaatbaar is. 

Momenteel gaan de gedachten dan ook uit naar een 

puttensysteem wat in eindfase uit ten hoogste 5 à 7 

dual-purpose-putten bestaat. 

4.2 Situering van de infiltratie- en waarnemingsputten 

Op figuur 4 markeren 2 waarnemingsputten, de putten 

W12 en 0600, globaal de lijn waarlangs de infiltra- 

tieputten opgesteld worden. Beide putten, W12 en 

0600, bevinden zich in de Noordberm van een West- 

Oost georiënteerde weg, de "Leemkuil" genaamd. In 

de Zuidberm van dezelfde weg bevindt zich de des- 

tillaatleiding van verdamperinstallatie Oudeschild 

naar pompstation Den Burg. 

Doelbewust ligt de infiltratielocatie ten westen 

van het centrum van de zoetwaterlens. Dit heeft 

twee redenen: de voornaamste overweging is dat op 

de gekozen locatie enkele kleilagen aanwezig zijn 

welke een gelijkmatige beïnvloeding van de zoet/ 

hrak/zoutgrensvlakken mogelijk maken. 

Een tweede overweging is dat omstreeks 1500 m Oos- 

telijk zich voornoemd natuurreservaat "De Hooge 

Berg" bevindt, terwijl bovendien hier plaatselijk 

de keileem afwezig is. Overigens is ook 2500 m ten 

Zuiden van de infiltratieputten de keileem afwezig; 

Zuidelijker gaand ontbreekt deze geheel. 

Direct ten Oosten van waarnemingsput W12 werd in 

1977 de eerste proefput PP1 gebouwd. Deze bevindt 

zich 12,s m hart-op-hart van W12. In 1978 volgden 

nog twee infiltratieputten, de nummers PP2 en PP3. 

Alle zijn aangeduid op figuur 4. 

Om zowel potentialen als zoet/brak/zoutgrensvlakbe- 



Figuur 4 - Puttenveld "Bergje" 



wegingen adequaat te kunnen volgen, werd over de 

middelste infiltratieput PP2 een noord-zuid gerich- 

te meetraai ingericht, dus globaal volgens de mid- 

delloodlijn over de drie infiltratieputten. 

Alle putten reiken tot circa 70 m -NAP, dus tot 

diep in het onderliggende zoute grondwater en zijn 

voorzien van een geohmkabel. De meetraai bestaat 

uit twee putten ten noorden van infiltratieput PP2 

en twee putten ten zuiden ervan. De afstanden tot 

PP2 bedragen 70 en 300 m. Van noord naar zuid gaan- 

de zijn deze vier waarnemingsputten genummerd res- 

pectievelijk ~300/0100, ~70/0100, ~70/0100 en 

2300/0100. 

Ook recht onder infiltratieput PP2 kunnen waarne- 

mingen gedaan worden. Hiertoe is tijdens het boren, 

na het bereiken van de einddiepte voor het infil- 

tratiefilter (circa 30 m -NAP), de boring met de 

kleinst mogelijke diameter voortgezet tot in het 

zoute grondwater en werd onder het infiltratiefil- 

ter een geohmkabel gei nstalleerd . Veel zorg werd 

besteed aan een goede afdichting van dit diepe 

boorgatgedeelte ten einde kortsluiting in de verti- 

caal te voorkomen. Hierover meer in hoofdstuk 4.3. 

In totaal werden in en rond het puttenveld dus 8 

geohmkabels geïnstalleerd. 

Figuur 5 geeft een schematisch doorsnede over de 

West-Oost gerichte rij van infiltratieputten. 

Figuur 6 toont de doorsnede Noord-Zuid over de 

meetraai. 



Figuur 5 - "Bergje" doorsnede West-Oost over de in- 
filtratieputten 



Figuur 6 - "Bergje" doorsnede Noord-Zuid over de 

meetraai 
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4.3 Technische uitvoering van de putten 

4.3.1 Infiltratieputten 

Alle infiltratieputten werden gebouwd als lucht- 

liftzuigboring met een boorgatdiameter van 500 mm. 

Het infiltratiefilter is PVC rond 200 mm met een 

lengte van 4,8 m. De filtersleuven hebben een wijd- 

te van 1 mm. Voor filtergrind is gekozen de grada- 

tie 1,25 - 1,75 mm. In de grindomstorting van ieder 
infiltratiefilter werd op halve hoogte van het in- 

filtratiefilter een vooromstort PVC-peilfilter van 

1 m lang opgenomen. Ook op hogere niveaus werden, 

onderling gescheiden door kleistoppen van ten min- 

ste 1 m dik, enkele peilfilters aangebracht. In in- 

filtratieput PP1 werd langs en boven het infiltra- 

tiefilter een geohmkabel aangebracht van 7 electro- 

denparen hart-op-hart 2 m. 

Onder het infiltratiefilter van PP2 werd, zoals al 

genoemd, een geohmkabel als "zoutwachterstaart" 

aangebracht. Deze zoutwachterstaart werd gereali- 

seerd door onder het niveau van het infiltratiefil- 

ter, vanaf circa 30 m -NAP, de boring met de 

kleinst mogelijke diameter van 250 mm door te zet- 

ten tot de einddiepte van circa 65 m -NAP, dat wil 

zeggen tot circa 10 m beneden de zoet/zoutgrens. 

Nadat deze geohmkabel van 13 electrodenparen hart- 

op-hart 4 m ingehangen was, werd het boorgat van 

deze zoutwachterstaart weer aangevuld. Tussen elk 

van de electrodenparen werd een kleistop ter dikte 

van 1 m aangebracht. De ruimten tussen de kleistop- 

pen, dus ter hoogte van elk der electrodenparen, 

werden aangevuld met formatiemateriaal, fijn tot 

middelgrof zand. Deze procedure is tijdrovend en 

daarmee kostbaar, maar is de beste remedie tegen de 

dreiging van verticale kortsluitstroming naar het 



direct erboven geplaatste infiltratie- tevens te- 

rugwinfilter. Heraanvullen met filtergrind in 

plaats van formatiemateriaal zou beduidend sneller 

en daarmee goedkoper gewerkt hebben. 

Het was onvermijdelijk om enige boorspoelingtoeslag 

te gebruiken, hoewel het gebruik ervan tot het 

uiterste beperkt werd. Voor de bouw van infiltra- 

tieputten werd door PWN alleen gebruik van limbur- 

giaklei toegestaan. Limburgiaklei bevat geen mont- 

morillonietklei, zodat kleidispersie, dat wil zeg- 

gen zwelling en daarmee afname van de doorlatend- 

heid van het formatiemateriaal, uitgesloten is. 

Kleidispersie was denkbaar omdat bij de infiltratie 

van gedestilleerd water het zoutgehalte van het po- 

riewater drastisch zal afnemen. 

Na het gereedkomen van elke infiltratieput werd de- 

ze ontwikkeld door intermitterend schoonpompen met 

een debiet van circa 50 m 3/h. 

4.3.2 Waarnemingsputten 

De waarnemingsputten werden eveneens gebouwd als 

luchtliftzuigboring, nu met een diameter van 400 

mm. Voor de bouw van waarnemingsputten werd doelbe- 

wust het gebruik van limburgiaklei niet toegestaan 

en, indien absoluut onvermijdelijk, de toepassing 

van alleen bentoniet kleispoeling voorgeschreven. 

Het oogmerk hiervan was om de door de Rijks Geolo- 

gische Dienst te onderzoeken monsters formatiemate- 

riaal niet te verontreinigen met pollen (stuifmeel- 

korrels) van vreemde herkomst, zoals bij limburgia- 

klei denkbaar is. Zoals bekend bestaat bentoniet- 

klei uit montmorilloniet. Enige verlaging van de 

doorlatendheid ten gevolge van kleidispersie bij 

waarnemingsputten is dan ook niet uitgesloten. Voor 

een waarnemingsput werd dit van ondergeschikt be- 



lang geoordeeld. 

5 PROEVEN EN RESULTATEN 

Proefperioden 

- Eerste infiltratieproef op put PP1 - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Aangevangen werd op 2 maart 1977 met een proefin- 

jectie op infiltratieput PP1. Tevoren was op deze 

infiltratieput een korte pompproef annex stop- 

proef gehouden. Het infiltratiedebiet werd gelei- 

deli jk opgevoerd van 10 m3/h naar 30 m3/h. 

Het doel van deze eerste proef was drieledig: 

nagaan of verstopping van infiltratieput of 

formatie op zal treden; 

testen van verdringbaarheid van zoet/zoutgrens- 

vlakken; 

vervingering (macro-dispersie) van grondwater/ 

infiltratiewater-grensvlakken bepalen. 

Deze eerste proeffase werd afgesloten op 

22 september 1977. De proefresultaten worden in 

de hoofdstukken 5.2 tot en met 5.5 kort behan- 

deld. 

- Tweede infiltratieproef op putten PP1, PP2 en PP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deze tweede proeffase werd aangevangen op 

29 augustus 1978, direct na het gereedkomen van 

de infiltratieputten PP2 en PP3 en van de Noord- 

Zuid georiënteerde meetraai. 

De doelstellingen van deze tweede proef werden: 

een buffervoorraad op prakti jkschaal opbouwen, 

dat wil zeggen 200.000 à 300.000 m3 water in- 
filtreren; 

gedrag van de freatische grondwaterstanden vol- 

gen; 

afname van de putweerstand PP1 volgen. 



Vrijwel continu werd, tot het einde van deze 

proef op 15 april 1979, een debiet van circa 

45 m3/h geïnfiltreerd, gelijkmatig verdeeld over 

de drie putten. Zie voor de proefresultaten de 

hoofdstukken 5.2 tot en met 5.5. 

- De derde proeffase betrof een produktieproef OE - - - -  - - - -  - -  - - - - - - -  - 
de putten PP1, PP2 en PP3 

Hierbi j werden, onder zekere restricties, de in- 

filtratie- en terugwinhoeveelheden bepaald door 

de momentane vraag naar drinkwater en de perio- 

dieke overschotten aan gedestilleerd water. 

Inmiddels was een afvoerleiding van het putten- 

veld "Bergje" naar het pompstation Den Burg ge- 

reedgekomen en tevens afstandbediening gereali- 

seerd. De produktieproef ving in mei 1979 aan en 

loopt tot op heden (1984). 

De hoofddoelstellingen van de produktieproef 

zijn: 

bestudering van brakwatermengverschijnselen 

over een reeks van jaren; 

nader onderzoek van de freatische grondwater- 

standen; 

in bedrijfsmatig opzicht ervaring opdoen met 

het gebruik van een ondergrondse buffer in een 

drinkwatersysteem. 

5.2 Onderzoek naar putverstopping 

Tijdens de eerste infiltratieproef op put PP1 tra- 

den, geheel tegen de verwachtingen in, toch ver- 

stoppingsverschijnselen op. Deze, onregelmatig op- 

getreden, verstoppingsverschijnselen bleken niet te 

verwijderen door de put gedurende een aantal uren 

met een hoog debiet terug te pompen. Zowel de put 

zelf als de omringende formatie verstopten stoots- 



gewijs, waarbij de oorzaak van de verstopping meet- 

baar in enkele dagen doordrong vanuit de putcon- 

structie zelf naar de omringende formatie. Bron van 

de verstopping bleek een bij de waterfabriek tus- 

sengeschakeld ophardingsfilter te zijn, waarin tij- 

dens het oplossen van kalkbrokken slibbestanddelen 

uit de kalk vrijkwamen. Deze slibbestanddelen wer- 

den tijdens debietswisselingen meegevoerd met het 

infiltratiewater naar de infiltratieput en drongen 

tot meters diep in de formatie door. Nadat het op- 

hardingsfilter buitengeschakeld was gedurende de 

infiltratieperioden, traden tot op heden geen ver- 

stoppingsverschijnselen van betekenis meer op. Tij- 

dens de tweede en de derde proeffase namen de weer- 

standen van put PP1 en de omringende formatie zelfs 

af door voortgezette infiltratie en later ook door 

terugwinnen. De later gebouwde putten PP2 en PP3 

toonden nooit enig verstoppingsverschijnsel. 

Opmerkelijk is dat nadien in put PP1 tijdens de 

produktieproef (de derde proeffase) een enkele maal 

een geringe weerstandstoename werd geconstateerd, 

die veroorzaakt bleek te worden door ijzervlokken 

uit de verdamperinstallatie, terwijl tegelijkertijd 

in de beide andere putten geen enkele weerstands- 

toename te constateren viel. De vermoedelijke reden 

is dat tijdens de voorgaande proefnemingen op PP1 

de poriën van het aangrenzende formatiemateriaal en 

van de grindomstorting van PP1 blijvend vernauwd 

zijn, waardoor enige meegevoerde ijzervlok wel in 

de PP1, maar niet in de nadien gebouwde PP2 en PP3 

weerstandstoename veroorzaakte. 

5.3 Onderzoek naar grensvlakverplaatsingen van zoet en 

zout arondwater 

Gedurende de eerste infiltratieproef op PP1 werden 



de zout/brak/zoutgrensvlakken in de onmiddellijke 

omgeving van de infiltratieput circa 4 m neerwaarts 

verdrongen. De waarnemingen werden gedaan in de 

waarnemingsput W12 op 12,5 m afstand van PP1. Op- 

merkelijk is dat de dikte van de brakwaterschijf 

hierbi j niet aanwijsbaar toe- of afnam. Tijdens de 

tweede infiltratieproef met drie infiltratieputten 

werd het eerder geconstateerde beeld van de ver- 

dringing van brak- en zoutwater niet essentieel an- 

ders. Recht onder de infiltratieput PP2 werden de 

zoet/brak/zoutgrensvlakken circa 3 m neerwaarts 

verdrongen, terwijl ook hier, voor zover na te 

gaan, de dikte van de brakwaterzone niet toenam. De 

neerwaartse beweging van deze grensvlakken onder 

PP1 stabiliseerden zich gedurende de tweede infil- 

tratieperiode. Ook in de meetraai noord-zuid over 

PP2 werden grensvlakverplaatsingen vastgesteld ten 

opzichte van de aanvanqstoestand in 1978. 

Tijdens de tweede infiltratieperiode kwamen de vol- 

gende grensvlakverplaatsingen tot stand: 

waarnemingsput N300/0100: brakwaterbeweging nihil; 

waarnemingsput N70/0100 : brakwaterzone circa 1 m 

gedaald ; 

waarnemingsput Z70/0100 : brakwaterzone circa 0,5 m 

gedaald ; 

waarnemingsput ~300/0100: brakwaterbeweging nihil. 

Bovenstaande gegevens berusten op voorlopige inter- 

pretatie. Een gedetailleerde evaluatie van het on- 

derhavige onderzoek dient nog afgerond te worden. 

Momenteel, dus in de derde proeffase, is in totaal 

sedert de start van het infiltratieproject om- 

streeks 940.000 m3 geïnfiltreerd en ongeveer 

450.000 m3 hiervan weer teruggewonnen. 

Ten opzichte van de start van de infiltratie in 

1977-1978 is de neerwaartse verdringing van de 



brakwaterschijf in totaal geworden (januari 1984): 

waarnemingsput ~300/0100: circa 0,5 m; 

waarnemingsput ~70/0100: circa 1,O m; 

infiltratieput PP1 : circa 5,5 m; 

inf iltratieput PP2 : circa 3,O m; 

waarnemingsput 270/0100: circa 1,O m; 

waarnemingsput 2300/0100: circa 0,5 m. 

5.4 Onderzoek naar freatische grondwaterstandsverande- 

ringen 

In het infiltratiegebied "Bergje" , dus ter plaatse 
van de Pleistocene keileemopduiking, liggen de 

grondwaterstanden dermate hoog boven het piëzome- 

tisch niveau, dat belnvloeding van de freatische 

grondwaterstanden hier ter plaatse zeer beperkt 

zullen blijven. 

Op enkele kilometers buiten het infiltratiegebied 

bevinden zich polders waar de kwel een zeer geringe 

wijziging zou kunnen ondergaan. Invloed van beteke- 

nis kon echter ook hier uitgesloten worden geacht. 

Wel zouden grondwaterstandsveranderingen van bete- 

kenis kunnen optreden op de overgangszone polder- 

land-keileem, met name in het natuurreservaat "De 

I-Iooge Berg", waar lekken in de keileem aangetoond 

waren. 

Om deze effecten af te schatten werden eerst oriën- 

terende analytische stationaire berekeningen op ba- 

sis van radiaalsymmetrie en spiegeling uitgevoerd. 

Later werden deze gevolgd door een numeriek statio- 

nair model. 

De uitkomst was dat in de gevoelige overgangszone 

tussen polderland en keileem, uitgaande van een (te 

ongunstige) stationaire benadering, een belnvloe- 

ding van de freatische waterstanden van omstreeks 

10 cm tijdens terugwinning in de zomer zou kunnen 



optreden. Omdat de beoogde infiltraties en onttrek- 

kingen in werkelijkheid van zeer tijdelijke aard 

zijn, is te verwachten dat de werkelijke effecten 

geringer zullen zijn. 

Besloten werd om verspreid over het gebied 10 land- 

bouwbuizen bij te plaatsen en een nauwkeurig gecon- 

ditioneerde infiltratie- en terugwinproef uit te 

voeren. Uit deze proef kon als conclusie getrokken 

worden dat zowel infiltratie als terugwinning geen 

waarneembare effecten op de freatische grondwater- 

standen veroorzaakten. 

5.5 Onderzoek naar macro-dispersieverschijnselen 

Het dispersie-onderzoek was tweeledig. In hoofdstuk 

5.3 werd één facet ervan, het onderzoek naar brak- 

watervorming, beschreven. 

Het tweede aandachtspunt is de mate waarin het ge- 

infiltreerde gedestilleerde water zich vermengt met 

het natuurlijke grondwater. Dit is van belang voor 

de nazuivering tot drinkwater van het teruggewonnen 

infiltratiewater. Om dit te bepalen werden door- 

slagcurven bepaald van het uit infiltratieput PP1 

in waarnemingsput W12 aangekomen infiltratiewater. 

De metingen werden uitgevoerd met de geohmkabel in 

W12. Het zoutgehalte van gedestilleerd water is ni- 

hil, zodat een extreem contrast werd verkregen. 

Uit de metingen werd vastgesteld dat in het gein- 

filtreerde pakket, gaand van PP1 naar W12 (op 

12,5 m afstand), de verbli jfti jden globaal een fac- 

tor 2 uiteenlopen. 
Bovendien bleek uit dit onderzoek dat een dicht on- 

der het in jectief ilter gelegen kleilens, welke vol- 

gens de boorbeschri jvingen slechts zeer licht ont- 

wikkeld was, in hydrologisch opzicht een belangri j- 

ke afschermende werking uitoefende. Het uit waarne- 

mingsfilters verkregen potentiaalbeeld bevestigde 

dit. 

Bloemendaal, maart 1984 



INJECTIEPUTPROEVEN IN HET WATERVLAK NABIJ CASTRICUM 

H.M.G. Lebouille 

Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland 

SAMENVATTING 

Bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf van 

Noord-Holland (PWN) worden in de proeflocatie 

Watervlak, gelegen in het Noordhollands Duinreser- 

vaat ten zuiden van het open-infiltratiegebied 

Castricum, injectieproeven uitgevoerd. Daartoe zijn 

twee putten gemaakt waarvan de filters zijn gesteld 

in een voor diepe putinfiltratie geschikte laag 

(tussen circa 50 en circa 100 m -NAP). De putten 

zijn zodanig geconstrueerd, dat bij een verwachte 

infiltratiesnelheid van 1 m/uur op de boorgatwand 

een injectiedebiet van circa 60 m3/h mogelijk is. 

i én put (IP2) wordt sinds december 1981 gevoed met 

water dat rechtstreeks afkomstig is van het WRK-I11 

zuiveringsstation te Enkhuizen. De MFI van het aan- 

geboden infiltratiewater is hoog (ordegrootte tus- 

sen 10 en 50 s/12) en fluctueert sterk. De put ver- 

stopt in ernstige mate op de "boorgatwand". 

De andere put (IP1) wordt gevoed met WECK I/II-water 

dat vóór infiltratie een bodempassage van mini- 

maal 30 cm ondergaat in twee daarvoor aangelegde 

proefpanden. Na een lange inloopperiode van de 

proefpanden is de infiltratieproef in oktober 1982 

gestart. De MFI van het injectiewater is beduidend 

lager (tussen 5 en 15 s/12) dan van IP2. Opvallend 

is dat bij IP1 de gemeten verstopping niet op de 

"boorgatwand" (als bi j IP2) maar op de "filterwand" 

optreedt. 



INLEIDING 

Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van 

Noord-Holland voorziet een groot deel van de pro- 

vincie Noord-Holland van drinkwater. Ten behoeve 

van de watervoorziening van het vasteland van de 

provincie ten noorden van het Noordzeekanaal (PIJN- 

Noord) moet in 1990 de waterwincapaciteit uitge- 

breid zijn. Substantiële uitbreiding van de be- 

staande grondwaterwinningen en open infiltratiege- 

bieden lijken uit hoofde van natuurbehoud niet 

realiseerbaar. Als alternatief onderzoekt het PWN 

of het mogelijk is de wincapaciteit te vergroten 

via diepinfiltratie. In het Noorden grenzend aan 

het bestaande open infiltratiegebied Castricum, 

ligt het "Watervlak", zie figuur 1. Oriënterend 

geohydrologisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit 

gebied geschikt is voor diepinfiltratie. In de vol- 

gende hoofdstukken zal nader op de lokatiekeuze 

worden ingegaan. 

Waterwintechnisch is er een aantal problemen, welke 

momenteel nader onderzocht worden. w én daarvan is 
het probleem van de injectieputverstopping. Ten 

behoeve van dat onderzoek zijn in het Watervlak 

twee proefinjectieputten gebouwd. p én put (IP1) 

wordt gevoed door WRK I/II-water, dat een "drain- 

pandpassage" heeft ondergaan. De andere put wordt 

rechtstreeks, dus zonder extra voorzuivering, ge- 

voed door halffabrikaat, afkomstig van WRK-I11 te 

Enkhuizen. 

DE WATERWINNING BIJ BET PWN 

Ten behoeve van de drinkwatervoorziening van PWN- 

Noord worden verschillende win- en produktiemetho- 

den in onderlinge samenhang gebruikt. De winningen 
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van grond- en oppervlaktewater vormen de basiscom- 

ponenten. Als aanvulling hierop wordt oppervlakte- 

water geïnfiltreerd. 

In het duingebied van  oord-Holland wordt nog 

slechts een geringe hoeveelheid natuurlijk grondwa- 

ter gewonnen en op eenvoudige wijze tot drinkwater 

gezuiverd. In de infiltratiegebieden Castricum en 

Kieftenvlak (Heemskerk) wordt een belangrijke hoe- 

veelheid voorgezuiverd oppervlaktewater via open 

panden geinfiltreerd, na bodempassage opgepompt en 

vervolgens tot drinkwater verwerkt, zie figuur 1. 

Aan het IJsselmeer te Andijk wordt oppervlaktewater 

via verschillende procestrappen direct gezuiverd 

tot drinkwater. 

Bij de systeemkeuze en bedrijfsvoering van de wa- 

terwinning staan twee uitgangspunten voorop: 

1. de winning dient zodanig te zijn dat de levering 

van kwalitatief goed drinkwater in voldoende 

hoeveelheden, zelfs onder extreme omstandighe- 

den, gewaarborgd blij ft; 

2. de winning van grondwater dient zodanig te zijn 

dat er een zo gering mogelijke invloed op het 

natuurlijk milieu is. 

Voor het eerste uitgangspunt dient voldaan te wor- 

den aan de volgende voorwaarden: 

1. er dient een mogelijkheid te zijn om oppervlak- 

tewater te bergen; 

2. het winsysteem moet zodanig zijn dat er een kwa- 

liteitsafvlakking optreedt (meer constante kwa- 

liteit). 

Het tweede uitgangspunt heeft onder andere de vol- 

gende consequenties : 

1. de winning van natuurlijk grondwater bli jet on- 

der normale omstandigheden beperkt. Hierdoor is 



uitbreiding van deze winning ter vergroting van 

de produktiecapaciteit uitgesloten; 

2. om overbodig ruimtebeslag te voorkomen, zijn de 

bestaande open-infiltratiegebieden compact ont- 

worpen. Hetgeen betekent dat: 

a. de capaciteit niet zonder negatief effect op 

de drinkwaterkwaliteit opgevoerd kan worden; 

b. de buffervoorraad voor extreme omstandighe- 

den, bi j stijging van het waterverbruik, niet 

toereikend zal zijn. 

Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben er 

toe geleid dat de invloed van de winning op het na- 

tuurlijk milieu zwaarder in rekening gebracht wordt 

dan voorheen en dat uitbreiding van de open-infil- 

tratie in de duinen wellicht onaanvaardbaar is. 

Om toch te kunnen voldoen aan de eis met betrekking 

tot de leveringszekerheid, heeft het PWN besloten 

onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van 

infiltratie op grotere diepte. 

3 DIEPINFILTRATIELOKATIE 

3.1 Ruimtelijke oriëntatie 

De plaats voor een diepinfiltratieproject ten Noor- 

den van het Noordzeekanaal wordt primair bepaald 

door de verdeling van zoet en zout grondwater en de 

doorlatendheid van de bodem. Als daarbij gevoegd 

wordt de oriëntatie ten opzichte van de bestaande 

waterleidinginfrastructuur, blijkt dat het duinge- 

bied een geschikte locatie voor zo'n diepinfiltra- 

tiepro ject is. 

Op figuur 2 is te zien dat de ruwwatertransportlei- 

dingen uit Jutphaas (WRK-1/11) en Enkhuizen (WRK- 

111) in het transportknooppunt Watervlak onderling 



gekoppeld zijn. Vandaaruit kan het ruwe water ver- 

deeld worden over de verschillende afnemers c.q. 

infiltratiegebieden. 

Tussen dit knooppunt en het open infiltratiegebied 

Castricum ligt het Watervlak. Dit gebied bezit die 

geohydrologische eigenschappen, die diepinfiltratie 

mogelijk kunnen maken. Bovendien heeft het gebied 

de planologische bestemming waterwingebied. Om bo- 

venstaande redenen is het Watervlak uitgekozen om 

een aantal proefnemingen met diepinfiltratieputten 

uit te voeren. 

3.2 Plaats van de injectiefilters in de diepte 

£Iet diepinfiltratiesysteem, zoals men denkt dat bij 

het PWN tot ontwikkeling te brengen, bestaat uit 

een centrale rij injectieputten, aan beide zijden 

geflankeerd door onttrekkingsputten. De onttrek- 

kings- en in ject ieputten worden in dezelfde water- 

voerende laag opgesteld. Om de gedachten te bepa- 

len, kan men zich een ruit voorstellen met op de 

zijden onttrekkingsputten en op de lange diagonaal 

de injectieputten. Hoe platter de ruit, hoe gerin- 

ger de verbli jfti jd-spreiding . Hoe vierkanter, hoe 
groter de verblijftijd-spreiding. 

De puttenconfiguratie is hierbij van grote invloed 

op de drukopbouw in de injectieput. De drukopbouw 

is ook afhankelijk van: 

1. het injectie-/onttrekkingsdebiet; 

2. de geohydrologische parameters; 

3. de mate van verstopping. 

Om grondbreuk te voorkomen mag de totale druk een 

kritische maximale waarde niet overschrijden. In 

het algemeen kan men stellen, dat hoe dieper een 

filter wordt geplaatst, hoe groter, grondmechanisch 



gezien, de toelaatbare druk is. Echter hoe groter 

de druk in de aquifer, hoe groter de invloed op de 

freatische grondwaterstand zal zijn. Om die invloed 

te dempen, verdient het aanbeveling het filter on- 

der een goed ontwikkelde slechtdoorlatende laag te 

plaatsen. Met betrekking tot de plaats van "het 

Watervlak" kan in genoemde context het volgende ge- 

steld worden: 

1. tussen een diepte van circa 55 tot circa 95 

meter -NAP bevindt zich een goed doorlatende, 

zoet water bevattende aquifer waarin een over- 

druk van circa 15 m waterkolom ten opzichte van 

het grondwaterniveau is toegestaan; 

2. tussen circa 40 en circa 50 meter -NAP bevindt 

zich een stelsel van afzettingen, dat een grote 

verticale weerstand heeft (de "leemlaag"); 

3. op circa 95 tot 105 meter -NAP bevindt zich 

eveneens een stelsel van minder goed doorlatende 

lagen (de "sliblaag"). De overgang tussen zoet 

en zout grondwater bevindt zich in of nabij deze 

"sliblaag" 

De beide proefinjectieputten bevinden zich dan ook 

in het zoet water bevattende pakket tussen de ge- 

noemde "leem-" en "sliblaag" in. 

DE PROEFOPZET 

In eerste instantie is aangenomen, dat in jectieput- 

verstopping in hoofdzaak veroorzaakt wordt door 

zwevende deeltjes in het injectiewater. Er zijn 

twee hoofdwegen om dat probleem te benaderen: 

1. er zorg voor dragen dat de voorzuivering van het 

infiltratiewater zodanig is, dat injectieputver- 

stopping zeer langzaam optreedt (zelden "ont- 

stoppen"); 



2. h e t  ontwikkelen van een zodanige schoonmaakpro- 

cedure,  d a t  vers topping  m e t  eenvoudige middelen 

i s  op t e  h e f  fen  ( f r equen t  "onts toppen" ) . 

Beslo ten  i s  be ide  benaderingen t e  onderzoeken. 

Daartoe z i j n  t w e e  p r o e f i n j e c t i e s  u i tgevoerd .  

Doel van be ide  proeven i s  na t e  gaan hoe de putver-  

s topp ing  z i c h  gedraagt  onder v e r s c h i l l e n d e  condi- 

t ies .  

Proef 1: p roe f  m e t  I P 1  - - - - - - - - - - -  
U i t  h e t  b e s t a a n d e  open i n f i l t r a t i e g e b i e d  i n  

Castricum wordt, i n  een s p e c i a a l  daa r toe  aangelegd 

proefpand,  water  van WRK ( Ju tphaas  ) i nge l a t en .  Dat 

wa te r  ondergaat  een bodempassage en wordt vervol-  

gens i n  i n j e c t i e p u t  1 g e ï n f i l t r e e r d .  D e  a c h t e r l i g -  

gende gedachte b i j  deze proefneming is ,  d a t  h e t  

w e l l i c h t  t echn i sch  mogelijk i s  de bestaande panden 

b e t e r  t e  benut ten ,  d a t  w i l  zeggen zonder inperk ing  

van de p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  van h e t  bestaande open 

winsysteem en zonder u i t b r e i d i n g  van h e t  bestaande 

pandoppervlak,  de p roduk t i e  verhogen. Daartoe zou- 

den de midde ls te  10 m e t e r  van de 30 m e t e r  brede 

panden van d r a i n s  moeten worden voorzien.  B i j  een 

l e n g t e  van 5000 meter zou op deze wi jze  50.000 m 2  

i n f i l t r a t i e - o p p e r v l a k  beschikbaar  kunnen komen. 

Proef 2: p roef  m e t  IP2 
- - - - - - - - - e -  

Met de proef  op IP2 wordt de tweede benadering be- 

proefd .  H a l f f a b r i k a a t  u i t  Enkhuizen (WRK-111)  wordt 

h i e r  r e c h t s t r e e k s  zonder aanvul lende zu ive r ing  i n  

IP2 g e i n  j ec t ee rd .  



DE INJECTIEPUTTEN EN DE DRAINPANDEN 

Injectieput IP1 

- Gegevens met betrekking tot de putopbouw en con- 
structie zijn te vinden in figuur 3. Tot een 

diepte van 84 m -NAP is het boorgat 1000 mm, 

daaronder tot 115 m -NAP 300 mm. Op zes plaat- 

sen zijn kleistoppen aangebracht. Rond het injec- 

tiefilter ( g  200, 20 m lang, spleetgrootte 1 mm) 
is filtergrind (sortering l,2 -1,7 mm) aange- 

bracht. De rest van het boorgat is opgevuld met 

uitkomende grond. 

- Van elkaar gescheiden door ten minste één klei- 
prop zijn 5 vooromstorte peilfilters aangebracht 

(lengte 1 m). Verder is het boorgat voorzien van 

een electrodenkabel met een electrodenpaar, af- 

stand van 2, 5 m. 

- De putkelder bestaat uit twee prefab betcrxingen 
van 1 m hoog en 2 m in diameter. Het geheel is 

ondergronds gebouwd. De eigenlijke putkop bestaat 

uit een flens, waaraan een pomp met stijgbuis 

hangt. De constructie maakt het mogelijk dat on- 

der druk geïnjecteerd kan worden. Door deze 

stijgbuis wordt het infiltratiewater in de put 

gebracht. Om gasbelvorming (en daarmee verstop- 

ping) te voorkomen hangt in de sti jgbuis van de 

pomp een injectiebuis. Die injectiebuis kan af- 

hankelijk van het gewenste injectiedebiet door 

een buis met een andere diameter vervangen wor- 

den. 

- De waarnemingsput op 25 m (23500) afstand is 

voorzien van 7 peilfilters en 2 geohmkabels, zie 

figuur 3. 
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1- PUT I P i  WAARNEMINGSPUT Z 3500 

Figuur 3 - Putopbouw IP1 en waarnemingsput 23500 

met geohydrologische schematisatie 

(boorbeschrijving DGV-TNO) 
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1p2 

MV. 
LV. 

Figuur 4 - Putopbouw IP2 met geohydrologische 

schematicatie (Boorbeschrijving DGV-TNO) 



Infiltratieput IP2 

Gegevens met betrekking tot de putopbouw en con- 

structie zijn te vinden in figuur 4. Behoudens en- 

kele kleine detailafwijkingen is de putconstructie 

in opbouw identiek aan IP1. 

Afwijkend is het toegepaste injectiesysteem. Aan de 

buitenkant van de stijgbuis van de pomp zijn 4 in- 

jectiebuizen gemonteerd, elk voorzien van een af- 

sluiter. Elke buis is zodanig gedimensioneerd, dat 

bij een voordruk van 10 m waterkolom, zonder gas- 

belvorming, 30 m3/uur per buis geïnjecteerd kan 

worden. 

Drainpanden 

Gegevens met betrekking tot de drainpandopbouw en 

constructie zijn te vinden in figuur 5 en foto's 1 

en 2. 

Ter voorzuivering van het aangeboden water, zijn 

infiltratiepanden aangelegd. i én pand met een bo- 
demlengte van 100 m en één met een bodemlengte van 

50 m. Op 50 tot 80 cm onder de bodem is een ondoor- 

latende folie aangebracht. Bovenop dit folie ligt 

een aantal drains (4  125 mm) die ingebed zijn in 
een bed van filtergrind. De rest is opgevuld met 

uitkomende grond (duinzand). Uitzondering hierop 

vormt sectie 56, waarin drains, omwikkeld met een 

filterkous, direct in het duinzand liggen. Elk pand 

is verdeeld in 3 secties (2 secties van 3 m breed 

en 1 sectie van 6 m breed). Per sectie zijn de 

drains aangesloten op een verzameldrain. Deze ver- 

zameldrain mondt uit in één sectieput. Vanuit de 

sectieput wordt het water opgepompt en naar een 

verzamelpunt gebracht. Daar wordt het bemeterd en 

bemonsterd. Afhankelijk van de kwaliteit wordt het 

dan geïnfiltreerd in IP1 of teruggepompt naar het 

open infiltratiegebied. 



Figuur 5. Overzi cht proefdrainpanden 

SPUILEIDING 8160mm VULLEIDING PANDEN 3 5 m m  

----- 
--. - -. 

SPUILEIDING ClóOmm VULLEIMNG e125mm 
LENGTE MOm LENGTE 1 M m  

INFILTRATIERIT I P l  

i I 
SECTIE - SECTIE SECTIE 

102 101 

DSNI - I  I E-P 

ZAND 

FILTERGRIND 1.2-1.7m.m 
DRAIN U 125mm 

TECHNAFOLIE 

DETAIL DRAIN IN FILTERGRIND 

Figuur 5 - Overzicht proefdrainpanden (sectie 56 is 

uitgerust met een filterkous zonder om- 

storting) 



F o t o  1 - Een d r a i n  

F o t o  2 - H e t  a a n s t o r t e n  m e t  f i l t e r g r i n d  



6 DE METINGEN 

6.1 De putweerstand 

2 maal per week worden de peilen in de peilfilters, 

het injectiedebiet en de injectiewatertemperatuur 

gemeten. Met behulp van deze gegevens wordt de 

specifieke weerstand bi j 10 " C  berekend (cm/ (m3/h) 

bij 10 " C ) .  De weerstand op de overgang filter - 
filtergrind wordt bepaald uit het peilverschil 

tussen injectiefilter en de omstorting (filter 4). 

De weerstand op de overgang filtergrind - aquifer 
wordt bepaald uit het verschil tussen het peil in 

de omstorting (filter 4) en: 

- voor IP1: het peil in het peilfilter 5 in de 

waarnemingsput Z3500 op circa 25 m 

afstand ; 

- voor IP2: het peil in peilfilter 5 onderin de- 

zelfde put op een diepte van circa 

98 m. 

Voor de toepassing van de temperatuurcorrectiefac- 

tor is steeds uitgegaan van de temperatuur van het 

injectiewater op het moment van de peilmetingen. 

Weerstand van de drainpanden 

2 maal per week wordt het peilverschil tussen de 

afzonderlijke sectieputten en het peil in het 

drainpand bepaald. Uit dit peilverschil wordt, na 

temperatuurcorrectie, de specifieke weerstand bere- 

kend (als beschreven in paragraaf 6.1). 

Deze weerstand is opgebouwd uit de volgende compo- 

nenten: 

- de intreeweerstand pand - bodem; 
- de hydraulische weerstand in de bodem; 



- de intreeweerstand de drain in; 
- de hydraulische weerstand in de drain. 

In een drietal secties (103, 5 4  en 5 6 )  zijn 

meetopstellingen geplaatst welke dienen om inzicht 

te verschaffen over de plaats van de weerstandsop- 

bouw. Door vandalisme werden deze meetseries zoda- 

nig verstoord dat zij weinig bruikbaar zijn. Voor- 

alsnog wordt ervan uitgegaan, dat de totale weer- 

standsopbouw op de pandbodem plaatsvindt. 

Bij sectie 55 is geconstateerd dat er een kort- 

sluitstroom bestaat tussen pand en drain. Door niet 

opgehelderde oorzaak is de gronddekking van een 

gedeelte van de drains verdwenen. De daarop uitge- 

voerde metingen zijn daarom niet bruikbaar. 

6.3 Kwaliteitsgegevens 

Naast de in de paragrafen 6.1 en 6.2 aangegeven me- 

tingen ten behoeve van de bestudering van de weer- 

standsopbouw worden er kwaliteitsgegevens verza- 

meld: 

- ten behoeve van de bestudering van de verplaat- 
sing van het zoetwaterfront wordt in de putten 1 

maal per 2 weken de volgende meting gedaan: 

de elektrische weerstanden in de zoutwachters; 

in de filters 3, 4, 5, en 6 van IP2; van IP1 

filter 5 en in de waarnemingsput de filters 5 

en 7 de temperatuur, de pH, het chloridegehalte 

en het elektrisch geleidingsvermogen; 

- ten behoeve van de bestudering van de invloed van 
de waterkwaliteit op de injectieputverstopping 

wordt 1 maal per 2 weken in de panden en in elke 

afzonderlijke sectie het volgende gemeten: 

de troebelheid, MFI, temperatuur, pH, zuurstof 

en het ijzergehalte. 



Bij de injectieputten wordt bovendien 2 maal per 

week de MFI van het injectiewater gemeten. Bij de 

bespreking van de proefresultaten zullen van deze 

parameters slechts de MFI en een aantal chloride- 

cijfers betrokken worden. 

Opgemerkt moet worden, dat van het infiltratiewater 

van IP2 uitgebreide analyseresultaten ter beschik- 

king staan. Dat zijn de (standaard)analyses die ten 

behoeve van de kwaliteitscontrole dagelijks of we- 

kelijks te Enkhuizen uitgevoerd worden. 

DE PROEFRESULTATEN 

De proef met IP2 startte in december 1981. 

De put is zodanig ontworpen dat bij een snelheid 

van 1 m/h op de boorgatwand een injectiehoeveelheid 

van 60 m3/h wordt gehaald. De werkelijke aanvangs- 

snelheid in de aquifer is afhankelijk van de effec- 

tieve porositeit (bij 33 % is dat 3 m/h). Deze 

hoeveelheid is in de praktijk niet gehaald omdat 

niet voldoende injectiedruk aangelegd kon worden. 

7.1.1 Putbelasting - - - - - -  
Na een korte inloopperiode werd de injectieproef 

gestart met een debiet van circa 45 m3/h. Vanaf 

eind juli 1982 tot december 1982 moest geleidelijk 

het debiet verminderd worden tot een vrijwel sta- 

biele hoeveelheid van circa 30 m3/h. Deze hoeveel- 

heid komt overeen met een injectiesnelheid van cir- 

ca 0,5 m/h op de boorgatwand, zie figuur 6. 

7.1.2 De waterkwaliteit - - - - - - - - -  
De MFI van het infiltratiewater is hoog. Deze vari- 

eert tussen circa 10 en 140 (s/12). 



Figuur 6 - Het verloop van temperatuur, MFI en de- 
biet Q in IP2 



Het lijkt erop dat de waarde van de MFI (0,45 p) 

seizoenmatig varieert. Er is een zekere overeen- 

komst met de eveneens seizoenmatige fluctuatie van 

de injectiewatertemperatuur. 

7.1.3 De hydraulische putweerstand (figuren 7 en 8) - - - - - - - - - - - - - -  
De verstopping van IP2 vindt plaats rond de over- 

gang omstorting - aquifer (boorgatwand). 
Deze verstopping blijkt uit twee componenten te 

zijn opgebouwd: 

- een tijdelijke verstopping, die met kortstondig 
schoonpompen opgeheven kan worden; 

- een "blijvende " verstopping die, na schoonpompen 
met het hier toegepaste schoonpompregime, over- 

blijft. 

In figuur 7 is wat betreft IP2 alleen de "blijven- 

de" verstopping weergegeven. 

Tijdens de proefneming werd gedurende 3 perioden 

(zie figuur 6 en 7) de injectie onderbroken. Tij- 

dens deze perioden bleek de weerstand spontaan af 

te nemen. Eveneens een afname, maar dan gedurende 

een injectieperiode, is waar te nemen in januari en 

februari 1983. In deze periode is de temperatuur 

van het injectiewater op een minimum. Waarschijn- 

lijk wijzen beide waarnemingen op een mogelijke 

verstoppingsoorzaak door microbiologische activi- 

teit. De resterende verstopping zou dan mogelijk 

toegeschreven kunnen worden aan een fysisch/chemi- 

sche verstoppingscomponent. 

Duidelijk waarneembaar is een geleidelijke toename 

van de "blijvende" verstopping. Daarin zijn 5 peri- 

oden te onderscheiden ( zie figuur 7 ) . 
Per periode verschilt de gekozen maximale drukop- 

bouw, die tussen 2 terugpompfasen is toegestaan (y 

in onderstaande tabel) . De karakteristieken van de- 
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ze perioden staan vermeld in onderstaande tabel. 

waarin: Q = gemiddeld debiet in m 3/h 

MFI = rekenkundig gemiddelde MFI (0,45 pm 

Millipore bij 200 kPa en 20 "C) 

t = gemiddelde temperatuur injectiewater 

in "C 

S = terugpompfrequentie (aantal malen/ 

week ) 
x = toename verstopping in cm/(m3/h)/dag 

bij 10 "C (verstoppingssnelheid) 

y = toegelaten toename van de tijdelijke 

verstopping tussen 2 terugpompfasen 

in cm/(m3/h) bij 10 "C 

periode 1 
april/ 
juni 1982 
(8/4-11/6) 

periode 2 

juli/ 
oktober 1982 
(27/7-29/10) 

periode 3 
november / 
januari 1983 
(4/11-4/11 

periode 4 
april/ 
juli 1983 
( 26/4-12/7) 

periode 5 

juli/ 
augustus 1983 
(12/7-9/8) 

Q 

43 

40 

26 

29 

25 

MFI 

34 

55 

35 

18 

18 

t 

11 

18 

11 

13 

20 

$ 

1.4 

0.8 

1 

1.5 

1.5 

X 

0,03 

0,037 

0,055 

0,l 

0,23 

Y 

2.5 

5 

7.5 

10 

vrij 
>l0 



Deze tabel laat zien dat de toegelaten toename van 

de verstopping (y) tussen twee terugpompfasen een 

zekere relatie kan hebben met de verstoppingssnel- 

heid (x). 

7.1.4 Verplaatsing zoetwaterfront - - - - - - - - - - - - - -  
Filter 6 van IP2 is geplaatst onder de sliblaag, 

filter 1~2/5 juist daarboven. Uit de waarnemingen 

blijkt dat verdringing van zout door zoet water 

zeer langzaam gaat, zie figuur 9. Opvallend is dat 

de dalende tendens van het chloride gehalte in 

1~2/6 ook tijdens de stopperiode (juni, juli 1982) 

doorgaat. 

De proef met IP1 is aanvankelijk gestart in 

maart 1981. Door opstartproblemen met de drainpan- 

den is de proef vanaf juni 1981 onderbroken tot' 

oktober 1982. Alleen de resultaten van de proef 

n& oktober 1982 worden in de beschouwing over de 

putverstopping meegenomen. 

7.2.1 De putbelasting - - - - - - -  
Sinds 22 oktober 1982 wordt circa 30 m3/h in de put 

geïnjecteerd. Dat komt overeen met een snelheid op 

de boorgatwand van circa 0,5 m/h, zie figuur 10. 

7.2.2 De waterkwaliteit - - - - - - - - -  
De MFI van het infiltratiewater varieert tussen 5 

en 25 s/12. Ook hier lijkt het erop dat de MFI sei- 

zoenmatig fluctueert. 

7.2.32 De hydraulische putweerstand - - - - - - - - - - - - - -  
De weerstandsopbouw vindt in tegenstelling tot IP2 

plaats op de overgang filter - filtergrind (injec- 
tiebuiswand). Op de boorgatwand zijn nog geen bete- 



Figuur 9 - Het chloridegehalte als functie van de 

tijd in toevoer ( I ~ 2 / 4 )  en op 2 lager 

gelegen filters 



Figuur 10 - Het verloop van temperatuur, MFI en de- 
biet Q in IP1 



kenisvolle weerstandsveranderingen waargenomen. Ook 

deze verstopping blijkt uit meerdere componenten te 

bestaan: 

- tijdelijke verstopping, die met terugpompen gere- 
duceerd kan worden: 

- "blijvende" verstopping, die niet met terugpompen 
gereduceerd kan worden. Het is nog niet duidelijk 

hoe deze zich in de tijd zal gedragen. 

Zoals reeds gemeld, is bij IP2 alleen de "blijven- 

de" verstopping op de figuur weergegeven. Omdat bij 

IP1 relatief weinig metingen van "blijvende" weer- 

stand zijn uitgevoerd is voor deze put de som van 

de tijdelijke en blijvende verstopping weergegeven. 

Bij deze proef wordt de toegestane totale verstop- 

ping gerelateerd aan de maximaal toelaatbare injec- 

tiedruk. Deze is geschat op circa 15 meter waterko- 

lom. Bij een aangenomen minimale temperatuur van 

4 "C van het injectiewater en een injectiedebiet 

van 60 m3/h is een maximale drukopbouw van 25 cm/ 

(m3/h) bij 4 "C toegestaan. Omgerekend naar de 

standaardtemperatuur van 10 "C, betekent dat dat de 

drukopbouw maximaal 20 cm/(m3/h) bi j 10°C mag be- 

dragen. Bij het bereiken van deze waarde wordt 

schoongepompt. 

Opvallend is, dat gedurende mei, juni 1983 een 

spontane weerstandafname optrad. 

7.2.4 - - - -  Chlorideqehalten, zoetwatereozt 

Filter Z3500/7 is geplaatst onder de "sliblaag". 

Evenals bij IP2 is te zien dat verdringing van de 

zoet-/zoutgrens een langdurig proces is. 

Opvallend is het verschil in chlor idegehalten tus- 

sen begin 1981 en eind 1982. In deze periode wordt 

niet geïnfiltreerd en evenals bij 1~1/6 gaat ook 

hier in filter Z3500/7 de chlorideconcentratie om- 

laag. 



Figuur 11 - Het chloridegehalte als functie van de 
tijd in toevoer (IP1/4) en op twee 

plaatsen in waarnemingsput 



Duide l i j k  i s  t e  z i en  d a t  h e t  i n f i l t r a t i e w a t e r  i n  

23500/5 a l s  een sche rp  f r o n t  a r r i v e e r t  (pe r iode  

maart- juni  1981) .  

7.3.1 De p l a a t s  van de d r a i n s  

- H e t  h a r t  van a l l e  d r a i n s  l i g t  op 37,5 cm onder de 

pandbodem. 

- D e  s e c t i e s  103 en 54 beva t t en  e l k  5  d r a i n s .  Deze 

l i g g e n  midden onder de sectie m e t  een hart-op- 

h a r t  a f s t a n d  van 30 cm. I n  de p r a k t i j k  be t eken t  

d a t ,  d a t  e r  5  d r a i n s  l i ggen  i n  een 175 cm breed 

en  25 c m  d i k  bed van f i l t e r g r i n d .  

- D e  s e c t i e s  101, 102 en 55 beva t t en  e l k  3  d r a i n s .  

Deze l i ggen  ook onder h e t  midden van de s e c t i e  

m e t  een har t -op-har ta fs tand  van 50 cm. Ze z i j n  

p e r  d r a i n  ingebed i n  een f i l t e r g r i n d b e d  van 25 x 

25 cm. 

- S e c t i e  56 is  g e l i j k  aan 101, 102 en 55. H e t  f i l -  

t e r g r i n d  on tb reek t .  Om binnendringen van zand t e  

voorkomen i s  de d r a i n  omwikkeld met een nylon 

" f i l t e r k o u s " .  

- I n  de s e c t i e s  101, 103, 54 en 56 bedraagt  de a f -  

s t a n d  tu s sen  h a r t d r a i n  en t e c h n o f o l i e  12,5 cm. 

- I n  de s e c t i e s  102 en 55 bedraagt  deze a f s t a n d  

42,5 cm. 

7.3.2 Bedr i j ~ s v o e r ~ n g  - - -  - -  
De proeven met de drainpanden hebben z i c h  t o t  nu 

t o e  i n  hoofdzaak g e r i c h t  op de vraag of deze pand- 

j e s  voldoende water  konden l eve ren  voor de proef  op 

IP1. Daartoe moet h e t  t o t a a l  d e b i e t  van de d ra in -  

panden 60 m3/h bedragen ( h e t  ontwerp-debiet  van 

IP1)  . 
D e  hoevee lhe id  door e l k e  s e c t i e  a f z o n d e r l i j k  t e  



produceren, wordt naar rato van het effectieve sec- 

tie-oppervlak verdeeld. Dat effectieve sectie-op- 

pervlak wordt bepaald door het produkt van sectie- 

lengte en de breedte van de eronder liggende folie. 

Het effectief sectie-oppervlak bedraagt: 

- voor sectie 101: 300 m2 

- voor sectie 102: 300 m2 

- voor sectie 103: 600 m2 

- voor sectie 54: 300 m2 

- voor sectie 55: 150 m2 

- voor sectie 56: 150 m2 

Bij een gelijke infiltratiesnelheid op de pandbodem 

betekent dat, dat de onttrekkingsverhoudingen van 

de secties als volgt zijn: 

103:101:102:54:55:56 = 4:2:2:2:1:1 

Door de debieten van de secties op deze verhouding 

af te stemmen wordt in de praktijk gestreefd naar 

die gelijke infiltratiesnelheid. 

De debieten kunnen gevarieerd worden door het peil- 

verschil tussen pand en sectieput te veranderen. 

Het maximaal aan te leggen peilverschil is 

177,5 cm. Door aan deze constante verhouding van de 

debieten vast te houden zal de sectieput met de 

grootste afpomping bepalend zijn voor de totale 

opbrengst van de drainpanden. Gebleken is, dat dat 

sectie 103 is. Het totale debiet van het pandjes- 

systeem is min of meer gestabiliseerd rond 30 m3/h, 

als volgt verdeeld over de secties: 

- sectie 103 : circa 10 m3/h; 

- secties 101, 102 en 54: circa 5 rn3/h; 

- secties 55 en 56 : circa 2,5 m3/h. 

Deze debieten komen overeen met een infiltratie- 

snelheid van 40 cm/dag. 

Bij bestudering van de grafieken zal duidelijk op- 



TOTALE 20 
SPECIFIEKE 
WEERSTAND 

t 

WEERSTAND NIET 
GEMETEN 

MM 

SECTIENR. 

GEEN DEBIET 
GEMETEN 

W 

SECTIEPUTTEN 
SCHOONGEMAAKT 
l-4 

S ' O ' N ' D I J ' F ' M ' A ' M ' J ' J ' A ' S ' O ' N ' D I  
TIJD 

C 



SECTIEPUTTEN 
SCHOONGEMAAKT 24 - 

22 . 

20 - 

10 . 

16 - 

TOTALE 
14 - 

SPECIFIEKE 12 
WEERSTAND 

A 10 - 

8 .  

[G] 6 .  
4 - 

BIJ 10'~ 
2 - 

GEEN DEBIET 

GEEN 
METINGEN 

S ECTIENR. 

J\ 

1982 

S O N D I J F M A H J J A S O N D I  
I I 1 1 I d 

TIJD 



v a l l e n ,  d a t  met name de s e c t i e s  101 en 102 een l age  

to t aa lwee r s t and  hebben. Hier  kunnen de d e b i e t e n  

w e l l i c h t  verhoogd worden, zodat  een hogere i n f i l -  

t r a t i e s n e l h e i d  daa r  n i e t  ondenkbeeldig z a l  b l i j k e n .  

Bespreking f i g u r e n  12 en 13 

- H e t  v a l t  op, d a t  i n  h e t  voor- en n a j a a r  een weer- 

s tandspiek  o p t r e e d t .  

- S e c t i e  103 h e e f t  een z e e r  hoge weerstand, de sec- 

t i e s  101 en 102 een l age  weerstand en de secties 

54 en 56 nemen een t u s s e n p o s i t i e  i n  (sectie 55 i s  

om e e r d e r  vermelde redenen b u i t e n  de bespreking 

gehouden). 

- D e  s e c t i e s  54 en 103 z i j n  i d e n t i e k ,  m e t  ui tzonde- 

r i n g  van de l eng te ,  d i e  r e s p e c t i e v e l i j k  50 en 100 

meter is .  

Gezien de g e l i j k e  pandbodembelasting mag worden 

verwacht d a t  de t o t a l e  s p e c i f i e k e  weerstand ge- 

l i j k  is. Dat b l i j k t  n i e t  h e t  geva l  t e  z i j n .  

- Hoewel van de secties 101 en 102 e n e r z i j d s  en 103 

a n d e r z i j d s  s l e c h t s  v e r s c h i l l e n  i n  de b r e e d t e  van 

d e  onderl iggende f o l i e  en h e t  a a n t a l  d r a i n s ,  

b l i j k t  e r  een g roo t  v e r s c h i l  t e  z i j n  i n  de t o t a l e  

s p e c i f i e k e  weerstand. 

Bloemendaal, m e i  1984 



DIEPINFILTRATIE IN DE DUINWATERWINPLAATS VAN 

GEMEENTEWATERLEIDINGEN 

R.A. Schuurmans en J.J. Steinmetz 

Gemeentewaterleidingen, Amsterdam 

INLEIDING 

Sinds de renovatie en uitbreiding van het produk- 

tiebedrijf Leiduin in de periode 1955-1965 bedraagt 

de zuiveringscapaciteit 83 miljoen m3 per jaar. Te- 

gelijkertijd zijn in de duinwaterwinplaats werken 

uitgevoerd voor een jaarlijkse infiltratie van 70 

miljoen m3 rivierwater dat te Nieuwegein wordt ont- 

trokken. Door menging met 13 miljoen m3 nuttige 

neerslag per jaar, zou ook een winning van 83 mil- 

joen m3 per jaar verzekerd zijn. 

In de droge periode 1971-1976 kwam tot uiting dat 

reeds bij een winning van 70 miljoen m3 per jaar de 

kwaliteitsparameter chloride boven het gestelde ge- 

halte van 150 mg/l uitsteeg. De voornaamste oorzaak 

daarvan was de binnen 20 jaar sterk gewijzigde kwa- 

liteit van het aangevoerde rivierwater. Ook voor 

andere kwaliteitsparameters gold deze verslechte- 

ring, die slechts gedeeltelijk kon worden opgevan- 

gen door de inmiddels uitgebreide voorzuivering te 

Nieuwegein. 

Ook kon het beginsel van selectieve inlaat maar in 

beperkte mate worden toegepast. Selectieve inlaat 

impliceert het sterk aanspreken van de voorraad in 

tijden van minder goed rivierwater. 

Het toenemende gevaar van calamiteiten op de ri- 

vier, en derhalve van het stoppen van de inname, 

noopte echter tot het te allen tijde op een hoog 

peil houden van de voorraad, die dus in mindere ma- 

te beschikbaar was voor kwaliteitsbeInvloeding. 



Naast kwaliteitsverbetering van het rivierwater 

dat onder andere met het bijmengen met grondwater 

te Nieuwegein wordt nagestreefd, diende de oplos- 

sing te worden gezocht in vergroting van de voor- 

raad. Vanwege natuurbeheer en landschapsbehoud ont- 

stonden in dezelfde periode bezwaren tegen uitbrei- 

dingswerken aan de oppervlakte. De blik werd der- 

halve gericht op het diepe duin, waaraan tot 1957 

reeds grote hoeveelheden water waren onttrokken. Na 

de aanvang van de oppervlakte-infiltratie werd deze 

diepe onttrekking beperkt vanwege de sterke verzil- 

ting ( zie figuur 1 ) . 

Duinwater 
winplaats 

Figuur 1 - Schematische doorsnede duinwaterwin- 

plaats met de situatie van de diepe in- 

filtratieput 

Toepassing diepinfiltratie 

Het opnieuw sterk exploiteren van het diepduin, dat 

door een weerstandslaag ("de kleilaag") van het bo- 



venduin gescheiden is ,  d i e n t  aan twee voorwaarden 

t e  voldoen: 

a .  de waterba lans  van h e t  zoe te  water  i n  h e t  diep- 

du in  moet over  een beperk te  per iode  i n  evenwicht 

z i j n ;  

b. een ( t i j d e l i j k e )  s t e r k e  on t t r ekk ing  aan h e t  

d iepduin  mag geen overmatige kege l s  van opge- 

t rokken  zout  en brak water  veroorzaken. Hierdoor 

o n t s t a a t  nameli jk  een g roo t  v e r l i e s  aan zoe t  

water  door menging m e t  zout  water .  

Aan de e e r s t e  voorwaarde kan worden voldaan door 

kunstmat ige voeding m e t  z o e t  water ,  m e t  andere  

woorden: d i e p i n f i l t r a t i e .  H e t  optrekken van kege l s  

onder winput ten kan s t e r k  worden beperk t  i nd i en  

z i c h  onder de p u t t e n  een weers tandslaag bev ind t  d i e  

de  v e r t i c a l e  toestroming vermindert .  Deze geohydro- 

l o g i s c h e  s i t u a t i e  i s  i n  de duinwaterwinplaats  aan- 

wezig, de zogenaamde "leemlaag" i s  op een d i e p t e  

van c i r c a  NAP-70 ?i 85 m o v e r a l  i n  m e e r  of mindere 

mate aange t ro f  fen.  

Daar de leemlaag v e e l a l  s l e c h t  ontwikkeld i s  en 

de rha lve  een k l e i n e  weerstand h e e f t ,  i s  door de 

vroegere  o n t t r e k k i n g  van diepwater  h e t  brakke en 

zoute  water  i n  vee l  gebieden reeds t o t  i n  de leem- 

l a a g  opgetrokken. Een hernieuwde s t e r k e  o n t t r e k -  

k i n g  z a l  h i e r  dus s n e l  t o t  v e r z i l t i n g s v e r s c h i  jnse- 

l e n  l e iden .  D i t  kan voorkomen worden door op d i e  

p l a a t s e n  onder de leemlaag een zoet-watervoorraad 

aan t e  leggen. 

Daarmee worden d r i e  e f f e c t e n  beoogd: 

1. ind ien  de weerstand van de leemlaag ge r ing  i s  

z a l  een g roo t  d e e l  van d i e  voorraad teruggewon- 

nen kunnen worden. 

2 .  D e  vorming van brakke en zoute  kege l s  wordt on- 

de rd ruk t  en h e t  v e r l i e s  van zoe t  water door men- 

g ing  wordt beperk t ,  omdat door de dempende w e r -  



king van de weerstandslaag het optrekken van het 

zoet- zoutfront gelijkmatiger geschiedt. 

3. Langs de onderzijde van een zoetwaterzak moet 

vanwege het dynamische evenwicht noodzakelijker- 

wijs een hoeveelheid zoet water afstromen. Op de 

lange termijn zal, door het geïnfiltreerde ri- 

vierwater aan de onderzijde aan te brengen, min- 

der oorspronkelijk duinwater afstromen. 

Het vorenstaande houdt in dat rivierwater op grote 

diepte moet worden geïnfiltreerd in een pakket dat 

met brak en zout water is gevuld. 

1.2 Doelstelling tweede proefput 

Nadat met een eerste persput op de locatie Leiduin 

een aantal ervaringen waren opgedaan, werd in 1980 

een tweede persput in de duinwaterwinplaats inge- 

richt. De primaire doelstelling was het gedrag van 

het geïnfiltreerde zoete rivierwater -- in de zoute 

omaevina te bestuderen. 

Tevens werden een aantal secundaire doelen gesteld. 

Bij de eerste put was duidelijk gebleken dat het 

aangevoerde rivierwater spoedig tot verstopping 

leidde. Regeneratie was redelijk mogelijk, maar het 

systeem voerde tot een onrustige bedrijfsvoering. 

Besloten werd derhalve om te trachten door het z- 
ditioneren van het rivierwater de infiltratieperio- 

de te verlengen (tweede doelstelling). 

Samenhangend daarmee zou een toch optredende 3- 
stopping op eenvoudige wijze verwijderd moeten kun- 

nen worden (derde doelstelling). Opgemerkt zij dat 

veelvuldig terugpompen, met de kans op brakwaterop- 

brengst, moet worden voorkomen omdat dit water 

moeilijk in .de duinwaterwinplaats kan worden ge- 

loosd. 



Een systeem van persputten zal, in tegenstelling 

tot een serie winputten, aanzienlijk meer controle 

en sturing vereisen. Als vierde doelstelling gold 

derhalve het verkrijgen van ervaring met een - ge- 

automatiseerd systeem van gegevensregistratie en 

sturing. Tenslotte diende de put mogelijkheden te 

bieden diverse technische onderdelen in de praktijk 

uit te proberen ( vijf de doel ) . 

LOCATIE 

Een ideale locatie om de primaire doelstelling van 

de proefneming te realiseren, zou geo-hydrologisch 

aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 

a. de weerstand van de leemlaag moet gering zijn; 

b. er mag zich geen brak of zout water boven de 

leemlaag bevinden; 

c. onder de leemlaag bevindt zich alleen zout wa- 

ter; 

d. direct onder de leemlaag is het pakket voldoende 

doorlatend. 

Ten einde ook aan de secundaire doelen te beant- 

woorden, alsmede rekening houdend met een aantal 

praktische bedrijfsomstandigheden, is de huidige 

lokatie gekozen waar zich circa 10 m brak water 

onder de leemlaag bevindt. Om nu toch de primaire 

doelstelling te realiseren is het infiltratiefilter 

met de bovenkant ongeveer 15 m onder de leemlaag in 

het zoute water gesteld. 

Het bezwaar hiervan is dat het zoete geïnfiltreerde 

water nu een grote hoeveelheid brak water tussen 

filter en leemlaag moet verdringen, hetgeen een 

lange tijd in beslag neemt. Een zinvolle terugwin- 

proef kan voorlopig dan ook niet worden genomen. 



TECHNISCHE UITVOERING PROEFOPSTELLING 

De gehele proefopstelling bestaat uit 4 hoofdonder- 

delen ( zie figuur 2 ) : 

a. de drains voor de conditionering; 

b. de persput; 

c. de automatisering van de sturing en de gegevens- 

registratie; 

d. de waarnemingsputten. 

il l-4 infiltration wel1 

Figuur 2 - Overzicht van het proefproject met 

drains, infiltratieput, waarnemingsput 

en geautomatiseerde sturing en gegevens- 

registratie 

Op de drainproeven zal in paragraaf 4 nader worden 

ingegaan. 

3.1 De werswut 

De persput is ontworpen voor een volumestroom van 

30 m3 /h met als ontwerpcriterium een filtersnelheid 

op de overgang van omstorting naar moedermateriaal 



van 1 m/h. Gekozen werd voor de combinatie van een 

boorgatdiameter van 0,70 m en een filterlengte van 

14 m. 

Het filter heeft een inwendige diameter van 230 mm, 

wanddikte 10 mm, spleetwijdte 1 mm en een spleet- 

percentage van 11 %. De sti jgbuis heeft over 90 m 

dezelfde diameters, de bovenste 20 m is verwijd tot 

inwendig 290 mm. Het geheel is uitgevoerd in PVC. 

Als filteromstorting werd grint van 1,2-1,7 mm ge- 

bruikt. 

Het boorgat werd met de zuigboormethode uitgevoerd. 

Gebruik werd gemaakt van een afbreekbare boorspoe- 

ling en twee spoelwatervi jvers. De ene vijver dien- 

de voor boortrajecten met klei- en slibhoudende 

lagen, de andere voor de zandige trajecten. Op die 

wijze werd getracht zo min mogelijk natuurlijke, 

fijne slibdelen in de spoeling te krijgen tijdens 

het boren in het traject waar het filter werd ge- 

plaatst. De put is voorzien van 6 peilfilters on- 

der, naast en boven het filter (zie figuur 3). 

Figuur 3 - Situatie en verticaal overzicht van de 
middelen voor het waarnemen van de ver- 
breiding van het geïnfiltreerde water 



De kopconstructie is ondergebracht in een ruim 

gedimensioneerde betonnen kelder. Op de PVC-buis 

van de put is een blindflens met de nodige doorvoe- 

ren geplaatst, zodanig dat de put onder druk kan 

worden gezet. De doorvoeren zijn bestemd voor de 

injectieleiding (tileen, lang 8 m, diameter inwen- 

dig 41 mm), voor de kabel naar de klep onderaan de 

tileenleiding, voor de opnemers van druk en tempe- 

ratuur, en een regeneratieleiding. 

De laatste leiding werd berekend op een terugpomp- 

capaciteit van circa 80 m3/h met behulp van de 

luchtliftmethode. Gezien het streven naar slechts 

incidentele regeneratie, is dit onderdeel zeer 

eenvoudig uitgevoerd. 

De injectieleiding werd in het ontwerp zodanig 

gedimensioneerd dat bij maximale volumestroom vol- 

doende weerstand werd opgebouwd om onderdruk in de 

leiding te voorkomen. Tussen de- aanvoerleiding van 

het geconditioneerde rivierwater en de injectielei- 

ding zijn een automatisch bedienbare vlinderklep en 

een debietmeter ingebouwd (zie figuur 2). 

3.2 Geautomatiseerd meet- en reqelsysteem 

Ten behoeve van het meet- en regelsysteem worden 6 

grootheden geregistreerd, namelijk het debiet en de 

temperatuur van het te infiltreren water en de 

gegevens van vier waterspanningsmeters. De laatsten 

zijn geplaatst in de geul waaruit de drains het 

water onttrekken, in de verzamelput van het drain- 

water, in de persput en in een diep peilfilter van 

een waarnemingsput op 5 m afstand van de persput 

(zie figuur 2). 

In een traforuimte op korte afstand van de persput 

is een controller opgesteld, die de meetgegevens 

door middel van een microprocessor opslaat in een 



geheugen en tevens verwerkt tot een weerstand van 

de persput. Bij te hoge weerstand, of te snelle 

toename, wordt de toevoer automatisch gesloten en 

een alarmering naar een willekeurig te kiezen tele- 

foontoestel doorgegeven. De controller is hiertoe 

via een telefoonlijn met het kantoor te Leiduin 

verbonden (zie figuur 4). 

'--l-" 8 Systeem behewder 

Figuur 4 - Schema van de hoofdelementen van het ge- 
automatiseerde meet- en regelprobleem 

Langs deze lijn kan het proces ook gevolgd of ge- 

stuurd worden en kan tevens het databestand worden 

overgebracht naar de centrale processor in het 

kantoor. Aldaar kunnen deze gegevens worden ver- 

werkt door printen of plotten. 

Naast genoemde 6 metingen worden ook nog twee kwa- 

liteitsparameters automatisch vastgelegd, namelijk 

geleidbaarheid en zuurstofgehalte. Deze gegevens 

worden op dezelfde wijze naar de centrale processor 

overgebracht. 



Waarnemingsputten 

Rond de persput zijn 5 diepe waarnemingsputten aan- 

gebracht (zie figuur 3) . Drie zijn geplaatst in de 
richting van de natuurlijke afstroming op 5, 15 en 

40 m afstand. De andere twee zijn op afstanden van 

100 en 125 m in verschillende richtingen aange- 

bracht om informatie over de radiale symmetrie van 

de gevormde zoetwaterbel te krijgen. 

Alle putten zijn geboord met de zuigboormethode en 

door TNO zijn geofysische boorgatmetingen verricht. 

In alle putten zijn één of meer geohmmeetkabels 

aangebracht, terwijl bovendien in iedere put een 

groot aantal peilfilters is geplaatst. 

CONDITIONERINGSSYSTEEM 

De proeven met de eerste infiltratieput te Leiduin, 

die het met drinkwater uitstekend deed, hadden be- 

wezen dat het voorbehandelde rivierwater tot snelle 

verstopping van de put kon leiden. Metingen van de 

troebelheid leerden dat deze parameter onvoldoende 

was om op te sturen, de MFI bood betere vooruit- 

zichten. Gedachtig de lage MFI-waarden van drinkwa- 

ter, werd aansluiting gezocht bij het systeem van 

langzame zandfilters. 

Mede op grond van de beperkingen voor werken in de 

duinwaterwinplaats, werd uitgegaan van drains in de 

bodem van bestaande geulen met rivierwater. Deze 

mogen niet tot het capaciteitssysteem van de win- 

plaats behoren maar bij het voorraadsysteem. In 

1978 werd een serie drainproeven gestart, waarbij 

als uitgangspunten golden: 

1. het bereiken van voldoend lage MFI-waarden; 

2. het water mag niet zuurstofloos worden; 

3. eenvoudige uitvoering. 



Voorwaarde 2 was nodig om u i tv lokk ing  van i j z e r  i n  

h e t  condi t ioner ingssys teem en i n  de  p e r s p u t  t e  

voorkomen. H e t  z u u r s t o f l o o s  worden van h e t  wate r  i n  
de  a q u i f e r  l e v e r t  i n  het algemeen geen moei l i jkhe-  

den op. 

D e  proeven werden begonnen m e t  de meest eenvoudige 

landbouwdrains van gepe r fo ree rd  p l a s t i c  en omgeven 

door  een mantel  van po lys ty reen  k o r r e l s  ( z i e  f i g u u r  

5) 
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Figuur  5 - D e  v e r s c h i l l e n d e  o p s t e l l i n g e n  van de  

dra inproeven  voor h e t  cond i t i one ren  van 

h e t  i n f i l t r a t i e w a t e r  

Bovendien werden v a r i a n t e n  beproefd m e t  een p l a s -  

t i c f o l i e  onder de  d r a i n  om lange  s t rooml i jnen  i n  
h e t  zandpakket, en dus zuu r s to f looshe id ,  t e  vermi j- 

den. Tevens werden v e r s c h i l l e n d e  d i e p t e n  van de  
d r a i n  u i tgeprobeerd .  A l s  r e s u l t a a t  kan worden ver-  
meld d a t  de eenvoudige d r a i n  en h e t  toepassen  van 
d e  f o l i e  onder de  d r a i n s  n i e t  vo ldoe t  om de volgen- 



de redenen: 

- de toegepaste drains hadden een te beperkte dia- 
meter (circa 50 mm). Mede door de meestal geribde 

wand is de wrijvingsweerstand hoog. Derhalve 

kunnen de drains slechts toegepast worden in 

korte lengten (20 à 30 m) omdat de transportcapa- 
citeit al snel beperkend wordt. 

- De geteste drains waren kwalitatief onvoldoende. 
Een omhulsel van polystyreenkorrels in een geper- 

foreerde folie bleek slecht zandkorrels tegen te 

houden. Een nylonkous met mazen van 80 mu voldeed 

beter. 

- Plasticfolie onder de drain had geen merkbare in- 
vloed op het zuurstofgehalte, maar beperkte wel 

de capaciteit, terwijl de MFI hoger was. 

Voorts kunnen als conclusies worden genoemd: 

- minimumdiepte van de drains onder de geulbodem is 
50 cm vanwege de MFI. Een diepte van 60 cm is als 

beste ervaren, mede omdat het zuurstof gehalte dan 

nog voldoende is. 

- Overigens is het systeem gevoelig voor wisselin- 
gen in het ijzergehalte van het rivierwater. Ver- 

anderingen kunnen uitvlokking rond en in de 

drains veroorzaken. 

- Een inloopperiode van een drainsysteem is vereist 
om voldoende lage MFI-waarden te bereiken. In de 

zomer kan worden gerekend op minimaal 6 weken, in 

de winter op 8 weken. 

- Drains verhinderen niet dat het geconditioneerde 
water in de persput aanleiding geeft tot bacte- 

riologische verstoppingen indien de temperatuur 

daar gunstig voor is (hoger dan circa 10 " C ) .  

Op grond van deze ervaringen is in 1982 een drain- 

systeem geïnstalleerd dat bestaat uit geperforeerd 

HPE, omgeven door een laddervrije nylonkous, diame- 

ter 150 mm, in 2 lengten van 75 m. Rondom de buis 



is schoon zand aangebracht  t e r  d i k t e  \van c i r c a  500 

mm. 

Het systeem h a a l t  gemakkeli jk 0,2 m3/h.m1 b i j  een 

s t i j g h o o g t e v e r s c h i l  van c i r c a  20 à 30 cm tus sen  

geu l  en e inde  van de d r a i n .  Gedurende één j a a r  w e r -  

k i n g  i s  geen opbrengstvermindering gecons t a t ee rd .  

D e  MFI-waarde beweegt z i ch  rond de 2 s ec /12 ,  t e r -  

w i j l  h e t  aangevoerde r i v i e r w a t e r  een M F I  van 10 à 
20 s/12 h e e f t .  

GEAUTOMATISEERD MEET- EN REGELSYSTEEM 

H e t  systeem ( z i e  pa r .  3 . 2 )  h e e f t  i n  h e t  algemeen 

u i t s t e k e n d  voldaan en is  i n  opze t  t i j d e n s  de afge- 

lopen  d r i e  j a a r  dan ook n i e t  gewijzigd.  W e l  z i j n  op 

d i v e r s e  punten de t a i lve rande r ingen  aangebracht ,  

voornamelijk op h e t  gebied van de gegevensverwer- 

king.  Dataverzameling en - t r ansmis s i e ,  de s igna l e -  

r i n g  en de s t u r i n g  gaven geen problemen. 

GEOHM MEASUREUENTS IN OBSERUATIONWELL WP5 

TIJD IN UREN NA DE START 

Figuur  6 - Gegevensverwerking. I n  d i t  geval  z i j n  de 

gegevens nog manuaal gemeten 

H e t  zwakke punt  van h e t  systeem z i t  d u i d e l i j k  i n  de 



opnemers. De zuurstofelectrode vervuilt snel en 

geeft dan ook een zeer matige meetreeks te zien. De 

drukopnemers voor de stijghoogten zijn een aantal 

malen defect geweest. Tenslotte heeft ook de flow- 

meter enige tijd afwijkende waarden geproduceerd. 

De reden daarvan is niet duidelijk maar kan gelegen 

hebben in het feit dat zich cavitatieverschi jnselen 

in de infiltratieleiding hebben voorgedaan. Hoewel 

het systeem het laatste halfjaar onberispelijk 

heeft gefunctioneerd, is mede om deze reden een 

nieuw ontwerp voor de infiltratieleiding, inclusief 

vlinderklep en flowmeter, gemaakt. In een volgend 

stadium zal deze worden ingebouwd. 

In figuur 6 is een voorbeeld van de gegevensverwer- 

king te aanschouwen. In figuur 8 is onder andere 

het weerstandsverloop van de persput getekend, zo- 

als deze automatisch door het systeem wordt gemeten 

en berekend (zie par. 7.1). 

ZOUTWATERVERDRINGING 

6.1 Eerste run 

De infiltratie ving aan op 26 januari 1981 en is 

onafgebroken voortgezet tot 16 juni 1982, totaal 

505 dagen. 

Reeds spoedig tekende zich een zoetwaterlens af, 

die dankzij de vele metingen goed kon worden ge- 

volgd in zowel horizontale als verticale zin (zie 

figuur 7). De volumestroom bedroeg tamelijk con- 

stant 20 m3/h. 

In het begin tekenden zich aanzienlijke brakke 

zones af, zowel onder, boven als aan de rand van de 

korte lens. Vanwege het geringe contrast tussen het 

oorspronkelijke brakke water boven het persputfil- 

ter en het geïnfiltreerde water, is aan de boven- 



zijde de grens tussen beide watersoorten niet exact 

te bepalen. Aan de onderzijde ontstond echter al na 

circa 100 dagen een fraaie scherpe overgang van 

THE EXTENSION O F  THE FRESH WATER 
DAY 500 

Figuur 7 - Verbreiding van het geïnfiltreerde water 
en de vorming van brak water aan het 

einde van de eerste run 

De brakke neus aan de rand van de zoete lens had 

aanvankelijk een relatief grote omvang, maar nam na 

verloop van tijd verhoudingsgewijs minder toe. Deze 

neus is moeilijk te volgen vanwege de afstand tus- 

sen de waarnemingsputten. De benaderende inhoudsbe- 

rekeningen van de zoetwaterlens bevestigen dat de 

menging tot brak water in het begin aanzienlijk 

groter is geweest. Dit effect zal ongetwijfeld ver- 

sterkt zijn door de ongunstige diepe positie van 

het persfilter. Uitgedrukt in een percentage van de 



geïnfiltreerde hoeveelheid, nam de inhoud van de 

zoetwaterlens toe van circa 30 naar ruim 80 8 .  

Voorgaande cijfers zijn enigszins aan de voorzich- 

tige kant berekend omdat de vorm van de lens maar 

betrekkelijk bekend is. Zo is ook de symmetrie van 

de lens niet zeker, onder andere door verschillen 

in doorlatendheid en door de natuurlijke afstro- 

ming. Het ongeveer gelijktijdig doorkomen van de 

brakke neus in WP 100 (in noordwestelijke richting) 

en in WP 125 (in noordoostelijke richting) na circa 

11 maanden, samen met een berekende natuurlijke 

afstroming van omstreeks 10 m per jaar, wijst op 

een redelijk radiaal symmetrische zoetwaterbel. 

6.2 Eerste s t o ~  

Op 16 juni 1982 is de infiltratie gestaakt vanwege 

verstoppingsverschijn~e1en~ De schotel-vormige ver- 

dieping van de zoetwaterlens onder de persput werd 

daarna snel opgevuld met zout water, zodat na circa 

2 maanden de lens een zeer vlakke onderkant had ge- 

kregen. Onder de persput kwam het zoute water 20 m 

omhoog, in WP 40 nog ongeveer 5 m. Aan de randen 

breidde de lens zich enigszins uit gedurende de pe- 

riode van stilstand, die 190 dagen duurde. 

6.3 Tweede run 

Op 22 december 1982 ving de tweede run aan. Door 

een aantal aanpassingen kon de capaciteit verhoogd 

worden tot ruim 25 m3 /h. Na ongeveer een maand was 

de toestand van de zoetwaterlens rond de persput 

weer hersteld in de vorm zoals die aan het einde 

van de eerste run was. Gedurende een jaar, (tot he- 

den) kon de infiltratie onafgebroken worden voort- 

gezet en breidde de lens zich langzaam uit. Duide- 



l i j k e  veranderingen kwamen voor i n  h o r i z o n t a l e  

r i c h t i n g ;  i n  v e r t i c a l e  r i c h t i n g  z i j n  deze ge r ing .  

VERSTOPPING EN REGENERATIE 

D e  c o n d i t i e  van de pe r spu t  wordt voornamelijk be- 

oordee ld  aan de hand van de weerstand. Hoe deze 

g roo the id  wordt bepaald,  z a l  e e r s t  worden aangege- 

ven. 

7 .1  D e  weerstand 

De weerstand van de pe r spu t  wordt i n  f e i t e  u i tge -  

d r u k t  i n  een s t i  jghoogteversch i l  t u s s e n  de p e r s p u t  

en  een p e i l f i l t e r  van waarnemingsput WP 5, op een 

niveau van NAP-90 m en d i e p e r ,  aangenomen d a t  z i c h  

d a a r  zoe t  w a t e r  bev indt .  D e  inhoud van genoemde 

p e i l b u i s  i s  spoedig na aanvang van de i n f i l t r a t i e  

vervangen door z o e t  water .  Deze weerstand i s  een 

sommatie van de weerstanden van de f i l t e r s p l e t e n ,  

de  omstor t ing ,  de overgang naar  h e t  m e d e r m a t e r i a a l  

en van ongeveer 4 ,5  m watervoerend pakket.  

D e  weerstand wordt cont inue  geheel  automatisch door 

d e  p roces so r  berekend ( en  bewaakt) op grond van 4 

metingen, nameli jk  van waterspanningsmeters  i n  

pe r spu t  en p e i l b u i s ,  h e t  d e b i e t  en de temperatuur .  

Ten e inde  v e r g e l i j k b a r e  waarden t e  v e r k r i j g e n  wordt 

geco r r igee rd  voor h e t  d e b i e t  en de temperatuur ,  

waarvoor standaardwaarden van 20 m3/h en van 10 "C 

z i j n  ingevoerd.  D e  t empera tuu r sco r rec t i e  be t eken t  

d a t  zowel voor d i c h t h e i d  van h e t  water  i n  de s t i j g -  

bu izen  a l s  voor de  v i s c o s i t e i t  van h e t  g e î n f i l -  

t r e e r d e  water  wordt geco r r igee rd .  I n  f i g u u r  8 z i j n  

de  a ldus  berekende weerstanden u i tge tekend .  



Figuu r  8 - Verloop van en ige  b e l a n g r i  

gedurende de  p e r i o d e  1981- 

jke paramete rs  

,1983 



2 Verstopping 

De weerstand h e e f t  t o t  a p r i l  1982, dus ongeveer 14 

maanden, s t e e d s  onder de 0 ,5  m gelegen. Eind 

september 1981, toen  de weerstand o p l i e p ,  werd 

gedurende ruim één uur teruggepompt om h e t  schoon- 

pompsysteem t e  beproeven. I n  a p r i l  1982 begon een 

toename van de weerstand, m e t  name toen  i n  m e i  de 

temperatuur  van h e t  i n f i l t r a t i e w a t e r  f l i n k  boven de 

10 "C s t eeg .  Daarna werd op 9 jun i  een r e g e n e r a t i e  

door  middel van schoonpompen u i tgevoerd .  Zoals f i g .  

8 t o o n t  h e e f t  d i t  weinig e f f e c t  gehad en de rha lve  

i s  op 16 jun i  h e t  p roces  t o t  s t i l s t a n d  gebracht ,  

toen  de geco r r igee rde  weerstand b i j n a  7 m bedroeg. 

Gedurende de 190 dagen durende s t i l s t a n d  werd i n  

september 1982 de  pu t  ge ïnspec t ee rd  m e t  een onder- 

watercamera. Waargenomen werd d a t  m e t  name i n  de 

s p l e t e n ,  maar ook aan de wand van de s t i j g b u i s ,  

v e e l  vlokvorming voorkwam. Deze vlok werd onder- 

zocht ,  waa rb i j  draadvormige i j z e r b a c t e r i ë n  werden 

aangetoond. 

I n  november 1982 i s  de p u t  schoongemaakt door: 

a .  j e t t i n g  (hogedruk-spui t - re in ig ing)  

b. s e c t i e g e w i j s  schoonpompen van h e t  f i l t e r .  

B i j  de s t a r t  van de 2e run op 22 december 1982 was 

de  weerstand c i r c a  40 cm en b l e e f  op d a t  niveau t o t  

j u l i  1983. Een camera- inspect ie  i n  m e i  1983 toonde 

een l i c h t e  aangroe i  i n  de f i l t e r s p l e t e n .  I n  j u l i  

z e t t e  z i c h  w e e r  een toename i n ,  zodat  omstreeks 

1 augustus  de weerstand 1 m bedroeg. 

Op d a t  ogenbl ik  werd een s n e l l e  i n j e c t i e  van 20 

l i t e r  ch loorb leek loog  aan de waterstroom gegeven, 

he tgeen  de weerstand z e e r  s n e l  deed afnemen t o t  h e t  

oude niveau. I n  september t r a d  weer een s t i j g i n g  

op, d i e  begin november ab rup t  t o t  s t i l s t a n d  kwam, 

toen  de temperatuur  van h e t  i n f i l t r a t i e w a t e r  onder 



de 10 "C daalde. Het bevestigt dat de temperatuur 

één van de voorwaarden voor de verstopping is, 

hetgeen duidelijk aangeeft dat de verstopping van 

bacteriologische aard is. 

Een camera-inspectie op 12 december 1983 gaf te 

zien dat op de sti jgbuiswand nog op enkele plaatsen 

vlokkenaangroei aanwezig was en dat de filtersple- 

ten tamelijk dicht zaten met vlok. 

In het kader van het AOC-onderzoek van het KIWA 

werd op 31 maart 1983 een AOC-bepaling gedaan bij 

deze persput. De uitkomst van 5 à 6 pg AC-~eq/l mag 
als zeer laag worden beschouwd. 

Regeneratie 

In de vorige paragraaf zijn 3 typen van regeneratie 

genoemd. Het schoonpompen in juni 1982, terwi j1 de 

bacteriologische verstopping al flink op gang was, 

bl i jkt nauwelijks effect te hebben. 

De langdurige stilstand, gevolgd door sectiegewijs 

schoonpompen heeft de weerstand weer op vrijwel het 

oorspronkelijke niveau gebracht. 

De toevoeging van een relatief geringe hoeveelheid 

chloorbleekloog (20 liter, 2 10 % )  heeft een duide- 

lijk effect, maar bleek na een maand een nieuw 

begin van verstopping niet te hebben voorkomen. 

De toepassing van een chemisch regeneratiemiddel 

roept uiteraard vragen op. In dit geval is er ech- 

ter vrijwel geen sprake van dat het water ooit 

teruggewonnen wordt. Doch ook in een operationeel 

systeem zou de toepassing van chloorbleekloog (of 

een ander oxydatiemiddel als peroxyde) nauwelijks 

bezwaren behoeven op te leveren gezien de zeer ge- 

ringe hoeveelheid en het feit dat terugwinning van 

dit gechloorde water slechts gedeeltelijk en zeer 

gespreid in tijd en ruimte kan plaatsvinden. 



KWALITEITSPARAMETERS 

Behalve de reeds  genoemde parameters  temperatuur ,  

ge l e idbaa rhe id  en zuurs tof  , d i e  automatisch worden 

gemeten, worden nog 9 parameters  voor en na h e t  

d ra insys teem weke l i j k s  bepaald,  en wel de t roebe-  

l i n g ,  S I ,  H C 0 3 ,  pH, Ca, E.G.V.,  C l ,  DOC en Fe. D e  

MFI wordt tweemaal p e r  week bepaald,  de AOC is 

s l e c h t s  i n c i d e n t e e l  gemeten. 

D e  MFI-waarde van h e t  gecondi t ioneerde  water  l i g t  

gedur ig  onder de 2 ,5  s / 1 2 ,  i n c i d e n t e e l  t r a d e n  ver- 

hoogde waarden van maximaal 5 s / 1 2  op. 

E r  z i j n  geen aanwijzigingen d a t  h i e rdoor  een ver- 

s topp ing  i s  opgetreden. Ook t e n  aanz ien  van de an- 

d e r e  parameters  z i j n  dienaangaande nog geen conclu- 

sies t e  t rekken .  

KOSTENASPECT 

E r  i s  t e n  aanz ien  van h e t  kos t enaspec t  s l e c h t s  een 

h e e l  g loba le  i n d i c a t i e  t e  geven en w e l  u i t s l u i t e n d  

voor de inves t e r ingen .  D e  kos ten  z i j n  gebaseerd op 

een pe r spu t  van c i r c a  100 m d i e p  en met over igens  

de  i n  paragraaf  3 .1  vermelde afmetingen, c a p a c i t e i t  

en  i n r i c h t i n g .  Worden voor t s  appara tuur  voor auto- 

ma t i s e r ing ,  waarnemingsputten, d r a i n s  en l e id ing -  

werk meegeteld, dan bedraagt  de i n v e s t e r i n g  tu s sen  

de  f 1 ,00 en f 1 ,50 p e r  g e ï n s t a l l e e r d e  c a p a c i t e i t  

van 1 m3/a, i nd i en  zou worden overgegaan t o t  een 

o p e r a t i o n e e l  p r o j e c t  van t e n  minste  enke le  mil joe-  

nen m3 p e r  j aa r .  

I n  hoeveel  j a r en  een systeem met worden afgeschre-  

ven i s  onbekend, doch voorlopig mag 15 j a a r  w e l  a l s  

maximum worden beschouwd. Rente en a f s c h r i j v i n g  be- 

dragen dan f 0,13 à f 0,20 pe r  m3 .  D e  t o t a l e  ex- 

p l o i t a t i e k o s t e n ,  i n c l u s i e f  aankoop r i v i e r w a t e r ,  on- 



derhoud en benodigde mankracht, komen dan in de or- 

de van f 0,50 per m3 gehfiltreerd water. Tegenover 

deze voorraad staat nu de mogelijkheid om een veel- 

voud aan m3 diepduinwater te winnen zonder schade 

aan de zoetwatervoorraad. 

In de filosofie van Gemeentewaterleidingen behoeven 

geen extra winputten te worden geplaatst, deze zijn 

op de locaties meestal reeds aanwezig. 

CONCLUSIES 

De mogelijkheid om een persput langdurig te laten 

werken Pijkt realiseerbaar door het water te condi- 

tioneren met behulp van drains. 

Eenvoudige regeneratiemethoden als toevoeging van 

chloorbleekloog, dan wel stilstand en schoonpompen, 

blijken bij slechts incidentele toepassing de put 

in goede conditie te houden. Via automatisering is 

een systeem goed bestuurbaar. De kosten moeten 

vooralsnog hoog worden genoemd. 
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STAND VAN ZAKEN INFILTRATIEPROEVEN KENNEMERDUINEN 

W.F. Konijnenberg 

Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland 

SAMENVATTING 

Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van 

Noord-Holland (PWN) zal vóór het eind van deze 

eeuw de drinkwaterproduktie ten behoeve van het 

eigen voorzieningsgebied ten zuiden van het Noord- 

zeekanaal i.c. de gemeenten - Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Uithoorn, Bennebroek en Haarlemmerliede, - - 
het zogenaamde HAU-gebied, overnemen van Gemeente- 

waterleidingen van Amsterdam. 

Een voor de benodigde winmiddelen geschikte locatie 

is aanwezig in het zuidelijk deel van de 

Kennemerduinen nabij Overveen. Om hydrologische en 

ecologische redenen zal diepe putinfiltratie worden 

toegepast. De huidige duinwaterwinning van het Wa- 

terleidingbedrijf Zuid-Kennemerland (WLZK) zal te- 

gelijkertijd worden gereduceerd. 

In juni 1980 is door de Werkgroep Watervoorziening 

Zuid-Kennemerland (WWZK) in de Kennemerduinen een 

proefproject op kleine schaal gestart met twee in- 

filtratieputten en een langzaam zandfilter. De put 

Pd en het langzaam zandfilter krijgen water toege- 

leverd, dat is voorgezuiverd bij de Watertransport- 

maatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) in Nieuwegein. 

De put Pc wordt gevoed met filtraat van het lang- 

zaam zandfilter. 

De verstopping van de noordelijke infiltratieput 

Pd, welke voornamelijk optreedt rond het injectie- 

filter, hangt samen met de temperatuur van het in- 

filtratiewater. Dit kan een aanwijzing zijn voor de 

activiteit van micro-organismen. Ook andere erva- 



ringen, zoals weerstandsvermindering bij infiltra- 

tiestops en bij putregeneratie met chemicaliën, 

duiden op een mogelijke bijdrage van microbiologi- 

sche aard aan het verstoppingsmechanisme. De hoge 

schoonpompfrequentie in de zomerperiode voorkomt 

weerstandsopbouw op de boorgatwand. In voor- en na- 

jaar neemt deze weerstand echter toe. Tot nu toe is 

de put slechts eenmaal met chemicalien behandeld. 

Verband tussen de MFI van het infiltratiewater en 

putverstopping is bij de put Pd niet aangetoond. 

Hoewel het effluent van het langzaam zandfilter in 

het algemeen van goede kwaliteit (MFI) is, treedt 

ook weerstandsopbouw op in de zuidelijke in£ iltra- 

tieput Pc. De verstopping, die zich hier uitslui- 

tend manifesteert op de boorgatwand, blijkt even- 

eens seizoensgebonden te zijn. Met name in de zo- 

mermaanden van 1983 was de weerstandsopbouw in de 

put explosief. Met schoonpompen kon de weerstand 

echter volledig worden verwijderd. 

INLEIDING 

De drinkwaterbehoefte van dat deel van het voorzie- 

ningsgebied van het Provinciaal Waterleidingbedrijf 

van Noord-Holland (PWN) ten zuiden van het Noord- 

zeekanaal dat de gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, 

Haarlemmerliede, Haarlemmermeer en Uithoorn, inclu- 

sief enkele omliggende kernen omvat, wordt tot op 

heden gedekt door toelevering en gros door Gemeen- 

tewaterleidingen van Amsterdam (GW). Het ligt ech- 

ter in de bedoeling van het PWN tegen het begin van 

de jaren negentig de drinkwaterproduktie ten behoe- 

ve van bovengenoemd gebied in eigen hand te nemen. 

Een geschikte lokatie voor de hiertoe benodigde 

winmiddelen is aanwezig in het duingebied van 

Zuid-Kennemerland, i.c. de Kennemerduinen nabij 
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Overveen. 

Uitbreiding van de huidige duinwaterwinning van het 

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland (WLZK) aldaar 

is om redenen van hydrologische en ecologische aard 

niet gewenst; veeleer moet een vermindering van de 

onttrekking worden nagestreefd. 

Vergroting van de winning is derhalve slechts toe- 

laatbaar wanneer gelijktijdig kunstmatige grondwa- 

teraanvulling plaatsvindt. Gezien het natuurweten- 

schappelijk belang van het betrokken terrein is ge- 

kozen voor toepassing van diepe putinfiltratie; 

een techniek met aanmerkelijk geringere landschap- 

pelijke gevolgen dan oppervlakte-infiltratie door 

middel van panden of bekkens. 

Om ervaring op te doen met de diepe putinfiltratie- 

techniek is door de Werkgroep Watervoorziening 

Zuid-Kennemerland (WWZK), waarin participeren het 

WLZK en het PWN, op 3 juni 1980 in de Kennemerdui- 

nen een proefproject op beperkte schaal opgestart 

met twee infiltratieputten en een langzaam zandfil- 

ter. Het WLZK is belast met de dagelijkse controle; 

het PWN verzorgt de begeleiding van de proeven, de 

verwerking van de meetresultaten en de interpreta- 

tie ervan. De ligging van beide infiltratieputten 

en het langzaam zandfilter is aangegeven op de fi- 

guren 1 en 2. 



Figuur 2 - Situatieschets infiltratieputten en 

langzaam zandfilter 



De infiltratieputten worden gevoed met bij de Wa- 

tertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) in 

Nieuwegein voorgezuiverd Rijnwater, dat via een 

53 km lange transportleiding en een verdeelvijver 

bij Vogelenzang wordt aangevoerd. Na passage van 

een vuilkorf, waarmee het grofste vuil wordt afge- 

vangen, wordt het water rechtstreeks in de noorde- 

lijke put Pd geïnfiltreerd (d = discontinu, in ver- 

band met een hoge terugpompfrequentie). De zuide- 

lijke infiltratieput Pc (c = continu, vanwege min- 

der frequent schoonpompen) wordt gevoed met fil- 

traat afkomstig van het f angzaam zandfilter . 
Er wordt geïnfiltreerd in het watervoerende pakket 

tussen 20 m en 70 m -NAP. Uit pompproeven is geble- 

ken dat het doorlaatvermogen van dit pakket circa 

1500 m2 /dag bedraagt. 

Doel van de proeven is inzicht te verkrijgen in: 

l. het verstoppingsmechanisme en de snelheid van 

weerstandsopbouw in een infiltratieput; 

2. de invloed van een extra voorzuivering nabij de 

putlocatie op de infiltreerbaarheid van het aan- 

gevoerde water; 

3. de aquifereigenschappen: anisotropie, inhomoge- 

niteit . 
In deze bijdrage zal nader op bovengenoemde infil- 

tratieproeven worden ingegaan. 

De proefnemingen moeten de ontwerpcriteria opleve- 

ren voor een diepe putinfiltratie proefproject op 

grotere schaal: een pilotplant met een capaciteit 

van 5,5 miljoen m3/jaar, te realiseren nabij de 

vijver 't Wed in de Kennemerduinen. Indien een der- 

gelijke proef op beperkte praktijkschaal zowel in 

kwantitatief als in kwalitatief opzicht bevredigen- 

de resultaten oplevert, zal in het zuidoostelijk 

gedeelte van de Kennemerduinen tegen het einde van 



deze eeuw mogelijk een infiltratie/terugwinproject ' 

van grotere capaciteit worden gerealiseerd. 

2 DE INFILTRATIEPUTTEN 

2.1 De opbouw van infiltratieput Pd 

De infiltratieput - - - - - - - - -  
Gegevens met betrekking tot de putconstructie en de 

bodemopbouw staan vermeld in figuur 3. 

Bij de boring is een roterend zuigboorsysteem met 

luchtli ft toegepas t. De toeslag van de boorspoeling 

was van een biologisch afbreekbaar type. De door- 

boorde weerstandlaag op circa 12 m -NAP is afge- 

dicht met een kleistop. Ook tussen de peilfilters 

PF3 en PF4 is een kleiafdichting aangebracht; hier 

wordt later in deze bijdrage dieper op ingegaan. 

Het in jectiefilter bestaat uit een 9,6 meter lange 

PVC-buis met een diameter van 200 mm, voorzien van 

sleuven met een spleetwijdte van 1 mm. De omstor- 

ting van het infiltratiefilter is doorgetrokken tot 

1 meter boven en 1 meter onder het filter; het om- 

stortingsmateriaal bestaat uit filtergrind (grof 

zand) met een korreldiameter van l, 2 - l, 7 mm. Het 
filter is voorzien van een zandvang. 

Schoonpompen geschiedt door middel van een onderwa- 

terpomp met een capaciteit van 90 m3/h. Het opge- 

pompte water wordt afgevoerd via een spuileiding 

naar een naast het langzaam zandfilter aangebrachte 

opvangbak ( zie figuur 2 ) . 
Rond de open putkop is een ondergrondse putkelder 

gebouwd, samengesteld uit twee betonringen met een 

diameter van 2 m en met een totale hoogte van even- 

eens 2 meter. De kelderafdekking bestaat uit een 

betonplaat. 
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Figuur 3 - Opbouw infiltratieput, filterstelling en 
bodemopbouw 



De waarneminesput - - - - - -  - -  
Op circa 5 meter afstand van de infiltratieput is 

een waarnemingsput geplaatst, voorzien van een 

viertal peilfilters en een meetelektrodenkabel (zie 

figuur 3 ) .  Bij deze put is hetzelfde boorsysteem 

toegepast als bij de infiltratieput. De meetelek- 

trodenkabel of zoutwachter is een TNO-kabel met 13 

elektrodenparen met een hart-op-hartafstand van 1,5 

meter. Ook hier is de doorboorde weerstandslaag af- 

gedicht met een kleistop. 

De opbouw van infiltratieput Pc 

De constructie van deze infiltratieput is identiek 

aan die van Pd. In de valbuis is echter geen onder- 

waterpomp ingehangen gezien de lage schoonpompfre- 

quentie. 

Ook de op 5 m afstand aanwezige waarnemingsput is 

qua uitvoering gelijk aan die bij de noordelijke 

infiltratieput Pd. 

2 . 3  BeDalinCI van de  utw weerstand 

Door geregelde peilwaarnemingen in valbuis, peil- 

buizen van de infiltratieput (BRON respectievelijk 

PF, zie figuur 3 )  en peilbuizen van de waarnemings- 

put (WP, zie figuur 3 )  kan de weerstandsopbouw in 

de put nauwkeurig worden gevolgd; vooropgesteld dat 

het infiltratiedebiet en de watertemperatuur bekend 

zijn. Peil- en volumestroornrnetingen vinden gemid- 

deld 9 maal per maand plaats. 

De specifieke weerstand, de weerstand per eenheid 

infiltratiedebiet, bepaald uit het verschil tussen 

BRON-peil en het niveau in peilbuis PF4, geeft een 

indruk van de verstopping die optreedt op het in- 

f iltratief ilter en/of in de binnenste lagen van de 

omstorting. 



Verstopping van de boorgatwand en/of de buitenste 

lagen van de omstorting kan worden vastgesteld door 

bepaling van de specifieke weerstand tussen: 

1. de peilfilters PF4 en WP4; 

2. de waarnemingsfilters PF4 en PF3. 

In dit geval is een waarnemingsput niet noodza- 

kelijk voor het volgen van de verstopping. Een 

probleem, dat zich hierbij echter kan voordoen, 

is afbrokkeling van de klei-afdichting tussen de 

peilfilters PF3 en PF4 als gevolg van frequent 

terugpompen met een groot debiet. Hierdoor zou 

een kortsluitstroming kunnen ontstaan tussen 

beide filters, zodat betrouwbare controle van de 

optredende verstopping niet meer mogelijk is. 

Bi j de bespreking van de proefresultaten zal 

hier nader op worden ingegaan. 

De weerstand, die rechtevenredig is met de viscosi- 

teit van het infiltratiewater# wordt in belangrijke 

mate beïnvloed door de temperatuur van dat water. 

Alle weerstanden zijn daarom herleid naar een tem- 

peratuur van 10 graden Celsius. 

Een correctie voor de verandering van de vloeistof- 

dichtheid bij temperatuurverandering is achterwege 

gelaten. Dit is toelaatbaar gezien de geringe diep- 

te van het persfilter. De dichtheid van het infil- 

tratiewater varieert maximaal 2 à 3 promille. 

3 HET LANGZAAM ZANDFILTER 

3.1 De filterconstructie 

Het filterbed, dat zich bevindt tussen betonnen 

perronstukken, is aangebracht op de vaste grond- 

slag, die daartoe is bekleed met een waterdichte 

folie. De oppervlakte van het filter bedraagt circa 

212 m*, de hoogte 2,s m. Op de bodem bevindt zich 



een steunlaag van 20 cm filtergrind (korreldiameter 

1,2 - 1,7 m ) ,  waarin 9 harkvormig met elkaar ver- 

bonden PVC-drainbuizen met een diameter van 50 mm 

zijn geplaatst onder een hart-op-hartafstand van 

1,5 m. 

Deze drains zijn voorzien van een dubbele omhulling 

van nylonweefsel. Op de steunlaag is een 1,2 m dik 

pakket ongegloeid duinzand aangebracht met een me- 

diane korreldiameter van 210 micrometer. 

Op verschillende niveaus in het filterbed en op de 

effluentleiding zijn stijgbuizen geplaatst om de 

weerstandsopbouw over het filter te kunnen volgen 

(zie figuur 4). Het bovenstaande water wordt op een 

constant peil gehouden. 

Sinds mei 1982 is het langzaam zandfilter afgedekt 

met een drijvende, lichtremmende folie ter voorko- 

ming van algengroei. 

Figuur 4 - Het langzaam zandfilter 

3.2 Bepaling van de weerstand in het filterbed 

Verwacht mocht worden dat de belangrijkste weer- 

standsontwikkeling in de top van het filterbed zou 

optreden. De weerstand van de toplaag, Wtop (zie 

figuur 4), is daartoe afzonderlijk bepaald en wel 



uit het verschil tussen het peil van het boven- 

staande water en het niveau in peilbuis 1, per een- 

heid filterbelasting en herleid naar een tempera- 

tuur van 10 graden Celsius. 

De weerstand in het overige deel van het filterbed 

is berekend uit het verschil tussen de niveaus in 

de peilbuizen 1 en 4. 

DE KWALITEITSPARAMETERS VAN HET INFILTRAAT 

De Membraanfiltratie-index (MFP) 

Bij de MFI-bepaling is tot begin april 1981 gebruik 

gemaakt van membraanfilters van het type Sartorius 

met een poriegrootte van 0,45 micrometer. Vanaf be- 

gin juni 1981 zijn uitsluitend Milliporefilters 

toegepast, eveneens met een poriediameter van 0,45 

micrometer. Tijdens de tussenliggende periode van 

twee maanden werd met beide membraanfiltertypen we- 

kelijks de kwaliteit van het WKR-I-water bepaald 

onder vrijwel identieke omstandigheden. De Sartori- 

usfilters vertoonden minder gevoeligheid voor ver- 

anderingen in de waterkwaliteit dan de Millipore- 

filters (zie figuur 5 ) . 
Uit simultane metingen door de WRK, GW en door het 

WLZK is gebleken dat MFI-bepalingen in hoge mate 

worden beinvloed door de gebruikte apparatuur en 

door de wijze van uitvoering. 
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Troebelheid - - - - - -  
In de periode oktober 1980 tot en met maart 1981 

werd van het WRK-I-water continu de troebelheid be- 

paald met een Sigrist-troebelheidsmeter. Troebel- 

heidspieken van langere duur bleken in een aantal 

gevallen duidelijk samen te vallen met een weer- 

standstoename in de noordelijke persput Pd. 

Chemische parameters 

Maandelijks worden monsters genomen van het infil- 

tratiewater in beide putten en van het bodemwater 

ter plaatse van de waarnemingsfilters WP3 en WP4. 

Op de chemische analyse van de watermonsters wordt 

in deze bijdrage niet ingegaan. 

5 DE RESULTATEN VAN DE PROEFNEMINGEN 

De noordelijke infiltratieput Pd 

5.1.1 De putbelasting (figuur 5) 

De noordelijke put, die in juni 1980 in gebruik is 

genomen, wordt rechtstreeks gevoed met WRK-I-water. 

De putbelasting is in de beginfase van de proeven 

laag gehouden met een debiet van 10 m3/h; dit komt 

overeen met een (fi1ter)snelheid van circa 0,5 m/h 

op de boorgatwand. De initiële weerstand op de 

boorgatwand bedroeg circa 2,5 cm/m3/h. 

De in het algemeen hoge schoonpompfrequentie en de 

handmatige bediening van de onderwaterpomp lieten 

de eerste jaren geen vergroting van het infiltra- 

tiedebiet toe. Eerst nadat de terugpompprocedure 

was geautomatiseerd kon de volumestroom worden op- 

gevoerd tot circa 20 m3/h. Schoonpompen geschiedt 

in het algemeen met een debiet van 60 m3/h. 



De sinds de aanvang van de proeven geïnfiltreerde 

en teruggepompte hoeveelheden staan vermeld in 

tabel 1. 

5.1.2 De waterkwaliteit ( figuur 5 ) 

De kwaliteit van het aangevoerde water is verre van 



constant. De MFI varieerde in de beschouwde periode 

tussen 2 en 33 s/12. 

EP is geen duidelijk verband aangetoond tussen MFI 

en verstopping van de persput. 

5.1.3 De hydraulische putweerstand (figuren 6 en 7) 

Verstopping manifesteerde zich in de put zowel op 

het infiltratiefilter en/of in de binnenste lagen 

van de omstorting (l), als ter hoogte van de boor- 

gatwand ( 2 ) . 
Ad 1. De snelheid van weerstandopbouw rond het fil- 

ter bepaalt de schoonpompfrequentie. Duide- 

lijk valt het seizoensafhankelijke karakter 

van deze schoonpompfrequentie en daarmee van 

de tijdelijke verstopping op (zie figuur 6) . 
Terugpompen verwijdert de verstopping volle- 

dig. 

Ad 2. De verstopping van de boorgatwand, die veel 

minder explosief optreedt, blijkt zowel een 

tijdelijke als een (semi-)permanente compo- 

nent te hebben (zie figuur 7). De hoge terug- 

pompfrequentie in de zomermaanden voorkomt 

niet alleen verdere weerstandsopbouw maar 

doet de verstopping ter plaatse van de boor- 

gatwand afnemen. In het voor- en na jaar neemt 

de weerstand sterk toe. 

Waarschijnlijk is de verstopping voor een belang- 

rijk deel te wijten aan de groei van micro-organis- 

men. Aanwijzingen hiervoor zijn: 

1. de terugpompfrequentie, veroorzaakt door de tem- 

peratuursafhankel-ijke weerstandsopbouw rond het 

infiltratiefilter (figuur 6 ) ;  

2. de weerstandsafname in een periode van stilstand 



(figuur 7 - in mei 1982 en in mindere mate in 

december 1982 ) ; 

Figuur 6 - Terugpompfrequentie van Pd als functie 

van de tijd 
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Figuur 7 - Infiltratieput Pd: Weerstandsverloop na- 
bi j de boorgatwand 



3. de vermindering van de weerstand na een behande- 

ling met chloorbleekloog (figuur 7 - mei 1983). 
Deze weerstand bleek niet te kunnen worden ver- 

wi jderd met een aangepaste schoonpompprocedure. 

Zoals reeds aangehaald in paragraaf 2.3 kan de 

weerstand op de boorgatwand eveneens worden bepaald 

uit vergelijking van de niveaus in de peilbuizen 

PF3 en PF4. Gevaar voor kortsluitstroming ten ge- 

volge van afbrokkeling van de kleiafdichting tussen 

beide filters is echter niet denkbeeldig. Dit zou 

een verklaring kunnen zijn voor het wijken van de 

weerstandskrommen na december 1981 (zie figuur 7) 

en van de lage waarden van de weerstand in januari 

en maart 1982 en in augustus 1983, welke kleiner 

zijn dan de initiële weerstandswaarde. 

De zuidelijke infiltratieput Pc 

5.2.1 De putbelasting (figuur 8) 

Deze put, in gebruik sinds 1 september 1980, ont- 

vangt WRK-I-water dat vóór infiltratie een ex- 

tra zuivering ondergaat via een langzaam zandfil- 

ter. 

De infiltratie is gestart met een debiet van 

10 m3/h (snelheid ter plaatse van de boorgatwand: 

0,5 m/h). De initiele weerstand bedroeg circa 

3,5 cm/m3/h. Geleidelijk is de putbelasting opge- 

voerd tot 25 à 30 m3/h (snelheid boorgatwand: 1,2 à 

115 m/h). De weerstandstoename in de bovenste laag 

van het filterbed van het langzaam zandfilter heeft 

echter een aanzienlijke reducerende werking op de 

ef f luents troom en daarmee op het inf iltratiedebiet 

van de zuidelijke infiltratieput Pc (zie de figuren 

8 en 11). Sinds het begin van de proefnemingen zijn 



Figuur 8 - Infiltratieput Pc: Verloop van tempera- 

tuur, MFI en volumestroom Q 



Tabel 2 - Pc: geïnfiltreerde hoeveelheden water 

periode 

1980 

( vana f 

1/91 

1981 

1982 

1983 

( t/m 

sept. ) 

de in tabel 2 vermelde hoeveelheden water geïnfil- 

treerd en teruggepompt. 

5.2.2 De waterkwaliteit (figuur 8) 

totaal 

473230 

hoeveel- 

heid ge- 

infil- 

treerd 

m3 

27230 

148040 

172310 

125650 

Het e£ fect van het langzaam zandfilter blijkt on- 

miskenbaar uit vergelijking van de MFI-waarden van 

gemiddelde 

putbelas- 

ting (in- 

clusief 

perioden 

van stil- 

stand) 

m3/h 

8,6 

16,9 

19,7 

19,2 

hoeveel- 

heid 

terug- 

gepompt 
m3 

O 

O 

O 

350 

terug- 

pomp- 
verlies 
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O 
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Figuur 9 - Infiltratieput Pc: Weerstandsverloop na- 
bij de boorgatwand 



het influent (WRK-I-water) en het filtraat. Verge- 

lijk de figuren 5 en 8. 

Het effluent heeft in het algemeen een vrij con- 

stante kwaliteit met een MFI die de laatste jaren 

de 2 s/1* niet te boven gaat. 

5.2.3 De hydraulische putweerstand (figuur 9) 

De weerstandspiek in de periode april/mei 1981 valt 

samen met een kwaliteitsverslechtering van het aan- 

geboden infiltratiewater (figuur 8). Verstoring van 

de werking van het langzaam zandfilter is hiervan 

de oorzaak. Zie paragraaf 5.4.2. 

Een weerstandstoename doet zich voornamelijk voor 

in perioden met een hoge temperatuur. Dit is zeer 

waarschijnlijk toe te schrijven aan microbiologi- 

sche activiteit. Een duidelijke aanwijzing hiervoor 

is de weerstandsafname tijdens de infiltratiestops 

van november 1981 en oktober 1982. 

De extreme verstopping in de zomer van 1983 nood- 

zaakte tweemaal tot het schoonpompen van de put, 

waartoe speciaal een onderwaterpomp moest worden 

ingehangen. Het was mogelijk met deze ingreep de 

weerstand tot de oorspronkelijke waarde te reduce- 

ren. 

Regeneratie met chemicaliën is tot op heden niet 

noodzakelijk gebleken. 

De elektrische weerstandsmetingen (figuur 10) 

Voor bestudering van de verbreiding van het gein- 

filtreerde water in de ondergrond staan de elektri- 

sche weerstandsmetingen met vaste elektrodenopstel- 

ling in de waarnemingsputten ter beschikking (zie 

figuur 3). Met de dertien elektrodenparen met een 

hart-op-hartafstand van 1,5 m kan de kwaliteitsver- 



andering van het formatiewater op diverse diepten 

worden gevolgd. 

Uit de gemeten bodemweerstand R( Q )  wordt de speci- 

fieke elektrische formatieweerstand p(-) berekend 

F Formule van Archie : p = PL 7' 

Waarin : @ = spet= &ktr. bodemwoerstand 
!L= spet= &ktr. weerst porienvloetstof 

F = formatiefaktor 
69 s verzadigingsgraad van de p0rièn 

Figuur 10 - Het verloop van de specifieke elektri- 
sche formatieweerstand p en de speci- 

f ieke elektrische weerstand van het in- 

filtratiewater pL gedurende de eerste 

' infiltratieperiode ter plaatse van 

waarnemingsput zuid. 

De getallen geven het betreffende elek- 

trodenpaar aan. 



volgens: p = 47caR, waarin a staat voor de elektro- 

denafstand, i.c. 0,2 m. 

Dankzij een continue infiltratie op de zuidelijke 

put Pc is een redelijk goed beeld verkregen omtrent 

het inhomogene karakter van de bodem in de nabij- 

heid van het putfilter. 

Het verloop van de specifieke elektrische formatie- 

weerstand is voor de eerste drie maanden van infil- 

tratie weergegeven in figuur 10. Tevens is de spe- 

cifieke elektrische weerstand van het infiltratie- 

water aangegeven. 

Door de intermitterende bedrijfsvoering van de 

noordelijke put Pd is de interpretatie van de elek- 

trische weerstandsmetingen bij deze put minder be- 

trouwbaar. 

Toepassing van de theorie van Archie (zie figuur 

10) heeft formatiefactoren opgeleverd als weergege- 

ven in tabel 3. De formatiefactor is een fysische 

grootheid die samenhangt met de porositeit van het 

bodemmateriaal. 

elektroden- 

paar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabel 3 - Formatiefactoren 

elektroden- 

paar 

7 

8 

9 

10 

11 

12/13 

De elektrodenparen 7 (Pd), 12 en 13 lieten geen be- 

trouwbare interpretatie toe. 

Pc 

3,5 

4,2 

4,O 

4,2 

3,8 

4,O 

Pc 

3,7 

3,4 

3,9 

3,8 

3,5 
- 

Pd 

3,8 

4,2 

4,O 

3,9 

3,9 

4,3 

Pd 

- 
3,9 

4,2 

3,9 

4,2 
- 



5.4 Het lanazaam zandfilter 

5.4.1 De inloopfase 

Direct na ingebruikname leverde het langzaam zand- 

filter als gevolg van uitspoeling van slib- en hu- 

musdeeltjes een effluent dat ongeschikt was voor 

infiltratie. Na een inlooptijd van circa drie maan- 

den was de kwaliteit van het filtraat zodanig ver- 

beterd, dat op 1 september 1980 gestart kon worden 

met infiltratie op de zuldelijke put Pc. 

5.4.2 De weerstand van het filterbed (figuur 11) 

De weerstandspiek van april/mei 1981 wordt toege- 

schreven aan de gevolgen van algengroei. Een derge- 

lijke weerstand veroorzaakt een sterke reductie van 

de effluentstroom en beïnvloedt de kwaliteit van 

het filtraat in negatieve zin (zie figuur 8 - MFI ) . 
In mei 1982 is het langzaam zandfilter voorzien van 

een lichtremmende afdekking in de vorm van een 

drijvende folie. 

De steile weerstandsgradiënt na mei 1982 is deels 

te wijten aan een slechte kwaliteit van het aange- 

voerde WRK-I-water en deels aan de wijze waarop het 

langzaam zandfilter is "geregenereerd" (zie para- 

graaf 5.4.3). 

De weerstand van de diepere lagen van het filterbed 

Wov vertoont een seizoensafhankelijke tendens, maar 

is in het algemeen geringer dan Wtop. 

Regeneratie van het langzaam zandfilter 

Tot regeneratie van het filter wordt besloten zodra 

de weerstand van de toplaag zoda.nig is toegenomen 

dat de volumestroom van het effluent sterk is gere- 



h 

3 
"'F 

Figuur 11 - Weerstandsverloop in het langzaam zand- 

filter 



duceerd. 

Ter vermindering van de weerstand zijn twee werk- 

wijzen toegepast: 

l. verwijdering van de toplaag (1 à 2 cm) van het 

filterbed door krabben. 

Dit gebeurt handmatig en is zeer arbeidsinten- 

sief; 

2. terugspoelen met een gering debiet. 

Hoewel deze methode verstoring geeft van het mi- 

crobioáogische milieu in het filterbed, is een 

versnelde weerstandsopbouw in de infiltratieput 

Pc na een dergelijke ingreep niet waargenomen 

(september en december 1982). Een toename van de 

weerstand is wel geconstateerd in de diepere la- 

gen van het filterbed van het langzaam zandfil- 

ter. 

Door omkering van de stroomrichting worden slib- 

en humusdeeltjes uit de toplaag van het filter- 

bed gemobiliseerd, waardoor de weerstand van die 

laag vermindert. Deze deeltjes komen in zwevende 

toestand, maar worden vanwege de geringe stroom- 

snelheid van het boven het filterbed staande wa- 

ter niet via de overstort afgevoerd. 

Na herstel van de normale bedrijfsvoering slaan 

de deeltjes opnieuw neer en veroorzaken zodoende 

een versnelde verstopping van de toplaag. De 

weerstand van de overige lagen van het filterbed 

neemt door uitspoeling geleidelijk weer af tot 

de oorspronkelijke waarde. 

Ondanks het feit dat deze methode vrijwel geen 

extra mankracht vergt, is afgezien van verdere 

toepassing, gezien de minder gunstige ervaring 

hiermee. 



ENKELE VOORLOPIGE CONCLUSIES 

- In tegenstelling tot in£ iltratie na een additio- 
nele voorzuivering door middel van langzaam zand- 

filtratie (P ) leidt rechtstreekse infiltratie 
C 

van WRK-I-water (Pd) met name in de zomerperiode 

tot een hoge schoonpompfrequentie. Bovendien 

treedt hierbij soms een hardnekkige vorm van put- 

verstopping op (zie figuur 7 - mei 1983). 
Recente informatie (juli 1984) heeft aangetoond 

dat zelfs een chloorbleekloogbehandeling van Pd 

niet tot het gewenste resultaat, i.c. reductie 

van de putweerstand tot de initiële waarde, heeft 

geleid. 

- De noodzakelijk hoge schoonpompfrequentie van put 
Pd in de zomermaanden (zie paragraaf 5.1.3) voor- 

komt verstopping ter hoogte van de boorgatwand in 

die periode. 

In winter en voorjaar, wanneer de weerstandsop- 

bouw rond het infiltratiefilter zich aanzienlijk 

minder explosief voordoet en de retourpompfre- 

quentie dientengevolge laag is, neemt de weer- 

stand ter plaatse van de boorgatwand geleidelijk 

toe. Waarschijnlijk treedt ook enige verstopping 

in de formatie op, gezien het feit dat (laagfre- 

quent) retourpompen weinig effect heeft. 

Ter ondervanging van dit probleem zou kunnen 

overwogen worden in winter en voorjaar de schoon- 

pompfrequentie op te voeren. 

Bloemendaal, 25 januari 1984 



DIEPINFILTRATIEPROJECT ##HERTENWEI 

G. J. Zaadnoordi jk, R. A. Visser 

N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij (LDM) 

SAMENVATTING 

Uitbreiding van de waterwinning is noodzakelijk. 

Dit kan onder meer met diepinfiltratie. Voor wat 

betreft het diepinfiltratieproject "Hertenwei" moet 

worden opgemerkt dat : 

- door de gunstige locatie geen schade wordt aange- 
bracht aan de duinen; 

- het watervoerend pakket een beperkte dikte heeft 
waardoor brak water kan worden onttrokken; 

- de beweging van brak water voor het ontwerp be- 
langrijker is dan de beweging van zout water en 

dat 

- een prakti jkperiode gewenst is. 

Voor wat de rekenmethoden betreft kan worden ge- 

steld dat de niet-stationaire stroming van zoet, 

brak en zout water met de genoemde programmatuur 

(SNAM, TRIFLO zie (2) en (3) ) voor eenvoudige 

gevallen op een microcomputer gesimuleerd kan wor- 

den. Echter niet de invloed van anisotropie en van 

de gelaagdheid van de aquifer. Aanvullende bereke- 

ningen zijn, voor het verkrijgen van een juist 

beeld van de stroming, noodzakelijk. Hiervoor kan 

bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het pro- 

gramma FLOP (zie (l)). 

INLEIDING 

Het bedrijf werd in 1878 opgericht om vanuit de 

duinwaterwinplaats (i 750 ha tussen Katwijk en het 



Wassenaarse Slag) de stad Leiden te voorzien van 

veilig drinkwater. In 1940 ging men als eerste in 

Nederland over tot infiltratie van oppervlaktewa- 

ter, hetwelk werd gewonnen uit de aan de duinen 

grenzende Boezem van Rijnland. De infiltratiepanden 

werden in de loop der jaren geleidelijk uitgebreid. 

Aanvankelijk op vaak grote afstand van de winnings- 

middelen; later toen de vraag snel toenam dichter- 

bij. Aldus was het mogelijk met nagenoeg dezelfde 

winmiddelen te komen van 3 miljoen m3/jaar naar een 

produktie van thans ruim 22 miljoen m 3/jaar. 

Daarnaast kunnen tussen de oude op grote afstand en 

de later dichterbij de bestaande winningsmiddelen 

aangelegde infiltratievijvers nieuwe winmiddelen 

worden aangelegd. In principe is het mogelijk daar- 

door een uitbreiding tot 40 miljoen m3/jaar te 

realiseren. Vergunning tot het aanleggen van de 

voor deze capaciteit nodige nieuwe draineerleidin- 

gen werd in 1974 aangevraagd. In 1980 werd een 

vergunning verleend, waarbij de vergunningshoeveel- 

heid slechts werd vergroot van 15 miljoen m3/jaar 

tot 25 miljoen m3/jaar. Als gevolg van ingestelde 

beroepen en andere procedures kon nog steeds niet 

met de aanleg van nieuwe drains begonnen worden. 

In verband met de prognoses van de waterbehoefte, 

en de duur van een vergunningsprocedure, werd in 

1981 een uitbreiding van de thans toegestane diep- 

waterwinning ad 1 miljoen m3/jaar naar 8 miljoen 

m3/jaar aangevraagd. Inhaerent hieraan was een 

infiltratie met persputten omdat een in de onder- 

grond der duinen aanwezige kleilaag voeding van het 

diepe water uit de infiltratievijvers belet. 

2 BEHOEFTEDEKKING 

De laatste prognoses in het kader van het tienja- 



r enp l an  geven voor h e t  gebied d a t  t hans  door de LDM 

wordt verzorgd een netto-omzet van rond 24 mi l j oen  

i n  1985 en van 31 mi l j oen  m3 i n  1995. D e  net to-pro-  

d u k t i e  i n  1995 zou er a l s  v o l g t  kunnen u i t z i e n :  

a. winning boven de k l e i l a a g  (vo lgens  vergunning)  

24 mi l joen  m 3  

b. d iepwaterwinning (vo lgens  

vergunning)  1 mi l j oen  m 3  

c .  p r o  j e k t  Hertenwei 6 mi l j oen  m3.  

E r  is dan nog een r e s e r v e  aanwezig van c i r c a  6 % 

van de j a a rp roduk t i e .  H e t  p r o j e k t  kan dus  de be- 

h o e f t e  tot c i r c a  1995 dekken. 

3 .1  Keuze van d e  l o c a t i e  

Een b e l a n g r i j k  voordee l  van de t o e p a s s i n g  van diep-  

i n f i l t r a t i e  i s  de f l e x i b i l i t e i t  d i e  men h e e f t  b i j  

h e t  k i ezen  van een g e s c h i k t e  l o c a t i e .  

I n  de duinen z i j n  v e r s c h i l l e n d e  p r o  j ek t en  mogel i jk ;  

a l l e  m e t  z e e r  g e r i n g e  natuurschade.  H e t  p r o j e k t  

Hertenwei i s  a l s  e e r s t e  gekozen omdat h e t  - nog ge- 

h e e l  l iggend  binnen h e t  beschermde waterwingebied - 
gehee l  g e s i t u e e r d  kon worden binnen i n  c u l t u u r  ge- 

b r a c h t e  t e r r e i n e n ,  zoda t  de  na tuurschade  n i h i l  i s .  

H e t  p r o j e k t  b e s t a a t  u i t  een r eeks  p e r s p u t t e n ,  een 

r e e k s  nieuwe winningsput ten ,  een r e e k s  r eeds  be- 

s t aande  d i e p e  p u t t e n  en even tuee l  winn ingsput ten  

aan de  kopeinden ( z i e  f i g u u r  1).  





Hoofd l i j nen  van h e t  sys teem 

Het t e  i n f i l t r e r e n  w a t e r  z a l  worden on t t rokken  aan 

een  zandwinplas b i j  Valkenburg, w a a r  h e t  t e r  p l a a t -  

se wordt voorgezuiverd ( e v e n a l s  ove r igens  h e t  in-  

f i l t r a t i e w a t e r ,  d a t  i n  h e t  f r e a t i s c h  pakket  v i a  in-  

f i l t r a t i e p l a s s e n  wordt g e ï n f i l t r e e r d ) .  N a  t r a n s p o r t  

v i a  een c i r c a  5 km l ange  l e i d i n g  wordt h e t  i n  de  

bodem geb rach t .  

Overwogen wordt h e t  w a t e r  bestemd voor d i e p i n f i l -  

t r a t i e  i n  h e t  f r e a t i s c h  pakke t  e x t r a  t e  precondi-  

t i o n e r e n ,  door  h e t  eveneens v i a  de  i n f i l t r a t i e p l a s -  

s e n  t e  i n f i l t r e r e n  en op z e e r  k o r t e  a f s t a n d  (b i j -  

voorbee ld  l m onder  de  bodem van de  i n f i l t r a t i e -  

p l a s )  w e e r  t e r u g  t e  winnen, voo rda t  h e t  met pe r s -  

p u t t e n  wordt g e ï n j e c t e e r d .  

Zowel de p e r s p u t t e n r e e k s  a ls  de nieuwe winput ten-  

r e e k s  b e s t a a n  u i t  32 p u t t e n ;  h.o.h. gemiddeld 40 m. 

D e  oude winput ten  s t a a n  h.o.h. 90 m. D e  a f s t a n d  van 

d e  p e r s p u t t e n  t o t  de  nieuwe en de oude winput ten  i s  

100 r e s p e c t i e v e l i j k  300 m ( f i g u u r  2 ) . 
B i j  i n f i l t r a t i e  van 8 mi l j oen  m 3 / j a a r  is  h e t  d e b i e t  

per p e r s p u t  b i j n a  30 m3/h, waardoor b i j  s t a t i o n a i r e  

s t roming  met een nieuwe winput,  c i r c a  3 / 4  x  30 m3/h 

en m e t  een oude winput c i r c a  * x 30 m 3 / h  

wordt  on t t rokken .  

D e  winput ten  aan de  kopeinden worden g e b r u i k t  om 

h e t  i n  n o o r d e l i j k e  en z u i d e l i j k e  r i c h t i n g  a f s t r o -  

mende w a t e r  t e  winnen. 



Figuur 2 - P l a a t s i n g  van pers -  en winput ten  





gegevens kunnen de d i k t e  van h e t  tweede watervoe- 

rende pakket  en de l i g g i n g  van de t e r t i a i r e  b a s i s  

s l e c h t s  g lobaa l  worden aangegeven. Regionaal gez ien  

i s  de hydrau l i s che  weerstand van deze fo rma t i e  dan 

ook r e l a t i e f  ger ing .  

I n  f i g u u r  3 is  een o v e r z i c h t  gegeven van de geohy- 

d ro log i sche  opbouw. 

4 GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN HET DIEP- 

INFILTRATIESYSTEEM "HERTENWEI" 

4 .1  Algemeen 

H e t  2e watervoerend pakket  b e s t a a t  u i t  een minder 

goed door l a t ende  l aag  (5 - 25 m -NAP) en een goed 

door l a t ende  l aag  (25 - 55 m -NAP) waarin  de f i l t e r s  

g e p l a a t s t  z u l l e n  worden. Door de aanwezigheid van 

brak  en zout  water  i n  h e t  d i epe re  d e e l  van deze 

l a a g  is h e t  onderzoek i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  g e r i c h t  

op de volgende onderwerpen: 

- voorraadvorming van zoe t  water  i n  h e t  d i e p e  pak- 

k e t ;  

- rendement van h e t  systeem. 

H e t  e e r s t e  a s p e c t  is  van belang vanwege de moge- 

l i j k h e i d ,  d a t  door een c a l a m i t e i t  h e t  boezemwater 

gedurende een pe r iode  van c i r c a  14 dagen n i e t  ge- 

s c h i k t  is voor inname. I n  deze per iode  wordt wa te r  

g e d i s t r i b u e e r d  d a t  a l s  voorraad aanwezig is. 

D e  beperk te  d i k t e  van de "zoe te"  water laag  b reng t  

h e t  r i s i c o  m e t  z i c h  m e e  d a t  brak water  wordt ont-  

t rokken.  D i t  kan worden verh inderd  door m e e r  wate r  

t e  i n f i l t r e r e n  dan t e  ont t rekken .  H e t  rendement 

( d i t  is h e t  percentage  van h e t  g e ï n f i l t r e e r d e  water  

.dan kan worden teruggewonnen) neemt e c h t e r  evenzo- 



Hierbij kunnen twee situaties worden onderscheiden. 

Omdat de capaciteit sprongsgewijs wordt vergroot en 

de behoefte geleidelijk stijgt bedragen de kosten 

van extra infiltratie in de aanloopjaren om zout 

water te verdringen niet meer dan de variabele kos- 

ten. In deze situatie is het rendement niet erg be- 

langrijk. Voor de bedrijfssituatie, waarbij het 

projekt volledig wordt gebruikt is een goed rende- 

ment uiteraard wel van belang. 

4.2 Stromingen in het diepe pakket 

Een schematische voorstelling van de stroming in 

het diepe pakket gedurende de bedrijfssituatie van 

de diepinfiltratie is in figuur 4 weergegeven. 

Figuur 4 - Stroming van het water ten gevolge van 
het diepinfiltratiesysteem 



D e  vorming van de zoetwatervoorraad is een t r a a g  

ver lopend proces .  Deze nieuwe p o s i t i e  van h e t  

g rensv lak  en daardoor  de voorraad, wordt s l e c h t s  

gehandhaafd doordat  de p e r s p u t t e n  voortdurend een 

overdruk i n  s t a n d  houden. Wordt de i n f i l t r a t i e  

s topgeze t ,  dan v a l t  de drukverhoging weg en z a l  h e t  

g rensv lak  een andere  p o s i t i e  gaan innemen. 

Na een aanloopperiode,  waarin de voorraad wordt op- 

gebouwd, z a l  de b e d r i j f s s i t u a t i e  b e r e i k t  worden. I n  

d i e  s i t u a t i e  b e s t a a t  h e t  v e r l i e s  u i t  water  d a t  i n  

h o r i z o n t a l e  r i c h t i n g  a f s t roomt  o m  optrekken van 

brak water  t e  verh inderen  ( f i g u u r  4,  i n z e t ) .  

4.3 Modellen 

H e t  onderzoek d a t  t o t  nu t o e  v e r r i c h t  is, b e s t a a t  

u i t  h e t  ontwikkelen van programmatuur voor h e t  be- 

rekenen van de  v e r p l a a t s i n g  van h e t  zoet-zout  

g rensv lak ,  en h e t  g e s c h i k t  maken van deze program- 

matuur voor h e t  gebruik op een microcomputer. De 

programma ' s  z i j n  gebaseerd op de e ind ige  elementen- 

methode en kunnen de n i e t - s t a t i o n a i r e  s t roming van 

h e t  water  simuleren.  H e t  programma SNARK ( z i e  lit, 

( 2 ) )  berekent  de v e r p l a a t s i n g  van een scherp  grens- 

v l ak  i n  een homogene a f g e s l o t e n  watervoerende laag .  

H e t  programma TRIFLO, een van SNARK a f g e l e i d  pro- 

gramma ( z i e  lit. ( 3 ) ) ,  berekent  d a a r b i j  t evens  de  

inv loed  van een brakke zône m e t  een c o n s t a n t e  

d i c h t h e i d .  

D e  berekeningen m e t  deze pas  ontwikkelde program- 

ma ' s  z i j n  nog i n  een beginstadium. Daar h e t  m e t  de- 

z e  programma's nog n i e t  mogeli jk i s  de inv loed  van 

a n i s o t r o p i e  en inhomogeni te i ten op de s t roming t e  

berekenen, z a l  deze inv loed  m e t  andere rekenmetho- 

den a f z o n d e r l i j k  bepaald moeten worden. D e  ger inge  

e r v a r i n g  d i e  b e s t a a t  m e t  deze nieuwe techniek ,  en 



de  beperk te  geohydrologische gegeven van de d i e p e r e  

lagen  waarin g e ï n f i l t r e e r d  z a l  worden, maken h e t  

wense l i j k ,  n a a s t  h e t  u i tvoe ren  van berekeningen, 

v e e l  waarnemingen t e  v e r r i c h t e n  i n  de aanloopperio-  

de. 
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DIEPINFILTRATIE BIJ DE DUINWATERLEIDING 

G. S. Hui jboom met medewerking van P. L. Bui jinck, 

H.G. de Jonge en J. van Puffelen 

Duinwaterleiding van ' s-Gravenhage 

1 HISTORISCHE ONTWIKKELING 

1.1 Oppervlakte-infiltratie bij de Duinwaterleidinq 

De voornaamste reden dat aan het eind van de derti- 

ger jaren reeds plannen werden gemaakt voor kunst- 

matige aanvulling van het grondwater in het 

Meyendehe duingebied was het feit dat het bedrijf 

bij de duinwaterwinning steeds meer problemen kreeg 

met het aantrekken van brak grondwater. Door de, 

sedert de oprichting van het duinwaterbedrijf in 

1874, sterk toegenomen vraag naar goed en betrouw- 

baar drinkwater, waren de grenzen van het natuur- 

lijk leveringsvermogen van het duin bereikt en in 

feite reeds ver overschreden. 

In die tijd groeide het inzicht dat het onttrekken 

van steeds grotere hoeveelheden zoet grondwater uit 

het duin geen onbeperkte doorgang kon vinden. Hoe- 

wel het toenemend zoutgehalte in het gewonnen water 

de directe aanleiding was voor het bijstellen van 

de inzichten, was in feite de geringe kennis van 

het geohydrologische systeem de oorzaak van de toe- 

standsverslechtering. Oppervlakte-infiltratie in 

het Meyendelse duingebied moest van voorgezuiverd 

rivierwater een kunstmatig grondwater maken dat in 

kwaliteit vergelijkbaar was met het vroegere duin- 

water. In vele opzichten is dit inderdaad gelukt. 

Vooral ten aanzien van bacteriën en virussen komt 

een zodanige specifieke zuivering tot stand dat het 

gewonnen water ten aanzien van deze parameters de 



oorspronkelijke grondwaterkwaliteit benadert. 

De proeven met diepinfiltratie 

Na de aanvang van de duininfiltratie in 1955 waren 

de capaciteits- en brakwaterproblemen vrijwel di- 

rect opgelost. De gevolgen van circa 70 jaar inte- 

ren op de zoetgrondwatervoorraad in de ondiepe en 

diepe watervoerende zandformaties van het duinge- 

bied waren met de komst van de duininfiltratie ech- 

ter geenszins direct verdwenen. Op een aantal 

plaatsen in het waterwingebied was de brakwater- 

grens aanzienlijk omkioog gekomen. Daarom is reeds 

bij het begin van de duininfiltratie gezocht naar 

methoden om de grondwatervoorraad in het diepe pak- 

ket met zoetwater sneller en gerichter aan te vul- 

len. 

Zo werd in 1956 reeds een proefput in bedrijf geno- 

men in de nabijheid van pan 26. Het betrof hier een 

put met een filterlengte van 25 meter van NAP -20 m 

tot NAP -45 meter, opgebouwd uit poreuze betonbui- 

zen met een diameter van 30 cm en een wanddikte van 

5 cm. De put werd gevoed uit een 100 meter lange 

draineerleiding bestaande uit poreuze betonbuizen 

met een diameter van 15 cm en een wanddikte van 

3 cm die ongeveer 1 meter onder de bodem van de in- 

filtratieplas was aangelegd. De put was een kort 

leven beschoren. Na 3 weken bedroeg de weerstand 

reeds 2 meter en was het debiet teruggelopen van 

circa 30 m3/u tot 10 m3/u. Ook aanvullende proeven 

bij pan 17.2 gaven hetzelfde beeld van een snelle 

verstopping. 

In interne rapporten werd reeds gewezen op de moge- 

lijkheid dat menging van anaëroob en aëroob water 

in de draineerleiding uitvlokking van ijzerhydroxi- 

den en groei van ijzerbacteriën tot gevolg had met 



een snelle verstopping als resultaat. 

Omstreeks 1970 zijn circa 600 zogenaamde zandpalen 

aangebracht tussen pan 27 en de winning rond pan 

27. Deze boringen waren bedoeld om de ter plaatse 

aanwezige slecht doorlatende lagen te doorboren en 

zodoende de infiltratie van het freatische grondwa- 

ter, op een peil van circa NAP +9 meter, naar het 

diepe pakket te vergroten. 

In 1975 werd in de interne Werkgroep Diepe Infil- 

tratie de volgende conclusie ten aanzien van het 

zandpalenproject getrokken: "zandpalen zijn voor 

lokale problemen zeker toe te passen tegen aan- 

vaardbare prijs, maar vormen geen universele oplos- 

sing voor het diepinfiltratie-vraagstuk vanwege de 

grove wijze van aanleg, de daardoor veroorzaakte 

geringe infiltratiecapaciteit en vanwege de beperk- 

te diepte". De extra infiltratie ten gevolge van de 

aanleg van de 600 zandpalen kon na 5 jaar worden 

geraamd op 100 à 150 m3/u. 

In 1975 zijn in pan 17 nog eens 125 zandpalen ge- 

boord met een diameter van 300 mm en gevuld met om- 

stortingsgrind. De conclusie die werd getrokken ten 

aanzien van de resultaten van dit zandpalenproject 

in pan 17 luidde dat (mede) door de uitvoeringsme- 

thode blijvende verstopping van alle zandpalen is 

opgetreden. 

Na dit proefpro ject heeft men de gedachte om zand- 

palen toe te passen ter vergroting van de verticale 

in£ iltratie naar het diepere pakket ter aanvulling 

van de zoetgrondwatervoorraad verlaten. 

Het probleem van de diepinfiltratie werd tegelijk 

ook van een andere kant benaderd: "Hoever m e t  het 

water worden gezuiverd opdat het geschikt is voor 

diepinfiltratie met behulp van geboorde putten; en 

is diepinfiltratie op een dergelijke wijze eigen- 

lijk wel mogelijk?" . 



Om deze vragen te beantwoorden startte men in 

maart 1973 een diepinfiltratieproef met de beste 

kwaliteit water die voorhanden was; drinkwater. 

De Drinkwater Infiltratie Put (DIP), die in de di- 

recte omgeving van het pompstation te Scheveningen 

was ingericht, was geboord met een diameter van 

0,45 m, had een filter met een diameter van 190 mm 

en een lengte van 20 meter en heeft gewerkt met in- 

filtratiedebieten van circa 40 en 60 m3/u. De MFI 

van het drinkwater varieerde van 1973 tot eind 1980 

van 0,2 tot 1,O s/12. Gedurende deze zeven jaar kon 

geen noemenswaardige verstopping worden geregis- 

treerd. De terugwinning van het geïnfiltreerde wa- 

ter verliep echter niet geheel zonder problemen. In 

de winningsput vond uitvlokking van ijzer plaats 

door de menging van zuurstofloos en zuurstofhoudend 

water. Ook bij onttrekkingsdebieten die aanzienlijk 

kleiner waren dan het' infiltratiedebiet bleef zich 

ijzer in de put afzetten. Diepinfiltratie zonder 

verstopping in een geboorde put bleek zeer goed mo- 

gelijk maar een ander probleem werd aan de lijst 

toegevoegd : uitvlokking van ijzer in de onttrek- 

kingsput . 
Nu diepinfiltratie zonder verstopping met drinkwa- 

ter mogelijk bleek werd in de volgende proef minder 

ver voorgezuiverd water gebruikt. 

Het voorgezuiverde rivierwater uit Bergambacht 

(Lekwater) en later uit Andel (Maaswater) werd in 

Scheveningen gecoaguleerd. Vlokverwijdering vond 

plaats met behulp van een vlokkendeken en van dub- 

bele filtratie. Boring en filter waren hetzelfde 

als bij de DIP. Het infiltratiedebiet bedroeg circa 

40 m3/u. 

De mechanische verstopping heeft men in de CIP (Co- 

agulatie Infiltratie Put) uiteindelijk, na intro- 

ductie van de MFI als maat voor de aanwezigheid van 



verstoppende deeltjes, onder de knie gekregen. 

Daarvoor moest 15 à 25 mg/l driewaardig ijzer wor- 

den gedoseerd en een dubbele filtratie worden toe- 

gepast om een voldoend lage MFI ( < 5 s/12) te ver- 
krijgen en 5 mg/l chloor worden gedoseerd om bacte- 

riële verstopping te voorkomen. De CIP heeft ge- 

werkt van 1974 tot 1980. 

In het meest recente (vanaf september 1983) proef- 

project wordt het uit een diepe puttenserie 

(Kaswetering 11 ) gewonnen water gebruikt voor diep- 

infiltratie elders. De bedoeling is een lokaal ver- 

hoogde brakwatergrens met behulp van diepinfiltra- 

tie te verlagen. De proef met deze Kaswetering In- 

filtratie Put (kortweg KIP) loopt echter te kort om 

nu al conclusies te trekken. De kwaliteit van het 

Kaswetering 11-water is echter zeer geschikt voor 

diepinfiltratie; de MFI bedraagt circa 1 s/12 en 

het water is zuurstofloos. 

DIEPINFILTRATIE THANS 

Toepassing van diepinfiltratie is thans actueler 

dan ooit. Nu de regering grootschalige uitbreidin- 

gen van oppervlakte-infiltratie in de duinen op 

grond van milieu-overwegingen thans minder gewenst 

acht en de toepassing van diepinfiltratie wil sti- 

muleren, schuift de belangrijkste doelstelling van 

diepinfiltratie op van voorraadvorming naar aanvul- 

lende produktiecapaciteit. Daarmee verdwijnt tege- 

lijk het enigszins vrijblijvende karakter van voor- 

liggende diepinfiltratieproeven. 

Binnen enkele jaren zal er een degelijk inzicht 

moeten zijn in de vele aspecten die een rol spelen 

bij diepinfiltratie, wil men een eventuele toepas- 

sing van diepinfiltratie op grotere schaal kunnen 

overwegen. Verdere proefnemingen zullen dan ook de 



nog openstaande vragen zo goed mogelijk moeten kun- 

nen beantwoorden. De tot nu toe opgedane ervaringen 

met de diverse diepinfiltratie-proefinstallaties 

overziend, kan men de volgende conclusies noteren. 

1. Mechanische verstopping van de persput is te 

voorkomen door het te infiltreren water zodanig 

te behandelen dat voortdurend zowel een lage 

troebelheid als een lage MFI (laser dan 5 s/12) 

wordt verkregen. 

Het onbreekt thans nog aan een duidelijk inzicht 

in de factoren die bepalend zijn voor bacteriële 

verstopping. AOC-gehalte, kiemgetal, zuurstofge- 

halte en temperatuur spelen ongetwijfeld een be- 

langri jke rol, maar een duidelijk inzicht in de 

samenhang van deze en mogelijk andere factoren 

die bepalend zijn voor het al dan niet 'optreden 

van bacteriegroei is thans nog niet verkregen. 

Het toepassen van oxidatiemiddelen om een bacte- 

riële verstopping op te heffen of te voorkomen 

is een oplossing, zij het dat toepassing van be- 

paalde oxidatiemiddelen bezwaarlijk zijn in ver- 

band met de vorming van schadelijke organische 

stoffen. Elegant is een dergelijke methode ech- 

ter allerminst. Nader onderzoek naar procesbepa- 

lende factoren met betrekking tot bacteriële 

verstopping is derhalve nodig. 

3. Verstopping van de onttrekkingsput met ijzerhy- 

droxidevlok is waargenomen in de bij de DIP be- 

horende onttrekkingsput (zie Van Beek en 

Van Puffelen, dit rapport). Het samenkomen van 

zuurstofhoudend geïnfiltreerd drinkwater en 

zuurstofloos grondwater uit de omgeving in de 

omstorting en in het filter van de onttrekkings- 



put kan uitvlokking van ijzerhydroxide tot ge- 

volg hebben. Bij de DIP leidde een onttrekkings- 

debiet, dat aanmerkelijk kleiner was dan het in- 

filtratiedebiet waardoor aantrekken van grondwa- 

ter uit de omgeving vrijwel uitgesloten is, ech- 

ter ook tot uitvlokking. Wellicht dat het samen- 

komen van nog zuurstofbevattend en reeds zuur- 

stofloos geworden geïnfiltreerd drinkwater even- 

eens uitvlokking tot gevolg kan hebben. Nader 

onderzoek op dit punt is daarom nodig. 

4. Het is thans nog onvoldoende duidelijk in hoe- 

verre organische microverontreinigingen, bacte- 

riën en virussen bi j diepinfiltratie worden ver- 

wilderd. Aan de hand van de CIP-proeven heeft 

men een aantal kwaliteitsveranderingen kunnen 

vaststellen die optreden bi] diepinfiltratie. 

Door de voortdurende chloring, die nodig was om 

bacteriële verstopping te voorkomen, kon echter 

geen uitspraak worden gedaan omtrent de verwij- 

dering van organische microverontreinigingen, 

bacteriën en virussen. Aanvullend onderzoek ten 

aanzien van de kwaliteitsverandering van alle 

voor de drinkwaterbereiding relevante parameters 

is daarom nodig. 

5. Bij de D\& zijn geen diepinfiltratieproeven ge- 

daan waarbij de verandering in de ligging van 

brak- en zoutwatergrens een wezenlijk deel van 

de proef uitmaakte. Randvoorwaarden voor het 

ontwerp en de bedrijfsvoering van diepinfiltra- 

tiesystemen zullen via rekenmethoden en uit 

proefresultaten van andere bedrijven moeten wor- 

den verkregen. 



3 NIEUWE PROEFOPSTELLING DIEPINFILTRATIE 

3.1 Doelstellingen 

De doelstellingen van nieuwe diepinfiltratieproef- 

nemingen liggen in het verlengde van de thans nog 

openstaande vragen ten aanzien van de toepassing 

van diepinfiltratie. Zij luiden als volgt. 

1. Bevestiging van de verwachting dat diepinf iltra- 

tie met voldoende ver voorgezuiverd Maaswater 

mogelijk is zonder noemenswaardige mechanische 

verstopping. 

2. Nader onderzoek naar de factoren die bepalend 

zijn voor bacteriële verstopping. Dit kan ener- 

zijds gebeuren door analyseren van de proefre- 

sultaten, anderzijds mgelijk door gerichte be- 

invloeding van de waterkwaliteit. 

3. Het verzamelen van voldoende informatie over de 

kwaliteitsveranderingen van het water bij bodem- 

passage, vooral ten aanzien van de hygiënische 

aspecten (bacteriën, virussen, organische micro- 

verontreinigingen, integrale toxiciteit), zodat 

een vergelijking hiervan tussen diepinfiltratie 

met putten en oppervlakte-infiltratie mogelijk 

is. 

4. Nader onderzoek naar de factoren die van belang 

zijn bi j de terugwinning van het geïnfiltreerde 

water, met name ten aanzien van de eventuele 

vorming van ijzerhydroxidevlok in de onttrek- 

kingsput . 

3.2 Keuze van de locatie 

Bij de keuze van een geschikte locatie voor diepin- 

filtratieproeven spelen vele aspecten een rol. Op 

grond van kosten-, milieu- en vergunningstechnische 



f a c t o r e n  i s  gekozen voor een l o c a t i e  op h e t  pomp- 

s t a t i o n  t e  Scheveningen i n  en a c h t e r  de oude voor- 

f i l t e r s .  Het nadeel  van deze l o c a t i e  is  d a t  de geo- 

l o g i s c h e  opbouw a f w i j k t  van d i e  van h e t  i n£  i l t r a -  

t i e g e b i e d .  

E r  is een oud holocene geulopvul l ing  aanwezig van 

c i r c a  NAP -17 m t o t  NAP -25 m en de bovenkant van 

d e  Ked ichemkle i  b e v i n d t  z i c h  h i e r  op  c i r c a  

NAP -42 m. D i t  h e e f t  e c h t e r  a n d e r z i j d s  w e e r  h e t  

voordee l  d a t  h e t  pakket waarin wordt g e ï n f i l t r e e r d ,  

van c i r c a  NAP -25 m t o t  NAP -42 m, gehee l  zoe t  i s  

zoda t  brak- of zoutwater  geen vers torende  inv loed  

op de  proefnemingen kan u i toefenen .  

H e t  g r o t e  voordeel  van deze l o c a t i e  is dat voorbe- 

handeld Maaswater, een o p s t e l l i n g s r u i m t e  voor de 

p r o e f i n s t a l l a t i e  m e t  toebehoren en afvoermogel i jk-  

heden voor h e t  spoe lwater  aanwezig z i j n .  

3 . 3  Beschr i jv ing  van de  p r o e f o p s t e l l i n g  

Op grond van bovengenoemde d o e l s t e l l i n g e n  is geko- 

zen voor de volgende p r o e f o p s t e l l i n g .  

1. De gronds tof  - - - - - -  
A l s  grondstof  voor de d i ep in f  i l t r a t i e p r o e f  wordt 

gebru ik  gemaakt van voorbehandeld Maaswater, zo- 

a l s  d a t  aankomt i n  h e t  i n f i l t r a t i e g e b i e d  b i j  

Scheveningen. 



2 .  i ie t  v o o r z u i v e r i n q s ~ r o c e s  ( z i e  f i g u u r  1 ) - - - - - - - -  - - 

Figuur  1 - Voorzuiver ingsproces  FLIP-FLOP-pro- 

j ect 

H e t  voorzu iver ingsproces  b e s t a a t  u i t  c o a g u l a t i e ,  

f l o t a t i e  en f i l t r a t i e .  Het vlokmiddel wordt door 

middel van een s t a t i s c h e  menger met het  ruwe wa- 

t e r  gemengd. D i r e c t  daarna v o l g t  vlokvorming, 

u i t gevoe rd  i n  v i j f  even s n e l  geroerde  comparti-  

menten ( c i r c a  10 omwentelingen p e r  minuut ) ,  ge- 

durende een t o t a l e  v l o k t i j d  van c i r c a  30 minu- 

t e n .  De G-waarde i n  i e d e r  compartiment bed raag t  

c i r c a  45 s'l. 

B i j  de  f l o t a t i e s t a p  worden k l e i n e  l u c h t b e l l e t j e s  

(d = 40 pm) aan de gevormde v l o k j e s  gehecht .  D e  

benodigde l u c h t b e l l e t j e s  worden i n  de f l o t a t i e -  

bak z e l f  gevormd. D i t  gebeur t  v i a  een s p e c i a a l  

daarvoor  ontworpen "nozz le" .  Via deze "nozzle"  

wordt een d e e l  van h e t  s n e l f i l t r a a t  ( r e c i r c u l a -  

t i e  c i r c a  6 % ) ,  d a t  onder hogere druk is be- 

l u c h t ,  weer i n  de hoofdstroom gebrach t .  

Door de expans ie  naar  a tmos fe r i s che  druk komen 

g r o t e  a a n t a l l e n  microscopisch k l e i n e  l u c h t b e l l e -  

t j e s  v r i j ,  d i e  z i c h  d e e l s  hech ten  aan de aanwe- 

z i g e  vlokken en deze t o t  opd r i j ven  brengen. 



Het belucñten van het gerecirculeerde snelfil- . 
traat vindt onder hoge druk plaats door middel 

van ejektie in een gesloten ketel. Aan het wa- 

teroppervlak vormen de vlokken met aangehechte 

luchtbelletjes een dunne slibdrijflaag. De hier- 

voor benodigde flotatietijd bedraagt, afhanke- 

lijk van de watertemperatuur, 6 tot 12 minuten. 

De drijflaag wordt afgevoerd door aan het eind 

van de flotatiebak een kleine hoeveelheid water 

(circa 2 % van de hoofdstroom) te laten over- 

storten. 

Het door flotatie voor het grootste deel van 

vlokjes gezuiverde water wordt onder uit de flo- 

tatieruimte afgevoerd en door middel van snel- 

filtratie (v = 7,5 m/u) van het laatste restje 

vlokmiddel ontdaan. Eet filterbed bestaat uit 

1,O meter zand (0,8 - l,S mm) met daarop 0,5 m 
hydrofiet (2,5 - 3,5 mm). De voorzuiveringsin- 

stallatie is afgebeeld op de foto's 1 en 2 en in 

de figuren 1 en 2. 



Foto l - Coagulatie- en flotatiebak 

Foto 2 - Snelfilters 



3. Putten en waarnemingsposten - - - - - - - - - - - - - -  
Gekozen is voor een opstelling van 2 infiltra- 

tieputten met daartussenin een onttrekkingsput, 

respectievelijk FLIP 1, FLIP 2 en FLOP. Dit zijn 

de afkortingen van Flotatie-Infiltratie-Put en 

Flotatie-Onttrekkings-Put. De eis, dat 90 8 van 

het onttrokken geïnfiltreerde rivierwater een 

verblijftijd heeft van 3 maanden of meer, is met 

behulp van een stroombanenprogramma vertaald in 

een onderlinge afstand tussen de putten (zie fi- 

guur 2). De bestudering van de kwaliteitsveran- 

deringen geschiedt door een viertal waarnemings- 

posten, WA, WB, WC en WD, geplaatst in het tra- 

ject tussen FLOP en FLIP 2. Zij corresponderen 

met een theoretisch gemiddelde verbli j fti jd van 

respectievelijk 1, 2, 3 en 6 weken. Een en ander 

heeft geleid tot een opstelling van putten en 

waarnemingsposten zoals is weergegeven in fi- 

guur 3. 

Om contaminatie dan wel adsorptie van organische 

microverontreinigingen in het water te voorkomen 

is als materiaal voor stijg- en filterbuis van 

een aantal peilbuizen geen W C  maar koper ge- 

bruikt. 

Alle boringen zijn uitgevoerd volgens het zuig- 

boorsysteem met luchtlift zonder boorspoeling, 

uitgezonderd twee van de vier waarnemingsposten. 

De waarnemingsposten WA en WD zijn gepulst ten 

einde een aantal ongeroerde steekmonsters te 

kunnen nemen. De grondmonsters, die zodanig zijn 

genomen dat toetreding van zuurstof werd voorko- 

men, zijn geanalyseerd bij de Vrije Universiteit 

in Amsterdam en de Landbouw Hogeschool in 

Wageningen door drs. A. Rijsdijk in een werkver- 

band van 3 maanden met de Duinwaterleiding. De 

conclusies en aanbevelingen van zijn rapport dat 



F i g u u r  2 



Figuur 3 - De situatie en geologisch profiel 

FLIP 2 en FLOP 



hierover is samengesteld zijn als bijlage bijge- 

voegd. 

Er zal worden geïnfiltreerd in het pakket van 

circa NAP -25 m tot circa NAP -42 m (zie figuur 

3) . In elke infiltratieput zal voorlopig 23 m3/u 
voorgezuiverd Maaswater worden gebracht en aan 

de FLOP zal 25 m3/u worden onttrokken. 

In verband met de hoge maaiveldligging 

(NAP +7,20 m) was het, ter voorkoming van onder- 

druk in de aanvoerleiding, noodzakelijk een re- 

gelklep aan te brengen op circa NAP -3,O m. 

In het project tussen FLOP en FLIP 1 zijn een 

drietal waarnemingsposten van het RID geplaatst 

(RA, RB en RC) waarin, naast geohmkabels, mini- 

filters zijn opgenomen. Het accent van het on- 

derzoek dat het RID hieraan zal verrichten komt 

te liggen op de invloed van inhomogeniteiten in 

de ondergrond op het transport van de in het 

grondwater opgeloste stoffen (macrodispersie-on- 

derzoek). Dit onderzoek wordt verricht in op- 

dracht van het Ministerie van VROM. 

Het analyse- en meetprogramma kan in de volgende 

hoofdstukken worden onderverdeeld. 

a. - - - - - - - -  Procestechnische-analy- - - -  en-mgtingefl 

Naast de procestechnische analyses en metingen 

die nodig zijn om coagulatie, flotatie en fil- 

tratie optimaal te laten functioneren zijn er 

twee metingen die een directe relatie hebben met 

de bedrijfsvoering van de infiltratieputten; een 

troebelheidsmeter met grenswaardebewaking, die 

bij overschrijding van de ingestelde waarde 

automatisch de toevoer naar de infiltratieputten 

afsluit en een semi-automatische dagelijkse MFI- 



meting. 

b. Metingen in verband met =vgn&uglg vers&o~pin9 - - - -  - -  - - - -  - -  - 
van de infiltr=tie= en onttrekkingsput - - - - - -  - - - - - - - - -  
Om een eventuele verstopping tijdig te kunnen 

signaleren zullen circa 3 maal per week de nodi- 

ge inpeilingen in de infiltratieput zelf, in de 

omstorting van de put en in een naburige peil- 

buis, die in de formatie waarin wordt geïnfil- 

treerd is aangebracht, worden uitgevoerd. 

Een dergelijk programma zal - minder frequent - 
ook worden afgewerkt bij de onttrekkingsput. 

c. Analyses en metingen om de gemiddelde reistilden - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
te bepalen - -  - -  
De gemiddelde reistijd van het water van de in- 

filtratieput naar de verschillende peilfilters 

kan worden bepaald aan de hand van het verschil 

in chloridegehalte tussen het aangevoerde water 

en het aanwezige formatiewater. Het chloridege- 

halte van het aangevoerde Maaswater bedraagt 

circa 60 à 70 mg/l. Het merendeel van het forma- 
tiewater heeft een chloridegehalte van circa 

150 mg/l. Het bovenste deel van het pakket waar- 

in zal worden geïnfiltreerd heeft een chloride- 

gehalte van circa 40 mg/l. Deze verschillen zou- 

den juist voldoende zijn om met behulp van 

geohmkabels door middel van geleidbaarheidsme- 

tingen te registreren. Deze - zeer frequent - 
uit te voeren geleidbaarheidsmetingen, zullen 

worden aangevuld met titrimetrische bepalingen 

van het chloridegehalte, ten einde het passeren 

van het front van infiltratiewater nauwkeurig te 

kunnen vaststellen. 

Daarnaast zal de verbreiding van het infiltra- 

tiewater worden bepaald met behulp van nauwkeu- 

rige temperatuurmetingen. 



d. - - - - - - - - - -  Het meten van de kwalitei't=v-=negi;g=n - - van-het - 
water bil bogemp=s=aqe - - - -  - - 
Dit onderzoek valt uiteen in een aantal onderde- 

len, te weten: 

- bevestiging van de verschijnselen ten aanzien 
van de macroparameters zoals die bij de DIP en 

de CIP zijn waargenomen. 

Er zal een maandelijkse bemonstering en analy- 

se worden uitgevoerd van het te infiltreren 

water, het water uit de vier waarnemingsposten 

(koperen filters) en van het onttrokken water. 

De te onderzoeken parameters zijn O2 en tempe- 

ratuur (in situ te meten met sonde), redoxpo- 

tentiaal, NH,, NO2, NO3, SO,, Ca, Mg, K, Na, 

F, Si02, HC03, pH, Fe, Mn, TOC, UV-extinctie, 

kleur, O-PO , en totaal-P0 q. 

In het veld moeten direct na monstername door 

oppompen p H  en HC0; worden gemeten. 

De overige parameters kunnen op het laborato- 

rium worden geanalyseerd; 

- onderzoek naar organische microverontreinigin- 
gen. 

Het eigen onderzoek kan omvatten de bepalingen 

voor chloorfenolen en fenolindex, een 20-tal 

gechloreerde pesticiden, vluchtige aromaten, 

polycyclische aromaten, vluchtige organo- 

chloorverbindingen (inclusief THM1s) en even- 

tueel AOC1 en AOBr. 

Het uitgebreide onderzoek naar organische mi- 

croverontreinigingen met GC-MS zal worden uit- 

besteed bij het KIWA of de WRK. Ook het "Ames- 

testn-onderzoek en het virologisch onderzoek 

zal elders worden uitgevoerd. Daarbij wordt 

voorlopig aan minimaal 5 metingen gedacht, 

waarvan de bemonsteringstijdstippen samenval- 

len met de bemonsteringen en analysen voor de 



macroparameters en voor de bacteriologische 

parameters; 

- het bacteriologisch onderzoek. 
Het betreft de bepaling van het totaal aan 

bacteriën van de coligroep, de thermotolerante 

bacteriën van de coligroep, het koloniegetal 

bij 22 "C en 37 'C en de nagroei gemeten als 

AOC . Daarbi j wordt gedacht aan maande li jkse 

bemonstering. 

Daarnaast kunnen bijvoorbeeld aanvullende be- 

palingen worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld 

faecale streptococcen, clostridia, bacteriofa- 

gen, denitrificerende bacteriën, sulfaatredu- 

cerende bacteriën, NH:-nitrificerende bacteri- 

en en NO;-nitrificerende bacteriën; 

- onderzoek naar de samenstelling van het ont- 
trokken water in verband met eventuele ver- 

stopping door ijzerhydroxidevlok. Daarbij zal 

gebruik worden gemaakt van de gericht in de 

omstorting geplaatste peilfilters (zie figuur 

3). De frequentie van dit onderzoek kan rela- 

tief laag zijn omdat het handelt om effecten f 

op de wat langere termijn. Voor dit - bijvoor- 
beeld maandelijkse - onderzoek komen in aan- 
merking O*, temperatuur, Cl', NHq, NO;, NO;, 

~n *+, Fe 2+ en Fe-totaal. 



Bijlage - Conclusies en Aanbevelingen (met betrek- 
king tot de sedimentanalysen) 

Hoewel de uiteindelijke samenstelling van het, in 

dit onderzochte pakket, geïnfiltreerde water sterk 

zal afhangen van factoren als debiet, verblijftijd 

en vermenging met grondwater, kunnen uit de combi- 

natie van sedimentanalysen en verweringsexperimen- 

ten wel enige uitspraken worden gedaan over de con- 

sequenties voor het te infiltreren water. 

De resultaten van de sedimentanalysen laten een 

vrij homogeen beeld zien. Zowel horizontaal als 

verticaal zijn de verschillen van dit pakket ge- 

ring. Ook de bijmenging van reactieve bestanddelen 

in deze zandige pakketten lijkt, behalve wat schel- 

penkalk, ijzer(hydr)oxiden en organisch materiaal 

betreft, vrij beperkt. 

Toch zal geëxtrapoleerd naar het hele pakket de ab- 

solute hoeveelheid van een bijmenging, die slechts 

enkele tientallen ppm's bedraagt, nog aanzienlijk 

kunnen zijn. 

Een van de meest opvallende punten is het grote 

zuurstofverbruik van deze sedimenten. Bij extrapo- 

latie van de gedane kolomproeven zou men komen op 

een geschat verbruik van 400 ?i 600 mg zuurstof/kg- 

sediment, die een toename zou kunnen opleveren van 

globaal 600 - 900 mg bicarbonaat en 100 - 150 mg 
sulfaat per kg-sediment. Het is dan ook te verwach- 

ten dat nog geruime tijd na de start van de injec- 

tie de aanwezige zuurstof, geheel of gedeeltelijk, 

uit het infiltratiewater zal verdwijnen. Eveneens 

is te verwachten dat geoxideerde stikstofverbindin- 

gen als nitraat zullen verdwijnen. 

Andere in dit onderzoek geconstateerde en in werke- 

li jkheid te verwachten processen zijn een stijging 

tot 1 à 3 ppm van het ammoniumgehalte ten gevolge 



van de afbraak van organische stikStofverbindingen, 

die in deze sedimenten in voldoende mate voorhanden 

zijn en een reductie van het in het Maaswater aan- 

wezige sulfaat. 

Uit de stijging en de daarop volgende daling van 

het sulfaatgehalte tijdens de batch-proeven met 

voorbehandeld Maaswater kunnen voor de werkelijke 

situatie de volgende voorstellingen worden gemaakt. 

1. Rondom de infiltratieput zullen ijzersulfiden 

oxideren (waarbi j zuurstof en eventueel nitraat 

wordt gebruikt) waardoor de sulfaatconcentratie 

in het water toeneemt. Gaande naar de winnings- 

put zal vervolgens sulfaatreductie optreden. 

Aangezien een groot deel van het ontstane sulfi- 

de met de in overmaat aanwezige ijzer(hydr)oxi- 

den zal reageren, neemt de totale som van sul- 

faat en sulfide in de buurt van de winningsput 

weer af. Aanvankelijk bestaat dus de mogelijk- 

heid van een daling in sulfaatgehalte ten op- 

zichte van het geïnjecteerde Maaswater. 

Naarmate de oxidatiecapaciteit van het organisch 

materiaal afneemt, neemt de zone waarin de 

ijzersulfiden worden geoxideerd toe. Hierdoor is 

na verloop van tijd (afhankelijk van de ver- 

blijftijd en het debiet) een stijging van de 

sulfaatconcentratie te verwachten. 

Het is echter ook mgelijk dat bij een groot de- 

biet en een korte verblijftijd de oxidatie-ef- 

fecten kwantitatief groter zijn dan de reductie- 

effecten, zodat vorming van ijzersulfiden in de 

buurt van de winningsput de toename ten gevolge 

van oxidatie bij de persput niet kan compense- 

ren, waardoor er een netto-sulfaattoename 

plaatsvindt. Voor beide scenario 's geldt dat pas 

na geruime tijd al het in het sediment aanwezige 

i jzersulfide zal zijn opgelost. 



Het gedrag van opgelost ijzer (Fe) en mangaan 

(Mn), dat nauw samenhangt met de redoxpotenti- 

aal, is niet met zekerheid te voorspellen. Wel 

gaven de batchproeven vóór het op gang komen 

van de sulfaatreductie een ijzerconcentratie te 

zien van 2 à 3 ppm en nadat de reductie al een 

t i ~ d  had plaatsgevonden, waarden van 1 à 2 pprn. 

Gezien de geruime tijd na aanvang van het reduc- 

tieproces (meer dan een maand) is het redelijk 

te veronderstellen dat dit een evenwichtsconcen- 

tratie met ijzersulfide zal zijn. 

Ook van mangaan kan worden verwacht dat de con- 

centraties in werkelijkheid niet veel zullen af- 

wijken van de vrij constante waarden tijdens dit 

experiment (0,5 - 1 pprn). 
Voor zowel ijzer als mangaan geldt dat beide 

concentraties zullen dalen bij daling van het 

zuurstofverbruik (= stijging redoxpotentiaal). 

Hoewel uit de bepaling van de kationbezetting 

bleek dat er voldoende ~ a + ,  K+ en Mg2+ is gead- 

sorbeerd om een flinke concentratieverhoging te 

veroorzaken, bleek uit de batchproeven dat dit 

niet (Na en K) of nauwelijks (Mg) het geval was. 

Hoewel het zeker mogelijk is dat uitwisseling 

tegen calcium of verwering in deze sedimenten 

plaatsvindt, zullen deze effecten, wat natrium 

en kalium betreft ten opzichte van de concentra- 

ties reeds aanwezig in het Maaswater, nauwelijks 

merkbaar zijn. De magnesiumconcentraties kunnen 

waarden bereiken van 15 - 20 pprn. De Si02-con- 

centratie die tijdens de batchproeven vrij snel 

een evenwicht bereikte zal, naar verwachting, 

waarden bereiken van rond de 10 pprn. Over het te 

verwachten fosfaatgehalte valt weinig te zeggen; 

het is aanwezig in alle onderzochte monsters 

maar bereikte tijdens de batchproeven maximale 



waarden van slechts 0,03 ppm. Calcium, dat tij- 

dens de batchproeven snel een evenwichtswaarde 

bereikte van circa 100 ppm, zal vanwege de ster- 

ke bicarbonaatproduktie vermoedelijk overzadigd 

zijn ten opzichte van calciumcarbonaat. 

Factoren die van organische bestanddelen afhan- 

gen, zoals TOC, KMn04-verbruik en W-extinctie, 

stijgen wel ten opzichte van het Maaswater, maar 

een voorspelling voor de werkelijke waarden is 

moeilijk te geven. 

Aanbevelingen 

Zoals al bij de conclusies is opgemerkt zal de wer- 

kelijke samenstelling van het gewonnen water sterk 

afhangen van hydrologische factoren als debiet, 

verblijftijd en menging met het al aanwezige grond- 

water. 

Een vervolgonderzoek, waarbij deze factoren in aan- 

merking worden genomen en waarbij tevens wordt ge- 

let op de resultaten van de al eerder gedane diep- 

te-infiltratieprojecten (bijvoorbeeld analyse van 

de neerslag in verstopte putten, infiltratiewater- 

analyse en dergelijke) zou zeer nuttig zijn. 

Voordat eventueel nieuwe sedimentanalysen worden 

gedaan van deze relatief "schone" zanden verdient 

het aanbeveling eerst een onderzoek te doen naar 

methoden die een lagere onderste-analysegrens heb- 

ben dan de hier gebruikte. 

Verder is het misschien beter om bj nieuwe batch- 

proeven geen gebruik te maken van PVC-kolommen. 

Er zijn namelijk aanwijzingen dat dit materiaal 

zuurstofdoorlatend is. 

Scheveningen, juni 1984 



VOORBEREIDINGEN OM TOT INFILTRATIE VAN OEVERGROND- 

WATER IN EEN AEROOB PAKKET TE KOMEN 

J. van der Laan en P. Jonkman 

Waterleidingbedrijf Midden-Nederland 

SAMENVATTING 

Sinds 1974 werkt het Waterleidingbedrijf 

Midden-Nederland (WMN) met het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM; het voorma- 

lige RID) aan het project Infiltratie van oever- 

grondwater. Voor wat betreft het WMN was het doel 

van het onderzoek de watervoorziening op langere 

termijn; het RID had plannen voor proeven op de 

Veluwe en had verder behoefte aan een kleinschalig 

onderzoek op het gebied van oevergrondwaterwinning. 

Bij het project vallen de volgende fasen te onder- 

scheiden, te weten: 

- Winnine van oevergrondwater - - -  - - - - - - - - - -  
De oorspronkelijke locatie nabij Amerongen bleek 

om hydrologische en ecologische redenen minder 

geschikt. De winning werd daarom nabi j Remmerden 

gesitueerd. 

- Zuiverin2 van oevergrondwater - - - -  - - - - - - - - - -  
Het gewonnen water kan goed gezuiverd worden door 

droogfiltratie, filtratie over actieve kool en 

nabeluchting + natfiltratie waarbij een kwaliteit 
wordt bereikt die voldoet aan de door de provin- 

ciale overheid gestelde eisen voor deze infiltra- 

tie. 

- Infiltratie van het gezuiverde water in aëroob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
milieu - - - 
Dit onderdeel heeft ervoor gezorgd dat de nodige 



tegenwerking werd ondervonden van enke le  gemeen- 

t e n  en  van de S t i c h t s e  M i l i e u f e d e r a t i e  ondanks de 

v o o r l i c h t i n g  van de z i j d e  van h e t  WMN. 

Een en ander  zorgde voor vee l  t i j d v e r l i e s  waar- 

door de i n f i l t r a t i e  pas  i n  november 1983 kon aan- 

vangen. 

U i t  h e t  onderzoek b l i j k t  d a t  e r  t u s s e n  de r i v i e r  en 

d e  winput (30 meter) een d u i d e l i j k e  k w a l i t e i t s v e r -  

b e t e r i n g  en a fv l akk ing  p l aa t sv inden .  H e t  g e h a l t e  

aan  zware metalen i n  h e t  gewonnen water  is  l a a g  t e  

noemen. W e l  neemt h e t  g e h a l t e  aan i j z e r ,  mangaan en 

ammonium toe .  D e  zu ive r ing  ve r toon t  v e e l  overeen- 

komst m e t  d i e  van normaal grondwater z i j  h e t  d a t  

deze u i t g e b r e i d  d i e n t  t e  worden m e t  een f i l t r a t i e  

over  kool  om de nog aanwezige organische  s t o f f e n  zo 

goed mogel i jk  t e  verwijderen.  H e t  gezuiverde water  

wordt bovenstrooms van de winp laa t s  Leersum i n  h e t  

aërobe  watervoerende pakket  gebracht .  M e t  behulp 

van een a a n t a l  waarnemingsputten t u s s e n  i n f i l t r a -  

t i e p u t  en de winput ten kunnen de veranderingen i n  

k w a l i t e i t  worden gevolgd. 

INLEIDING 

B i j  h e t  o p s t e l l e n  van de r e g i o n a l e  bas i sp lannen  

voor de dr inkwatervoorz ien ing  van Utrecht  aan h e t  

e inde  van de z e s t i g e r  j a ren  kwam naa r  voren, d a t  de 

g r e n s  van de winbare hoeveelheid grondwater i n  deze 

p r o v i n c i e  i n  z i c h t  kwam en d a t  naar  andere  moge- 

l i j k h e d e n  diende t e  worden omgezien, d a a r  bovenre- 

g i o n a l e  p r o j e c t e n ,  zoa l s  h e t  i n f i l t r a t i e p r o j e c t  op 

de Veluwe, n i e t  t i j d i g  genoeg gereed zouden z i j n .  

 én van de mogelijkheden om e x t r a  grondwater t e  

v e r k r i j g e n  is  h e t  winnen van h e t  - zogenaamde oever- 

grondwater n a b i j  de g r o t e  r i v i e r e n .  D e  k w a l i t e i t s -  



fluctuaties van het rivierwater zullen indirect in- 

vloed hebben op de kwaliteit van het oevergrondwa- 

ter. De betrouwbaarheid en veiligheid van een der- 

gelijke winning zullen terdege onderzocht dienen te 

worden. Voorts blijkt dat in de Utrechtse Heuvelrug 

de waterstanden in de loop der jaren zodanig ge- 

daald zijn, dat van diverse kanten op maatregelen 

wordt aangedrongen (in verband met landschapsbe- 

scherming en landbouw langs de hogere delen). Een 

kunstmatige aanvulling van het grondwater lijkt 

hier een goede oplossing. Voor het WMN is het in- 

teressant om na te gaan in hoeverre deze aanvulling 

mede dienstbaar kan worden gemaakt ten behoeve van 

de drinkwatervoorziening. Daarnaast had het Rijks- 

instituut voor Drinkwatervoorziening (RID) al enige 

tijd belangstelling voor beide vorengenoemde onder- 

werpen. Het was wenselijk om het onderzoek te star- 

ten met een winning op wat kleinere schaal, waar- 

door de tijdseffecten beter tot uitdrukking komen. 

Een geschikte situatie voor een dergelijk onderzoek 

doet zich voor waar de Nederrijn een drainerend ka- 

rakter heeft, hetgeen bi j het meten belangrijke 

voordelen biedt. Tenslotte werd er destijds enige 

druk uitgeoefend door de Commissie Veluwe Infiltra- 

tie om kennis op te doen betreffende de technische 

aspecten van infiltratie in aeroob watervoerende 

pakketten door middel van infiltratieputten. Om vo- 

rengenoemde redenen vonden het RID en het WMN el- 

kaar om gezamenlijk de vraagstukken te onderzoeken. 

Het te winnen oevergrondwater diende te worden ge- 

zuiverd tot drinkwaterkwaliteit in verband met de 

infiltratie in het aerobe pakket. De plaats van de 

infiltratie nabij de winplaats te Leersum is zoda- 

nig gekozen qat het injectiewater volledig wordt 

teruggewonnen. 

Daar het WMN te Leersum slechts een zeer smalle 



strook grond rond de putten in eigendom heeft, 

diende voor elke waarnemingsput, leiding of bouw- 

werk een vergunning te worden aangevraagd. Het ver- 

schil tussen Rijn- en reinwater, dat audiologisch 

niet valt waar te nemen, heeft mede aan een aantal 

mogelijk te voorkomen problemen bijgedragen. 

PROCEDURES 

Wij hebben de procedurele kant van de proef enorm 

onderschat. Dat een in onze ogen kleinschalig expe- 

riment zoveel emoties zou oproepen was dan ook niet 

te bevroeden. Zo werd in het voor jaar van 1974 con- 

tact opgenomen met het Gemeentebestuur van 

Amerongen, onze eerste ingang, daar de winning en 

een groot deel van de transportleiding in die ge- 

meente zouden liggen. Nu, 10 jaar later, is nog 

steeds onduidelijk wat toen fout is gegaan. Een 

eerste gesprek verliep goed. De aard was informa- 

tief. Een tweede gesprek was al heel anders van in- 

houd en verliep moeizamer. Wat in onze ogen een 

klusje was, waartoe een gemeentebestuur bevoegd en 

in staat was, werd in het raam van de landelijke 

politiek getrokken. En deels terecht, gezien de 

ontwikkelingen rond de Veluwe-infiltratie. En juist 

het Z.O. -deel van de Heuvelrug en een deel van het 

Kromme Rijn-gebied stonden op de nominatie om als 

Nationaal Park c. q. Nationaal Landschap aangewezen 

te worden. 

Een uitgebreide toelichting kon de sfeer niet ver- 

beteren. De geest was uit de fles. Alle mogelijke 

procedures - eigenlijk en oneigenlijk - werden aan- 
gegrepen om het vermeende gevaar van deze milieu- 

vervuiling uit te dragen. Gemeentelijke autonomie 

werd graag ingeleverd om de beslissingsbevoegdheid 

bij provincie en nog liever bij het Rijk te leggen. 



Want op 29-januari 1975 werd door de Raad van de 

gemeente Amerongen de volgende motie aangenomen: 

- De Raad enzovoorts. 
- Spreekt zijn ernstige ongerustheid uit omtrent 

het proefproject winning en infiltratie van oe- 

vergrondwater door het W J .  

- Is van mening dat de Grondwaterwet Waterleiding- 
bedrijven van toepassing is en dat dergelijke 

plannen met voldoende waarborgen voor wat betreft 

het milieubeheer en de drinkwaterkwaliteit om- 

kleed moeten worden. 

- Besluit deze motie ter kennis te brengen van: 
Ministerie Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Pro- 

vinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Raad 

Leersum, B. en W. Leersum. 

- enzovoorts. 

Dit besluit was een soort bezweringsformule na een 

raadsvergadering waar nogal opwinding ten toon werd 

gespreid. Het beeld van het WMN, dat rivierwater 

onder hoge druk de grond in perst was in het vizier 

gekomen en zou daar blijven. 

Een gedeeltelijke verklaring ligt in het gebruik 

van het woord "persput". Daar meten we zo gauw m- 
gelijk vanaf. Want dat wekt de suggestie van donder 

en geweld en enorme verhogingen van de waterspie- 

gel. In onze praktijk gaat het maar om ongeveer 

0,70 m verhoging bij 35 m3/h in een gebied met een 

straal van circa 10 meter. Maar onderschat ook het 

bevooroordeeld lezen niet. Zo verklaarde de gemeen- 

te Amerongen in 1980 zich tegen het leggen van een 

leiding, die het oevergrondwater van menen naar 

Leersum zou moeten brengen, onder verwijzing naar 

de alom geconstateerde bodemverontreiniging. Daar- 

entegen kapittelt de gemeente Leersum ons bij de- 

zelfde gelegenheid dat uit de overgelegde tekenin- 



gen onvoldoende blijkt, dat gezuiverd oevergrondwa- 

ter wordt geïnfiltreerd. 

Namens de toenmalige Minister van V. en M. werd op 

5 maart 1975 aan de gemeente geschreven, dat het 

\VMN voor de winning en infiltratie van oevergrond- 

water een vergunning zou aanvragen als bedoeld in 

artikel 2 van de Grondwaterwet Waterleidingbedrij- 

ven. Reeds op 24 februari 1975 had het WMN zo'n 

aanvrage ingediend, onder gelijktijdige intrekking 

van een ontheffingsaanvraag in het kader van de 

Provinciale Grondwaterverordening. 

De infiltratieproef was als compenserende maatregel 

opgevoerd bij de vergroting van de winning van 

grondwater op ons pompstation te Leersum. 

De Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven 

was echter van mening dat de winning en infiltratie 

van oevergrondwater niet onder de bepalingen van de 

wet valt. Onder de huidige grondwaterwet zou ons 

inziens een dergelijke combinatie gekund hebben, 

maar daar zou de procedure gestrand zijn op de tij- 

deli jkheid van de infiltratie. 

De tijdelijkheid speelde de provincie parten. Want 

toen we weer terugkwamen bi j de provincie met een 

hernieuwde aanvrage krachtens de grondwaterverorde- 

ning , werd coördinatie met de eveneens lopende pro- 
cedure Verordening Bescherming Grondwaterkwaliteit 

slechts gedeeltelijk toegepast. Zo mag de infiltra- 

tie doorgaan vijf jaar na aanvang, terwijl de ont- 

trekking vijf jaar na het van kracht worden van de 

ontheffing zou moeten eindigen. 

Toen na een lange procedure eind 1979 de provincie 

de gevraagde ontheffingen afgaf, leek er licht aan 

de horizon te komen. Een door de Stichtse Milieu 

Federatie aangespannen kroonberoep had geen op- 

schortende werking. Bovendien voegden de aangedra- 

gen argumenten geen nieuwe zaken toe. Reeds bij de 



behandeling in de Commissie Waterkwaliteitsbeheer 

van de Provincie Utrecht waren die bezwaren onge- 

grond verklaard. In beroep geeft de SMF (nogmaals) 

aan haar angst voor het ongecontroleerd afstromen 

van het geïnfiltreerde water, waarbij er op wordt 

gewezen dat drinkwaternormen nog geen ecologische 

normen behoeven te zijn. Voorts zou de infiltratie 

een verstoring van de natuurlijke fluctuaties te- 

weeg brengen. Het betreffende beroepschrift is nog 

niet behandeld. 

Toch duurde het nog tot 28 november 1983, voordat 

met enig officieel vertoon (in aanwezigheid van de 

burgemeester van Leersum) de infiltratie begon. Het 

verzamelen van aanlegvergunningen en bouwvergun- 

ning, het leggen van de leiding tussen het inmid- 

dels in Remmerden (Rhenen) ontwikkelde winningspro- 

ject en het pompstation te Leersum, het kostte al- 

lemaal veel tijd. 

Als conclusie uit het voorgaande kan worden getrok- 

ken : 

- dat het verwerven van publiekrechtelijke vergun- 
ningen c.q. onthef f ingen in landschappelijk waar- 

devolle gebieden geen sinecure is; 

- dat schriftelijke voorlichting gepaard moet gaan 
met mondelinge en zo mogelijk visuele toelichtin- 

gen. Toen het pro ject klaar was, en het produkt 

drinkbaar was, bleek dat voor sommigen een open- 

baring; 

- privaatrechtelijke procedures heel wat minder 

tijd in beslag nemen dan publiekrechtelijke (zie 

bijlagen 1 en 2); 

- ook hier blijkt, dat coördinatie van procedures, 
zoals voorgesteld in de Wet Algemene Bepalingen 

Milieuhygiëne, dringend gewenst is. Teveel in- 

stanties op verschillende niveaus hebben een rol 



t e  spe l en ,  waardoor b u r e a u c r a t i e  en "op e lkaa r  

wachten" i n  de hand worden gewerkt. 

WINNING OEVERGRONDWATER 

Zoals reeds  i n  hoofdstuk 1 werd a a n g e s t i p t ,  zocht  

h e t  R I D  naar  een p l a a t s  waar grondwater afstroomde 

naa r  de r i v i e r .  B i j  h e t  i nwerk ings t e l l en  van een 

p u t  n a b i j  de r i v i e r  diende de s t roomr ich t ing  van 

h e t  grondwater om t e  keren.  Door h e t  p l a a t s e n  van 

een  g roo t  a a n t a l  meetpunten ( m i n i f i l t e r s )  kan dan 

op d i v e r s e  p l a a t s e n  i n  h e t  pakket de verander ing  i n  

k w a l i t e i t  (K2 + c h l o r i d e  ) worden waargenomen, een 

en  ander  t e n  behoeve van h e t  macrodispersie-onder- 

zoek. 

3.1 P l a a t s  van de  winput 

I n  eerste i n s t a n t i e  werd de l o c a t i e  nab i ]  de veer- 

s t o e p  t e  Arnerongen bepaald.  B i j  h e t  ana lyse ren  van 

h e t  grondwater i n  h e t  e e r s t e  watervoerende pakket  

a l d a a r  kon s l e c h t s  worden gecons t a t ee rd  d a t  h e t  

p r a k t i s c h  a l  voor 100 % r i v i e r w a t e r  w a s .  Voor de 

oevergrondwaterwinning was d i t  geen bezwaar, doch 

i n  verband m e t  h e t  vorengenoemde onderzoek diende 

n a a r  een andere  l o c a t i e  t e  worden omgezien. Verder 

b l eek  op d i t  punt  geen krachts t room aanwezig t e  

z i j n .  Mede m e t  h e t  oog op mil ieubelangen is  toen  

gekozen voor de l o c a t i e  n a b i j  Remmerden, waar de  

u i te rwaarden  vanwege i n d u s t r i ë l e  a c t i v i t e i t e n  van 

minder belang worden geacht .  Bovendien was h i e r  w e l  

k rach ts t room beschikbaar .  Hier tegenover  s tond  ech- 

t e r  h e t  nadeel  van een l ange re  t r a n s p o r t l e i d i n g  

naa r  Leersum. Deze l o c a t i e  beantwoordt aan de voor- 

waarden voor be ide  onderzoeken. 

D e  p u t  werd op c i r c a  30 meter van de r i v i e r o e v e r  



Figuur 1 - Pomp- en waarnemingsputten in gemeente 

- Rhenen 



(zomerbed) ingericht. Het putfilter reikt van 3,5 - 
18,5 meter -mv en wordt op vijf hoogten omgeven 

door een halve cirkel van 10 minifilters om de ver- 

anderingen in waterkwaliteit op diverse plaatsen te 

kunnen volgen. Verder zijn op wat grotere afstand 

vier waarneminqsfilters geplaatst, waarvan RH-4 een 

controlefilter in het diepere pakket heeft. 

Bij de oever (RH-8) en bi j RH-4 zijn nog een aantal 

minifilters extra geplaatst, zie figuur 1. 

Op 31 mei 1977 is de put in werking gesteld met een 

volumestroom van 15,3 l/s (55 m3/h). Het duurde 

ruim twee weken eer het eerste rivierwater de put 

bereikte. Voor verdere details van het onderzoek 

wordt verwezen naar het RID-rapport: HYH 80-9 van 

ir. C. Maas "Resultaten van onderzoekingen te 

Bergambacht en te Remmerden". 

Helaas bleken bepaalde industriële activiteiten het 

WMN ook hier parten te spelen en wel in de vorm van 

een relatief hoog gehalte aan trichlooretheen in 

het grondwater. Om deze reden en om het aandeel van 

het toestromende grondwater te reduceren werd een 

schermput op circa 5 meter afstand ingericht met 

afvoer naar de rivier. Een en ander betekent, dat 

voor 100 8 van rivierwater afkomstig oevergrondwa- 

ter tot goed drinkwater gezuiverd dient te worden. 

3.2 Veranderingen in waterkwaliteit tijdens bodempassa- 

ge rivieroever 

Via het eerste watervoerende pakket is gedurende 

eeuwen (zwak) zuurstofhoudend grondwater naar de 

rivier afgestroomd. Na het omkeren van de grondwa- 

terstroom en het inwerkingstellen van de schermput 

( RH-p. p. 2) werd na enige tijd 

te kwaliteit oevergrondwater 

l). 

een redelijk constan- 

verkregen (zie tabel 



Tabel 1 - Waterkwaliteit project Leersum, gemiddel- 
den 1980 (in mg/l tenzij anders aangege- 

ven; I  = rivier; I1 = pompput 1; I11 = 

gezuiverd water; IV = regenwater (1976); 

V = pompstation Leersum) 

IV 

- 
- 

4,5 

4,0-4,5 

2,2 
3,O 
0,lO 

2,5 
6 

2 
8 

O 

0,33 
- 
2,O 
0,13 

0,05 
- 
1,2 
0,4 

lt3 
1,O 
O; 12 
- 

- 

F Y S I ~ S C H c e J D E R Z O E K  

Temperatuur in "C 
Kleur, IKJ platina p r  liter 

Geleidingsvenriogen in 
n 6  m-l bij 20 "C 

Waterstofexponent (pH) be- 

paald 
Kaliinripermanganaatverbruik 

Chloride (Cl-) 

Nitriet (NO;) 

Nitraat (q) 
Sulfaat (q) 
Waterstofcarbonaat (Ha;) 

Vrij koolzuur (Co2) 

Carbonaat (q ) 

Fosfaat (7) ortho. 
Silicaat ( Si02 ) 

Ammnium (q) 
IJzer (Fe) 

Mangaan (Mn) 
Zuurstof (O2 ) 
Calcium (ca++) 

Magnesium (Mgft) 
Natriun (~a+) 

Kalium (e) 
Totale hardheid ml/l 

Totaal fosfaat 

Srriaak (35 "C) 

MFI in s/12 

V 

11 

3 

12 

6,9 
1 
14 

<0,01 
4 
13 
35 
5 

O 

0,05 
14 

<0,05 

0,40 
0,02 
4 

15,O 

2,o 

g,() 
Of8 
0,42 
- 

g- - 

11 

11,5 
- 

81 

7,2 
5 

155 

0,Ol 

3,9 
74 

190 

23 

O 

0,09 
11 

1,5 
0,26 

0,94 

1,4 
87 

11,5 

78 

5,4 
2,66 
0,14 

25 

2,4 

I  

12,l 
- 

79 

7,6 
17 

165 

0,30 

16,O 
76 

160 
8 

O 

1,2 
4 
0,80 
0,35 

0,08 

8,2 
84 
12,5 

85 

6,6 
2,60 

1,5 
- 
- 

I11 

12,5 
- 

80 

7,7 
3 

155 

<0,01 

8,l 
74 

180 
7 

O 

0,06 

11 
40,Ol 

0,Ol 

40~01 

9,4 
87 
11,5 

79 

5,4 
2,66 
0,09 

1t3 

1,8 



Door het verschil in weglengte van de diverse 

stroombanen naar het putfilter treedt een aanzien- 

lijke afvlakking op. Variaties in het chloridege- 

halte van het rivierwater (90 - 260 mg/l) worden in 
het opgepompte water sterk gedempt teruggevonden 

(155 +- 30 mg/l; deze spreiding is nog groot door 

schakelingen van p.p. 2). 

Voor zover het kaliumpermanganaatverbruik een indi- 

catie geeft, kan geconcludeerd worden, dat het ge- 

halte aan organische stof in het oevergrondwater 

redelijk constant is en op een veel lager niveau 

dan in het rivierwater. De biologische processen in 

de bodem verbruiken de opgeloste zuurstof groten- 

deels en zelfs het nitraat wordt met 75 % geredu- 

ceerd. Wel neemt als gevolg van de min of meer an- 

aerobe omstandigheden vooral het gehalte aan man- 

gaan toe ten opzichte van dat in de rivier, evenals 

het ammonium- en het silicaatgehalte. De hoeveel- 

heid f os faat is echter gedecimeerd. 

Zwevende stof en de daaraan geadsorbeerde metalen 

blijven op de rivierbodem achter, terwi j1 de opge- 

loste metalen waarschijnlijk al bij het inzijgen in 

de sliblaag goeddeels worden teruggehouden, waar- 

door het niveau van de zware metalen in het opge- 

pompte water laag is te noemen (zie tabel 2 ) .  



X) Opgelost uit installatie (messing) 

ANORGANISCHE SIOFFEN 

Cadmium (Cd) 

Cobalt (Co) 

Qiroan ( C r )  

=??r (Cu) 

Kwik (Hg) 

Lead (Pb) 

Nikkel (Ni) 

Seleen (Se) 

Zilver (Ag) 

Zink (Ad 

cyanide (W) 

2, Bodemverontreiniging 

I1 

0, 1 

3 

3 

10 

<0,1 

1 

6 

0,25 

0, 7 

410 
- 

I 

1,o 

4 

17 

30 

(0,l 

11 

12 

0125 

0,8 

90 

- 

) Invloed rijksweg 

I11 

<0,1 

3 

3 

10 

C 0.1 

< 1 
< 5 
O, 20 

O, 2 

3oX ) 
- 

IV 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ORGANICCHE srlmm%N 

Trichlooretheen (C2HC13) 

Trichloormethaan ( CHCl ) 

Tetrachlooretheen (C2C14) 

Tetrachloormethaan (a4 ) 

1,1,1 trichloorethaan (C2H3C13) 

Fenolen 

Tabel 2 - Waterkwaliteit project Leersum, gemiddel- 

V 

40110 

O, 50 

(0,lO 

<0,10 

<0,1 

41 

I1 

1,4~) 

O, 55 

0,20 

0,lO 
- 
- 

I 

0,4û 

1,6 

0,50 

110 
- 
- 

den 1980 (in g ;  I = rivier; I1 = 

I11 

40,lO 

0,25 

<0,10 

(0,lO 
- 
- 

pompput; I11 = gezuiverd water; IV = re- 

genwater (1976); V = pompstation Leersum) 



Het gehal te  aan lood en zink is beduidend l age r  dan 

d a t  van h e t  regenwater d a t  n a b i j  h e t  pompstation 

wordt opgevangen. Het op enige a f s t and  van de ri- 

v i e r  gewonnen water kan dus beschouwd worden a l s  

grondwater, da t  verontreinigd i s  met ve r sch i l l ende  

organische verbindingen waaronder nog reuk- en 

smaakstoffen. Van de gemeten organische s t o f f e n  

z i j n  de hoeveelheden v e e l a l  gering.  

4 DE ZUIVERING VAN HET OEVERGRONDWATER 

B i j  de zuiver ing  van h e t  t e  Remmerden gewonnen 

oevergrondwater moest rekening gehouden worden met 

de hoedanigheid van h e t  ruwe produkt, t e  weten: 

- bac te r io log i sch  r e d e l i j k  betrouwbaar; 

- zuurstofarm, ammonium-, mangaan- en ijzerhoudend; 

- organische s to f fen ,  waaronder reuk- en smaakstof- 

fen; 

- hoog geha l t e  aan calcium en waterstofcarbonaat .  

Aan h e t  t e  i n f i l t r e r e n  water wordt de e i s  ges te ld ,  

d a t  h e t  p rak t i sch  dr inkwaterkwal i te i t  d i e n t  t e  heb- 

ben, waarbi j  de normwaarden d i e  z i j n  genoemd i n  de 

b i j l a g e  van de door Gedeputeerde S ta ten  van Utrecht  

v e r l e e n d e  v e r g u n n i n g  ( 6 3 3  MBO 1 2 9 0  v a n  

24  oktober 1979 ) n i e t  mogen worden overschreden. 

Een overweging b i j  d i t  l a a t s t e  punt is, d a t  h e t  wa- 

tervoerende pakket t e  Leersum op d i t  moment a l s  

schoon wordt beoordeeld en h e t  door de proefnemin- 

gen n i e t  met aanz ien l i jke  hoeveelheden ve ron t re in i -  

gingen mag worden b e l a s t .  

De zuivering van h e t  oevergrondwater vraagt  e x t r a  

aandacht be t ref fende  de volgende punten: 

- h e t  afgeleverde water d i e n t  een zodanige kwali- 

t e i t  t e  b e z i t t e n ,  da t  verstopping van de i n f i l -  



tratieput en/of watervoerend pakket door bacteri- 

ele groei, zwevende bestanddelen of afzettingen 

vrijwel achterwege blijft; 

- de verwijdering van organische produkten, ammoni- 
um en andere zuurstofverbruikende stoffen dient 

zodanig te zijn, dat het water tijdens de bodem- 

passage zuurstofhoudend blijft en er geen ijzer- 

en mangaanverbindingen in oplossing gaan; 

- de zuiveringsinstallatie dient betrouwbaar te 

werken. 

In verband met het vrij hoge gehalte aan ammonium 

is als eerste trap een droogfiltratie gedacht, met 

daarachter een (nat "gesloten" ) koolfilter voor de 

verwijdering van een scala aan organische microver- 

ontreinigingen. Om een ook qua zuivering zo be- 

trouwbaar mogelijke installatie te verkrijgen, werd 

als derde trap een nat-filtratie over fijn zand ge- 

kozen. 

In verband met de lange duur van de eerdergenoemde 

procedurele kwesties om tot infiltratie te komen, 

is besloten nabi j de put te Remmerden een proefin- 

stallatie te bouwen om de reeds geplande zuive- 

ringstrappen te testen ten einde meer informatie te 

krijgen voor het definitieve ontwerp. De proefin- 

stallatie draaide geheel automatisch en vroeg al- 

leen aandacht voor wat betreft onderhoud, metingen 

ter plaatse en bemonstering. 

De drie filters waren zodanig bemeten dat hogere 

f iltratiesnelheden in de laatste fase mogelijk wa- 

ren. Enkele data van de proef- en semi-technische 

installatie zijn in tabel 3 vermeld. 



Tabel 3 - Gegevens van de proef en semi-technische 
installatie 

filtratiesnelheid 

keähoogte in m 
1,5 - 2,5 mn 

looptijd in uren 

oppervlak in m2 
filtratiesnelheid 

bedhoogthm 2,25 (is nu > 2,3) 
R W  0,8 supra 

4.1 Resultaten 

werkelijke contacttijd 

looptijd 

snelfilter ----- 
oppervlak m2 

filtratiesnelheid 

bedhoogte in m 
filtermateriaal (zand) 

loopti jd 
L 

Bij een filtratiesnelheid van 2,8 nm/s (10 m/h) 

werd het ruwe water na versproeiing in het droog- 

filter vrijwel volledig ontijzerd, ontmangaand en 

genitrificeerd. Desondanks bevatte het effluent 

meer verstoppende deeltjes dan het ruwe water ter 

plaatse, gemeten aan de MFI die toenam van 1,7 tot 

2,2 s/12. 

8 minuten 

circa 6 manden 

0,05 

4,2 m/s (15 dh) 

l160 
016 - 1,2 m 
1 week 

8 minuten 

? 

4,9 

2,2 4 s  (8 m/h) 
l150 
0,6 - 1,2 mn 

1 week 



Het effluent werd opgevangen in een bak en door 

middel van een pompje naar de andere filters ge- 

leid. 

Het koolfilter behoefde dus nog de adsorbeerbare 

organische stoffen - waaronder reuk- en smaakstof- 
fen - te verwijderen. Als controle op de goede wer- 
king werd het effluent hoofdzakelijk getest op MFI, 

smaak, organochloorverbindingen (chloroform) en het 

kaliumpermanganaatverbruik. De MFI verbeterde zoda- 

nig dat de getalswaarde overeenkwam met die van het 

ruwe water (1,s s/12 ) .  Voor wat betreft de organi- 

sche stoffen werd chloroform eerder in het effluent 

aangetroffen dan een minder aangename smaak. Het 

KMnO,, -verbruik in het effluent was laag ( ( 1 mg/l) 

bij verse kool en liep langzaam op tot enkele mil- 

ligrammen. 

Het nafilter heeft tot taak onvolkomenheden in de 

voorgaande zuiveringstrappen op te vangen en het 

zuurstofgehalte van het water op peil te brengen. 

Een duidelijke verbetering van de MFI werd waarge- 

nomen tot waarden van 1,O - 1,5 s/12 (gemiddelde 
waarden hoger in verband met lekkage nabij put). 

Het gehalte aan zware metalen en aan enkele organi- 

sche stoffen lag voldoende laag. Er kan na de zui- 

vering van goed drinkwater worden gesproken. 

4.2 Aanvullende gegevens 

Enkele metingen betreffende het AOC-gehalte gaven 

lage waarden te zien, zelfs voor het oevergrondwa- 

ter alszodanig (0,6 - 1,l pg Ac ~eq/l). De bacteri- 
ele hoedanigheid van het behandelde water was over 

het algemeen goed. Wel was er een invloed merkbaar 

in geval van hoogwater, waarbij de putkop onder wa- 

ter kwam te staan. Vermoedelijk werd dit veroor- 

zaakt door verstoring van de dekkleilaag bij de 



aanleg van putten en leidingen of door een lekkage. 

De bacteriële verslechtering van het oevergrondwa- 

ter ging tevens gepaard met hogere MFI-waarden. 

Naar aanleiding van deze kwaliteitsvermindering is 

rond de put op circa 0,50 m diepte een kunststof- 

folie aangebracht om infiltratie van het rivierwa- 

ter via het maaiveld naar het putfilter te voorko- 

men. Het mutageniteitsonderzoek (Arnestest) betref- 

f ende het behandelde water gaf een negatief 

(= goed) resultaat te zien. 

5 OPZET INFILTRATIESYSTEEM TE LEERSUM 

Het te Remmerden gewonnen water wordt naar Leersum 

getransporteerd en aldaar gezuiverd volgens het 

eerdergenoemde systeem (zie tabel 3 en figuur 2). 

Vandaar wordt het naar de infiltratieput gepompt. 

De figuren 3 en 4 geven een indruk van de situatie 

te Leersum en het verticale profiel met de waarne- 

mingsputten. De verwachting is dat circa drie jaren 

r- 

AMMûNIUM KûOLDEELTJES 
IJZER REST IJZER EN MANGAAN 

VAN PûMPPUT REMMERDEN MANGAAN 
ORCuPNISCHE STOFFEN 

NAAR MJECTIEPUT 

O K û G  ZANDFILTER OFVANUBAK PWIP AKTIEF WOLFILTER NAT ZANDFILTER 

Figuur 2 - Zuiveringsschema 



Foto 1 - Zuiveringsinstallatie in aanbouw 

na aanvang van de infiltratie het water de win- 

ningsmiddelen zal bereiken. De infiltratievolume- 

stroom bedraagt 9,7 l/s (35 m3/h), de gemiddelde 

volumestroom van het pompstation is 27,8 1/s 

(100 m3/h). 

Indien wordt aangenomen dat al het geïnfiltreerde 

water wordt teruggewonnen, houdt een en ander in 

dat na verloop van tijd de bijdragen aan grond- en 

infiltratiewater zich verhouden als 2 : 1. 

Het chloridegehalte van het water te Leersum zal 

dan toenemen van 14 mg/l tot circa 65 mg/l. Voor de 

hardheid (het water te Leersum is zeer zacht en 

wordt reeds opgehard) is de- te verwachten verande- 

ring van 0,5 mmol/l (2,8 "D) naar 1,3 mrnol/l 

(7,3 "D). Ondanks deze veranderingen blijft het 

kwaliteitsniveau van het gemengde grondwater uit- 

stekend. 
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5.1 Infiltratieput met waarnemingsmogelijkheden 

Het filter van de infiltratieput is gesteld van 

25,2 - 48,7 m -NAP in het aerobe deel van het wa- 
tervoerende pakket. Verder zijn nog een zestal con- 

trolefilters aangebracht en wel aan de boven- en 

onderzijde van het putfilter voor waarneming van 

een eventuele verstopping. Tussen deze put en de 

winmiddelen van het pompstation is een aantal waar- 

nemingsputten ingericht die naast enkele filtert jes 

met een geohm-kabel zijn uitgerust. Verder zijn er 

bsvenstrooms en terzijde van de infiltratieput en- 

kele waarnemingsputten ingericht voor controle van 

de waterkwaliteit ter plaatse. 

De grens tussen aeroob en anaeroob water ligt op 

circa 50 m -NAP, nabij de winplaats zal deze grens 

hoger liggen. Van de dunne kleilaagjes die in di- 

verse boringen zijn aangetroffen, is het de vraag 

of deze op een bepaalde diepte aansluitend zijn, 

daar het gebied als gestuwd bekend staat (zie fi- 

guur 4). In verband met deze problematiek zijn in 

diverse boringen filtertjes in diepere en minder 

diepe formaties gesteld om de weg van het te infil- 

treren water te controleren. 

Bij de infiltratie van gezuiverd rioolwater te 

Hilversum-oost bleek duidelijk dat het infiltraat 

tot op grote diepte (150 m -NAP) kon worden aange- 

troffen, weerstandbiedende lagen werden tot die 

diepte vrijwel niet aangetroffen. 

Waarschijnlijk hebben alleen de kleilagen op onge- 

veer 20 en 75 m -NAP enige betekenis als weerstand- 

biedende laag. Voor de verschillende waarnemings- 

putten tussen de infiltratieput en de winputten 

zijn de afstanden tot de infiltratieput zodanig ge- 

kozen dat globaal de volgende reistijden worden 

verkregen: 



Le- 7 

Le-13 

Le- 8 

. 
1 dag 

17 dagen 

290 dagen 

Le-l O 600 dagen 

Le-15 940 dagen 

p.p. -4 1.120 dagen 

Bij deze reistijden is uitgegaan van een constante 

infiltratievolumestroom van 9,7 l/s (35 m3/h) en 

een kD-waarde van 2.000 m*/dag. 

De investeringen, die nodig waren om de gehele op- 

zet te verwezenlijken, te weten winning uiterwaard, 

ruwwaterleiding, filterinstallatie + gebouw, rein- 
waterkelder, terreinleidingen en de infiltratieput 

met waarnemingsputten, bedroegen ongeveer 

f 1.600.000,--. 

ENKELE ERVARINGEN MET DE INFILTRATIE 

Nadat de installaties waren opgeleverd kon met het 

inwerken van de filters worden begonnen. Afgezien 

van verschillende technische problemen vergt een 

inwerkperiode ongeveer 2 maanden, alvorens het wa- 

ter een zodanige kwaliteit bezit dat het geïnfil- 

treerd kan worden. Hoewel de infiltratie nog 

maar enkele maanden aan de gang is (vanaf 

28 november 1983), zijn een paar punten toch ver- 

meldenswaard. Ten eerste blijken de reistijden tus- 

sen put 5 en de waarnemingspunten Le 7 en Le 13 

langer te zijn dan was berekend. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat het infiltratiewater in een 

wat fijnzandiger formatie meer weerstand onder- 

vindt. De plaatsing van het geringe aantal filter- 

tjes op een mogelijk minder gunstige diepte en de 

gelaagdheid van de bodem spelen dan een rol. Verder 

blijkt het gehalte aan lood en vooral zink sterk 



t o e  t e  nemen wanneer het i n f i l t r a t i e w a t e r  doorkomt. 

Zowel het  n a t u u r l i j k e  grondwater als  het  t e  i n f i l -  

t r e r e n  wate r  b e v a t t e n  s l e c h t s  sporen  van deze m e t a -  

l e n .  

Mogel i jk  spe l en  u i t w i s s e l i n g s p r o c e s s e n  een r o l .  H e t  

l a a t s t e  pun t  z a l  nader  onderzocht  worden. 

Utrecht, 28 f e b r u a r i  P984 



Bijlage 1 

Overzicht publiekrechtelijke vergunningen 

Provincie ----- 
l. a. Prov. Grondwaterverordening 

b. Prov. Grorìdwaterverordening . Prov. Verordening Bescherming 
Grondwaterkwaliteit 

3. "Artikel 19 - Procedure" ten 
behoeve van bouw installatie 
te LRersum" 

Rijk - - 
1. Wet Verontreiniging @pervlakte- 

water (lozing g r e t e r  Rhenen) 
2. Riviererwet aanbrengen obstakels 
in Uiterwaard te 
- &wrongen 
- Rhenen 
- een eerdere aanvraag Mor Rhenen 
werd niet afgedaan 
(mededeling: "niet d g " )  

Watersdmp Kramie Rijn ----------- 
l. Aanbrengen -put 2 Rentnerden 

m 1 e n m 2  2. Phamemingsputten en 

3. Waarnemingsputten Leersum 
4. Waarnemingsputten Rhenen + -t 
5. Aanbrengen kabel in Uiterwaard 

Gemeente Amerongen --------- 
l. Aanlegvergunningen putten in 

Uiterwaard en leiding 
2. Waarnemingsputten AM 1 en AM 2 
3. TL Remnerden-Leersun 

Gemeente Rhenen -------- 
l. Bouwvergunning Proef zuiverings- 

installatie 
2. ?Z Rermierden-Elst 
3. TL RePrsoerden-Leersun 

Gemeente Leersun -------- 
l. TL F?emerden-Leersun 
2. Hinderwet installatie 
3. Bouwvergunning installatie 
4. Aanlegvergunning infiltratieleiding 

aanvrage 

23-10-74 

verlening 

(24-02-75 
ingetrokken ) 
24-10-79 

* Niet ingevulde data zijn niet meer te achterhalen 



Bijlage 2 

Overzicht privaatrechtelijke overeenkamsten 

aanvrage verlening 
Staatsbsbeheer -------- 
l. G'Jaarnemingsputten Leersum 16-12-75 12-01-76 
2. Infiltratieput + leggen leiding 08-80 25-03-81 

College van Kerkvoogden, menen 
1. Mmrnemingsputten RH 1 en W 2 
2. Waaniemingsputten t. pmpput 
3. Leggen van str-abel 
4. PcPiipput 2 Uiterwaard 

Steenfabriek 'Wer Betuwe " 
1. Papput 2 Uiterwaard 
2. Oprichten proefzuiveringsinstaIlatie 
3. Verlenging termijn proef zuiverings- 

installatie 

Diversen ---- 
l. Overeenkamsten + schaderegelingen met 

grondeigenaren (TGRenanerden-Leersum) 
2. G. Laros - aanleg RH 3 
3. G.J.G.C. Graaf van Aidenburg Bentinck 

(waarnemingsputten Amerongen) 
4. Rentmeester Daide van Troostwi ]k 

(schakelkast Remrden ) 

* Excuses voor trage behandeling! 



EXPERIMENT PUTINFILTRATIE OP GOEREE-OVEKFLAKKEE 

H.J.L. de Kraa 

N.V. Watermaatschappij Zuid-West-Nederland 

HUIDIGE SITUATIE 

Het eiland Goeree-Overflakkee heeft ongeveer 41.000 

inwoners. Het drinkwaterverbruik was in 1983 2,8 

miljoen m3. Een aanzienlijk deel van de verbruiken 

is toe te schrijven aan de recreatie welke in de 

zomermaanden op het eiland plaatsvindt. Het maximum 

etmaalverbruik bedraagt thans bijna 1,6 maal de ge- 

middelde dag en is gelijk aan ongeveer 12.500 m3. 

Deze piekfactor vertoont nog een stijgende tendens. 

De maximale maandproduktie is een factor 1,7 hoger 

dan de minimum maandproduktie. 

De winning vindt plaats in de duinen bij Ouddorp. 

De zoetwatervoorraad reikt niet verder dan 50 m be- 

neden NAP. Hierdoor kan de diepe grondwaterwinning 

slechts een beperkte omvang hebben van 300.000 m3/ 

jaar. Een grondwaterwinning elders levert ook nog 

eens 300.000 m3/jaar  leiste tee). De aanvullende 

produktie vindt plaats in het dunne bovenpakket 

(tussen NAP en 5 m + N A P )  met een stelsel van infil- 

tratiekanalen en drains. Zie voor een overzichtste- 

kening figuur 1. Voor infiltratie wordt voorname- 

lijk gebruik gemaakt van water uit het Haringvliet- 

bekken. 

Op korte termijn zullen ten behoeve van de hoge zo- 

merverbruiken aanvullende winningsmiddelen worden 

aangelegd omdat de mogelijkheid om extra grondwater 

in de zomer te winnen beperkt is (zie figuur 2) . 





HUIDIG SYSTEEM 

- VERBRUIK I N  HET JAAR 

- VERBRUIK IN HET JAAR 

F i g u u r  2 



TOEKOMSTIGE SITUATIE 

Gezien v a n u i t  h e t  oogpunt van de natuurwaarden van 

h e t  t e r r e i n  zou h e t  wense l i j k  z i j n  a l s  de winnings- 

middelen t e n  behoeve van de p i e k p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  

t o t  minder g r o t e  ingrepen  i n  h e t  t e r r e i n  zouden 

l e i d e n .  D e  aan leg  van kanalen en d r a i n s  t e n  behoeve 

van een c a p a c i t e i t  welke maar gedurende 10 % van 

he t  j a a r  v e r e i s t  is ,  is  dan ook v a n u i t  het oogpunt 

van t e r r e i n b e s l a g  n i e t  op t imaal .  
A l s  " c a p a c i t e i t a f v l a k k e n d "  middel moet de  op los s ing  

m e t  behulp van seizoensgebonden voorraadvorming 
overwogen worden. H i e r b i  j wordt gedacht  aan de on- 

dergrondse  ops lag  van gezuiverd  water  i n  een water-  

voerend pakket t u s s e n  NAP en 30 m -NAP. D e  voor- 

raadvorming gesch i ed t  door zoutverdr ing ing .  H e t  ge- 

borgen volume is e c h t e r  r e l a t i e f  zo ge r ing  d a t  de 
v e r p l a a t s i n g  van h e t  zoe t / zou t  g rensv lak  nauwel i jks  

meetbaar z a l  z i j n .  
O p  k o r t e  t e r m i j n  ( h e r f s t  1984) z a l  de  WMZ i n  de 

du inen  b i j  Ouddorp een proef  m e t  een i n f i l t r a t i e p u t  
s t a r t e n .  D o e l s t e l l i n g  van deze proef  is om t e  on- 

derzoeken of i n f i l t r a t i e  m e t  een p u t  i n  de f i j n z a n -  

d i g e  fo rma t i e  t o t  35 m beneden maaiveld mogel i jk  is 
en  welke k w a l i t e i t  wate r  h i e r t o e  v e r e i s t  is. D e  

e e r s t e  opze t  is  zodanig d a t  i n  de eerste cyc lus  van 

een j a a r  + 70.000 m 3  wate r  van d r i n k w a t e r k w a l i t e i t  
i n  voor- en n a j a a r  g e ï n f i l t r e e r d  z a l  worden, waarna 

i n  de  zomer onderzocht  z a l  worden i n  hoever re  d i t  
w a t e r  m e t  d e z e l f d e  pu t  ve r sne ld  i s  t e r u g  t e  winnen. 

Een en ander  kan b e r e i k t  worden door gedurende zes  
maanden 15 m3/uur t e  i n f i l t r e r e n  en gedurende 3 

maanden m e t  30 m3/uur t e r u g  t e  winnen ( z i e  f i g u u r  

3 ) .  
A l s  de e e r s t e  opze t  s l a a g t ,  z a l  gekeken worden of 
minder gezuiverd wate r  voor i n f i l t r a t i e  t o e g e p a s t  

kan worden en of een ontwerp op p r a k t i j k s c h a a l  op 
een g e s c h i k t e  l o c a t i e  i n  Ouddorp mogel i jk  is. H i e r -  

b i j  zou dan i n  de zomermaanden gedacht  moeten wor- 

den aan een c a p a c i t e i t  van meer dan 1.000 m 3 / e t -  
maal. 



INF. INF. 

Figuur 3 

3 NEVENASPECTEN 

3.1 Afvlakking Cl'-gehalte Haringvlietwater 

Doordat het chloridegehalte in het Haringvlietwater 

sterk varieert over het jaar en bovendien soms on- 

toelaatbaar hoge waarden bereikt, is een verhoogde 

waakzaamheid voor het waterleidingbedrijf geboden. 

Met behulp van een langetermijnbuffering zou het 

mogelijk worden in tijden van een relatief laag 

Cl'-gehalte meer water in de ondergrond "op te ber- 

gen" en in tijden van een hogere Cl'-last ditzelfde 

water weer opnieuw te winnen en bij het ruwwater te 

mengen. Op jaarbasis zal hierdoor een Cl--afvlak- 

king plaatsvinden. 

3.2 Geohydrologie 

Omdat de weerstandbiedende lagen, zowel aan onder- 

als aan bovenzijde van het diepe watervoerende pak- 

ket in Ouddorp van plaats tot plaats sterk van ka- 

rakter verschillen zal nader onderzoek moeten uit- 

wijzen of geschikte locaties aanwezig zijn. Ook zal 

onderzocht moeten worden hoe het zoet/zoutgrensvlak 

zich gedraagt nabij de infiltratie/winningsput. 



Bij de uitvoering van de boringen is gebleken dat 

bij de proeflocatie een weerstandbiedende laag aan- 

wezig is van NAP tot 4 m -NAP. Een fijnzandig wa- 

tervoerend pakket loopt van 4 m -NAP tot 35 m -NAP. 

Aan de onderzijde hiervan bevindt zich een 10 m 

dikke, vaste kleilaag. Bij de boorgatmeting is ge- 

bleken dat de weerstand net boven de kleilaag sterk 

daalt; hetgeen wijst op het voorkomen van brakwater 

(vermoedelijk diffusie uit kleilaag). Uit eerdere 

onderzoekingen is gebleken dat het zoet/zoutgrens- 

vlak zich nabij deze locatie op 35 à 40 m -NAP be- 
vindt. Hoewel het hier om een zeer fi jnzandige for- 

matie gaat (korreldiameter 100 tot 300 lijkt 

infiltratie mogelijk, alhoewel bijzondere aandacht 

besteed zal worden aan verstoppingsverschijnselen. 

Daar het verhang (en dientengevolge de natuurlijke 

afstroming) in het diepe pakket zeer gering is, zal 

zich - theoretisch - rondom de infiltratieput een 
min of meer cilindervormig volume drinkwater vor- 

men, dat bi j terugwinning ook weer nagenoeg geheel 

verdwijnt. Gezien de ligging van het zoet/zout- 

grensvlak zal aandacht besteed worden aan de vraag 

in hoeverre dit vlak weggedrongen kan worden. 

Ten behoeve van het onderzoek is gekozen voor een 

infiltratieput met vier peilbuizen, welke verdeeld 

zijn over twee loodrechte raaien. De putten hebben 

freatische en diepe filters en zijn, in het water- 

voerende pakket, uitgerust met minifilters. In één 

peilbuis op 45 m afstand is tevens een zoutwachter 

gemonteerd. Schematisch is een en ander weergegeven 

in figuur 4. 



Figuur 4 



3.3 Bedrijfsvoering 

In geval een - al of niet dual-purpose - infiltra- 
tieput op praktijkschaal voor een winningssysteem 

als aanwezig te Ouddorp, mogelijk blijkt, zal niet 

alleen de zuivering maar ook de winning een over 

het jaar gelijkmatiger beeld te zien geven. De 

drains zullen in het laagseizoen meer produceren 

ten behoeve van de infiltratieputten en in het 

hoogseizoen relatief minder omdat dan de produktie 

van de putten benut kan worden. Een en ander zal 

het huidige infiltratie- en winningssysteem qua be- 

drijfsvoering ten goede komen. 

Goes, april 1984 



HYDROLOGISCH VOORONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE 

KEUZE VAN DE LOCATIE VOOR DIEPINFILTRATIE; EEN 

VOORBEELD 

J.H. Peters 

KIWA N.V., Nieuwegein. 

INLEIDING 

Persputten hebben vele toepassingsmogelijkheden 

( 1 ) . Het onderzoek is er echter vooral op gericht 
kennis en inzichten te vergaren zodat persputin- 

filtratie op praktijkschaal kan worden toegepast 

als alternatief voor infiltratie met behulp van 

geulen, panden of bekkens (open-infiltratie) en 

voor de seizoensopslag van zoet water in brakke 

watervoerende pakketten. 

Voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het ont- 

werpen van een persputsysteem (het totaal van win- 

en persputten), zal een keuze worden gemaakt voor 

de locatie. In een vooronderzoek zullen naast een 

beoordeling van de hydrologische geschiktheid te- 

vens andere factoren moeten worden beschouwd. Te 

noemen zijn mogelijkheden voor bescherming, de ter 

plaatse aanwezige grondwaterkwaliteit en de nood- 

zakelijke leidingaanleg. Dit laatste niet alleen 

vanwege de hoge kosten die hiermee gemoeid kunnen 

zijn maar ook omdat vergraving een langdurige ver- 

storing van natuur en landschap inhoudt. Dit alles 

maakt deel uit van het onderzoek naar het effect 

van het bouwen en exploiteren van een persputsys- 

teem op de natuurlijke waarden van de omgeving. 

In deze bijdrage zal aan de hand van een fictief 

voorbeeld worden aangegeven hoe hydrologisch voor- 

onderzoek voor één bepaalde locatie eruit zou kun- 

nen zien. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van 

de resultaten van de werkgroep Hydrologie van 

Persputsystemen; een werkgroep die is opgericht 

voor de bestudering van de specifiek 



geohydrologische aspecten van persputinfiltratie 

(2). Te noemen zijn: kwaliteitsafvlakking, grond- 

waterstanden en -stijghoogten, voorraadvorming, 

dichtheidss troming (stroming ten gevolge van ver- 

schillen in dichtheid, soortelijke volumieke massa 

van het water), terugwinpercentage en bescherming. 

2 VOORBEELD 

De realisatie van een persputsysteem verdient al- 

Peen aanbeveling in een geohydrologisch en geohy- 

drochemisch goed onderzocht of te onderzoeken ge- 

bied dat voldoende kan worden beschermd tegen ver- 

ontreiniging. Uit sedimentologisch onderzoek kan 

wellicht informatie gehaald worden over de forma- 

ties ook voor wat betreft verbreiding en inslui- 

ting van kleilagen, inhomogeniteiten en anisotro- 

pie. Ook boorgat- of geothermisch onderzoek kan 

hierover informatie verschaffen (3). Veronderstel 

dat om welke redenen dan ook, een bepaalde locatie 

in aanmerking komt waarvan het geologische profiel 

(voor zover bekend) is weergegeven in figuur 1. --- maaiveld 
grondwaterstand. 

-.- diepe stijghoogte 

ni1035 *s&\$?\\\\\\\\\\\\\\\$ c2=500 dagen 

t zoet 
dikte+50m k2= 30 M a g  

slechtdoorlatende 
basis 

Figuur.l - Een geologisch profiel 

De ontwerpcapaciteit Qtot voor het persputsysteem 

is op 5 ~m3/a gesteld. De voor hygiënische be- 



trouwbaarheid belangrijke minimum verblijftijd 

Tmin is 1 maand. Een gelijkmatige 'lineaire' sprei- 

van verblijftijden wordt in het algemeen als ge- 

wenst beschouwd (9). De grootte van de spreiding 

AT is van belang voor het kwaliteitsafvlakkend 

effect. Als voor de spreiding 6 maanden gekozen 

wordt, is de gemiddelde verblijftijd Tgem gelijk 

aan 4 maanden. 

Het eerste watervoerende pakket is de 'target- 

aquifer', het pakket met dikte Hl waarin zowel 

pers- als winputten worden geplaatst. De fractie 

van de bodem die wordt doorstroomd (het effectieve 

porievolume n) is 0.35. Voor de oppervlakte O van 

het gebied waarbinnen pers- en winputten worden 

geplaatst, moet dus gelden 

0 = Qtot Tgem 
H1 . n 

Zodat O gelijk is aan 12 ha, een gebied van 350 m 

bij 350 m. Het is dus duidelijk dat grote ver- 

blijftijden een directe consequentie hebben voor 

de grootte van het benodigde terrein. 

De plaats van de putten is onder andere van hydro- 

logische factoren afhankelijk. Zo wordt de minimum 

afstand tussen pers- en winputten bepaald door de 

verblijftijd die niet mag worden onderschreden. 

Maximum afstanden zijn echter ook van belang. Als 

het water een lange weg moet kiezen, dan zal het 

hiervoor noodzakelijke verval groot zijn en daar- 

mee de verliezen naar (en invloeden in) boven- en 

onderliggende pakketten. Opgemerkt moet worden dat 

de stijghoogten in verband met bodemstabiliteit 

aan maxima zijn gebonden (afhankelijk van bodemop- 

bouw, diepte van omstorting, 'natuurlijke' stijg- 

hoogte, afwerking boorgat etc.). 

1n'het geval dat winputten door persputten worden 

ingesloten, is het duidelijk dat intrusie uit bo- 

ven- en onderliggende pakketten zal optreden. Voor 

het beschouwde profiel is dit ongunstig gezien de 



mindere kwaliteit van het water in het diepe pak- 

ket. Omgekeerd als persputten door winputten wor- 

den ingesloten, zal binnen het systeem 'overdruk 

heersen', waardoor water naar andere pakketten 

verdwijnt en dus intrusie uitgesloten is. Een bij- 

komend voordeel is dat bij onderbroken infiltratie 

winning verspreid over een groot gebied plaats- 

vindt (winmiddelen staan immers aan de 'buiten- 

kant' ) .  

Voor de pers- en winputten kiezen we boorgatdiame- 

ters van 0,6 meter. De volumestroom van de winput- 

ten is 15 m3/uur of 360 m3/dag. Voor 40 putten is 

dit op jaarbasis 5,3 ~ m 3 .  

Veronderstel een vooronderzoek naar de verstoppen- 

de eigenschappen van het water dat later voor in- 

filtratie zal worden gebruikt. Een van de conclu- 

sies hiervan zou kunnen zijn dat een infiltratie- 

snelheid (volumestroomdichtheid) op de boorgatwand 

van 0,8 m/uur ook op lange termijn goed haalbaar 

is. Als de omstorting van het persfilter een leng- 

te heeft van 20 meter is de oppervlakte van de 

boorgatwand 38 m2. Wellicht kan de ontwerpvolume- 

stroom voor de persputten op 30 m3/uur gesteld 

worden. Het benodigde aantal persputten is dan 20. 

SITUERING VAN DE PUTTEN 

Bij oppervlakte-infiltratie kan een gunstige ver- 

deling van verblijftijden worden verkregen door de 

middelen in de vorm van een veelhoek te plaatsen 

(4). Ditzelfde kan ook bij persputinfiltratie. De 

plaatsing van de putten binnen het gebied van 350 

m bij 350 m kan bijvoorbeeld zijn als is weergege- 

ven in figuur 2. Persputten worden geplaatst op de 

diagonalen van het vierkant; winputten langs de 

zijden. Opgemerkt moet worden dat een eventueel 

voor de toekomst geplande uitbreiding (fasering) 

zijn invloed heeft op de putconfiguratie. 



persput (aantal is 20) 
Q=750 m3/d 

Y . winput (aantal is 40) 
Q=360 myd 

Figuur 2 - Plaatsing van win- en persputten. Ge- 
nummerde kaders hebben betrekking op 

andere figuren (3, 4, 5, 6, 8, 11 en 

12) 

Om ook buiten de winputten-serie in het eerste 

pakket overdruk te handhaven, hoeft de infiltratie 

in dit geval slechts circa 4% groter te zijn dan 

de onttrekking. Deze overinfiltratie zorgt er on- 

der andere voor dat ook bi j onderbroken in£ iltra- 

tie gedurende een zekere tijd alleen kunstmatig 

geïnfiltreerd water wordt onttrokken. 

4 STIJGHOOGTEN 

De stationair optredende stijghoogten voor zowel 

het eerste als tweede pakket zijn te berekenen on- 

der andere met het door Vinkers (KIWA) geschreven 

model ATLAS, .een analytisch computermodel geba- 

seerd op de vergelijkingen van Huisman-Kemperman 

(5). Het programma voorziet in het grafisch weer- 

geven van de resultaten. De sti jghoogte-vlakken 



Figuur 3 - Perspectief-plot van de hoogten tot waar het 
grondwater stijgt in kuizen die in de pakketten 
geplaatst zijn. Het bovenste vlak geeft de stijg- 
hoogte in het eerste pakket weer. Het onderste 
vlak heeft betrekking op de stijghoogte in het 
diepe m e t  (overinfiltratie 4% mrspronkeli jke 
stijghoogte is miniveau, maten in meters) . 



voor het eerste en tweede pakket zijn weergegeven 

in figuur 3; uit overwegingen van symmetrie 

slechts voor het in figuur 2 weergegeven kwadrant. 

In figuur 4 is voor een klein detail in het cen- 

trum van het systeem het stijghoogtevlak voor het 

eerste pakket weergegeven. 

Figuur 4 - Perspectief-plot van de stijghoogte in 
het eerste pakket. Detail van het cen- 

trum van het systeem (overinfiltratie 

48, oorspronkelijke hoogte is nulni- 

veau, maten in meters) . 

Een andere optie van het door Boerhout (KIWA) toe- 

gevoegde plotprogramma is het maken van contour- 

plots van de in de knooppunten van een regelmatig 

netwerk berekende stijghoogten, zie figuren 5 en 

6. 



Figuur 5 - Contourplot van de stijghoogte in het eerste pak- 
ket ( overinfiltratie 4%, oorspronkeli jke sti jg- 
hoogte is nulniveau, maten in rrieters) 

Figuur 6 - Contourplot van äe stijghoogte in het tweede pak- 
ket (overinfiltratie 4 %, oorcprorikeli jke stijg- 
hoogte is nulniveau, maten in meters) 



Uit de figuren 3, 5 en 6 blijkt dat alleen in zeer 

kleine gebiedjes nabij de winputten er water uit 

het diepe pakket wordt aangetrokken _ (Immers al- 

leen dáár is de stijghoogte in het eerste pakket 

lager dan in het tweede pakket). Dit is water dat 

uit het eerste pakket afkomstig moet zijn omdat 

overal elders er wegzijging is uit het eerste pak- 

ket. In het tweede pakket is zelfs geen stagnatie- 

punt waar upconing van brak water zou kunnen 

plaatsvinden. 

Het op de beschreven wijze exploiteren van een 

persputsysteem kan dan ook theoretisch niet leiden 

tot verzilting van winputten. De overinfiltratie 

zorgt voor een gelijkmatige voorraadvorming in het 

eerste pakket. De overdruk in het eerste pakket 

veroorzaakt een zeer gelijkmatige verdringing van 

het licht brakke water dat zich diep in het tweede 

pakket bevindt. Hierbij treden verticale en hori- 

zontale snelheden op van enkele meters per jaar, 

een orde kleiner dan reeds van nature optredende 

grondwatersnelheden (In deze berekening is geen 

rekening gehouden met het kleine verschil in 

dichtheid tussen het zoete en brakke water. Dit 

dichtheidsverschil beïnvloedt de stroming echter 

niet in ongunstige zin). Van extra brakwatervor- 

ming kan dus nauwelijks sprake zijn. 

5 STROMINGEN 

In isotrope pakketten -waarin dus de doorlatend- 

heid in alle (horizontale) richtingen gelijk is- 

stroomt het water in de richting van de grootste 

stijghoogtegradiënt, de grootste helling van het 

'tentdak' uit figuur 3 en 4. Uit de stijghoogten 

h(x,y) die bepaald zijn in de hoekpunten van het 

regelmatige netwerk, kan de verdeling van de 

stroomsnelheid (vx, vy) worden berekend, zie fi- 

guur 7. 



Figuur 7 - Stroming berekend uit het stijghoogte- 
beeld 

Stroombanen kunnen echter ook direct berekend wor- 

den met het programma FLOP dat door Van den Akker 

is ontwikkeld (6). Ten behoeve van berekeningen van 

stroombanen in een 'twee-lagen-systeem' is dit 

programma uitgebreid (7). Een 'handleiding voor ge- 

bruik van dit programma is beschikbaar (8). Het 

programma is gebruikt bij de berekening van de 

stroming van pers- naar winputten voor een groot 

aantal voorbeelden (9). De resultaten van een 

berekening voor het beschouwde persputsysteem is 

weergegeven in figuur 8. 





6 VERBLI JFTI JDEN 

Verbli jfti jden zijn van belang in verband met hy- 

gienische betrouwbaarheid en voor de mate van h a -  

liteitsafvlakking. Uit figuur 8 kunnen de ver- 

bli jfti jden van de verschillende fracties van de 

totale volumestroom worden afgeleid. In figuur 9 

is de (relatieve cumulatieve) verblijftijdsverde- 

ling weergegeven. Op de verticale as staat de 

fractie die bij de winmiddelen is gearriveerd bin- 

nen de verblijftijd die is weergegeven op de hori- 

zontale as. De verdeling benadert vrij nauwkeurig 

een lineaire verdeling met een spreiding van 5.5 

maand. De minimum verblijftijd is 34 dagen, afge- 

rond tot 30 dagen. 

Figuur 9 - De relatieve cumulatieve verblijftijds- 
verdeling behorend bij het stroombanen- 

patroon als weergegeven in figuur 8 

(TSTAP = 10 dagen, Tgem = 110 dagen, 

Tmin = 30 dagen) 

Beschikbaar is onder andere he t programma DEMKWA 

waarmee het concentratieverloop in het opgepompte 



dagen) 

Het blijkt dat de maximale concentratiewisseling 

door de verblijftijdsspreiding met 79% afneemt. De 

maximale concentratie neemt met 32% af. Het kan 

eenvoudig worden aangetoond dat de demping van 

temperatuurfluctuaties nog groter en zo goed als 

volledig zal zijn. 

7 VOORRAAD 

- 319 - 
water kan worden berekend als zowel verblijftijds- 

verdeling als concentratieverloop in het infiltra- 

tiewater (input) bekend zijn (10). Dit programma 

is gebruikt om de reactie (output) van het be- 

schouwde persputsysteem op een fictieve input te 

bepalen. Input en output van een conservatieve 

stof zoals bijvoorbeeld het chloridegehalte zijn 

weergegeven in figuur 10. Hierbij is verondersteld 

dat zowel input als output een periodiek verloop 

kennen. Het jaar is hierbij opgedeeld in 36 tijd- 

stappen van 10 dagen. 
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De voorraad kan worden gedefinieerd als de hoe- 
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Figuur 10 - Input en output van bijvoorbeeld het 
chloridegehalte bij een verblijftijds- 

verdeling als in figuur 9 (TSTAP = 10 



veelheid water die kan worden onttrokken terwi j1 

de infiltratie is gestopt door wat voor oorzaak 

dan ook ( leidingbreuk, onderhoud persputten, 

innamestop). Deze voorraad kan beperkt zi ]n door 

grondwaterstandsf luctuaties, het aantrekken van 

natuurlijk grondwater of verzilting van de winput- 

ten. 

Reeds geconstateerd is dat de overdruk in het eer- 

ste pakket zorgt voor een zeer gelijkmatige ver- 

dringing van het natuurlijke grondwater in het 

diepe pakket en in het eerste pakket buiten de 

winmiddelen. Bij onderbroken infiltratie en ge- 

continueerde onttrekking zal in het eerste pakket 

een verlaging optreden die instroming uit het 

freatische en diepe pakket zal veroorzaken. De 

verlagingen hebben binnen enkele dagen voor meer 

dan 90 % de eindwaarde bereikt. De stationaire 

eindverlagingen sl en s2 voor het eerste en tweede 

pakket zijn weergegeven in de figuren l1 en 12. 

Ook zijn modellen beschikbaar waarmee gebruik 

makend van de "Well-function" het nog niet 

stationair zijnde stijghoogtepatroon kan worden 

berekend. 



Figuur 11 - Eindverandering van äe stijghoogte in het eerste 
pakket bij onderbroken infiltratie (maten in 
meters ) 

Figuur 



Voor de maximale inzijging q1 uit het freatische 

pakket geldt 

Als bij een dalende grondwaterstand de bergingsco- 

ëfficiënt 15% is, kan de grondwaterstand in bij- 

voorbeeld 30 dagen niet meer dan 35 cm dalen. (Dit 

is een fluctuatie die voor wat betreft grootte 

meestal door natuurlijke, seizoensfluctuaties wordt 

overtroffen). In werkelijkheid zal de grondwater- 

standsdaling kleiner zijn omdat de eindverlaging 

niet instantaan optreedt en omdat deze verlaging 

zich met een vertraging door de bovenste weerstand- 

biedende laag voortplant. Ook moet worden opgemerkt 

dat bij een slechts tijdelijk verlaagde grondwater- 

stand er in het dalingstraject een vrij grote hoe- 

veelheid water tussen de korrels achterblijft (meer 

dan de helft) die niet voor de plantengroei verlo- 

ren is en dat de kans op, of frequentie van, in de 

toekomst optredende onderbroken infiltratie moei- 

lijk is in te schatten. In de laatste decennia is 

in Nederland slechts enkele malen sprake geweest 

van een periode van onderbroken infiltratie (mees- 

tal ten gevolge van een stop van de inname uit op- 

pervlaktewater). Deze perioden waren echter alle- 

maal van korte duur. 

Bij de onderbroken infiltratie is er binnen het 

beschouwde systeem een stroming q2 uit het tweede 

naar het eerste pakket van maximaal 

Bij een effectieve porositeit van 0,35 is de wer- 

kelijke verticale intrusiesnelheid maximaal 13 

mm/dag. Als de infiltratie 30 dagen onderbroken 

is, kan een brakwaterfront in het diepe pakket 

niet meer dan 40 cm zijn gestegen. Achtereenvol- 



gens zal bij herstart van de infiltratie verdrin- 

ging weer verder gaan. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In deze bijdrage worden globaal de meest essenti- 

ele hydrologische aspecten beschouwd die van be- 

lang zijn in een vooronderzoek naar de geschikt- 

heid voor persputinfiltratie. Hierbij is gebruik 

gemaakt van analytische modellen. Bij een uitein- 

delijk ontwerp zal ook gebruik gemaakt kunnen wor- 

den van numerieke computermodellen zodat verschil- 

len in bodemopbouw -als die bekend zijn- kunnen 

worden verdisconteerd. 

Het blijkt dat het goed mogelijk is een systeem te 

ontwerpen waarbij bijvoorbeeld de invloed van het 

systeem op de omgeving voor wat stromingen en 

stijghoogten betreft minimaal is. Een kleine ver- 

hoging van de grondwaterstand binnen het systeem 

is te ondervangen met een kleine onttrekking of 

drainage in het freatische pakket die kan worden 

gestopt zodra de infiltratie onderbroken wordt. 

Een andere oplossing is het kiezen van een 'topo- 

grafisch hoog' als plaats voor het systeem. De na- 

tuurlijke grondwaterstanden ten opzichte van maai- 

veld zullen daar waarschijnlijk ' laag ' zijn zodat 
kleine grondwaterstandsfluctuaties nauwelijks in- 

vloed hebben. Lage grondwaterstanden zijn ook gun- 

stig in verband met de toe te laten verhoging van 

de stijghoogte (bodemstabiliteit). 

Bij het uiteindelijk ontwerp zullen tevens tal van 

andere factoren moeten worden betrokken. Zo kan 

voor de plaatsing van de putten rekening gehouden 

worden met landschap, topografie, natuurlijke 

grondwaterstanden en -stromingen, bestaande tracés 

van paden, wegen en leidingen etc. Extra vergra- 

ving in een bepaald terrein kan zo beperkt blijven 

tot enkele procenten van de totale oppervlakte. De 



persputten -de putten die waarschijnlijk de meeste 

aandacht blijven vragen- kunnen langs bestaande 

wegen of paden worden gesitueerd, bijvoorbeeld als 

weergegeven in figuur 13. 

Figuur 13 - Een voorbeeld van plaatsing van pers- 
en winputten 

Geconcludeerd kan worden dat voor een bepaalde 

toepassing van persputten in wezen nu reeds vol- 

doende hydrologische kennis aanwezig is. Echter de 

winning van tijdelijk met behulp van persputten in 

zoute of sterk brakke pakketten geborgen hoeveel- 

heden zoet water is minder goed mogelijk. Dit 

wordt veroorzaakt door de convectieve stromingen 

ten gevolge van de dichtheidsverschillen en de 

daarbij optredende brakwatervorming (11). Als ech- 

ter doorlatendheden en/of dichtheidsverschillen 

klein zijn, kunnen deze stromingen beperkt blij- 

ven. Ook is het wellicht belangrijk de infiltratie 

dan op grotere diepte (dan de winning) te laten 

plaatsvinden. 

Meer rapportage over het onderzoek naar de stro- 

mingen van zoet en zout grondwater die veroorzaakt 

worden door infiltraties en onttrekkingen is in 

voorbereiding. Ook kan verwezen worden naar (12) 

en (13). 

Nieuwegein, maart 1984. 
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KWALITEITSVERANDERINGEN VAN WATER B I J  DIEPE INFIL- 

TRATIE MET PUTTEN 

J. van Puf fe l en  

Duinwater le iding van 's-Gravenhage 

I N L E I D I N G  

De i n f i l t r a t i e  van voorgezuiverd r i v i e r w a t e r  i n  de 

duinen v i n d t  a l  t i e n t a l l e n  ja ren  p l a a t s  i n  h e t  bo- 

vengelegen e e r s t e  watervoerende pakket ( W P ) .  

D i t  g e sch ied t  i n  r e l a t i e f  g r o t e  i n f  i l t r a t i e p a n n e n ,  

geulen en kanalen m e t  r e l a t i e f  ger inge  i n f i l t r a t i e -  

snelheden,  namelijk i n  de orde van g r o o t t e  van cen- 

t i m e t e r s  p e r  uur. Kwal i te i tcverander ingen  van h e t  

wa te r  h i e r b i j  z i j n  r e d e l i j k  bekend en gerappor- 

t e e r d ,  o n d e r  a n d e r e  d o o r  L i p s  e t  a l  (19691,  

Van Puf fe l en  (1979) en Stuyfzand (1985) .  Van aan- 

vang a f  was e r  e c h t e r  g r o t e  behoef te  om ook de vee l  

d ikke re ,  d i epe re  zandlagen t e  benut ten  voor i n f i l -  

t r a t i e .  Deze zogenaamde d i epe  i n f i l t r a t i e  kon ech- 

t e r  n i e t  worden g e r e a l i s e e r d ,  omdat de techniek  

ontbrak  om d i t  u i t  t e  voeren en m e t  name om putver -  

s topping  t e  voorkomen. 

Een andere ,  b e l a n g r i j k e  vraag,  d i e  van aanvang a f  

is  g e s t e l d ,  i s  welke k w a l i t e i t s v e r a n d e r i n g  van wa- 

t e r  mag worden verwacht b i j  "diepe" i n f i l t r a t i e  i n  

v e r g e l i j k i n g  m e t  d i e  b i  j  de g e b r u i k e l i j k e  "open" 

i n f i l t r a t i e .  E r  i s  h i e rvoor  onderzoek u i tgevoerd  

b i j  de  p roe fpu t t en ,  d i e  i n  de rappor tage  van 

Olsthoorn (1982) worden vermeld. 

Dat onderzoek i s  e c h t e r  t e k o r t  of vanwege de op t re -  

dende verstoppingsproblemen onvol led ig  en n i e t  sys- 

t emat i sch  u i tgevoerd ,  zodat  n i e t  mag worden ver- 

wacht, d a t  op d i t  moment een afdoend antwoord op de 

vraag  b e t r e f f e n d e  de k w a l i t e i t s v e r a n d e r i n g  kan wor- 

den gegeven. Wel is h e t  mogeli jk een a a n t a l  ind ica-  



ties te geven over de te verwachten effecten. In de 

volgende paragrafen zal dit voor respectievelijk 

geïnfiltreerd drinkwater en voorgezuiverd rivierwa- 

ter worden gedaan. Afgezien wordt van een litera- 

tuurbeschouwing van dit onderwerp, onder andere om- 

dat dit deels door anderen reeds is gedaan (Bulten 

et al, 1974) en omdat de zegkracht van ervaring el- 

ders op dit punt niet erg groot is voor het Neder- 

landse kustduingebied. 

2 DIEPE INFILTRATIE VAN DRINKWATER 

2.1 Alsemeen 

Vanwege ernstige verstoppingsproblemen bij de eer- 

ste proefput in 1969 bi j Hoogovens, waarmee voorge- 

zuiverd Lekwater werd geïnfiltreerd, is vanaf 1973 

onderzocht of "diepe" infiltratie met putten eigen- 

lijk wel mogelijk is. Daartoe is bi j drie waterlei- 

dingbedri jven niet rivierwater, maar drinkwater in 

proefputten geïnfiltreerd. 

De gedachte hierachter is, dat drinkwater de beste 

kwaliteit water is, die beschikbaar is voor putin- 

filtratie, wat betreft de verstoppende eigenschap- 

pen uitgedrukt in MFI-waarden (Membraan Filtratie 

Index volgens een gestandaardiseerde KIWA-test; 

Schippers en Verdouw, 1980). Hoewel kwaliteitsver- 

anderingen van drinkwater bij bodempassage en met 

name een kwaliteitsverbetering niet van groot be- 

lang zijn, is toch bij drie proefputten onderzoek 

hiernaar verricht. Het doel hiervan was vooral in- 

zicht te verkrijgen in de geochemische en hydroche- 

mische processen, die plaatsvinden bij doorstroming 

met aeroob, ver gezuiverd water van anaerobe grond 

met een samenstelling, die niet in evenwicht is met 

dat water. 



2.2 Haags drinkwater 

De eerste put betrof die van de Duinwaterleiding te 

's-Gravenhage (de DIP), die van maart 1973 tot 

maart 1980 zonder noemenswaardige verstopping in 

bedrijf is geweest. De resultaten zijn, behalve in 

het reeds genoemde rapport van Olsthoorn (1982), 

beschreven in KIWA-mededeling nr. 41 (Olsthoorn et 

al, 1975). 

Hoofdstuk 6 daarin handelt over de veranderingen in 

chemische samenstelling van het geïnfiltreerde 

drinkwater. De resultaten na 1975 zijn verwerkt in 

een rapport van Kooper (1980), terwi j1 de resulta- 

ten van het chemisch onderzoek bij een onttrek- 

kingsproef van november 1976 tot februari 1977 door 

Van Beek (1980 ) zijn gerapporteerd. 

Het Haagse drinkwater is geïnfiltreerd in een put 

met een boorgatmiddellijn van 0,45 m en een PVC- 

putfilterlengte van 19,6 m, reikend van 25 tot 44,6 

m -NAP. De kwaliteitsverandering van het drinkwater 

in de bodem is gevolgd door regelmatige bemonste- 

ring van het water uit waarnemingsputten op 6, 15 

en 36,5 m afstand van de infiltratieput. Deze be- 

monstering vond plaats nadat de putinhoud tweemaal 

was ververst door afpomping. Het zuurstofgehalte is 

"in situ" gemeten door middel van een in de filter- 

stijghuis neergelaten zuurstofelektrode. De overige 

analysen zijn op het laboratorium volgens stan- 

daardvoorschriften verricht. Voor verdere details 

zij verwezen naar de genoemde rapporten. De conclu- 

sies, die volgen uit de vergelijking van de kwali- 

teitsgegevens van de verschillende waarnemingsput- 

ten, rekening houdend met de modale reistijd van 

het water, kunnen als volgt worden samengevat. 

Tijdens de bodempassage nemen de gehalten van zuur- 

stof en nitraat in het geïnfiltreerde water sterk 



af, terwi j1 die van sulfaat, calcium en waterstof- 

carbonaat duidelijk toenemen. Daarnaast is een ge- 

ringe daling waarneembaar van de gehalten van orga- 

nische stoffen en een toename van het ijzer- en 

mangaangehalte op plaatsen waar het zuurstofgehalte 

nagenoeg nul is geworden. Het drinkwater vóór 

infiltratie bevat geen noemenswaardige hoeveelheden 

ijzer, mangaan en ammonium. De waargenomen verande- 

ringen in de chemische samenstelling van het water 

zijn aannemelijk gemaakt door een oxidatie te ver- 

onderstellen van ijzersulfide, een mangaanmineraal 

en organisch materiaal in de bodem door zuurstof en 

nitraat uit het water. Het zuurstofverbruik, lei- 

dend tot gehalten van nagenoeg nul, wordt vooral 

door ijzersulfide teweeggebracht volgens de reac- 

tie: 

Fes2 (s) + 3,s O2 + H20 + Fe2+ + 2 ~ 0 ~ ~ -  + 2 ~ +  

Kwantitatieve berekeningen op grond van het toege- 

nomen sulfaatgehalte ondersteunen deze aanname. 

Nitraat kan een verdere oxidatie bewerkstelligen 

van in volgorde: organische stoffen, i jzer-I1 en 

mangaan-11. 

De veronderstelde reacties zijn: 

Fe2+ + 0,2 NO,' + 2,4 H20 + Fe(oH), (s) + 0,l N2 + 1,8 K' 

Mn2+ + 0,4 NOg- + 0,8 H20 + M d 2  (s) + 0,2 N2 + 1'6 

Het gevormde zuur lost kalk uit de bodem op volgens 

de reactie: 

CaCo, (s) + H+ + ca2+ + HCO,' 



Van Beek (in Olsthoorn et al, 1975; 1980) en Kooper 

(1980) hebben pogingen gedaan om met behulp van 

vorenstaande 5 reacties de veranderingen in de che- 

mische samenstelling van het water tijdens bodem- 

passage kwantitatief te verklaren. Dit is hen rede- 

lijk goed gelukt, waarmee het bewijs van de juist- 

heid nog niet is geleverd, maar wel sterke aanwi j- 

zingen ervoor zijn aangevoerd. Overigens betekenen 

deze reacties tussen water en bodem, dat het drink- 

water nogal verslechtert in kwaliteit met uitzonde- 

ring van een geringe verlaging van het organische 

stofgehalte en een meer of minder grote reductie 

van het nitraatgehalte. Bij terugwinning, hetgeen 

uiteraard de bedoeling is, zou een nazuivering no- 

dig zijn om het zuurstofgehalte weer op peil te 

brengen en ijzer, mangaan en ammonium te verwijde- 

ren. 

Tevens zijn het sulfaatgehalte (sok2') en de hard- 

heid (ca2+ en HC03') toegenomen. Wel is het zo, dat 

de reacties in de bodem een aflopend karakter heb- 

ben, omdat enkele bodembestanddelen en met name de 

ijzersulfiden uitgeput raken. Dit effect is in de 

zeven jaren van de proef duidelijk geconstateerd 

aan de hand van een in de tijd oplopend nitraat- en 

zuurstofgehalte, in die volgorde, in de waarne- 

mingsputten beginnend bij die met de kortste reis- 

tijd. Een uitputting zal afhankelijk van de origi- 

nele bodemsamenstelling jaren vergen. Wil men het 

teruggewonnen water niet nazuiveren dan moet de te- 

rugwinning zo worden ingericht, dat alleen dat wa- 

ter wordt onttrokken uit het gedeelte van de bodem, 

dat in evenwicht is met het geïnfiltreerde water, 

dus na uitputting van reactieve bestanddelen in de 

grond bijvoorbeeld via de infiltratieput zelf 

("dual purpose putten"). 



Drinkwater van het pompstation Andijk 

De tweede put, waarin vanaf september 1975 drinkwa- 

ter is geïnfiltreerd, betrof de AIP te Castricum 

van het Provinciaal waterleidingbedrijf van Noord- 

Holland. Het drinkwater werd verkregen via een 

transportleiding uit Andijk. De situatie te 

Castricum leek op het eerste gezicht niet zo ver- 

schillend van die te 's-Gravenhage, maar al snel 

bleek, dat er zich te Castricum wel ernstige ver- 

stoppingsproblemen voordeden. Hierdoor is de infil- 

tratie veel onregelmatiger verlopen dan te 

's-Gravenhage, terwijl er bovendien niet uitslui- 

tend drinkwater afkomstig uit Andijk geïnfiltreerd 

is, maar ook, gedeeltelijk, drinkwater afkomstig 

van andere pompstations. Het interpreteren van de 

gegevens is daarom extra gecompliceerd. Alleen ge- 

gevens van de waarnemingsput op 8 m van de infil- 

tratieput (reistijd 3 dagen) geven duidelijke in- 

formatie (Kooper, 1980). In grote lijnen mag worden 

gesteld, dat de waarnemingen van de kwaliteitsver- 

anderingen van het Noord-Hollands drinkwater in de 

bodem overeenstemmen met de Haagse waarnemingen. 

Ook te Castricum is er sprake van een duidelijke 

toename van de gehalten van sulfaat, calcium, wa- 

terstofcarbonaat, ijzer en mangaan, gekoppeld aan 

dalende concentraties van zuurstof en nitraat. 

Vooral de zuurstof- en nitraatgehalten variëren 

zeer sterk en maken een kwantitatieve interpretatie 

onmogelijk. 

2.4 Drinkwater van het pompstation Leiduin 

De derde put voor infiltratie van drinkwater betrof 

die te Leiduin van Gemeentewaterleidingen 

Amsterdam. De technische aspecten van deze put zijn 



beschreven door Steinmetz (1977). Deze put is 

eigenlijk aangelegd voor onderzoek met voorgezui- 

verd rivierwater van de WRK (zie hoofdstuk 41, maar 

daaraan voorafgaande is er gedurende 42 dagen, na- 

meli jk van 8 november tot 20 december 1976, drink- 

water afkomstig van het pompstation 2 te Leiduin 

geïnfiltreerd. 

Tijdens deze, overigens korte, periode is de kwali- 

teitsverandering van het drinkwater in de bodem ge- 

volgd door een intensieve bemonstering van waarne- 

mingsputten op 5, 10 en 20 m afstand op 3 verschil- 

lende diepten en analyse van het water. De resulta- 

ten zijn uitvoerig beschouwd in een rapport van 

Stuyfzand (1977). De situatie op het pompstation te 

Leiduin komt vrij goed overeen met die te 

's-Gravenhage ook wat betreft de kwaliteit van het 

drinkwater in 1976. Van bodemmonsters, die bij de 

boring van de put zijn genomen, is getracht de aan- 

wezigheid van sulfide aan te tonen, hetgeen niet is 

gelukt mogelijk als gevolg van fouten bij de bemon- 

stering. Wel is er onder andere veel kalk en weinig 

organisch materiaal in de bodemmonsters aangetrof- 

fen. 

De kwaliteitsverandering van het drinkwater na put- 

infiltratie te Leiduin wijkt op een aantal punten 

af van die te 's-Gravenhage en te Castricum. In het 

begin van de infiltratieperiode was er eveneens 

sprake van een sterke daling van het zuurstofgehal- 

te en een toename van het sulfaatgehalte, maar te- 

gen het eind van de periode van 42 dagen is op 5 m 

afstand van de infiltratieput de kwaliteitsverande- 

ring al vrijwel nihil geworden. Op 10 m en 20 m ne- 

men de veranderingen met de tijd ook duidelijk af. 

Sterk afwijkend te Leiduin is de daar waargenomen 

daling van het calcium- en waterstofcarbonaatgehal- 

te. 



Stuyfzand (1977) constateert verder een daling van 

het gehalte van fluoride en een met de tijd vermin- 

derende stijging van ijzer, mangaan, ammonium, or- 

ganische stof (TOC) , magnesium, kalium en fosfaat. 
Behalve de door Van Beek (in Olsthoorn et al, 1975) 

reeds geïntroduceerde redoxreacties met zuurstof en 

nitraat worden als belangrijk de volgende processen 

aangemerkt: (1) een adsorptie van Ca en Na onder 

desorptie van Mg, N H 4 ,  K en mogelijk Fe en Mn en 

(2) de oxydatie van Fe en Mn in het oorspronkelijke 

adsorptiecomplex. Op deze processen wordt in een 

latere publikatie (Appelo et al, 1979) nader inge- 

gaan. De gesignaleerde kwaliteitsveranderingen kun- 

nen als kenmerkend worden beschouwd voor een met de 

afstand tot de infiltratieput langer durende perio- 

de, volgend op de doorbraak van voor de formatie 

vreemd infiltratiewater. 

2.5 Conclusies 

Samenvattend kan worden gesteld, dat de kwaliteits- 

verandering van drinkwater bij "diepe" infiltratie 

met proefputten voornamelijk wordt veroorzaakt door 

redoxreacties tussen zuurstof en nitraat als oxida- 

toren in het water en sulfide, organische stof en 

tweewaardig ijzer en mangaan als reductoren in de 

grond. Het daarbi j geproduceerde zuur kan kalk uit 

de grond in oplossing doen gaan. Behalve een als 

gunstig te beoordelen verlaging van het nitraatge- 

halte moeten de verhogingen van de ijzer-, man- 

gaan-, ammonium- en sulfaatgehalten en de hardheid 

als kwaliteitsverslechteringen worden aangeduid. 

Door uitputting van enkele bodembestanddelen (met 

name sulfiden) lijkt de kwaliteitsverandering van 

drinkwater in de tijd een deels aflopend karakter 

te hebben. Hoe snel deze afloop geschiedt hangt 



sterk af van de oorspronkelijke samenstelling van 

het bodemmmateriaal in chemisch opzicht. 

DIEPE INFILTRATIE VAN VOORGEZUIVERD RIVIERWATER IN 

DE HAAGSE DUINEN 

Algemeen 

De infiltratie van drinkwater in putten had tot 

doel de verstoppingsproblematiek in de vingers te 

krijgen. Het is bi j de drinkwatervoorziening in het 

algemeen de bedoeling voorgezuiverd rivierwater te 

infiltreren en geen drinkwater. Dit om diverse re- 

denen, vooral echter voorraadvorming, kwaliteitsaf- 

vlakking, kwaliteitsverbetering en grondwateraan- 

vulling. 

Daarom is in 1974 bij de Duinwaterleiding te 

' s-Gravenhage een nieuwe put aangelegd (de CIP) om 
daarin gecoaguleerd en gefiltreerd Lekwater en 

later Maaswater te infiltreren. Bij deze tweede 

Haagse put zou ook de kwaliteitsverandering van het 

voorgezuiverde rivierwater, gezien de algemene 

doelstelling van de infiltratie, veel aandacht gaan 

krijgen. 

De eerste, nogal negatieve resultaten betreffende 

de verstopping, die door Olsthoorn (1977 en 1982) 

zijn beschreven, gooiden echter roet in het eten. 

Van juli 1974 tot en met november 1976 zijn 7 in- 

filtratieruns uitgevoerd, waarbi j steeds een sterke 

weerstandstoename in de put optrad, waardoor de 

duur van de runs beperkt bleef tot 1 à 2 maanden. 

Tussentijdse regeneraties werden uitgevoerd door 

onder andere sectiegewijs terugpompen en door be- 

handeling met chloor en zoutzuur van de put. Daar- 

naast is (tussen de infiltratieruns door) voortdu- 

rend het coagulatieproces in het vlokkendekenappa- 



raat van het fabrikaat Dorr-Oliver verbeterd onder 

andere door de snelfiltratie dubbel uit te voeren. 

Dit leidde tot zodanige verbeteringen, dat infil- 

tratierun nr. 8 van 6 december 1976 tot 

22 september 1977 duurde, dat wil zeggen ruim 9 

maanden. Dit was mede te danken aan de dosering van 

5 mg/l chloor. De laatste infiltratierun startte op 

10 mei 1978 en is beëindigd op 27 november 1980. 

Alle infiltratieruns zijn voortdurend onderbroken 

uitgevoerd vanwege vele technische storingen in het 

vlokkendekenapparaat. Dit alles maakt, dat de in- 

filtratie van voorgezuiverd rivierwater erg onre- 

gelmatig is verlopen. De langst aaneengesloten in- 

filtratietijd is niet meer dan 2,5 maand geweest. 

EIet is echter uiteindelijk wel gelukt de verstop- 

ping te voorkomen, waarbij gebleken is, dat de 

grootte van de ijzerzoutdosering hiervoor in grote 

mate bepalend is. Deze dosering is sinds augustus 

1978 op 15-25 mg/l ijzer-I11 gehouden. 

Het gegeven van een in de tijd zeer onregelmatige 

infiltratie, de voortdurende aanwezigheid van 

chloor in het te infiltreren water, de regeneraties 

met chemicaliën en de overgang van Lek- naar Maas- 

water maken, dat een bestudering van de kwaliteits- 

verandering in de grond niet meer dan een indicatie 

kan geven. 

De kwaliteit van het voorgezuiverde rivierwater is 

gevolgd door bemonstering en analyse van het water 

uit waarnemingsputten op 4, 8, 15, 25 en 50 m af- 

stand van de infiltratieput (CIP). In figuur 1 is 

de situatie met de aanduiding van de waarnemings- 

putten weergegeven. 

De reistijden van het water zijn op grond van bere- 

keningen gesteld op een halve dag tot put 328 op 4 

m afstand en verder respectievelijk 2,5; 8,5; 24 en 

95 dagen. Op grond van de doorbraak van "chloride- 



fronten" kon de berekende 8,5 dag op 7-9 dag worden 

gesteld en de berekende 24 dag op 19-23 dag. De 

reistijd van het water naar de verstgelegen put 330 

(op 50 m afstand) kon niet worden bepaald, aange- 

zien de perioden van aaneengesloten infiltreren te 

kort daarvoor waren. De kwaliteitsverandering van 

het water uit deze verstgelegen put is daarom even- 

min eenduidig en zal in de beschouwing niet of 

nauwelijks worden betrokken. De constructie van de 

infiltratieput voor het voorgezuiverde rivierwater 

is identiek aan die van de infiltratieput voor 

Haags drinkwater. Het PVC-putfilter heeft een leng- 

te van 19 m reikend van 22,6 tot 41,6 m -NAP in een 

matig grof zandpakket. De 5 waarnemingsputten zijn 

eveneens van PVC gemaakt en bezitten een filter- 

lengte van slechts 0,5 m op 31,8 m -NAP. De putten 

VA en VC op 8 en 25 m afstand hebben extra waarne- 

mingsfilters op 53,4 en 75,O m -NAP, eveneens van 

een halve meter lengte. 

De kwaliteit van het grondwater vóór infiltratie 

Voordat met infiltratie is begonnen, zijn de 5 

waarnemingsfilters bemonsterd. In totaal zijn er 13 

waarnemingen van de oorspronkelijke grondwaterkwa- 

liteit verricht. 

Opvallend was, dat deze kwaliteit van plaats tot 

plaats en in tijd verre van constant was. Het chlo- 

ridegehalte lag tussen 130 en 230 mg/l. Het water 

was anaeroob en bevatte slechts sporen nitraat (tot 

1 mg/l). De calcium- en waterstofcarbonaatgehalten 

waren relatief hoog, namelijk respectievelijk 100- 

120 mg/l en 190-265 mg/l. De organische stofgehal- 

ten waren variërend, hetgeen vooral bi j het kleur- 



CIP PP VB PP VC PP 
328 329 330 

-A 

Figuur 1 - Dwarsdoorsnede met de situatie van de 
DWL-persput CIP en bijbehorende waarnemingsfilters. 



getal sterk tot uiting kwam. Van 2 van de 5 waarne- 

mingsfilters zijn in het bemonsterde water tevens 

de gehalten van een aantal zware metalen bepaald. 

Koper, lood, chroom, cadmium en kwik kwamen niet of 

nauwelijks in aantoonbare hoeveelheden in het water 

voor. Het zinkgehalte lag tussen 17 en 88 pg/l, 

hetgeen ook relatief laag is. 

Het heeft er alle schijn van, dat vooral gezien het 

chloridegehalte, het grondwater in de buurt van de 

infiltratieput geïnfiltreerd Lekwater is. Deze die- 

pe infiltratie heeft vrijwel zeker plaatsgevonden 

in de vlakbij gelegen infiltratiepan en is mogelijk 

dankzij het ontbreken van een echte afsluitende 

kleilaag ter plaatse. Bij het boren zijn er name- 

lijk slechts twee 5-10 cm dikke kleilaagjes aange- 

troffen op 7 en 17 m beneden NAP. 

Enkele bij de boring verkregen grondmonsters zijn 

chemisch onderzocht op sulfiden, organische stof, 

stikstof- en fosforverbindingen. De resultaten zijn 

weergegeven in tabel 1. 

Van sulfiden konden slechts sporen kwalitatief wor- 

den aangetoond. De grondmonsters bevatten wel dui- 

deli jk organische stoffen volgens de KMn04-  en COD- 

bepaling (0,5 tot 6 promille als COD), stikstof 

volgens Kjeldahl en fosfaten. 

De waarnemingsput VA op 75 m -NAP ligt in brak wa- 

ter met een chloridegehalte van 5000-6000 mg/l. 



Tabel 1 - Onderzoek van enkele zandrrrinsters van de CIP-boring in 
vergelijking niet twee referentiezandrrrinsters van respectievelijk 
0,l en 0,8 m - mv (in q per gram zand) volgens standaard des- 
tructie- en analysemethodieken (februari 1974). 

nr. 

A 

B 

1 

3 

6 

10 

13 

16 

19 

3.3 Kwaliteit van het geïnfiltreerde water 

Het in de put geïnfiltreerde water was sinds 1976 

boordiepte 

m+NAP 

O, l m - mv 

0,8 m - mv 

+ 5,2/- 1,9 

- 4,0/- 5,6 

- 7,0/-10,8 

-17,2/-22,9 

-26,3/-27,4 

-29,7/-32, O 

-39,3/42,3 

het ter plekke gecoaguleerde, dubbelgefiltreerde en 

gechloorde Maaswater, afkomstig (via de transport- 

totaal 

mglg 

0, 8 

0,4 

0,8 

111 

1, 3 

2, 1 

2, 7 

111 

1,1 

beschrijving 

referentie zand, 

" schoon" 

referentie zand, 

I' schcon" 

mtig fijn zand + 
schelpgruis 

matig £i jn zand + 
schelpgruis 

mtig fi jn zand, 

sterk slibhoudend 

mtig fijn mnd 

matig fi jn tot 

mtig grof zand 

matig grof zand 

matig fi jn tot 

matig grof zand 

met verkoolde 

stukjes hout 

KMnû4- 
ver- 

bruik 

mglg 

21 

5 

8 

11 

182 

4 

5 

18 

21 

CûD 

q/g 

2,O 

0,4 

0,8 

0,9 

6 

1,4 

3,l 

0,9 

3,5 

Kjeldahl 

N 

mg/g 

1,4 

1,l 

0,3 

0,3 

31 7 

0,5 

0,8 

O, 3 

0,8 



leiding) van het pompstation te Bergambacht. Dit 

water en ook dat van de waarnemingsputten zijn na 

1976 ongeveer eens per twee weken bemonsterd en ge- 

analyseerd op ongeveer 40 verschillende kwaliteits- 

parameters. ~aarvÓÓr waren de bemonstering en 

analyse niet regelmatig. 

De parameters betreffen die voor de belangrijkste 

zoutionen (de som als chloride, sulfaat, wa- 

terstofcarbonaat, natrium, kalium, calcium, magne- 

sium), voor organische stoffen (kleur, KMn04-ver- 

bruik, TOC, W-extinctie, smaak 1, voor andere stof- 

fen uit de bodem (ijzer, mangaan, silicaat, fosfa- 

ten, ammonium), voor stoffen samenhangend met re- 

doxreacties (zuurstof, nitraat, nitriet), voor de 

genoemde zware metalen aangevuld met incidentele 

metingen van nikkel, cobalt, vanadium, arseen en 

seleen en voor enkele algemene eigenschappen (tem- 

peratuur, pH, troebelheid). 

Alle verzamelde analyseresultaten tot en met 1979 

zijn door het KIWA weergegeven in de vorm van tijd- 

grafieken. De x-as geeft hierbij het aantal dagen 

weer vanaf 8 mei 1974. In figuren 2 en 4 zijn de 

grafieken van 18 van de 25 belangrijkste parameters 

voor het geïnfiltreerde water en voor het water van 

1 of 2 van de vijf waarnemingsfilters bijeenge- 

bracht. 

Aan de hand van deze grafieken kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan voor de kwaliteit van het 

geïnfiltreerde water en in de volgende paragraaf 

voor de kwaliteitsverandering tijdens bodempassage. 

Vooral de periode na de 800ste dag (augustus 1976) 

is daarbij van betekenis. 

Het zoutgehalte van het voorgezuiverde Maaswater is 

lager dan dat van het originele grondwater. Het 

chloride-, waterstofcarbonaat- en calciumgehalte 

zijn relatief laag namelijk respectievelijk onge- 



veer 80, 160 en 75 mg/l. 

Het sulfaatgehalte varieert nogal sterk en lijkt 

oplopend te zijn in de betrokken tijdsperiode. Ook 

de gehalten aan organische stoffen zijn niet bij- 

zonder hoog. Het kleurgetal van ongeveer 10 is veel 

lager dan dat van het originele grondwater, dat in 

waarde varieerde van 18 tot 58 mg/l platina stan- 

daard. Het TOC-gehalte is gemiddeld ongeveer 4 mg/l 

en het KMn04-verbruik ongeveer 9 mg/l. Het smaakge- 

tal bedroeg ongeveer 3,5. Het geïnfiltreerde water 

bevatte een groot deel van de tijd slechts zeer 

geringe hoeveelheden ijzer, mangaan, ammonium en 

fosfaten. Door onvolkomenheden in de zuivering 

traden echter van tijd tot tijd belangrijk hogere 

gehalten voor met name mangaan en ammonium op. Het 

gehalte van silicaat was sterk seizoensafhankelijk, 

dat wil zeggen in voorjaar en zomer vanwege diato- 

meeëngroei zeer lage gehalten en in de winter ge- 

halten tot 10 mg/l. Het water was normaliter vrij- 

wel verzadigd met zuurstof (ongeveer 9 mg/l) en 

bevatte ongeveer 14 mg/l nitraat. De gehalten aan 

zware metalen lagen meestal slechts weinig boven de 

onderste analysegrens. Het zinkgehalte was ongeveer 

25 pg/l. De troebelheid was kleiner dan 0,3 ppm 

Si02 (was stuurparameter voor wel of niet infiltre- 

ren), de pH lag tussen 7,O en 8,O en de temperatuur 

volgde uiteraard de normale seizoenschommeling. 

Bacteriologisch onderzoek is niet verricht. Eind 

1979 en in 1980 is 10 keer het trihalomethanenge- 

halte gemeten. In de winter bedroeg dit 1-6 pg/l en 

in de zomer 10-30 pg/l vóór infiltratie. 



Figuur 2 - Verandering in , Cl-, HC03-, Sok-, NO3- en NO2-gehalte 
van voorgezuiverd, via de CIP-persput van de DWL geïnfiltreerd ri- 
vierwater bij bodempassage 



I TOC i I 

Figuur 3 - Verandering in Na-, K-, Ca- en Mg-gehalte, KMnO,+-verbruik 
en TOC-gehalte van voorgezuiverd, via de CIP-persput van de DWL 
geïnfiltreerd rivierwater bij bodempassage 



Figuur 4 - Verandering in Fe-, Mn-, 02-, NH4- en PO,,-gehalte en de 
kleur van voorgezuiverd, via de CIP-persput van de DWL geïnfiltreerd 
rivierwater bij bodempassage 



3.4 Kwaliteitsveranderingen tijdens bodempassage 

Ook bij het voorgezuiverde Maaswater treden de 

grootste veranderingen in de kwaliteit op, zoals in 

tabel 2 is te zien, als gevolg van redoxreacties 

met zuurstof en nitraat. Op 4 m van de infiltratie- 

put was in het begin zuurstof volledig verbruikt, 

maar eind 1979 was het zuurstoffront hier niet con- 

stant, maar onregelmatig doorgebroken dat wil zeg- 

gen de gehalten waren soms gelijk aan die van het 

geïnfiltreerde water. Op 8 m afstand is het zuur- 

stofgehalte gestegen tot 6 mg/l, terwijl op 15 m en 

verder het zuurstofgehalte steeds nagenoeg nul is 

gebleven. 

Het nitraatgehalte was tot 8 m afstand onveranderd 

ongeveer 14 mg/l, terwi j1 op 15 m eerst nitraat 

volledig werd verbruikt, maar er daarna sprake was 

van een doorbraak, zij het onregelmatig zoals met 

zuurstof op 4 m afstand. 

Op 25 en 50 m afstand is het nitraatgehalte gedu- 

rende de gehele periode nihil gebleven, hoewel en- 

kele uitschieters zijn opgetreden. 

Als reducerende stoffen komen sulfiden, organische 

stoffen, ijzer en mangaan in aanmerking. Bij deze 

infiltratieput lijken sulfiden een ondergeschikte 

rol te hebben gespeeld, gezien het feit, dat het 

sulfaatgehalte van het water tijdens bodempassage 

nauwelijks toeneemt. Er is wel een duidelijke toe- 

name bij alle putten van het calcium- en waterstof- 

carbonaatgehalte, waarbij het waterstofcarbonaatge- 

halte naar verhouding sterker toeneemt. Dit wijst 

op een kooldioxideproduktie als gevolg van de oxi- 

datie van organische stoffen: 



Aangezien het TOC-gehalte van het water nagenoeg 

onveranderd 4 mg/l blijft, is het mogelijk, dat de- 

ze organische stoffen voornamelijk uit de grond af- 

komstig zijn. De in de tijd variërende zuurstofge- 

halten van het water uit de putten op 4 en 8 m lo- 

pen ongeveer parallel met die van de waterstofcar- 

bonaatgehalten, hetgeen deze aanname, dat organi- 

sche stof fen als reducerende stof fen fungeren, be- 

vestigt. Lage zuurstofgehalten corresponderen met 

hoge waterstofcarbonaatgehalten. De metingen van de 

pH geven hierbij geen nadere bevestiging, waar- 

schijnlijk vanwege de onnauwkeurigheid van deze la- 

boratoriummetingen, die eigenlijk in het veld uit- 

gevoerd hadden moeten worden. 

Het water uit de putten op 4 en 8 m afstand bevat 

geen ijzer en mangaan bi j een onveranderd nitraat- 

gehalte. Bij de put op 15 m, waar het water een 

duidelijk lager nitraatgehalte heeft, stijgen voor- 

al de mangaangehalten. Het nitraatloze water uit de 

verder afgelegen putten bevat eveneens ijzer en 

mangaan. 

De overige veranderingen in de kwaliteit van het 

voorgezuiverde Maaswater zijn gering. Het water 

neemt fosfaat uit de bodem op: het ortho-fosfaatge- 

halte neemt toe tot ongeveer 0,l mg/l. Het arnrnoni- 

umgehalte verandert vrijwel niet. 

Wat betreft de organische stoffen is er weinig ver- 

andering, soms een toename, soms een afname. De 

smaak van het water blijft vrijwel onveranderd. Het 

gehalte aan trihalomethanen neemt niet af. In alle 

putten, behalve de verstgelegen, worden gehalten 

tot 60 pg/l aangetroffen. De kleur, W-extinctie en 

het KMn04 -verbruik verbeteren lichtjes met uitzon- 

dering van een zeer hoge kleur op 25 m afstand. De 

gehalten aan zware metalen zijn behalve van het 

geïnfiltreerde water gemeten van het water uit de 



* = over 1979 

af stand tot 
persput (m) 

put code 
parameter 

reistijd (dagen) 
cl- ímg/l) 
O 2 (mg/i 
PH 
K2 o (ms/m) 

HC03 - (mg/l) 
ímg/l) 

Na ímg/l) 
K+ (mg/l) 
ca++ (mg/i 
~ g + +  (mg/l) 

TOC (mg/l) 
KMn0, -verbruik 
W-extinctie (~/m) 
Kleur (mg/l) 
Smaakgetal (n) 

NH, + (mg/l 
NO2 - (mg/l) 
NO3 - (mg/l 
PO, -ortho (mg/l) 
SiO, (mg/l) 
Fe-totaal (mg/l) 

l Mn ímg/i) 

Tabel 2 - Kwaliteitsveranderingen van het water op 
toenemende afstand van de CIP onttrokken uit be- 
monsteringsputten, ten opzichte van het voorgezui- 
verde, te infilteren Maaswater. Gemiddelden over 
1978 (13-18 waarnemingen) 

4 

pp 328 

Ot5 
- 1 
-5,2 
-0,09 
2,8 

9 
4 
-6 
0,1* 
2 
016 

019 
-0,6 
-0,4 
-2,5 
-0,6 

-0,Ol 
0,12 
1,2 
0,03 
0, 2 
0,Ol 
-0.011 

8 

VA 

2, 5 
O 
-9,8 
-0,16 
3, 7 

18 
4 

- 3 
0,4* 
5 * 
014 

010 
-1,6 
-1,O 
-1,O 
-0,3 

-0,03 
0,06 
-1,O 
0,03 
0, 1 
0,Ol 
-0.011 

15 

pp 329 

815 
4 
-10,O 
-0,34 
712 

5 2 
-1 
- 7 
0,4* 
15 * 
O,1 

0,7 
-2,l 
-1,7 
-3,9 
-0,6 

0,02 
0,Ol 
-6,7 
0,07 
1,o 
0,06 
1.341 

2 5 

VC 

2 4 
7 
-10,O 
-0836 
7,4 

5 9 
-5 
- 7 
OIO* 
10 * 
-0,6 

-0,8 
-2,O 
287 

43 
-0,2 

0,06 
-0,04 
-13,6 
0,06 
4,9 
0,84 
0.83 

5 O 

pp 330 

95 
45 
-10,O 
-0,17 
20,6 

72 
3 
14 
-2,O* 
20 * 
-1,8 

-0,g 
-1,8 
012 
7 
-0,s 

0,16 
-0,04 
-12,O 
0,lO 
11,9 
0,73 
0,48 



putten op 15 en 25 m afstand van de infiltratieput. 

De gehalten, die daarbij zijn vastgesteld, wijken 

nauwelijks af van die van het geïnfiltreerde water. 

Alleen de zinkgehalten lagen iets hoger namelijk op 

een niveau van 30-60 pg/l. Veel veranderingen waren 

er natuurlijk ook niet te verwachten, gezien de la- 

ge waarden voor deze gehalten van het geïnfiltreer- 

de water en van het "oorspronkelijke" grondwater. 

Conclusies 

Samenvattend moet worden gesteld, dat de kwali- 

teitsverandering van voorgezuiverd Maaswater niet 

veel afwijkt van die van drinkwater. Mogelijke ver- 

schillen worden veel meer veroorzaakt door ver- 

schillen in grondsamenstelling wat betreft de aan- 

wezigheid van sulfiden, organische stoffen en der- 

gelijke, dan door verschillen in kwaliteit van het 

geïnfiltreerde water zelf. Met name ook ten aanzien 

van organische stoffen, zoals bijvoorbeeld smaak- 

stoffen en trihalomethanen, die in het voorgezui- 

verde Maaswater in hogere concentraties voorkomen 

dan in drinkwater, is er niet of nauwelijks sprake 

van een kwaliteitsverbetering. 

Gezien echter de vele beperkingen waarmee deze in- 

filtratieproef gepaard is gegaan, mogen deze con- 

clusies zeker niet als algemeen geldend worden ge- 

zien. Zij zijn zoals vermeld niet meer dan indica- 

tief. 

DIEPE INFILTRATIE VAN VOORGEZUIVERD LEKWATER IN DE 

AMSTERDAMSE DUINEN 

In de in par. 2.4 genoemde infiltratieput van Ge- 

meentewaterleidingen op het pompstation te Leiduin 

is na het drinkwater voorgezuiverd Lekwater ge- 



bracht. Van de periode van februari tot en met juli 

1977 zijn gegevens beschikbaar van deze infiltratie 

en de daarbij optredende kwaliteitsveranderingen 

van het water tijdens bodempassage (februari tot en 

met april, Jonker, 1977; mei tot en met juli, 

Van der Plas, 1977). De opstelling van de putten en 

uitvoering van de proef is in detail beschreven 

door Steinmetz (1977) en Jonker (1977). Op 

1 februari 1977 is begonnen met de infiltratie van 

voorgezuiverd Lekwater (WRK-water) met een volume- 

stroom van 30 m3/h. De infiltratie is dagelijks ge- 

durende 12 minuten onderbroken voor een terugpom- 

ping met een viermaal hogere snelheid. Het voor- 

naamste doel van deze proef was te onderzoeken of 

de verstopping van de put kon worden beheerst met 

een regelmatige terugpomping. 

Kwaliteitsveranderingen van het geïnfiltreerde wa- 

ter zijn gevolgd door bemonstering en onderzoek van 

het water van waarnemingsputten op 5,10, 16, 20 en 

40 m afstand van de infiltratieput op circa 33 m- 

NAP (behalve die op 16 m afstand: 17 m-NAP). Het 

waarnemingsfilter op 33 m-NAP onderschept een rela- 

tief snelle stroomdraad. 

De waargenomen kwaliteitsveranderingen dragen dui- 

delijk het stempel van de voorafgaande drinkwater- 

infiltratie (zie par. 2.4), namelijk een reeds ver- 

gevorderde uitspoeling van het infiltratiepakket 

aan Fe, Mn, PO,, , Mg, NH,, , K en Si02 tot en met de 
waarnemingsput op 20 m afstand (reistijd = 14 da- 

gen) i.t.t. de put op 40 m afstand (reistijd = 63 

dagen), waar het gedurende 42 dagen geïnfiltreerde 

drinkwater net niet aankwam. Het veel geringer 

aantal malen doorspoeling van het pakket tussen 

persput en waarnemingsput op 40 m ten opzichte van 

de andere bestudeerde waarnemingsputten manifes- 

teert zich daarnaast in het volgende: 



(1) op 40 m afstand is de nitraatreductie 100 %. Op 

5 m is echter het zuurstoffront al vrijwel volledig 

doorgebroken na ongeveer een maand en op 10 m het 

nitraatfront na ongeveer 2,5 maand. Op 20 m is de 

nitraatreductie circa 85 &; 

(2) op 20 m afstand treedt nog een duidelijke toe- 

name van het sulfaatgehalte op, terwijl op 5 en 10 

m afstand sulfaat onveranderd blijft. Op 40 m af- 

stand is deze toename het hoogst, namelijk 10-15 

mg/l, hetgeen duidelijk hoger is dan bij de Haagse 

CIP-proef; 

(3) het Ca-gehalte op 40 m daalt ten opzichte van 

de invoer ten gevolge van het overheersende effect 

van adsorptie (vooral onder desorptie van Mg, NH4 

en K), terwijl het Ca-gehalte op 5, 10 en 20 m 

stijgt door oplossing van kalk. 

De overeenkomst tussen de kwaliteitsveranderingen 

van voorgezuiverd rivierwater te Den Haag (zie par. 

3) en voorgezuiverd Lekwater te Leiduin is in prin- 

cipe groot. Verschillen zijn er ten aanzien van de 

aard en omvang van kationenuitwisseling, de mate 

van aanwezigheid van pyriet en de snelheid, waarmee 

de redoxreacties aflopend zijn. 

VOORTZETTING VAN HET ONDERZOEK 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is gezegd, 

is het van belang te weten in hoeverre de kwali- 

teitsverandering van voorgezuiverd rivierwater bij 

"open, ondiepe" infiltratie overeenkomt met die bij 

"diepe" infiltratie met putten. Bij "open" infil- 

tratie gaat het om de volgende aspecten. 

a. Kwaliteitsafvlakking door spreiding in reistij- 

den van het water. Op dit aspect wordt niet na- 

der ingegaan, omdat door een juiste ligging ten 



opzichte van elkaar van infiltratie- en win- 

ningsputten een minstens even goede kwaliteits- 

afvlakking is te realiseren. Dit is vooral een 

hydrologisch probleem. 

b. De verandering van bacteriologisch (hygiënisch) 

onbetrouwbaar oppervlaktewater in water, dat na 

bodempassage de bacteriologische betrouwbaarheid 

van grondwater benadert. Gezien de tijdens de 

laatste jaren sterker geworden toxicologische 

bezwaren tegen chloor, is dit aspect langzamer- 

hand één der belangrijkste pluspunten van infil- 

tratie geworden. 

Het kon echter bij de "diepe" infiltratie nog 

niet worden onderzocht om de reeds genoemde re- 

denen, namelijk dat drinkwater bacteriologisch 

reeds in orde is en dat het voorgezuiverde Maas- 

en Lekwater steeds sterk gechloord was om ver- 

stopping te vermijden. 

Bij een voortzetting van het onderzoek met ande- 

re putten is het waarschijnlijk mogelijk om deze 

chloring achterwege te laten, zodat aan dit bac- 

teriologische en ook virologische aspect de ver- 

eiste aandacht geschonken kan worden. 

c. De verlaging van het totaal aan organische stof- 

fen. Door de verdergaande voorzuivering is het 

organische stofgehalte reeds zover verlaagd, dat 

bij duinpassage slechts een geringe verbetering 

optreedt. Bij de "open" infiltratie is dit ef- 

fect ook geconstateerd (Stuyfzand 1985). 

Duinpassage levert zowel "diep" als "ondiep" een 

vergelijkbare, redelijk constante kwaliteit wa- 

ter op, gemeten aan het KMn04-verbruik, W-ex- 

tinctie, TOC-gehalte en het kleurgetal. Opval- 

lend is wel het optreden van pieken in deze ge- 



h a l t e n .  Nader onderzoek h i e r n a a r  is gewenst. 

d. Ook b i j  "open" i n f i l t r a t i e  t r e e d t  op sommige 

p l a a t s e n ,  maar n i e t  ove ra l ,  anaerobie  en verwij-  

d e r i n g  van n i t r a a t  op door r edoxreac t i e s .  Een 

su l faa t toename i n  h e t  d u i n i n f i l t r a t i e s y s t e e m  a l s  

gehee l  wordt e c h t e r  n i e t  (meer) gecons t a t ee rd  

(Stuyfzand,  1985) .  A l s  reducerende s t o f f e n  fun- 

geren  voora l  o rganische  s t o f f e n ,  d i e  aanwezig 

z i j n  i n  na 25 j a a r  i n f i l t r a t i e  nog s t e e d s  humus- 

r i j k e  gedee l ten  i n  de bodem of d i e  i n  h e t  water  

aanwezig z i j n  b i jvoorbee ld  t i j d e n s  en na s t e r k e  

a lgengroe i  i n  de i n f i l t r a t i e m i d d e l e n .  

Wat b e t r e f t  de redox- en o p l o s r e a c t i e s  is er i n  

p r i n c i p e  dus geen v e r s c h i l  t u s s e n  "diepe" en 

"ondiepe" i n f i l t r a t i e .  Wel is  er v e r s c h i l  i n  de 

mate waarin de r e a c t i e s  ver lopen,  maar d i t  kan 

a l s  b e g i n e f f e c t  worden gezien.  Een b e t e r e  kwan- 

t i f i c e r i n g  van d i t  i n  de t i j d  verlopende e f f e c t  

i s  gewenst om de sne lhe id  van de zuurs tof -  en 

n i t r a a t d o o r s l a g f r o n t e n  t e  kunnen voor spe l l en  en 

de  s i t u e r i n g  van winningsput ten daarmee eventu- 

e e l  t e  kunnen bepalen.  

e. B i j  "open" i n f i l t r a t i e  kunnen zware metalen wor- 

den verwijderd.  Door de voorzuiver ing van h e t  

Maas- en Lekwater z i j n  de geha l t en  aan zware me- 

t a l e n  t o t  een z e e r  l aag  niveau t e ruggebrach t .  

Over een verwi jder ing  b i  j "diepe" i n f i l t r a t i e  is  

daarom n i e t s  t e  zeggen. Verder onderzoek h i e r -  

n a a r  h e e f t  a l l e e n  z in ,  i nd i en  zware metalen i n  

meetbare c o n c e n t r a t i e s  i n  h e t  i n  nieuwe i n f i l -  

t r a t i e p u t t e n  t e  i n f i l t r e r e n  water  voorkomen. 

f .  Ook organische  microveront re in ig ingen  en smaak- 

s t o f f e n  worden i n  h e t  algemeen geheel  of gedeel-  



telijk verwijderd en/of omgezet bij "open" in- 

filtratie. Bij "diepe" infiltratie is dit aspect 

nog onvoldoende onderzocht, vooral ook omdat het 

voorgezuiverde water weinig organische microver- 

ontreinigingen bevatte. \Vel is er geconstateerd, 

dat er geen verwijdering van smaakstoffen en 

trihalomethanen optreedt. Ook dit aspect dient 

bij verder onderzoek de aandacht te hebben met 

name ook wat betreft het gedrag van stoffen, die 

het AOC1-gehalte bepalen. 

g. Er bestaan aanwijzingen, dat bij "open" infil- 

tratie een verbetering in de toxicologische kwa- 

liteit van het water kan optreden. Hoe dit bij 

"diepe" infiltratie is, vormt eveneens een punt 

van verder onderzoek. 

Het kan worden gesteld, dat de processen, die een 

rol spelen bij de kwaliteitsverandering van voorge- 

zuiverd rivierwater in de duinen, bij "ondiepe" en 

"diepe" infiltratie in principe gelijk zijn, maar 

dat de mate waarin ze verlopen verschillend kan 

zijn. 

Ten aanzien van de optredende redox- en oplosreac- 

ties is het voldoende duidelijk wat er gebeurt in 

de grond, maar ten aanzien van een aantal hygiëni- 

sche aspecten dient het onderzoek grotendeels nog 

te beginnen. Doordat alle aandacht op de verstop- 

pingsproblematiek heeft gelegen, met als gevolg on- 

der andere chloren en grote onregelmatigheden, zijn 

deze aspecten nog onderbelicht. Verder onderzoek 

dient te worden gericht op de bacteriologische, vi- 

rologische en toxicologische eigenschappen van het 

water en op de verwijdering van organische micro- 

verontreinigingen. 
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VERANDERINGEN I N  DE CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN 

DRINKWATER NA PUTINFILTRATIE 

C.G.E.M. van Beek, K e u r i n g s i n s t i t u u t  voor Water le i -  

d i n g a r t i k e l e n  KIWA N. V. 

J .  van Pu f f e l en ,  Duinwater le id ing  van 's-Gravenhage 

INLEIDING 

I n  h e t  ver leden  z i j n  experimenten met p u t i n f  i l t r a -  

t i e  van dr inkwater  u i tgevoerd  door de Duinwater le i -  

d i n g  van 's-Gravenhage met de D I P  (= Drinkwater In- 

f i l t r a t i e  P u t ) ,  h e t  P r o v i n c i a a l  Wa te r l e id ingbed r i j f  

van Noord-Holland m e t  de A I P  (= Andi jkwater I n f i l -  

t r a t i e  P u t )  e n  d e  G e m e e n t e w a t e r l e i d i n g e n  van  

Amsterdam m e t  de WIP (= PM-water I n f i l t r a t i e  P u t ) .  

I n  deze b i j d r a g e  z a l  worden ingegaan op de veran- 

der ingen  i n  de  chemische s amens t e l l i ng  van drinkwa- 

t e r  t i j d e n s  de doors t roming van een watervoerend 

pakket .  Al leen h e t  DIP-experiment z a l  worden behan- 

d e l d .  D e  r e s u l t a t e n  van de be ide  andere  experimen- 

t e n  beves t igen  i n  g r o t e  l i j n e n  de c o n c l u s i e s  ge- 

t r o k k e n  u i t  h e t  o n d e r z o e k  u i t g e v o e r d  t e  

' s-Gravenhage (Van Puf f  e l e n ,  d i t  r a p p o r t  ) . 
Water d a t  i n  de bodem i n f i l t r e e r t  z a l  over  h e t  a l -  

gemeen een samens t e l l i ng  b e z i t t e n  d i e  n i e t  i n  even- 

w ich t  v e r k e e r t  met de  bodem t e r  p l a a t s e .  D i t  z a l  

met name h e t  geva l  z i j n  b i j  kunstmat ige i n f i l t r a -  

t i e .  H e t  systeem bodem-water z a l  naa r  een nieuw 

chemisch evenwicht s t r even .  E r  z u l l e n  a l l e r l e i  re- 

a c t i e s  p l aa t sv inden  d i e  de s amens t e l l i ng  van h e t  

wa te r  meer of minder veranderen.  Voor de opze t  van 

een  systeem bes taande  u i t  pers -  en winput ten  en 

voor de zu ive r ing  van h e t  teruggewonnen water ,  i s  

kenn i s  omtrent  de  aa rd ,  de mate en de t i j d s d u u r  van 

h e t  op t reden  van deze r e a c t i e s  b e l a n g r i j k .  



2 UITVOERING VAN DE EXPERIMENTEN 

2.1 Het drinkwater van de Duinwaterleiding 

De putinfiltratie met drinkwater van de Duinwater- 

leiding is van 1973 tot 1980 met één put uitge- 

Tabel 1 - Jaargemiddelden van de samenstelling (in 
mg/l, tenzij anders aangegeven) van het 

drinkwater van de Duinwaterleiding van 

' s-Gravenhage in een jaar met de Rijn als 
bron (1974) en één met de Maas als bron 
(1978). Tevens is de samenstelling van 

het plaatselijke grondwater voor de aan- 

vang van het experiment aangegeven 

lokaal 

grond- 

water 

10 

70 

7,35 

87 

0,s 
52 

300 

28 

0,28 

42 

1,7 

3,3 
0,26 

0,2 
51 

3,o 

7,0 

Parameter 

Temperatuur, in "C 
Elektrisch geleidingsvenrogen 

bij 20 "C, in nS/m 
Waterstofexponent, i. ( - ) 
Chloride (Cl-) 

Nitraat (NO3' ) 

Sulfaat (9042- )  

Waterstofcarbonaat (HCO~-) 
Vrij kooldioxide (03 ) (berekend) 

Ortho-fosfaat ( ~ 0 ~ 3 - 1  

Silicaat (Si02 ) 

Ammnium 

IJzer (Fe) 
Mangaan (m) 
Z U U ~ C ~ O ~  (O2 

Natrium (~a+) 
Totale hardheid, in ml/l 

KC 

1974 

12,4 

91 

7,61 

169 . 
885 
82,5 

191 

10 

(),o4 
10 

O, 03 

0,03 

O, 03 

881 
89 

2,79 

2 8 

drinkwater 

1978 

11,5 

63 

7,76 

89 

7,3 
69 

198 
7 

0,05 

10 

0,04 

0,Ol 

0,005 

9,4 
50 

2,33 

3 6 



voerd. In die periode valt ook een verandering van 

de herkomst van het drinkwater, namelijk van de 

Rijn naar de Maas in 1976. Deze overgang had tot 

gevolg dat de chemische samenstelling van het 

drinkwater veranderde, voornamelijk een verlaging 

van de concentratie van natrium en chloride. Om een 

indruk te geven van de samenstelling zijn in tabel 

1 de jaargemiddelden van een aantal parameters van 

1974 en van 1978 - dat wil zeggen in de periode met 
de Rijn en met de Maas als bron - samengevat. 

Geohydrologie en beschrijving van de putten 

In figuur 1 is enige informatie ter plaatse van de 

opstelling samengevat. Het betreffende watervoeren- 

de pakket strekt zich uit tussen circa 22 en 

52 m-NAP. Tot circa 25 m-NAP bestaat het uit fijn- 

zandige aeolische afzettingen. Tussen circa 25 en 

40 m-NAP bevinden zich afwisselend matig fijne tot 

matig grove kustnabije rivierafzettingen. Deze af- 

zettingen bevatten schelpen. Tot 52 m-NAP bevinden 

zich afzettingen bestaande uit grof zand en grind 

afkomstig van verwilderde rivieren. In deze afzet- 

tingen zijn slibhoudende lagen tussengeschakeld. 

Tussen 52 en 63 m zijn fluviatiele klei-afzettingen 

aanwezig. Deze kleilaag heeft een grote weerstand 

tegen verticale waterbeweging en vormt de basis van 

het watervoerend pakket. De kD-waarde van het wa- 

tervoerend pakket zelf bedraagt circa 1000 m*/d. 

Ten behoeve van het experiment zijn in 1972 een in- 

filtratieput (DIP) en een waarnemingsput (HT) op 

15 m afstand geplaatst. 

Beide putten zijn met de pulsmethode aangelegd. De 

putfilters bestaan uit PVC met een diameter van 

respectievelijk 190/200 mm voor de DIP en 45/50 mm 

voor de HT. 



containing shells 

coarse sand 

containing gravel 

- - - - - - - - - - -  

Figuur 1 - Ligging van de injectieput DIP en de 

waarnemingsputten HT 26 en HT 44. Tevens 

is een geologisch profiel en enige geo- 

logische informatie gegeven 

2.3 Geohydrochemie 

In tabel 1 is tevens de chemische samenstelling van 

het oorspronkelijke grondwater ter plaatse van de 

put aangegeven. Dit water is anaeroob, bevat geen 

nitraat en heeft een lichte zwavelwaterstofgeur. 

Kenmerkend zijn verder de relatief hoge concentra- 

tie van waterstofcarbonaat en silicaat en de aanwe- 

zigheid van ijzer, mangaan en ammonium. De concen- 

tratie aan organisch materiaal, gemeten als orga- 

nisch koolstof (Toc), is eveneens hoog in vergelij- 



king met dat van het te infiltreren drinkwater. 

Vanwege het verschil in chemische samenstelling 

tussen het oorspronkelijke grondwater en het te in- 

filtreren drinkwater is te verwachten, dat het 

drinkwater tijdens bodempassage in samenstelling 

zal veranderen in de richting van de samenstelling 

van het oorspronkelijke grondwater. 

Programma van infiltratie 

De infiltratie in de put is gestart op 

29 maart 1973. De volumestroom bedroeg 36,5 m3/h 

en is op 24 april 1975 tot 60 m3/h opgevoerd. 

De infiltratie is zonder onderbreking tot 

22 november 1976 gehandhaafd. 

Om te kunnen nagaan of en in hoeverre tijdens 

de infiltratie een accumulatie van verontreini- 

gingen is opgetreden is van 29 november tot 

1 februari 1977 op de infiltratieput een onttrek- 

kingsexperiment uitgevoerd. Er bleken geen veront- 

reinigingen aanwezig te zijn. 

Op 14 februari 1977 werd de infiltratie hervat met 

een volumestroom van 60 m3/h en met een gelijktij- 

dige terugwinning in een nieuwe onttrekkingsput op 

34 m afstand van de infiltratieput. Dit experiment 

is zonder onderbreking tot maart 1980 voortgezet. 

De experimenten zijn gezien de doelstelling zeer 

succesvol verlopen. In de zeven jaar van nagenoeg 

niet onderbroken infiltratie is er in en om de in- 

filtratieput geen noemenswaardige toeneming van de 

weerstand voor infiltratie opgetreden. In totaal is 

ruim 3. 106 m3 water in één put geïnfiltreerd. 

2.5 Monsterneming en analyse 

De bemonstering van de waarnemingsputten is op 



1 november 1973, ofwel 8 maanden na de start van de 

infiltratie, aangevangen. Het eerste halfjaar werd 

deze bemonstering wekelijks uitgevoerd en daarna 1 

x per 2 weken. 

Ge monsterneming geschiedde nadat eerst met behulp 

van een membraanpompje tweemaal de inhoud van de 

betreffende put was onttrokken. De zuurstofconcen- 

tratie en de temperatuur werden met behulp van een 

neergelaten sonde ter plaatse in het filter geme- 

ten. De monsters water werden naar het vlakbij ge- 

legen laboratorium van de Duinwaterleiding getrans- 

porteerd, waarna onmiddellijk de pH en de concen- 

tratie van waterstofcarbonaat zijn bepaald. Daarna 

volgden de analyses van de overige parameters, 

waarbij indien nodig de monsters water in de koel- 

kast zijn bewaard. De analyses zijn zoveel mogelijk 

uitgevoerd volgens de in Nederland genormaliseerde 

analysemethoden voor drinkwater. Behalve de reeds 

genoemde parameters zijn tevens bepaald: het elek- 

trisch geleidingsvermogen en de concentraties van 

chloride, nitraat, sulfaat, ammonium, fosfaat, cal- 

cium, magnesium, TOC en ijzer, het KMn04-verbruik 

en het kleur- en smaakgetal. 

3 RESULTATEN TIJDENS INJECTIE 

3.1 Schatting van de reistijden 

Van de gemiddelde reistijd van de injectieput tot 

aan de waarnemingsputten is een minimum en een 

maximum schatting te maken. Indien het geïnjecteer- 

de water zich alleen over de hoogte van het putfil- 

ter horizontaal cylindervorrnig in het watervoerend 

pakket verbreidt, zal bij een volumestroom van 

36,5 m3/h de gemiddelde reistijd 126 h bedragen. 

Indien het geïnjecteerde water zich cylindervorming 



over de gehele hoogte van het watervoerend pakket 

van de put af verbreidt zal de gemiddelde reistijd 

213 h bedragen. De werkelijke gemiddelde reistijd 

zal hier tussenin liggen. Bij een volumestroom van 

injectie van 60 m3/h zijn deze tijden respectieve- 

lijk 78 en 130 h. 

De grondwaterstroming ter plaatse van het experi- 

ment bevindt zich loodrecht op de puttenrij. Onder 

de heersende omstandigheden kan de werkelijke wa- 

tersnelheid ten gevolge van deze stroming op 

18 m/jaar worden geschat (Olsthoorn et al, 1975). 

Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de boven 

geschatte reistijden. 

~espreking van de resultaten 

Het geïnjecteerde drinkwater bestaat uit oppervlak- 

tewater dat een kunstmatige infiltratie in het on- 

diepe pakket in de duinen heeft ondergaan, aange- 

vuld met enig diep grondwater en nuttige neerslag. 

De variaties in chemische samenstelling die in het 

oppervlaktewater aanwezig zijn, zijn na de kunstma- 

tige infiltratie duidelijk afgevlakt, maar nog wel 

aanwezig (Van Puf felen, 1979). 

Vanwege deze variaties is niet het verloop van 

iedere parameter in de tijd afzonderlijk bestu- 

deerd, maar is het verschil in de waarde van iedere 

parameter tussen de bewuste waarnemingsput en de 

injectieput berekend en tegen de tijd uitgezet. 

Hierbij is geen rekening gehouden met de reistijd 

tussen waarnemings- en injectieput, dat wil zeggen 

steeds de analyseresultaten van eenzelfde dag zijn 

vergeleken. Zolang de variaties geleidelijk verlo- 

pen, dat wil zeggen dat de verandering in concen- 

tratie over het tijdsinterval van monsterneming 

slechts gering is, hetgeen het geval is, is de ge- 

maakte fout te verwaarlozen. 



In figuur 2 is het verschil van de concentraties in 

HT 26 en DIP (ElT26-DIP) tegen de tijd uitgezet. Een 

stijging in concentratie tijdens de stroming van 

DIP naar HT 26 resulteert in een positieve, een da- 

ling in een negatieve waarde. Uit figuur 2 blijkt 

dat het verschil in chlorideconcentratie inderdaad 

nagenoeg gelijk is aan nul. Tevens blijkt uit deze 

figuur dat het elektrisch geleidingsvermogen tot 

ongeveer dag 700 van het experiment positief is; 

dat wil zeggen tussen de injectie- en de waarne- 

mingsput stijgt de som van de concentraties. Dit 

blijkt inderdaad het geval voor de concentraties 

van sulfaat, waterstofcarbonaat en calcium. Deze 

stijging valt samen met een daling in de concentra- 

ties van nitraat en zuurstof. Opvallend is dat de 

veranderingen in concentratie van sulfaat en calci- 

um en van pH en zuurstof langer aanwezig blijven 

dan de veranderingen in concentratie van nitraat en 

waterstofcarbonaat. De overige concentratiever- 

schillen zijn niet in figuur 2 weergegeven. De con- 

centratieverschillen van ijzer, kalium, magnesium 

en natrium blijven over de onderzochte periode con- 

stant, kleur, TOC, KMn0 ,+-verbruik en fosfaat dalen, 

en ammonium en mangaan stijgen een weinig. 

Waarnemingsput HT 44 vertoont hetzelfde beeld. Deze 

kwalitatieve beschrijving laat een aantal belang- 

rijke conclusies toe. De veranderingen in de con- 

centraties van sulfaat, waterstofcarbonaat, nitraat 

en calcium lopen over de beschouwde periode af. 

Aangezien de chemische samenstelling van het injec- 

tiewater vrijwel constant blijft, blijkt uit dit 

aflopende karakter, dat het in jectiewater reageert 

met vaste stoffen in het watervoerend pakket en dat 

deze stoffen daar in principe in beperkte mate aan- 

wezig zijn. Bovendien treden, omdat niet alle con- 



ELECTRICAL CONDUCTIVITY 

injection37rn3/h injection 60m3/hA ' injection and 

n~straction 6om31h / k b ~ t r a c t i m 6 o m ~ l h  

days after start injection - 
CHLORIDE 

~ ~ 

injection 37 m3/ h injection 60rn3/h 1 I injection and 
6orn3,h 1 kstractim60m3ih 

days after start injection - 

Figuur  2 - Samenvatting van de berekende v e r s c h i l -  
l e n  i n  c o n c e n t r a t i e  t u s s e n  waarnemings- 
p u t  HT 26 en i n j e c t i e p u t  D I P .  V e r t i c a a l  
i s  h e t  v e r s c h i l  voor de aangegeven para- 
meter  en h o r i z o n t a a l  de t i j d  u i t g e z e t .  
B i j  de  berekening van h e t  v e r s c h i l  i s  
geen rekening gehouden met de gemiddelde 
v e r b l i j f t i j d  van h e t  water  i n  h e t  water-  
voerende pakket  t u s sen  be ide  p u t t e n  



CALCIUM 

injection 37m31 h injection 60 m31hA ' inject ion and 
- abstraction 1 bstraction60m31h 

days after start injection - 

SULPHATE 

- ., 

injection37m31 h - injection60m31h~ l injection and 

~~stract ion 6omf,h 1 ~bstract10n60m3th 

days after start injection C 

Figuur  2 - Vervolg 



OXYGEN 

- 2  - - 

- 4  - - 

- 

- 
o 

O .7 

-10 
200 400 600 800 1dOO l i 0 0  114A0 16100 1800 

injection 37 rn3/ h - injection 60 rn31 hA I inject ion and 

- abstraction 6Orn3lh 1 60m3'h 

days after start injection - 
BICARBONATE 

injection3ïdit-1 - I injection60rn31h] I injection and 
- ;brtraction _T !:bstraction60m?h 

days after start injection I 

Figuur  2 - Vervolg 



NITRATE 

days after start injection 

pH 

HT 26 -DIP 

- 

- - 

O ., 
I -0.4 

200 400 600 b00 1000 1;80 11480 1600 1800 
injection37rn3/ h injection60rn31h~ I injection and 

6 0  &,h 1 Lbstraction 
days after start injection m 

Figuur  2 - Vervo lg  



centratieveranderingen op een zelfde moment eindi- 

gen, verschillende reacties naast elkaar op. 

INTERPRETATIE 

Voor een kwantitatieve interpretatie van de waarge- 

nomen verschillen in chemische samenstelling tussen 

het injectiewater en het water afkomstig van de 

waarnemingsputten is het noodzakelijk te corrigeren 

voor de reistijd van het water van de injectieput 

tot aan de betreffende waarnemingsput. 

Bij een korte reistijd is deze correctie te omzei- 

len door een periode te zoeken waarin de chemische 

samenstelling van het in jectiewater constant is. 

Een dergelijke periode kwam voor tussen 28 februari 

en 1 mei 1974. Over deze periode zijn 10 waarnemin- 

gen beschikbaar. De gemiddelden en de standaardde- 

viaties van de verschillende stoffen zijn in tabel 

2 samengevat. De standaarddeviatie is hier samenge- 

steld uit toevallige fouten tijdens monsterneming 

en analyse, maar ook uit werkelijk aanwezige varia- 

ties in de samenstelling. Uit tabel 2 blijkt dat de 

som van de anionen en van de kationen op equiva- 

lentbasis onderling niet meer dan circa 2,5 % ver- 

schillen. 



Tabel 2 - Gemiddelden en standaarddeviaties van de 
concentratie (in mg/l tenzij anders aan- 

gegeven) van de aangegeven stoffen in het 

injectiewater en in het water onttrokken 

aan de aangegeven waarnemingsp~tten (nb = 

niet bepaald) 

Elektrisch geleidings- 

vernrìgen, in mS/m 

pH (-1 
KMrQ ,-verbruik 

?rx: (c) 
Chloriäe (Cl') 

Nitraat (N33 ) 

Sulfaat ( Ss-) 

Waterstofcarbo- 

naat ( D 3  
Vrij koolzuur (0 2) 

berekend, 

Fosfaat (Po4) 

Amrionium (NH~) 

LJzer-totaal (Fe) 

Mangaan (Mn) 

Zuurstof (O2 

Calcim (Ca2+) 

Magnesium (m2+) 
Natrium (~a+) 

Kaiium (e) 
Sananionen, i n d l  

San kationen, in rrieq/l 

Uit de pH en de concentratie van waterstofcarbonaat 

is de concentratie van vrij koolzuur berekend vol- 

DIP  

85,6 - +1,6 
7,60+0,06 

5,7 - +1,1 
3,l - tO,6 

151,4 - +7,6 
9,4 - +0,8 
74,3 - +1,2 

196,2 - +6,3 

9,3 

0,14+0,08 - 
0,03+û,01 - 
0,04+0,04 - 

nb 

8,l-K),6 - 
92,8 - +7,5 
9,740~4 - 
77,5 - + 3,3 
5,2 - + 0,l 
9,18 

8,96 

HT26 

89,5 - +1,8 
7,51+0,04 

4,5 - +1,3 
2,3 - +0,8 

148,2 - +2,3 
4,8 - +1,0 
87,2 - +1,4 

221,2 - +3,4 

12,7 

0,05+0,00 - 
0,04+0,02 - 
0,05+0,06 - 

nb 

0,2 

100,2 - i+3,4 
9,3+0,4 - 

nb 

nb 

EFT44 

88,l - +1,1 
7,40+0,08 - 
4,l - tû,6 
2,3 - +0,6 

147,7 - +2,5 
6,O - +1,2 
84,7 - +1,8 

212,O - +7,8 

15,6 

0,06+0,02 - 
0,07+0,10 - 
0,07+0,07 - 

nb 

012 

98,8 - +6,6 
9,3+0,3 - 

nb 

nb 



gens : 

pH = PK' + log [m] 
In deze vergelijking is PK' gelijk aan 6,41; dit 

wil zeggen na omrekening naar de heersende tempera- 

tuur (10 "C) en ionensterkte (I = 0,014 mol/l). 

Tabel 3 - Gemiddelden en standaard deviaties van de 
verschillen in concentratie (in mmol/l 

tenzij anders aangegeven) van de aangege- 

ven parameters tussen injectieput (DIP) 

en aangegeven waarnemingsput ( *  verschil 

in concentratie significant op 5 a i -  

veau; ** verschil in concentratie signi- 
ficant op 0,5 & niveau) 

TOC (C) 

nitraat (NO; ) 

sul£ aat (CO'$-) 

waterstofcarbonaat 

( ==y 
calcium (ca 2+) 

magnesium (Mg 2+) 

ijzer 

zuurstof (0 * )  

vrij koolzuur (CO2) 

N03 + SOS' + HCO;, in meq/l 

ca2+ + 2+1 in meq/l 

gebruikte concentratie 

voor calcium 

HT26-DIP 

O, 07+0,11 - 
-0,07+0,02** - 
0,14+0,02** - 

0,41+0, - 11** 

O, 19i-O, 28 - 
-0, 01+0, - 03 

O 

-0,25+0,02** - 
O, 08 

0,61+0,13 - 
O, 34+0,57 - 

O, 31 

HT44-DIP 

O, 07+0,09* - 
-0,06+0,02** - 
0,11+0,02** - 

0,26+0,15** - 
O, 15+0,25 - 
-0 , 01+0,02 - 
O 

-0,25+0,02** - 
O, 14 

O, 43+0,17 - 
O, 27+0,54 - 

O, 22 



In tabel 3 zijn de veranderingen in chemische sa- 

menstellincj samengevat. Electroneutraliteit gebiedt 

dat de som van de concentraties van de anionen en 

van de kationen op equivalentbasis aan elkaar ge- 

lijk zijn. Uit tabel 3 blijkt dit niet het geval te 

zijn voor de sommen van de veranderingen in concen- 

traties tussen de injectieput en de waarnemingsput- 

ten. Aangezien de standaarddeviatie van de verande- 

ringen van de concentratie van calcium (en magnesi- 

um) groot is en die van de veranderingen in de con- 

centraties van de anionen klein, wordt aangenomen 

dat de gevonden verandering in de concentratie van 

calcium (en magnesium) te laag is. Voor de inter- 

pretatie van de gegevens van tabel 3 wordt daarom 

uitgegaan van de berekende verandering in concen- 

tratie van calcium. 

Met behulp van massabalansen is het mogelijk na te 

gaan welke reacties zijn opgetreden. In onderstaan- 

de reacties staat voor iedere vergelijking het be- 

trokken traject aangegeven, HT 26 voor het traject 

HT 26-DIP, en HT 44 voor HT 44-DIP. De onderstreep- 

te concentratieverandering is als maatgevend be- 

schouwd. De maatgevende concentratieveranderingen, 

in mrnol/l, zijn afkomstig uit tabel 3, indien de 

betrokken stof slechts in één reactie is betrokken, 

of wordt in de tekst berekend, indien de stof in 

meerdere reacties is betrokken. 

De concentraties van zuurstof en nitraat zijn ge- 

daald. Het oxydererid vermogen, dat met de daling 

van deze concentraties overeenkomt, kan worden be- 

rekend : 



De stijg'ing in de sulfaatconcentratie geeft aan dat 

sulfiden zijn geoxydeerd. Vast organisch materiaal 

bevat niet meer dan maximaal 2 gew. % zwavel. In- 

dien de stijging in sulfaatconcentratie veroorzaakt 

zou zijn door oxydatie van organisch materiaal zou, 

in vergelijking met de stijging in de concentratie 

van sulfaat, de stijging in de som van de concen- 

traties van anorganisch en organisch koolstof veel 

groter moeten zijn geweest dan nu wordt gevonden. 

De stijging in de sulfaatconcentratie wordt daarom 

toegeschreven aan de oxydatie van anorganisch mate- 

riaal. De meest waarschijnlijke bron is pyriet 

(Fes2). 

Aangezien geen stijging in de concentratie van 

ijzer wordt gevonden, wordt het bij deze oxydatie 

gevormde ijzer vastgelegd. Uit de aanwezigheid van 

nitraat in de waarnemingsputten blijkt dat het mi- 

lieu al minder anaeroob is geworden. De meest waar- 

schijnlijke vorm waarin het vrijgekomen ijzer(I1) 

wordt vastgelegd, is derhalve ijzer ( I11 )hydroxyde. 

Uit vergelijking (3) blijkt dat bij deze reactie 

veel protonen (zuur) vrijkomen. Aangezien de pH 

niet noemenswaardig veranderd, treedt neutralisatie 

op. Gezien de aanwezigheid van schelpen in het wa- 



tervoerend pakket, zal dit door calciumcarbonaat 

gebeuren. 

Vergelijking van de in ( 3 )  geproduceerde en in (1) 

en ( 2 )  verbruikte elektronen geeft aan dat nog een 

oxydatiereactie heeft plaatsgevonden. Bij de heer- 

sende pH zal bi j het in oplossing gaan van calciurn- 

carbonaat de stijging in de concentratie van cal- 

cium nagenoeg gelijk zijn aan die van waterstofcar- 

bonaat. Uit tabel 3 blijkt dat de stijging in de 

concentratie van waterstofcarbonaat groter is dan 

die van calcium. Deze extra toename kan worden toe- 

geschreven aan de oxydatie van organisch materiaal. 

Dit organisch materiaal kan zowel afkomstig zijn 

uit het watervoerend pakket, als uit het injectie- 

water. Dit laatste blijkt uit een daling van de 

concentratie van organische koolstof, zie ook tabel 

2. Deze oxydatiereactie kan als volgt worden uitge- 

schreven: 

De maatgevende verandering in concentratie van de 

elektronen is hier berekend uit de vier vooraf be- 

schreven reacties, zie ook tabel 4. 

Bovenstaande reactie wordt dus als sluitpost voor 

de redoxreacties beschouwd. In vergelijking ( 5 )  

wordt het organisch materiaal door Cli 20(  s ) weerge- 

geven. Aangezien de werkelijke samenstelling van 

het geoxydeerde materiaal niet bekend is, bevatten 



de berekende reactiecoëfficiënten bijgevolg een ma- 

te van onzekerheid. 

In de weergegeven reacties (l), (21, (31, (4 )  en 

(5) zijn de veranderingen in de concentraties van 

respectievelijk zuurstof, nitraat, sulfaat, hard- 

heid en elektronen als maatgevend aangehouden. 

Alle onzekerheden zijn nu geaccumuleerd in de ver- 

anderingen in de concentraties van de protonen, wa- 

terstofcarbonaat en vrij koolzuur. Deze veranderin- 

gen zijn in tabel 4 samengevat. Hierbi j zijn de 

veranderingen die een verbruik inhouden, dat wil 

zeggen het linkerlid van de vergelijking, negatief 

aangegeven en is vorming positief aangegeven. 

Tabel 4 - Verandering in de concentratie van de 

aangegeven parameters (in mrnol/l) ten ge- 

volge van de verschillende chemische re- 

acties 

Put 

verandering 

volgens tabel 3 

verandering 

volgens 

reactie (1) 

( 2 )  

( 3  
(4) 

(5 
scm 

elektronen 

- 

-1,OO 

-0,35 

+1,05 
- 

W,30 

0,OO 

- 

-1,W 

4,30 

W,83 
- 

@,47 

0,OO 

protonen 

HT26HT44HT26hT44J3T26HT44 

- 

-1,OO 

-0,42 

+1,33 

-0,31 

W,38 

*,O2 

waterstof- 

- 

-1,OO 

-0,36 

+1,05 
-0,22 

@,59 

*,O6 

carbonaat 

+0,41 

- 
- 
- 

W,31 

W,08 

@,39 

+0,26 

- 
- 
- 

W,22 

M,12 

W,34 



Uit tabel 4 blijkt dat de concentratieveranderingen 

tussen de infiltratieput DIP en de waarnemingsput 

HT 26 met de beschreven reacties voldoende zijn 

verklaard. Voor waarnemingsput HT 44 resteert een 

overschot van respectievelijk 0,065 mmol/l H+ en 

0,08 mmol/l HCO;. Met behulp van het waterstofcar- 

bonaat-vri j koolzuur evenwicht kan de balans klop- 

pend worden gemaakt : 

In tabel 3 is aangegeven dat de toeneming in de 

concentratie van vrij koolzuur in HT 26 en HT 44 

respectievelijk 0,08 en 0,14 mrnol/l bedraagt. Voor 

beide waarnemingsputten resteert nu nog een tekort 

van 0,08 mmol/l vrij koolzuur. 

Aangezien alle onzekerheden van de voorafgaande 

vergelijkingen in de berekende concentratieverande- 

ringen van waterstofcarbonaat en vrij koolzuur zijn 

geaccumuleerd en gezien de grootte van de stan- 

daarddeviaties in de concentratieveranderingen (zie 

tabel 3) wordt de bereikte overeenstemming bevredi- 

gend geacht. 

De gevonden c o n ~ e n t r a t i e v e r a n d e ~ r i n g e n  kunnen dus 

worden toegeschreven aan de oxydatie van pyriet en 

organisch materiaal onder invloed van zuurstof en 

nitraat en de neutralisatie van het hierbij gevorm- 

de zuur door het oplossen van calciumcarbonaat en 

door het waterstofcarbonaat-vrij koolzuurevenwicht. 

Het gehele reactieschema kan als volgt worden sa- 

mengevat : 



SLOTBESCHOUWING 

Bij de injectie van aeroob water in een anaeroob 

watervoerend pakket treedt een aantal redoxreacties 

op. Bij deze redoxreacties worden pyriet en orga- 

nisch materiaal, aanwezig in de vaste fase van het 

watervoerend pakket, geoxydeerd door zuurstof en 

nitraat aanwezig in het injectiewater. De aanwezig- 

heid van pyriet en organisch materiaal is afgeleid 

uit de gevonden concentratieveranderingen. Tevens 

wordt een klein gedeelte van het organisch materi- 

aal in oplossing verwijderd. Bi j deze redoxreacties 

wordt zuur gevormd. Dit zuur wordt geneutraliseerd 

door de in het watervoerend pakket aanwezige cal- 

ciumcarbonaat en door het waterstofcarbonaat-vrij 

koolzuurevenwicht. Bij de hier gepresenteerde bena- 

dering is aangenomen dat bij de oxydatie van pyriet 

het sulfide in het watervoerend pakket volledig 

wordt geoxydeerd tot sulfaat. In de praktijk zal 

deze oxydatie veel gecompliceerder verlopen. Uit 

onderzoek van Bouleque (1977) en Bouleque and 

Michard (1979) is bekend dat bij de oxydatie van 

pyriet allerlei intermediaire zwavelverbindingen, 

in het bijzonder elementair zwavel, S en thiosul- 

faat, S 20 3 " ,  worden gevormd. Tijdens de monsterne- 

ming is aan de eventuele aanwezigheid van deze tus- 

senprodukten geen aandacht besteed. Ook Stumrn en 

Morgan (1981 p. 470) geven een gecompliceerder mo- 



del voor de oxydatie van pyriet. 

Voor zover ons bekend zijn buiten Nederland alleen 

in Bay Park, New York, oriënterende experimenten 

met injectie van drinkwater in een watervoerend 

pakket uitgevoerd (~ecchioli et al. 1975, Ragone 

et al. 1973). Het watervoerend pakket in Bay Park 

bevat geen calciumcarbonaat. Daardoor is de daling 

in pH aldaar veel groter. 

Tijdens de periode waarin de metingen zijn uitge- 

voerd is geen aanwijzing gevonden voor het optreden 

van kationenwisseling. Het optreden van kationen- 

wisseling ligt ook niet erg voor de hand aangezien 

het watervoerend pakket niet of nauwelijks klei be- 

vat. 

Het watervoerend pakket bevat pyriet en organisch 

materiaal in eindige hoeveelheden. De processen 

zullen dus aflopen en rond de injectieput zal zich 

een aerobe zone vormen. Deze zone zal zich in de 

loop van de tijd rond de put uitbreiden. In de 

waarnemingsputten stijgt eerst de concentratie van 

nitraat en vervolgens die van zuurstof. Er ontstaat 

derhalve een chromatograf isch ef fect waarbi j het 

nitraatfront voorloopt op het zuurstoffront. 

De hier beschreven geohydrochemische processen heb- 

ben grote consequenties voor een systeem bestaande 

uit afzonderlijke infiltratie- en onttrekkingsput- 

ten. Na verloop van tijd zal langs de kortste 

stroomlijn tussen de infiltratie- en de onttrek- 

kingsput doorslag van zuurstof optreden. 

Langs langere stroomlijnen zal nog ijzerbevattend 

water naar de onttrekkingsput toestromen. Ten ge- 

volge van de menging van zuurstofbevattend en van 

ijzerbevattend water zal putverstopping optreden. 

Bij de opzet van een dergelijk systeem zal hiermee 



rekening dienen t e  worden gehouden. Hoe e r n s t i g  de 

ve r s topp ing  z a l  z i j n  en hoe lang m e t  d i t  optreden 

rekening z a l  moeten worden gehouden v a l t  n i e t  aan 

t e  geven. 

Zolang de omgeving van h e t  i n j e c t i e - o n t t r e k k i n g s -  

systeem n i e t  i n  geohydrochemisch evenwicht is ,  z a l  

h e t  on t t rokken  water  i j z e r ,  mangaan en ammonium be- 

v a t t e n .  Alvorens d i t  water  a l s  d r inkwater  t e  kunnen 

d i s t r i b u e r e n  z u l l e n  deze s t o f f e n  verwijderd dienen 

t e  worden. 

Fac toren  d i e  de t i j d s d u u r  van de aanwezigheid van 

i j z e r ,  mangaan en ammonium i n  h e t  on t t rokken  water  

en  van h e t  optreden van putvers topping  z u l l e n  bepa- 

l e n ,  z i j n  h e t  g e h a l t e  en de aard  van voorkomen van 

i j z e r s u l f i d e n ,  o rganisch  m a t e r i a a l  en calciumcarbo- 

n a a t  i n  h e t  watervoerend pakket.  
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Duinwater le iding van 's-Gravenhage en geëvalueerd 
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PUTINFILTRATIE BIJ HOOGOVENS IJMUIDEB 

J.P.J. Krabbendam (Hoogovens Groep B.V.) 

INLEIDING 

Hoogovens is voor de bedri jfswatervoorziening aan- 

gewezen op de levering door de Matertransportmaat- 

schappij Rijn-Kennemerland ( W R K ) ,  althans wat zoet 

water betreft. De oorspronkelijke belangstelling 

van Hoogovens voor persputinfiltratie was gelegen 

in het overbruggen van perioden waarin het zoutge- 

halte van WRK-water (Nieuwegein) hoog is. Dit had 

met name betrekking op de voeding van de deminera- 

lisatie. Bij ontzouting met behulp van ionenwisse- 

laars nemen met het zoutgehalte de chemicaliënkos- 

ten voor regeneratie toe; nog afgezien van proble- 

men met bedrijfsvoering en capaciteit bij hoge 

zoutbelasting. Door opslag van water van goede kwa- 

liteit zou op regeneratiekosten kunnen worden be- 

spaard en zou de installatie op een minder hoog 

zoutgehalte kunnen worden gedimensioneerd. Een bij- 

komend aspect was het benutten van de zoetwaterbuf- 

£er als noodvoorziening tijdens storing in de aan- 

voer. 

ZOETWATERBUFFER 

De persputproef bij Hoogovens in het begin van de 

jaren '70 is dus te zien als onderzoek naar de mo- 

gelijkheid tot berging van water van goede kwali- 

teit. Deze proef was de eerste in het kader van de 

WIRDu, later de Commissie Infiltratie. De gebruikte 

put was onderdeel van een buiten bedrijf gestelde 

winning, zie figuur 1. Het WRK-water werd geïnfil- 



F i g u u r  1 - L o c a t i e ,  s i t u a t i e  



treerd in het tweede watervoerende pakket NAP - 20 

tot - 70 m onder een enkele meters dikke klei/veen- 

laag, zie figuur 2. In deze periode onderging het 

WRK-water nog geen coagulatie voorafgaand aan de 

snelfiltratie. 

Bij de proeven bleek het slibgehalte van het WRK- 

water continue infiltratie onmogelijk te maken; 

70.000 m3 werd bij toenemende weerstand geïnfil- 

treerd (lit. 1). Daarbij werd tussentijds eenmaal 

teruggepompt. Met behulp van electrodenkabels werd 

een indruk van de verdringing van het aanwezige 

zoute/brakke grondwater verkregen. Vervolgens werd 

onttrokken tot het chloridegehalte circa 300 mg/l 

was; ongeveer 2/3 deel, 47.000 m3, werd teruggewon- 

nen (lit. 2). 

In de daarop volgende perioden werden kortere in- 

filtratieduur van één tot drie weken en verhoging 

van de volumestroom bi j terugpompen met een factor 

2-4 beproefd, met aanvankelijke verbetering als re- 

sultaat. 

Maandenlang kon het regime 2 x per week 31  uur in- 

filtratie en $ uur terugpompen worden gehandhaafd. 

In totaal werd nog circa 35.000 m3 gein£ iltreerd. 

Daarna nam echter de blijvende weerstand zodanig 

toe dat slechts kort kon worden geïnfiltreerd, 

voordat opnieuw moest worden teruggepompt. Schoon- 

spuiten met hoge druk mocht niet baten en kort 

daarop is de put bezweken, verzand door het opbar- 

sten van de klei-afdichting bij een verloop. 

Inmiddels is door het mede in bedrijf komen van 

WRK I11 met levering van water uit het IJsselmeer 

de zekerheid van levering vergroot. Het belang van 

een noodvoorziening is daarom zowel uit kwalitatief 

als kwantitatief oogpunt gezien, verminderd. Een 

infiltratieproject is daarom, afgewogen tegen be- 

sparing van ontzoutingskosten, in de huidige situa- 

tie economisch niet haalbaar. 
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Figuur 2 - Geohydrologisch profiel 



ZOUT GRONDWATER 

Zout grondwater wordt b i j  Hoogovens g e b r u i k t  a l s  

koe lwater  voor toepass ingen  waar een open of geslo-  

t e n  c i r c u l a t i e s y s t e e m  met koe l to rens ,  gez ien  de 

v e r e i s t e  l a g e r e  temperatuur ,  n i e t  mogeli jk i s .  H e t  

wordt on t t rokken  op een d i e p t e  van NAP - 120 t o t  

- 200 m u i t  een watervoerend pakket onder een 40 m 

d ikke  g l a c i a l e  k l e i l a a g ,  z i e  f i g u u r  2. De hu id ige  

o n t t r e k k i n g  bedraagt  c i r c a  22 mln m3 p e r  j aa r .  Tem- 

p e r a t u u r  c i r c a  14 'C. 

D e  inv loed  van deze on t t r ekk ing  op de s t i j g h o o g t e  

van h e t  grondwater i n  de omgeving van h e t  s t a a l b e -  

d r i j f  i s  onderwerp geweest van een geohydrologisch 

onderzoek. Daarbi j is  gebleken d a t  winning op h e t  

genoemde niveau mogelijk moet z i j n ,  gez ien  tegen de 

ach te rgrond  van de t o t a l e  waterhuishouding, i nc lu -  

s i e f  zoetwaterwinning door andere  bed r i jven  i n  de 

omgeving. 

A l  i s  i n  een e e r d e r  stadium overwogen t o t  h e r i n f i l -  

t r a t i e  van zout  grondwater over  t e  gaan, u i t  oog- 

punt  van grondwaterbeheer is e r ,  gez ien  h e t  boven- 

s taande ,  geen a a n l e i d i n g  h e t  enke le  graden opge- 

warmde water  i n  de grond t e r u g  t e  brengen. Overi- 

gens b l i j f t  i n  p r i n c i p e  deze mogel i jkheid open. Wel 

zou dan nader onderzoek nodig z i j n  om een gesch ik t e  

l o c a t i e  en de j u i s t e  f i l t e r d i e p t e  v a s t  t e  s t e l l e n  

t e n  e inde  t e  voorkomen d a t  opgewarmd water  wordt 

aangetrokken. Daarnaast  i s  h e t  van wezenl i jk  belang 

h e t  i jzerhoudende water  na gebruik op zodanige wij-  

z e  t e  verzamelen d a t  h e t  zonder t oe t r eden  van l u c h t  

( z u u r s t o f )  kan worden g e ï n f i l t r e e r d .  

H e t  g e b r u i k t e  zoute  water  wordt momenteel geloosd 

i n  een haven d i e  i n  open verb inding  s t a a t  m e t  de 

zee.  



COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Een ander toepassingsgebied van persputinfiltratie 

is gelegen in compensatie van onttrokken grondwater 

bij bemalingen. Bij de bouw van grote produktie- 

eenheden met diep gelegen funderingen en kelders 

zijn grote bouwputten nodig. De bemaling vergt soms 

langdurige en aanzienlijke onttrekkingen van grond- 

water. De grondwaterhuishouding van de streek in 

aanmerking genomen, wordt in bepaalde gevallen van 

overheidswege compensatie door retourbemaling voor- 

geschreven. Het gaat daarbi j in een gebied met in- 

dustriële bebouwing niet zozeer om het bovenste wa- 

tervoerende pakket als wel om de dieper gelegen la- 

gen. Bij Moogovens gaat het dan om het zoetwater- 

voorkornen onder de duinen, waar infiltratie de ver- 

minderde voeding naar het tweede watervoerende pak- 

ket ten tijde van bemaling kan compenseren. Omdat 

de infiltratie alleen de inzijging door de ter 

plaatse aanwezige klei/veenlaag - de basis van het 
Holocene pakket - vervangt, behoeft slechts een be- 
perkt percentage van de totale onttrekking te wor- 

den geïnfiltreerd. Het bemalingswater uit het bo- 

venste watervoerende pakket is gedeeltelijk zuur- 

stofhoudend en gedeeltelijk ijzerhoudend, hetgeen 

reeds in de onttrekkingsputten tot problemen met 

ijzerafzettingen leidt. Om deze reden zal in voor- 

komende gevallen voor de vervangende infiltratie 

WRK-water worden gebruikt. Deze watersoort is als 

bedrijfswater op veel plaatsen in het bedrijf be- 

schikbaar. 

Voor deze toepassing is vooral van belang dat het 

persputtenonderzoek gegevens levert omtrent het op 

peil houden van de infiltratiecapaciteit van de 

putten (regeneratie etc.). 
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GEOHYDROLOGICAL COMPENSATORY MEASURES T0 PREVENT 

LAND SUBSIDENCE AS A RESULT OF THE RECLAMATION OF 

THE MARKERWAARD POLDER IN THE NETHERLANDS 

Public Works Department, Rijkswaterstaat, Directo- 

rate of Water Management and Hydraulic Research, 

Northern District 

I'VJACO B. V. , ROTTERDAM 

If the Markerwaard polder is reclaimed the water 

level in the polder will fa11 5 to 6 metres over an 

area of 410 k m 2 .  This will cause a drawdown of the 

piezometric levels in the Pleistocene aquifers un- 

derneath the eastern part of the province of 

North Holland. The spatial pattern of these draw- 

downs is calculated by a finite elements groundwa- 

ter model. 

Without countermeasures to compensate for the de- 

pletion of the piezometric level, settlement of the 

compressible Holocene clay and peat deposits will 

occur and resultant land subsidence may cause da- 

mage to buildings and infrastructure. 

Drawdown of the piezometric levels can be entirely 

or partially countered by means of artificial re- 

charge of water into the Pleistocene aquifers. 

There are two methods for this, viz. vertical re- 

charge wells and infiltration grooves in the remai- 

ning western peripheral lake between North Holland 

and the Markerwaard polder. The amount of water ne- 

cessary for the countermeasures is calculated with 

the Same groundwater model. 

IMTRODUCTION 

The study area is situated in the north-western 



par t  of the Netherlands ( f igure  1) .  The projected 

polder w i l l  have an area of 410 km2 and w i l l  be re- 

claimed in  the south-western par t  of Lake I Jsse l .  

boundary studyarea 

Figure 1 - Study area 

The phreat ic  groundwater level  i n  the  new polder 

w i l l  be some 5 t o  6 metres lower than the present 

water lever i n  Lake I Jsse l .  

A s  a r e su l t ,  a groundwater flow towards the  new 

polder w i l l  be induced. This w i l l  mean a considera- 

b l e  change i n  the  groundwater regime underneath the 

new polder and i t s  surrounding area.  This change, 

pa r t i cu l a r ly  the drawdown of the piezometric level  

i n  the  upper Pleistocene aquifer ,  could have a de- 

t r imental  e f f e c t  on agr icu l tu re  and anima1 and 

p lan t  l i f e  and may cause land subsidence, with re- 

s u l t a n t  damage t o  buildings and in f r a s t ruc tu re .  

This would be most l i ke ly  t o  occur i n  the  eastern 

p a r t  of the province of North Holland ( the  shaded 

area i n  f igure  1).  

The province of North Holland can be characterized 

a s  an old polder area with a surface level  varying 



from 1 to 4 metres below sea-level. The subsoil 

consists of Holocene clay and peat deposits 10 to 

20 metres thick ( lit. 12). 

The purpose of this investigation was firstly, to 

forecast the changes in the groundwater regime un- 

derneath the province of North Holland and second- 

ly, to provide a feasibility study of countermeasu- 

res against the effects of such changes in the 

groundwater regime (lit. 11). 

GEOHYDROLOGICAL EFFECTS OF THE RECLAMATION OF THE 
7- 

MARKERWAARD POLDER 

Introduction 

Depending on the various geological and geohydrolo- 

gical conditions, reclamation of the polder wil1 

influence the existing groundwater regime. Because 

of the complexity of the geohydrological structure 

of the subsurface (in both a horizontal and verti- 

cal direction) together with strongly varying boun- 

dary conditions, the calculation of the groundwater 

flow had to be carried out with the help of a nume- 

rical model. Simple preliminary analytica1 calcula- 

tions were used to determine the extent of the stu- 

dy area (= model area; figure 1). The geohydrolo- 

gical features of the model were derived from the 

geological conditions of the study area (lit. 3 and 

11). After calibration and verification this nume- 

rical model was able to forecast the changes in the 

groundwater regime. 

Geohydrological schematization 

For the geohydrological calculations it is necessa- 

ry to schematize the subsurface into aquifers and 



aquitards, based on the geological conditions. 

As shown in figure 2 the subsurface can be schema- 

tized into three aquifers covered and partially se- 

parated by aquitards. On the basis of the geohydro- 

logica1 framework a number of geohydrological maps 

have been prepared in which the preliminary values 

of the geohydrological parameters needed for the 

model computations, such as values of transmissivi- 

ty (T) and vertical hydraulic resistance (c), are 

given. The parameter values firstly used are read- 

justed by means of model calibration. 

North - Hollond I Loke IJssel 
I 

I 

Seo level 

100 m 

zndsemi- permeoblc loyer (Enschede) 

200 m 

. 
Figure 2 - Geohydrological profile 

2.3 Calculations with the finite element model 

2.3.1 Description of the model 

To forecast the changes in the groundwater regime 

after reclamation of the Markerwaard, the FIESTA- 

model was used. This is a numerical physical finite 

element model which solves steady groundwater flow 

problems in multi-layered systems (lit. 1). 

The finite element discretization is based on the 



Figure 3 - Model area; par t  of gr id  spacing 



regional character of this study and the expected 

effects of the reclamation of the Markerwaard pol- 

der (figure 3). 

The FIESTA-model calculates the piezometric levels 

and vertical groundwaterflow for each nodal point 

of the three aquifers. In addition, water balances 

are calculated for the separate aquif ers, the enti- 

re hydrological system and for those hydrological 

units that could be distinguished. 

2.3.2 Calibration and verification of the model 

For the calibration of the model (= parameter eva- 

luation) the average piezometric levels over the 

period October/~ovember 1978 were used (these being 

representative of a long term steady state situa- 

tion), as wel1 as infiltration and seepage values 

measured in the field. 

The output of the model calculations, in terms of 

piezometric levels and vertical groundwater flows, 

should agree, within certain limits, with the mea- 

sured data. 

The geohydrological parameters in the model (T- en 

c-values) have been adjusted to an optimum value by 

a selective trial and error method.. During the ca- 

libration process it became increasingly clear that 

the vertical hydraulic resistance of the Holocene 

aquitard is the most sensitive parameter for the 

groundwater flow of the area involved. Figure 4 

shows the spatial distribution of this c-value as 

determined by the calibration of the model for the 

existing hydrological situation. 



Figure 5 - Ultimate drawdown in upper aquifer 

2.3.4 The speed of piezometric drawdown 

Calculations have been made using an analytica1 

non-steady groundwater flow model (lit. 9) to esti- 

mate the speed of the piezometric drawdown in rela- 

tion to the speed of pumping dry the new polder. 

In this model the consolidation of the compressible 

Holocene deposits has been taken into account as a 

function of time and place. 

It appears from these calculations that under the 

Markerwaard and North Holland the piezometric level 

wil1 recede at the Same rate as ascertained under 

the north-western part of Southern Flevoland during 

and after the reclamation of this polder. In 



After calibration, the forecasting ability of the 

model was verified with data, different from those 

used with the calibration. 

In 1967 the Southern Flevoland polder (in the 

southern part of the model area) was reclaimed. 

This resulted in a drawdown of the piezometric le- 

vels in that particular region. The actual extent 

of the depletion was then compared with the predic- 

tions of the numerical model with fairly similar 

results. 

Results of the calculations 

To indicate the final situation (steady state) af- 

ter the reclamation of the Markerwaard polder the 

input data of the model were adjusted as follows: 

- in the new polder area the phreatic level drops 5 
to 6 metres; 

- in the Same area the vertical hydraulic resistan- 
ce of the Holocene aquitard decreases through ri- 

pening of the top soil and reclamation works. It 

was estimated, based on experience in other pol- 

ders, that the c-values would decrease from about 

27,000 days to 4,000 days. 

After these adjustments, the new piezometric levels 

and vertical groundwater fluxes in the study area 

were calculated. Subtraction of these values from 

the corresponding values at present, results into 

the drawdowns of the piezometric levels in the 

three aquifers and the changes in infiltration and 

seepage rates. 

The drawdown in the upper Pleistocene aquifer (fi- 

gure 5) is especially important, because these data 

are important for the geotechnical calculations ne- 

cessary to forecast land subsidence and subsequent 

damage. 
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Figure 4 - Vertical hydraulic resistance (days) of 

the Holocene cover-layer (situation be- 

fore reclarnation of the Markerwaard 

polder 1 



Southern Flevoland and its surrounding'; measure- 

ments showed that one year, respectively five to 

seven years after the start of pumping, more than 

50 %, respectively almost 100 8 ,  of the final drop 

of the piezometric head was reached. 

If the Markerwaard is pumped dry at the Same rate 

as Southern Flevoland, it is to be expected that 

after 5 to 7  years about 90 % of the final drop un- 

der and around the Markerwaard will be reached. 

COUNTERMEASURES T0 PREVENT DRAWDOWN OF PIEZOMETRIC 

LEVELS 

3.1 Introduction 

Without countermeasures settlement of the compres- 

sible Holocene deposits will occur. Due to resul- 

ting land subsidence, buildings and infrastructure 

may be damaged (lit. 7). 

3.2 Countermeasures studied 

Drawdown of piezometric levels can be countered by 

means of artificial recharge of water into the 

Pleistocene aquifers . Various measures such as gas 
(air) injection, injection of chemicals, construc- 

tion of slurry walls, sandpiles, infiltration gal- 

leries, recharge wells and infiltration grooves, 

have been briefly considered and analysed provisio- 

nally with regard to their technical, practica1 and 

economic feasibility. 

Two solutions were found feasible for this specific 

problem and have been studied more in detail: 

- injection of water by means of vertical recharge 
wells (figure 6). These wells can be located 

along the east coast of North Holland (figure 7 )  



or clustered near those urban areas most vulnera- 

ble to damage ( f igure 8 ) . 
Depletion can be entirely of partially compensa- 

ted. Water can be taken from the peripheral lake 

and after purification pumped into a transport 

system towards the recharge wells; 

- increase of the infiltration capacity of the wes- 
tern peripheral lake by dredging infiltration 

grooves (10-15 metres deep) which would intersect 

the covering Holocene deposits at several places 

(figure 9). 

A third probable solution was derived from the re- 

sults of the integrated study: 

- slowing down the rate of drawdown by phasing out 
the reclamation works, or, by lowering the piezo- 

metric level gradually by phasing out the rechar- 

ge wel1 system over a period of' about 30 years. 

Establishing a steady state in a period of 30 

years wil1 result in a very gradual settlement of 

the Holocene deposits, so damage to buildings may 

be greatly reduced. 

Calculation methods 

The amount of water necessary for complete or par- 

tial compensation by recharge wells and infiltra- 

tion grooves was alco calculated with the FIESTA- 

model. A model in which relations have been esta- 

blished between drawdown of the piezometric levels, 

land subsidence and damage to buildings and infra- 

structure (lit. 7) calculated the residual damage 

for partial compensatory measures. 
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Figure ga - schematic cross-section of infiltration 
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3.4 Results of the calculations 

When using recharge wells to compensate fully for 

the drawdown of the piezometric levels in 

North Holland, a yearly amount of 40 million m3 in- 

filtration water is necessary, i.e. about 215 re- 

charge wells. To compensate only for the drawdown 

in the regions most vulnerable to damage, a yearly 

amount of 20 million m3 is required, or about 125 

recharge wells. 

For optimum compensation of the drawdown by means 

of infiltration grooves, the infiltration area of 

these grooves should be 8 km2 or 24 km2, in the 

case of a hypothetical infiltration resistance of 

100 and 300 days respectively. 

Figure 10 gives the relations between the average 

drawdown per area of the piezometric level in the 

area vulnerable to damage and the total quantity of 

injection water. Figure 11 relates the calculated 

residual damage to buildings and infrastructure in 

North Holland to the total quantity of injection 

water, in both diagrams, both for recharge wells 

and infiltration grooves. It appears that use of 

recharge wells would require 50 % less water than 

use of grooves while achieving the Same reduction 

of drawdowns. In addition, it appears that for the 

Same quantity of inf iltration the damage when using 

recharge wells is less than in the case of infil- 

tration grooves. 

The initia1 investments in the case of recharge 

wells have been estimated at US $ 60 million for a 

recharge quantity of 40 million m3/year (no damage 

is expected at all) and US S 40 million for a re- 
charge quantity of 20 million m3 /year (90 % reduc- 

tion of the total damage). The yearly operational 

costs amount to US $ 5 and 3.5 million respectively 
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Figure 10 - Relation between the Figure 11 - Relation between the 
volume of- artivicial recharge volume of artificial recharge 

(wells or grooves) and the (wells or grooves) and the 

average piezometric drawdown in damage to buildings and infra- 

the vulnerable urban areas structure 

The period allowed for depreciation has been set at 

30 years. 

As far as infiltration grooves are concerned, the 

cost of removal of the Holocene clay and peat depo- 

sits arnounts to US $-l30 and 260 million depending 

on the above-mentioned hydraulic resistances (total 

damage wil1 be reduced by 90 8 ) .  The yearly opera- 

tional costs are estimated at US $ 1 million. 

By varying the recharge quantities and the dimen- 

sions of the infiltration groove, the costs of 

countermeasures can be weighed against the remai- 

ning damage to buildings and infrastructure and the 

most favourahle alternative can be chosen. 

If drawdown of the piezometric levels in the upper 

Pleistocene aquifer is allowed to occur very slowly 

through phasing out the recharge wel1 system over a 



period of about 30 years, it is to be expected that 

damage to buildings and infrastructure in the re- 

gions most vulnerable to damage wil1 be greatly re- 

duced. 

If, on the other hand, this is done by phasing out 

the reclamation works (over five years instead of 

six months) damage to buildings and infrastructure 

will be reduced by approximately 50 %. This will 

alco mean an increase in reclamation costs. 

GENEFSG CONCLUSIONS 

1. The ultimate drawdowns in the aquifers will un- 

der and around the polder have occured 5 to 7 

years after the start of the reclamation of the 

Markerwaard polder. 

2. The maximum drawdown in the upper Pleistocene 

aquifer will be 0 .25  to 1 .25  metres in the area 

situated within a distance of 5 to 10 kilometres 

from the coast of North Holland. 

3. These drawdowns can feasibly be countered by 

means of artificial recharge of water into the 

Pleistocene aquifers both by application of re- 

charge wells and dredging infiltration grooves. 

Recharge wells cost less initially then infil- 

tration grooves, but are more expensive to main- 

tain than grooves. It seems possible that these 

countermeasures could gradually be phased out 

within circa 30 years without significant da- 

mage. 

4. A relationship was established between the ex- 

tent of a countermeasure (quantity of injection 

water) and damage reduction, both for recharge 

wells and infiltration grooves. 

5. A method has been developed to weigh the cost of 

countermeasures against damage to buildings and 



infrastructure, and thus allow the best solution 

to be chosen. 

6. If it is decided to reclaim the Markerwaard pol- 

der, further research will be necessary on the 

operational and technica1 aspects of the coun- 

termeasures studied. Experiments on a semi-tech- 

nical scale with recharge wells and infiltration 

grooves will have to be made on location. 
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WAT WETEN WE NU VAN DIEPINFILTRATIE? 

Een poging to t  synthese  

J . H .  P e t e r s ,  K e u r i n g s i n s t i t u u t  voor Water le iding-  

a r t i k e l e n ,  KIWA N .  V . ,  Nieuwegein 

INLEIDING 

Een pe r spu t  i s  n i e t  e c h t  een u i tv ind ing .  H e t  l i g t  

voor de hand d a t  a l s  waarde gehecht wordt aan een 

bodempassage i n  h e t  p rodukt ieproce  s van oppervlak- 

tewater t o t  d r inkwater  en a l s  de r e a l i s e e r b a a r h e i d  

o f  wense l i jkhe id  van open i n f i l t r a t i e  - om welke 

reden dan ook - d a a l t ,  a l s  de c a p a c i t e i t  van een 

begrensd i n f i l t r a t i e g e b i e d  moet worden verhoogd, of 

a l s  een voorraad t u s s e n  inname en u i t e i n d e l i j k e  

d r inkwa te rzu ive r ing  moet worden aangebracht  of een 

g r o t e r e  bescherming gewenst i s ,  d a t  dan gebruik ge- 

maakt wordt van d i epe  pakket ten.  Water le idingbe-  

d r i j v e n  s t a r t t e n  dan ook a l  met k l e i n s c h a l i g e  pers -  

putexperimenten i n  de ja ren  50 en 60. D e  e rvar ingen  

waren e c h t e r  n i e t  onverdeeld guns t ig   u ui jboom, d i t  

r appor t ;  Dui jve,  1961 ) . Ook toen  was vers topping  

van de p u t t e n  h e t  g r o o t s t e  probleem. Het is  geen 

boude bewering t e  s t e l l e n  d a t  d a t  a l t i j d  wel zo z a l  

b l i j v e n .  

De proefnemingen d i e  i n  h e t  l a a t s t e  decennium z i j n  

u i tgevoerd ,  hebben aan h e t  l i c h t  gebracht  waardoor 

deze  vers topping  o n t s t a a t ,  hoe deze vers topping  kan 

worden voorkomen en - i n  mindere mate - hoe de ver- 

s topp ing  kan worden verwijderd (Olsthoorn,  1982) .  

Aan h e t  e ind  van de ja ren  70 en h e t  begin van de 

j a r en  80 z i j n  e c h t e r  v e l e  nieuwe experimenten ge- 

s t a r t  of z i j n  plannen daa r toe  ontwikkeld.  Hiervan 

wordt i n  d i t  r appor t  melding gemaakt. Deze nog lo- 

pende experimenten geven een verd iep ing  van h e t  in- 



z i c h t  en l e i d e n  w e l l i c h t  t o t  een b i j s t e l l i n g  van de 

r e s u l t a t e n  en conc lus i e s  van h e t  onderzoek d a t  dan 

ook geensz ins  a l s  afgerond mag worden beschouwd. 

H e t  onderzoek i s  nu i n  een f a s e  gekomen waarin  

n a a s t  de vers toppingsaspec ten  enke le  andere ( n i e t  

a l l e e n  t echn i sche )  aspec ten  d i e  t e  maken hebben m e t  

h e t  daadwerkel i jk  ontwerpen en e x p l o i t e r e n  van een 

persputsysteem, de aandacht  moeten k r i j g e n .  Immers 

de  techniek  van p e r s p u t i n f i l t r a t i e  is  een d u i d e l i j k  

andere  dan d i e  van open i n f i l t r a t i e .  M e t  name d i e  

w a t e r l e i d i n g b e d r i j v e n  d i e  de l a a t s t e  ja ren  op wat 

g r o t e r e  s c h a a l  experimenten doen m e t  pe r spu t t en ,  

hebben zee r  waardevol le  e rvar ingen  opgedaan m e t  t a l  

van dee laspec ten .  Ge t r ach t  is  deze e rvar ingen  i n  

deze b i j d r a g e  samen t e  va t t en .  H i e r b i j  doe t  z i ch  de 

compl i ca t i e  voor d a t  de proeven onde r l ing  m o e i l i j k  

v e r g e l i j k b a a r  z i j n .  Ze z i j n  m o e i l i j k  onder één noe- 

mer t e  brengen. Zo loop t  de k w a l i t e i t  van h e t  voe- 

dingwater  u i t e e n ;  een en ander  i s  n a t u u r l i j k  a f i a n -  

k e l i j k  van de mate van voorzuiver ing.  D e  proeven 

worden - z o a l s  i n  de b i jd ragen  kan worden ge lezen  - 
e c h t e r  ook beïnvloed door de b e d r i j f s t e c h n i s c h e  mo- 

ge l i j kheden  - en w e l l i c h t  voorkeuren - en h e t  i dee  

a c h t e r  de t oepass ing .  I n t e r e s s a n t  is de ontwikke- 

l i n g  d i e  "dual-purpose"-toepassing van p e r s p u t t e n  

doormaakt. Seizoensopslag door a fwisse lend  i n j e c t i e  

en o n t t r e k k i n g  van zoe t  water  m e t  deze l fde  p u t  - of 

h e t  p l an  daa r toe  - wordt onder andere  beschreven 

door K i e f t ,  Wildschut en D e  Kraa i n  hun afzonder- 

li jke b i jd ragen  aan d i t  r appor t .  Pe r spu t t en  kennen 

nog een h e e l  s c a l a  aan andere toepassingen en moge- 

l i j k h e d e n  ( P e t e r s ,  1982) .  D i e p i n f i l t r a t i e  wordt 

e c h t e r  s t e e d s  nad rukke l i j ke r  genoemd a l s  veelbelo-  

vend a l t e r n a t i e f  voor open i n f i l t r a t i e ,  de i n f i l -  

t r a t i e  van (voorgezuiverd)  oppervlaktewater  middels 

p l a s s e n ,  panden, pannen of geulen.  Velen hebben hun 

onderzoek dan ook h i e r o p  t o e g e s p i t s t .  



PLAATSKEUZE 

B i j  een d i r e c t e  methode van kunstmat ige i n f i l t r a t i e  

i s  h e t  mogeli jk de p l a a t s e n  van inname u i t  opper- 

v l ak t ewa te r ,  de voorzu iver ing ,  de i n f i l t r a t i e  en de 

nazuiver ing  r e l a t i e f  onafhankel i jk  van e l k a a r  t e  

k iezen .  Een en ander  wordt n a t u u r l i j k  s t e r k  bepaald 

door e n e r z i j d s  de geschiedenis  en a n d e r z i j d s  de a f -  

s tanden  waarover h e t  water  economisch gez ien  t e  

t r a n s p o r t e r e n  is ( i n  d i t  verband kan worden opge- 

merkt d a t  h e t  bedoelde t r a n s p o r t  vaak voor een 

g r o o t  d e e l  de k o s t p r i j s  van h e t  geproduceerde 

dr inkwater  b e p a a l t ) .  Vaak worden e c h t e r  een a a n t a l  

s tappen  op één l o c a t i e  gecombineerd. Elke s t a p  

s t e l t  z i j n  e igen  e i s e n  voor wat b e t r e f t  ruimte en 

omgeving. D e  i n f i l t r a t i e  s t e l t  vanzelfsprekend an- 

d e r e  e i s e n  dan de inname u i t  oppervlaktewater .  

De l o c a t i e  van d i e p i n f i l t r a t i e  

I n f i l t r a t i e  z a l  moeten gebeuren op geohydrologisch 

gez ien  goed onderzochte  of t e  onderzoeken l o c a t i e s .  

Zo z a l  de opbouw van de bodem en de ve rb re id ing  van 

watervoerende en min of m e e r  a f s l u i t e n d e  lagen goed 

bekend moeten z i j n .  Daarnaast  d i e n t  e r  sprake  t e  

z i j n  van een "onbesproken ver leden" ; i nd i en  z i c h  

e r n s t i g e  bodemverontreinigingen hebben voorgedaan 

o f  kunnen voordoen, i s  h e t  ve r s t and ig  i n f i l t r a t i e  

t e n  behoeve van de dr inkwatervoorziening b i  j voor- 

keu r  e l d e r s  t e  r e a l i s e r e n ,  Ook wense l i j k  is  h e t  d a t  

de  " t a r g e t - a q u i f e r "  ( h e t  pakket waarin  pers -  en 

winput ten  worden g e p l a a t s t )  aan de bovenzi jde wordt 

a f g e s l o t e n  door dikke s l ech tdoor l a t ende  lagen.  D i t  

om een a a n t a l  redenen. Ene rz i jd s  wordt daardoor  het 

r i s i c o  van v e r o n t r e i n i g i n g  van h e t  geëxp lo i t ee rde  

watervoerende pakket beperk t ,  a n d e r z i j d s  i s  daar-  



door in het freatische grondwater nauwelijks zowel 

in grondwaterstand als in grondwaterkwaliteit een 

invloed van de persputinfiltratie merkbaar. De 

grondwaterstand zal bij afwezigheid van bedoelde 

lagen fluctuaties vertonen indien ten tijde van on- 

derbroken infiltratie (om redenen van kwantiteit, 

calamiteit of persputregeneraties) de winning wordt 

gecontinueerd om tegemoet te komen aan de constante 

vraag naar water. 

Als er sprake is van een natuurlijke grondwater- 

stroming die onafhankelijk is van de stroming ver- 

oorzaakt door de infiltratie- en winmiddelen, dan 

kan het zijn dat de onttrokken hoeveelheid voor een 

gedeelte uit natuurlijk grondwater bestaat en dat, 

als totale infiltratie en onttrekking aan elkaar 

gelijk zijn, zo'n zelfde hoeveelheid van het kunst- 

matig geïnfiltreerde water met de natuurlijke af- 

stroming verdwijnt. Als zowel infiltratie- als win- 

middelen in hetzelfde pakket met volledig span- 

ningswater zijn gesitueerd dan kan de uitwisseling 

tussen natuurlijk grondwater en infiltratiewater 

theoretisch volledig worden voorkomen als de infil- 

tratiemiddelen "bovenstrooms" van de winmiddelen 

worden geplaatst. Omdat de infiltratie groter en 

kleiner kan zijn dan de onttrekking en zowel infil- 

tratie als onttrekking en de natuurlijke grondwa- 

terstroming (in grootte en in richting) plaatselijk 

en in de tijd kunnen variëren, is het niet mogelijk 

over factoren als verlies- of terugwinpercentages 

algemeen geldende uitspraken te doen. Wel kan wor- 

den gesteld dat de uitwisseling van "natuurlijk" 

grondwater door infiltratiewater beperkt kan blij- 

ven tot een klein gebied. Andere criteria voor de 

plaatsing van de win- en infiltratiemiddelen zijn 

onder andere gegeven door Zaadnoordijk & Visser en 

Peters in bijdragen aan dit rapport. 



De praktijk van de bescherming van waterwingebieden 

heeft uitgewezen dat een afdoende bescherming in 

gro-te gebieden vaak op praktische en uitvoerings- 

technische bezwaren stuit. Het voorkómen dat ver- 

ontreiniging optreedt in het stromingsgebied is pas 

mogelijk gebleken indien dit gebied voor een groot 

gedeelte in eigen beheer of eigendom wordt verkre- 

gen. Risico's voor de levering .kunnen op die manier 

sterk worden gereduceerd. Het kan worden gesteld 

dat in dicht bebouwde gebieden een doelmatige be- 

scherming welhaast onmogelijk is. Bovendien gaat de 

noodzakelijke leidingaanleg dan met extra (maat- 

schappelijke) kosten gepaard, zoals de geschiedenis 

van de aanleg van leidingen in bewoonde gebieden 

ons dat leert. Tal van procedures kunnen leiden tot 

vertragingen en exponentieel stijgende rentelasten 

(bouwrente). Anderzijds zal realisatie en exploita- 

tie van een persputsysteem in gebieden die reeds 

voor de watervoorziening maar zeker ook voor na- 

tuur- en milieubehoud van belang zijn, met name 

door de noodzakelijke vergraving (ten behoeve van 

leidingaanleg) en door verstoring van rust en bo- 

demflora een achteruitgang bewerkstelligen voor wat 

betreft de natuurlijke waarden van de omgeving. Het 

zou interessant zijn te onderzoeken wat de invloed 

is die aanleg en exploitatie hebben op deze waarden 

en hoe die invloed kan worden beperkt. 

De locatie van het inname~unt 

De inname van oppervlaktewater wordt veeleer be- 

paald door vergunningsprocedures en plaatselijke 

omstandigheden als afstanden en mogelijkheden voor 

wat betreft ruimte dan door vrije keuzes (zie bij- 

voorbeeld Haasnoot, 1981). Indien een keuze uit 

verschillende "bronnen" toch mogelijk is, zal een 



groot aantal factoren een rol spelen. Is het water 

stagnant of stromend (algen, zwevende stof), wat is 

het niveau van de verontreiniging (organisch, anor- 

ganisch, zware metalen, radioactiviteit), is hierin 

een stijgende of dalende tendens waar te nemen, in 

hoeverre is er sprake van "grensoverschrijdende" 

verontreiniging, wat kan het gevolg zijn van inter- 

nationaal overleg met betrekking tot lozingen, hoe 

zijn de ontwikkelingen voor wat betreft industria- 

lisatie en afvalwaterzuivering in het stroomgebied, 

is het mogelijk risico's door calamiteiten en lage 

afvoeren te kwantificeren etc. Al deze overwegingen 

hebben echter hun gevolgen voor de eisen die ge- 

steld moeten worden aan zowel voorzuivering, trans- 

port als persputsysteem (voorraadaspecten). Uit- 

gaande van de (in de toekomst) aangeboden kwaliteit 

zal de voorzuivering (voor zover er niet sprake is 

van een innamestop) ten allen tijde het oppervlak- 

tewater moeten bereiden tot water dat zonder grote 

operationele problemen met persputten te infiltre- 

ren is. De aangeboden kwaliteit bepaalt ook minimum 

verblijftijd, gewenste kwaliteitsafvlakking en 

voorraadvorming en is aldus van belang voor de in- 

richting van het persputsysteem. 

De plaats van een indirecte inname van "oppervlak- 

tewater" als oevergrondwater wordt door volledig 

andere voorwaarden bepaald (zie bijvoorbeeld de 

bijdrage van Van der Laan en Jonkman in dit rap- 

port). Gevolgen van de oevergrondwaterwinning (zet- 

tingen) moeten worden bestudeerd indien die zal 

worden gerealiseerd langs de rivieren in de 

Nederlandse veenweidegebieden. 

3 VOORZUIVERING EN VERSTOPPING 

Overal in de wereld worden persputten met wisselend 



succes  toegepas t .  Op p l a a t s e n  waar sprake is van 

succes  wordt d a t  w e l l i c h t  veroorzaakt  door een ver- 

regaande voorzuiver ing  maar meestal  omdat e r  sprake 

i s  van enorm grove fo rma t i e s  v e e l a l  met secundai re  

door la tendheid  en p o r o s i t e i t  i n  de vorm van " f r ac -  

t u r e s "  ( z i e  Bianchi  e t  a l ,  1978) .  I n  Nederland 

daaren tegen  z i j n  de P l e i s t o c e n e  watervoerende pak- 

k e t t e n  samengesteld u i t  zandige gronden m e t  k o r r e l -  

d iameters  i n  de orde van 0 , l  t o t  0 , 5  mm ( m e t  soms 

p l a a t s e l i j k  g r ind lagen )  en doorlatendheden van min- 

d e r  dan 10 t o t  enke le  t i e n t a l l e n  meters p e r  dag 

( d i t  t e r w i j l  b i j voorbee ld  i n  Dui ts land w e l  wordt 

geadviseerd  pe r spu t t en  pas t o e  t e  passen b i  j door- 

la tendheden g r o t e r  dan 90 meter p e r  d a g ) .  T e r  

p l a a t s e  van de boorgatwand (de overgang van de 

noodzake l i j ke rwi j s  t evens  f i j n e  omstor t ing  naar  de 

fo rma t i e )  wordt dan ook zwevende s t o f  afgevangen 

met daa rb i  j onder andere de aan d i e  d e e l t j e s  gebon- 

den organische s t o f  d i e  voor micro-organismen a s s i -  

mi l ee rbaa r  is. Aldus r e s u l t e e r t  d i t  i n  een samen- 

s p e l  t u s sen  mechanische en b io log i sche  f ac to ren .  

Wel l i ch t  vangt h e t  s l i j m  d a t  b i  j b a c t e r i e g r o e i  kan 

worden gevormd ( i n  f i l t e r o p e n i n g e n  en i n  h e t  begin 

van de omstor t ing)  j u i s t  e x t r a  zwevende s t o f  af  en 

v e r s n e l t  a ldus  h e t  vers toppingsproces .  I n  hoever re  

b i j  persputvers topping  b io log i sche  f a c t o r e n  een r o l  

spe l en ,  wordt w e l l i c h t  n i e t  zozeer  bepaald door 

k i emge ta l l en  i n  h e t  voedingwater a l s  wel door voor 

de  g r o e i  b e l a n g r i j k e  omstandigheden en invloeden 

a l s  v o e d i n g s s t o f f e n  ( s u b s t r a a t ) ,  t e m p e r a t u u r ,  

ch loo rgeha l t e ,  e t c . .  I n  bu i t en l andse  l i t e r a t u u r  

daaren tegen  wordt vaak een even tue l e  b a c t e r i ë l e  

v e r o n t r e i n i g i n g  van j u i s t  h e t  i n f i l t r a t i e w a t e r  be- 

s tudee rd  (Gass,  1981 ) . 
Het onderzoek naar  de kwa l i t e i t spa rame te r s  van met 

p e r s p u t t e n  t e  i n f i l t r e r e n  water  r i c h t  z i c h  momen- 



t e e l  op een d r i e t a l  metingen en bepa l ingen .  

Op de e e r s t e  p l a a t s  de ME'I (Membraan F i l t r a t i e  In- 

d e x ) .  D i t  i s  een maat voor de hoeveelheid i n  h e t  

water  aanwezige col lo7den en zwevende s t o f f e n .  I n  

deze  bepa l ing  wordt gemeten wat (de  verander ing  

van)  h e t  d e b i e t  is  d a t  b i j  een bepaalde temperatuur  

en  onder een cons t an t e  werkdruk stroomt door een 

ges t andaa rd i see rd  membraanfi l ter  m e t  k l e i n e  p o r i ë n  

van  e e n  b e p a a l d e  d i a m e t e r  ( z i e  S c h i p p e r s  en  

Verdouw, d i t  r a p p o r t ) .  E e r s t e  i n v e n t a r i s a t i e s  geven 

aan d a t  m e t  een MFI van de orde 100 s/12 (gemeten 

b i j  200 kPa, 0,45 mu en 10 "C) i n f i l t r a t i e  door 

middel van p u t t e n  i n  Nederlandse P l e i s t o c e n e  zanden 

w a a r s c h i j n l i j k  m e t  g r o t e  o p e r a t i o n e l e  problemen ge- 

paard  z a l  gaan. Ind ien  de MF'I een waarde h e e f t  i n  

de orde van 10 s / 1 2  z u l l e n  de r e s u l t a t e n  naa r  ver- 

wachting a l  vee l  b e t e r  z i j n .  Door regelmat ig  doch 

k o r t s t o n d i g  t e r u g  - t e  pompen m e t  een d e b i e t  d a t  b i j -  

voorbeeld een f a c t o r  3 à 4 hoger is  dan h e t  i n f i l -  

t r a t i e d e b i e t  z a l  een g roo t  g e d e e l t e  van de vers top-  

p ing  kunnen worden verwijderd.  De b i j  deze kwali-  

t e i t  van h e t  water  optredende k o r t e  l o o p t i j d e n  van 

enke le  dagen t o t  weken maken h e t  noodzakel i jk  t e  

onderzoeken i n  hoever re  h e t  terugpompen kan worden 

geautomatiseerd (Konijnenberg,  d i t  r a p p o r t ) .  A l s  

door een zorgvuldige voorzuiver ing  b l i j v e n d  een MFI 

kan worden b e r e i k t  i n  de range van 1 t o t  5 s/12 

( z o a l s  b i jvoorbee ld  b i j  de experimenten beschreven 

door K i e f t ;  Schuurmans en Steinmetz;  Van d e r  Laan 

en  Jonkman, i n  d i t  r a p p o r t )  dan kunnen w e l l i c h t  

l o o p t i j d e n  van enke le  maanden en misschien z e l f s  

j a r en  worden verwacht. Het moet worden opgemerkt 

d a t  de g e t a l l e n  d i e  genoemd z i j n ,  s l e c h t s  bedoeld 

z i j n  a l s  i n d i c a t i e  omdat i n  i e d e r  geval  ook de on- 

dergrond h i e r b i j  b e l a n g r i j k  is  ( z i e  ook paragraaf  



5.3 ) . Immers h e t  onderzoek naar  de mate waarin de 

MFI een aanwijzing kan geven voor de s n e l h e i d  van 

"mechanische" vers topping ,  i s  nog n i e t  vo l too id .  

Een voorbeeld van de wat ondu ide l i j ke  r e l a t i e  t u s -  

sen  MFI en vers toppingssne lhe id  kan worden gevonden 

i n  de b i j d r a g e  van Lebou i l l e  aan d i t  rappor t .  I n  de 

e e r s t e  maanden van 1983 nam de "b l i j vende"  vers top-  

p i n g  van de daa r  beschreven p roe fpu t  af  t e r w i j l  de 

w a t e r k w a l i t e i t  i n  MFI u i tged ruk t  toch n i e t  u i t ge -  

sproken goed was. Ook was de terugpompf r e q u e n t i e  

l aag .  Ook h i e r u i t  kan geconcludeerd worden d a t  een 

voorzuiver ing  voor p e r s p u t i n f i l t r a t i e  n i e t  enkel  en 

a l l e e n  op een MFI-waarde mag worden afgestemd. 

I n  een o r i ën t e rend  stadium i s  h e t  onderzoek naar  de 

ve r s topp ing  door b io log i sche  f ac to ren .  E r  z i j n  dui-  

d e l i j k e  aanwijzingen d a t  d i e  inderdaad een r o l  spe- 

l e n .  Zo neemt vaak de weerstand van een e n i g s z i n s  

v e r s t o p t e  pe r spu t  a f  i nd i en  deze enke le  dagen t o t  

weken wordt s topgeze t .  Het h i e r n a  ont t rokken water  

v e r s p r e i d t  dan vaak een onaangename reuk. Een ande- 

r e  aanwijzing voor "b io logische"  vers topping  is h e t  

e f f e c t  van een oxydatiemiddel a l s  b i jvoorbee ld  

ch loorb leek loog  b i j  p u t r e g e n e r a t i e  (Schuurmans en 

Steinmetz;  Konijnenberg, d i t  r a p p o r t ) .  Ook wordt 

waargenomen d a t  h e t  vers toppingsgedrag een d i r e c t e  

r e l a t i e  l i j k t  t e  hebben m e t  de temperatuur  van h e t  

g e ï n j e c t e e r d e  water .  Verstopping of r e g e n e r a t i e f r e -  

q u e n t i e  is  namelijk v e e l a l  h e t  g r o o t s t  i n  de zomer 

( L e b o u i l l e ;  K o n i j n e n b e r g ;  S c h u u r m a n s  e n  

S te inmetz ,  d i t  r a p p o r t ) .  D i t  zou kunnen worden be- 

redeneerd omdat b i  j een verandering van de water-  

temperatuur  b a c t e r i ë n  een gewijzigde g roe i sne lhe id  

hebben maar ook door een inv loed  t e  v e r o n d e r s t e l l e n  , 

van de temperatuur op de vorm en afmetingen van de 

c o l l o ï d e n ,  de k w a l i t e i t  van h e t  ruwe water ,  de w e r -  



king van het voorzuiveringsproces of de kwaliteit 

van het water tijdens het verblijf in de transport- 

leiding van de zuivering naar de infiltratie. Mo- 

menteel richt het onderzoek zich op de factoren 

temperatuur en AOC-belasting (AOC is de concentra- 

tie voor micro-organismen assimileerbaar organisch 

koolstof). De AOC-bepaling is ontwikkeld om een in- 

druk te krijgen van de nagroei-potentie van drink- 

water (zie onder andere Hijnen en Van der Kooij, 

dit rapport). Een ernstige biologische verstopping 

van persputten is te ondervangen door een lichte 

chloring van het infiltratiewater, iets dat niet de 

voorkeur heeft mede gezien de neveneffecten van de- 

ze desinfectie (de vorming van toxisch verdachte 

haloformen). Onduidelijk is nog wat precies de be- 

zwaren zijn uit het oogpunt van volksgezondheid te- 

gen een dergelijke bacteriegroeiremmende maatregel. 

Immers een en ander gaat aan de bodempassage voor- 

af. Wellicht is ook door een periodieke chloordose- 

ring persputverstopping tegen te gaan terwijl zo 

het chloorgebruik kan worden beperkt. Ook komen 

wellicht andere stoffen zoals bijvoorbeeld water- 

stofperoxide in aanmerking. 

Voor zowel de mechanische, de chemische als de bio- 

logische aspecten van het onderzoek van de verstop- 

ping van persputten kan het boven de grond simule- 

ren van de verstopping in zogenaamde parallel- of 

meeloopfilters (MLF) in een behoefte voorzien en 

van wezenlijke betekenis zijn omdat met dergelijke 

filters op eenvoudige wijze in situ en op voorhand 

meerdere watersoorten op laboratoriumschaal kunnen 

worden getest zonder dat hiervoor altijd uitgebrei- 

de en kostbare experimenten met echte putten nodig 

zijn. Bovendien kan hiermee, indien ze parallel aan 

bestaande persputten worden geplaatst, de onder- 



grondse gang van zaken b i j  de p u t t e n  worden geeon- 

t r o l e e r d .  Het moet nog worden onderzocht i n  hoever- 

r e  h e t  vers toppingsgedrag van een MLF overeenkomt 

m e t  d a t  van een pe r spu t  en de r e s u l t a t e n  nog ve r t a -  

l i n g  behoeven. H ie r toe  z u l l e n  n a a s t  de proefpers -  

p u t t e n  i n  Nederland m e e l o o p f i l t e r s  worden g e p l a a t s t  

( z i e  Schippers  en Verdouw, d i t  r a p p o r t ) .  

Experimenten tonen aan d a t  pe r spu t t en  ook m e t  een 

l a g e  MFI soms s n e l  vers toppen op een mechanische 

wi j ze .  Ind ien  i n  h e t  water  d e e l t j e s  van wat g r o t e r e  

afmetingen - d i e  s l e c h t s  een ger inge  b i j d r a g e  aan 

de  MFI geven - aanwezig z i j n ,  is mogelijk de t r o e -  

b e l h e i d  een meer gesch ik t e  maat voor een t e  ver- 

wachten weerstandsopbouw door mechanische vers top-  

p ing  i n  de f i l t e r s p l e t e n  of de omstor t ing  ( z i e  

Konijnenberg,  d i t  r a p p o r t ) .  Ook een s t e r k  ka lkaf -  

z e t t e n d  water  kan mechanische vers topping  geven 

door een neerslagvorming i n  de format ie  of de om- 

s t o r t i n g  ( "chemische" ve r s topp ing )  . Mechanische 

ve r s topp ing  kan ook ons taan  door luch t -  of gasbel-  

l e n  i n  h e t  i n f  i l t r a t i e w a t e r  b i jvoorbee ld  door 

l uch taanzu ig ing  en onderdrukken i n  de i n f i l t r a t i e -  

l e i d i n g  ( " f y s i s c h e "  ve r s topp ing ) .  D i t  kan door een 

j u i s t  ontwerp worden voorkomen. De verwachting is 

d a t  b i j  d i epe  p u t t e n  deze problemen minder e r n s t i g  

z u l l e n  z i j n  omdat b i j  de dan optredende hoge druk- 

ken de oplosbaarheden dienovereenkomstig hoger  

z i j n .  B i j  een re tourbemaling met (oververzadigd)  

wa te r  i n  een minder d i e p  pakket i s  vers topping  door 

k l e i n e  g a s b e l l e n  e c h t e r  n i e t  ondenkbaar. 

D e  w i j ze  waarop persputvers topping  z i ch  openbaar t ,  

l i g t  voor de hand. B i j  een cons t an t  i n f i l t r a t i e d e -  

b i e t  z a l  vers topping  r e s u l t e r e n  i n  verhoogde druk- 

ken en waters tanden i n  de pu t  en i n  de omstor t ing  



wellicht (bij open putten) met overlopen van de put 

en inundatie van de putkelder als gevolg'. Een ande- 

re bovengrens van de druk in de put hangt samen met 

de stabiliteit van de bodem rond de put. Bij het 

opvoeren van de druk groeit de kans dat de bodem 

splijt of opbarst zodat het water de weg van de 

minste weerstand kan nemen en bijvoorbeeld langs de 

casing het maaiveld kan bereiken. Indien in de put 

de druk beperkt gehouden wordt, zal persputverstop- 

ping tot gevolg hebben dat het infiltratiedebiet 

zal afnemen tot beneden een economisch zinvol ni- 

veau. 

Een belangrijk begrip in de voorzuivering is de be- 

drijfszekerheid. Immers bijvoorbeeld bij opstarten 

of andere debietswisselingen of operationele pro- 

blemen in de voorzuivering zullen MFI-en troebel- 

heidspieken of andere "dips" in de kwaliteit zoveel 

mogelijk moeten worden voork6men aangezien persput- 

verstopping daar erg gevoelig voor Zal zijn. 

Resumerend kan worden gesteld dat ook de voorzuive- 

ring een optimaliseringsprobleem is. De directe 

(chemicaliën) en indirecte (bijvoorbeeld meer slib) 

kosten van uitbreiding van de zuivering (extra 

stap, in-line coagulatie, hogere doseringen van 

bijvoorbeeld vlokmiddelen of een extra filtratie- 

stap juist vóór de infiltratie) zullen moeten 

worden afgewogen tegen problemen in de bedrijfsvoe- 

ring en kosten van regeneraties. Ook kan het zijn 

dat een bepaalde waterkwaliteit vanwege de vergun- 

ning vereist is. 

Bij enkele van de in dit rapport beschreven experi- 

menten wordt voor de bereiding van het voedingwater 

voor de persput gebruik gemaakt van "pandbodempas- 



sage" ( z i e  ook Bianchi e t  a l ,  1978 en Nightengale 

e t  a l ,  1981) .  Op deze wi jze  wordt h e t  water  gecon- 

d i t i o n e e r d  ( z i e  Lebou i l l e ;  Schuurmans en Steinmetz ,  

d i t  r a p p o r t ) .  D i t  systeem h e e f t  z i ch  de l a a t s t e  ja- 

r en  ontwikkeld t o t  een techniek  waarmee weliswaar 

met wisselend succes  voedingwater voor proefpers -  

p u t t e n  wordt gemaakt. De techniek  komt w e l l i c h t  ook 

op andere p l a a t s e n  i n  aanmerking ( z i e  b i jvoorbee ld  

Zaadnoordijk en Vi s se r ,  d i t  r a p p o r t ) ,  een reden 

waarom wat verder  h i e r o p  wordt ingegaan. 

S inds  de aan leg  van de open i n f i l t r a t i e w e r k e n  h e e f t  

z i c h  (door  u i t b r e i d i n g  van de voorzuiver ing)  een 

v e r b e t e r i n g  ingeze t  van de k w a l i t e i t  van h e t  water  

z o a l s  d a t  i n  de i n f i l t r a t i e g e b i e d e n  wordt aangebo- 

den. D i t  zou e r  misschien t o e  kunnen b i jd ragen  d a t  

n i e t  de i n z i j g s n e l h e i d  i n  de i n f i l t r a t i e p l a s s e n  en 

-geulen een beperkende f a c t o r  i s  en d a t  deze kan 

worden vergroot  zonder d a t  o p e r a t i o n e l e  problemen 

m e t  vers topping  van de bodem van de p l a s sen  opt re -  

den. Een v e r g r o t i n g  van a l l e e n  de inz i jg sne lheden  

kan worden bewerks t e l l i gd  door een systeem van 

d r a i n s  i n  ( h e t  midden van) de bodem van bestaande 

panden en geulen.  Grondwaterstanden en v e r b l i j f t i j -  

den van h e t  bestaande systeem z u l l e n  h i e rdoor  nau- 

w e l i j k s  veranderen.  Onderzoek naar  de wi j ze  waarop 

een d e r g e l i j k  systeem d i e n t  t e  worden bedreven, zou 

e r t o e  kunnen l e i d e n  d a t  de j a a r c a p a c i t e i t  van be- 

s taande  i n f i l t r a t i e p l a a t s e n  kan worden ve rg roo t  

door  t e r  p l a a t s e  ook h e t  d i epe  pakket t e  gebruiken.  

Het met behulp van de d r a i n s  on t t rokken  water  kan 

door middel van p u t t e n  worden g e ï n f i l t r e e r d  wel- 

l i c h t  m e t  gebruikmaking van de bestaande l e id ingen  

en  zonder d a t  h e t  a a n t a l  of de opperv lak te  van de 

open i n f i l t r a t i e p l a s s e n  moet worden vergroot .  Ook 

kan door g e l e i d e l i j k  water  met pe r spu t t en  i n  h e t  



diepduin te infiltreren - en mogelijk zout of brak 
water te verdringen - een voorraad worden aange- 
legd. Bi j onttrekking ten tijde van calamiteiten 

zullen slechts beperkte grondwaterstandsverlagingen 

in het bovenduin worden veroorzaakt. In het alge- 

meen kan worden gesteld dat voorraadbeheer zich be- 

ter kan voltrekken in het diepduin omdat ongewenste 

peilvariaties van de grondwaterstand dan beperkt 

blijven. Een en ander is afhankelijk van de dikte, 

weerstand en bergingscoëfficiënt van afsluitende 

slechtdoorlatende lagen en de bergingscoëfficiënt 

van het freatische pakket. 

De lopende experimenten wijzen uit dat een langdu- 

rige en storingsvrije diepinfiltratie "via pandbo- 

dempassage" soms problematisch is. De indruk be- 

staat dat naast draindiepte, drainmateriaal, be- 

staande grondwaterstroming, "ouderdom" van het pand 

en capaciteit van de drain ook andere factoren be- 

langrijk zijn. Bijvoorbeeld het gehalte organische 

stof in de bodem. Bij een (plaatselijk) hoog zuur- 

stofverbruik zal het met de drains gewonnen water 

(plaatselijk) weinig zuurstof bevatten zodat ijzer 

in oplossing kan gaan. Ook kan dat optreden in de 

zomer als door de hoge lichtintensiteit door algen- 

groei de zuurstofhuishouding in de panden en geulen 

instabiel wordt. De in de zomer tevens hoge tempe- 

ratuur geeft dan aanleiding tot de groei van onder 

andere draadvormige ijzerbacteriën (zie Schuurmans 

en Steinmetz, dit rapport) in stijgbuis en filter- 

spleten. Leptothrixbacteriën (schedevormend, met 

ijzerafzettingen) zijn gevonden in het uit een 

proefput van het PWN (de IP1) opgepompte water 

(Hijnen, 1984). Foto 1 toont het binnenste van het 

filter van deze put tijdens een video-inspectie op 

10 augustus 1984. De put verstopt in de filtersple- 

ten en in het begin van de omstorting (zie 

Lebouille, dit rapport) . 





Foto 2 is gemaakt van het filter van een andere 

proefput (de IP2 ) . Verstoppend materiaal is minder 
goed waar te nemen; dit bevindt zich op de boorgat- 

wand. In het uit deze put opgepompte water zijn 

kleine compacte i jzervlok jes waargenomen (Hi jnen, 

1984). Al met al is een en ander een voldoende re- 

den om ook aan het ijzergehalte van het voedingwa- 

ter voor persputten meer aandacht te geven en het 

onderzoek niet uitsluitend af te stemmen op de eer- 

der in dit hoofdstuk genoemde kwaliteitsparameters 

(ook een hoog percentage ijzer in de röntgen-micro- 

analyse van regeneratiewater van de persput te 

Haren wijst al in die richting, zie Kieft, dit rap- 

port ) . 

TRANSPORT 

De DIP-DWL was een put van de Duinwaterleiding van 

Den ~ a a i  die in de jaren 1973 tot 1980 gevoed werd 

met water "af pompstation" (zie Olsthoorn, 1982). 

"Drinkwaterkwaliteit" kan echter in het algemeen 

niet garanderen dat problemen met de bedrijfsvoe- 

ring van persputten achterwege blijven. Bij het be- 

doelde experiment zal namelijk waarschijnlijk ook 

een rol hebben gespeeld dat het water nauwelijks 

een verblijf in distributieleidingen heeft gekend 

(en dat het water in feite reeds een bodempassage 

(de open infiltratie) achter de rug had). 

Er zijn aanwijzingen dat ook bij grote afstanden 

tussen inname en voorzuivering enerzijds en infil- 

tratie anderzijds het verblijf van het water in de 

leiding van belang is voor de parameters die van 

belang geacht worden voor de verstopping van pers- 

putten. Immers het water zal doorgaans niet tot 

drinkwaternormen zijn voorgezuiverd waardoor - meer 
nog dan in distributieleidingen - door allerlei 



processen de kwaliteit kan veranderen. Processen 

als sedimentatie, opwoeling, biologische activiteit 

in de vorm van nagroei en/of afstervingsmechnismen, 

losraken van bacteriën of hogere organismen, corro- 

sie etc. zullen worden beïnvloed door het leiding- 

materiaal, de verblijftijd, (het tijdstip van) de 

ingebruikname, de (omgevings-)temperatuur, debiets- 

wisselingen en eventuele nawerkingen van en veran- 

deringen in het zuiveringsproces. Als door de ge- 

noemde processen opgeloste organische en anorgani- 

sche stof (resten coagulatiemiddel) wordt omgezet 

in zwevende stof, collolden of voor micro-organis- 

men assimileerbaar organische koolstof zal het ver- 

blijf in de leiding een duidelijke verslechtering 

van de kwaliteit als voedingwater voor persputten 

betekenen. 

Vanzelfsprekend is dat indien - over een grote af- 
stand getransporteerd - water voor de infiltratie 
middels persputten weer in contact komt met de open 

lucht bijvoorbeeld in niet afgeschermde verdeelvij- 

vers, de kwaliteit van het water enorm kan ver- 

slechteren door zoninstraling en het inwaaien van 

bladeren en stof. Ook stelt het transport wellicht 

andere eisen aan de voorzuivering dan de uiteinde- 

li jke infiltratie. Het is wellicht noodzakelijk om 

te onderzoeken of de zuivering tot "transporteer- 

baar" en "persputinfiltreerbaar" water te scheiden 

is. Immers ook de wensen en eisen die eventueel 

door verschillende afnemers gesteld worden aan het 

water "af voorzuivering" verschillen. Ook lijkt het 

zinvol te bestuderen wat het effect en de kosten 

zijn van een extra zuiveringsstap juist vóór de 

infiltratie temeer omdat persputverstopping kri- 

tisch zal reageren op een tijdelijk slechte kwa- 

liteit ten gevolge van wijzigingen in de voorzuive- 

ring of 1: >ij het periodiek starten van een chloor- 



dose r ing  ( m e t  a l s  doe l  h e t  voorkomen van nagroe i  

t i j d e n s  t r a n s p o r t ) .  

DE PERSPUT 

N e t  zoa l s  b i j  winput ten z u l l e n  s l e c h t  ontworpen, 

gecons t rueerde  of ontwikkelde pe r spu t t en  b i j  voort-  

du r ing  problemen t e  z i e n  geven. Deze z u l l e n  z i ch  

openbaren i n  e n e r g i e v e r l i e z e n ,  vers toppingsproble-  

men, r egene ra t i ekos t en ,  weinig e£ f e c t i e v e  b e d r i j f  s- 

u ren  en een k o r t e  levensduur .  Gedegen onderzoek 

naa r  h e t  ontwerp en de c o n s t r u c t i e  van pe r spu t t en  

kan kos t en  en problemen besparen.  

I n  h e t  begin van h e t  persputonderzoek z i j n  bestaan-  

d e  winput ten g e b r u i k t  voor de i n f i l t r a t i e .  L a t e r  

z i j n  pe r spu t t en  gebouwd d i e  z i ch  n i e t  wezenl i jk  van 

winput ten onderscheiden en je  zou de vraag kunnen 

s t e l l e n  of d i t  j u i s t  i s  aangezien door de omkering 

van s t roomr ich t ing  toch een a a n t a l  aspec ten  veran- 

d e r t .  

H e t  is v e r s t a n d i g  ook b i j  p e r s p u t t e n  de verb inding  

t u s s e n  s t i j g b u i s  en putkop zó t e  maken d a t  bewe- 

g i n g  t e n  gevolge van z e t t i n g e n  mogelijk is. "Ver- 

o n t r e i n i g i n g "  van h e t  watervoerend pakket door een 

neerwaar t se  s t roming langs  de s t i j g b u i s  z a l  b i j  in- 

f i l t r a t i e  n i e t  optreden en i n  i e d e r  geval  n i e t  be- 

z w a a r l i j k  z i j n  b i j  p u t t e n  d i e  s l e c h t s  a l s  i n f i l t r a -  

t i emidde l  worden geb ru ik t .  

B i  j  persputonderzoek is  soms sprake  van "dual-pur- 

pose-put ten",  p u t t e n  d i e  zowel voor i n f i l t r e r e n  a l s  

voor on t t rekken  worden g e b r u i k t  ( z i e  b i jvoorbee ld  

K i e f t ;  Wildschut;  De Kraa, d i t  r a p p o r t ) .  Beide 

f u n c t i e s  s t e l l e n  e c h t e r  een a a n t a l  v e r s c h i l l e n d e  



eisen aan de put en aan de toevoer- en afvoerlei- 

dingen. Zo zal een leiding waarschijnlijk beter 

niet gebruikt kunnen worden (tenzij spuimogelijkhe- 

den aanwezig zijn) voor én de afvoer van opgepompt 

water én de toevoer van te infiltreren water. Beide 

waterkwaliteiten kunnen hierdoor verslechteren. Im- 

mers het te infiltreren water zou ijzerhydroxide- 

vlokken kunnen gaan bevatten en het opgepompte wa- 

ter zou dezelfde nadelen gaan vertonen als verbon- 

den aan een open winning van infiltratiewater, na- 

melijk verlies van bacteriologische en virologische 

betrouwbaarheid. Het geheel aan voorzieningen dat 

moet worden getroffen aan de put kan een combinatie 

van de beide functies onaantrekkelijk maken. Door 

een put als dual-purpose-put te gebruiken is het 

gevaar van "cross-connection" niet denkbeeldig. Een 

ander nadeel van dual-purpose-putten is dat door de 

omschakeling van infiltreren op onttrekken (en om- 

gekeerd) grote stijghoogteveranderingen worden ge- 

introduceerd die zich voortplanten tot in het 

freatische pakket en daar grondwaterstandsfluctua- 

ties te zien kunnen geven, iets dat bij voorkeur 

moet worden voorkomen. 

Een dual-purpose-put heeft echter ook voordelen. Zo 

zal de tijdens het infiltratieseizoen opgetreden 

"blijvende weerstand" (de weerstand die tijdens een 

korte bepomping niet verdwijnt) langzaam afnemen 

tijdens het winseizoen. Ook is het niet ondenkbaar 

dat een dual-purpose-put werkt als "ondergrondse 

ontijzeringsput". Het principe van ondergrondse 

ontijzering is onder andere beschreven door 

Van Beek (1984 ) . Bi j "multicycle-operation" (het 

meermalen injecteren in en onttrekken uit een voor 

een gedeelte brak pakket) zullen bovendien de te- 

rugwinpercentages toenemen bij voorraadvorming 

(Peters, 1983 ) . 



Experimenten tonen aan d a t  a l s  de k w a l i t e i t  van h e t  

wa te r  r e d e l i j k  is ,  toch vaak vers topping  o p t r e e d t  

op de boorgatwand. Verstoppend m a t e r i a a l  wordt dan 

afgevangen daar  waar de omstor t ing  overgaa t  i n  de 

fo rma t i e  (de boorgatwand). Het l i g t  dan ook voor de 

hand om - i nd i en  vers topping  op de boorgatwand t e  

verwachten i s  - deze t e  vergro ten .  De hoeveelheid 

vers toppend m a t e r i a a l  z a l  z i ch  over een g r o t e r  op- 

pe rv l ak  verde len  zodat  m e t  de l a g e r e  sne lhe id  op de 

boorgatwand d i t  r e s u l t e e r t  i n  een s l e c h t s  langzame 

weerstandsopbouw (gemeten i n  cm p e r  m3 /uur volume- 

stroom geco r r igee rd  naar  h e t  v i s c o s i t e i t s e f f e c t  b i j  

een wisselende tempera tuur ) .  I n  Nederland z i j n  

r eeds  met succes  proefboringen u i tgevoerd  m e t  een 

d iameter  van 2,40 m en een d i e p t e  van 40 m. H e t  

v e r d i e n t  w e l l i c h t  aanbevel ing t e  onderzoeken of 

d e r g e l i j k e  boortechnieken op economische en v e i l i g e  

w i j z e  kunnen worden g e b r u i k t  b i j  h e t  boren t e n  be- 

hoeve van p e r s p u t i n f  i l t r a t i e .  Ofschoon de b o o r t i  jd 

( een  k o s t e n f a c t o r )  wordt bepaald door de hoeveel-  

h e i d  t e  verwijderen zand i s  h e t  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  

h e t  boren ongeveer 5 maal zo duur z a l  z i j n  b i j  een 

5 maal zo g r o t e  diameter .  Echter ,  de boorkosten 

maken s l e c h t s  een gedee l t e  u i t  van de t o t a l e  v a s t e  

kos ten  van een pu t .  

De boorgatwand kan worden vergroot  door ( p l a a t s e -  

l i j k )  m e t  g r o t e r e  d iameters  t e  boren ( u i t k l a p b a r e  

boorkoppen) en door h e t  verdiepen van h e t  boorgat .  

Ook i s  h e t  mogeli jk om na h e t  bere iken  van de ge- 

wenste d i e p t e ,  de bor ing  met een k l e i n e r e  diameter  

v o o r t  t e  z e t t e n .  Op een d e r g e l i j k e  w i j ze  kan in fo r -  

ma t i e  worden verkregen over de ondergrond onder de 

p u t t e n  en o n t s t a a t  t evens  de mogel i jkheid t o t  h e t  

p l a a t s e n  van p e i l f i l t e r s  of zoutwachters  ( "zout- 



wachterstaart"), zie Lebouille; Wildschut, dit rap- 

port. Immers ook een ruime ornstorting zal bevorde- 

ren dat het infiltratiewater verdeeld over een 

groot oppervlak de formatie binnenstroomt. De func- 

tie van de ornstorting is tevens het filter te on- 

dersteunen, te voorkomen dat fijn zand in de put 

komt bij tijdelijk onttrekken (ten behoeve van re- 

genereren of ontwikkelen van de put) en ter beper- 

king van de natuur li jke (hydraulische ) weerstand 

van de put. Tevens wordt in de omstorting al enig 

verstoppend materiaal afgevangen. Een nadeel van 

een boorgatwand met een groot oppervlak is dat het 

minder goed mogelijk is om ten behoeve van ontwik- 

keling of regeneratie van de put een grote filtra- 

tiesnelheid (volumestroomdichtheid) te verwezen- 

lijken op deze boorgatwand. 

De gebruikelijke (luchtlift-)zuigboormethode (re- 

verse circulation) kan zoals gezegd tot grote dia- 

meters gebruikt worden (een spuitboring slechts bij 

kleine diameters (tot 0,25 m) maar daarentegen wel 

met grote boorsnelheden en dus lage kosten). Bij 

het toenemen van de diepte wordt het kostenverschil 

dat aanwezig is tussen puls- en spoelboren exponen- 

tieel groter. Immers de afstand waarover de puls 

("bailer") bewogen moet worden om te worden ge- 

leegd, stijgt erg snel. Dat is waarschijnlijk de 

reden dat pulsboren dieper dan 30 à 40 meter onaan- 

trekkelijk wordt. Ook de kosten van verbuizing van 

het boorgat nemen dan toe door de "vertoeringen". 

Pulsen wordt daarom de laatste tijd minder toege- 

past. De risico's bij deze boormethode zullen daar- 

om stijgen hetgeen invloed heeft op de prijs. Daar- 

naast kan ook met spoelboringen tegenwoordig een 

redelijk nauwkeurig inzicht in de lithologische op- 

bouw van de bodem worden verkregen. Wel is het zaak 



van een boorspoeling. 

Een van de functies van een spoeling is het leveren 

van voldoende tegendruk op de boorgatwand ten einde 

het boorgat te beveiligen en voor instorten te be- 

hoeden. Daarnaast fungeert een boorspoeling als 

transportmiddel voor het boorgruis en als afpleis- 

tering van de boorgatwand omdat om economische (en 

wellicht ook hygiënische) redenen moet worden voor- 

komen dat spoeling in de formatie dringt. 

Om instroming van grondwater uit ontsloten lagen in 

het boorgat te voorkomen, dient de druk in het 

boorgat groter te zijn dan de druk in de formatie. 

Deze druk wordt geregeld door de hoogte van de 

vloeistofkom en door het soortelijk gewicht van de 

spoeling die door het toevoegen van allerlei stof- 

fen (voornamelijk kleimineralen) kan worden beïn- 

vloed (zie ook Wildschut, dit rapport). 

Indringing van boorvloeistof in de formatie leidt 

ertoe, dat de doorlatendheid van de formatie rondom 

het boorgat wordt verlaagd als gevolg van het boor- 

proces ( "skineffect" ) . De grofheid van de formatie 
speelt hierbij een belangrijke rol. Zo zal in een 

grof pakket indringing van boorspoeling moeilijk te 

voorkomen zijn, waardoor tot op grotere diepte in 

de boorgatwand een weerstand opgebouwd wordt, die 

nog moeilijker te verwijderen is door schoonpompen 

dan een tegen de boorgatwand opgebouwde pleister- 

koek. Zelfs indien zonder spoeling wordt geboord, 

zal doorboren van kleilagen tot gevolg hebben, dat 

verstoppend materiaal in de vorm van slib de spoe- 

ling verontreinigt en door de boorgatwand de forma- 

tie binnengaat en afpleistert. Het is zinvol dan 

tijdelijk over te schakelen op een andere spoelwa- 

tervijver (zie bijvoorbeeld Schuurmans en 

Steinmetz, dit rapport). 



Samenvattend kan worden gesteld dat gestreefd dient 

te worden naar het voorkomen van een spoelingkoek 

wellicht door pulsen of door gebruik te maken van 

bacterieel of op andere wijze afbreekbare of desin- 

tegrerende (organische) spoelingen die goed afplei- 

sterend werken. Putverstopping door bacteriële pro- 

cessen en andere (hygiënische) gevolgen van de aan 

de spoeling toegevoegde stoffen ("afbraakversnel- 

lers") worden hierdoor echter waarschijnlijker. Het 

laatste is bij persputten wellicht minder bezwaar- 

lijk dan bij winputten. 

Gezien de kosten van een pulsboring kan geconclu- 

deerd worden dat een zuigboring de voorkeur heeft 

bij een diepte groter dan 30 40 meter. Een spoe- 

lingkoek kan worden voorkomen door gebruik te maken 

van gedeeltelijk (Antisol) of volledig (Revert) af- 

breekbare spoelingen. Een aantal waterleidingbe- 

drijven heeft hiermee reeds ervaringen opgedaan 

(zie bijvoorbeeld Schuurmans en Steinmetz, dit rap- 

port ) . Een spoelingkoek kan ook worden voorkomen 
door een overmaat aan werkwater (bijvoorbeeld 

drinkwater of water dat uit een naburige put wordt 

gewonnen) bij de boring. Edworthy (1978) doet ook 

de aanbeveling op deze wijze boringen voor persput- 

ten uit te voeren. Een en ander geldt natuurlijk 

ook voor winputten. 

Boorgatonderzoek 

Persputinfiltratie kan slechts succesvol zijn in 

een bodem waarvan de opbouw goed bekend is. Echter 

door tijdens het boren en na het voltooien van het 

boorgat geofysisch onderzoek te doen, kan zeer veel 

aanvullende informatie worden verkregen over de 

exacte plaats van goed en slecht doorlatende lagen 

zodat in nauw overleg met de boorondernemer de 



juiste plaats van bijvoorbeeld filters en kleiprop- 

pen kan worden vastgesteld. Zeefanalyses (steek- 

monsters bi j pulsboringen) en pompproef kunnen met 

weinig extra kosten worden uitgevoerd. De als win- 

put bedoelde putten en de andere persputten kunnen 

hierbij als waarnemingsput worden gebruikt. Voor de 

verstopping is het van belang een indruk te hebben 

van het slib- of lutumgehalte van de formatie, het 

percentage "fines". Verschil in verstoppingsgedrag 

van de persputten in Nederland zal voor een gedeel- 

te terug te voeren zijn tot een verschil in grof- 

heid van de formatie (zie paragraaf 9). Het slibge- 

halte of percentage klei (met name montmorilloniet, 

"swelling clay") is van belang in verband met het 

gevaar voor kleidispersie. Voor een bestudering van 

de geohydrologie is de ontstaansgeschiedenis van de 

formatie van belang (sedimentologie). De opbouw van 

het pakket kan tevens bestudeerd worden met tracer- 

onderzoek, geothermometrie (zie Peters et al, 

1984), elektrisch geleidingsvermogen (zie 

Konijnenberg, dit rapport) en flowmetingen in de 

putten. 

5.4 Constructie van put en putkelder 

De constructie van de putkop wordt voornamelijk be- 

paald door de uit te voeren regeneraties. De injec- 

tieleiding moet zo nauw worden geconstrueerd dat 

zich geen onderdrukken voordoen en moet beneden de 

vloeistofspiegel in de put eindigen. Als de put met 

perslucht wordt geregenereerd, wordt deze toevoer- 

leiding afgesloten waarna de perslucht op diepte in 

de stijgbuis wordt geblazen. Deze lucht zal zich 

onder de bovenkant van de afgesloten stijgbuis op- 

hopen en de vloeistofspiegel omlaag drukken. Als de 

afvoer wordt geopend, treedt de luchtlift in wer- 



king. Door met een snelafsluiter de opgehoopte 

lucht stootsgewijs te laten ontsnappen ("jutte- 

ren"), kunnen tijdelijk grote onttrekkingsdebieten 

worden gehaald die het verstoppende materiaal los- 

woelen. Dit materiaal wordt door de luchtlift met 

het onttrokken water (en mogelijk overblijfselen en 

produkten van een chemische regeneratie ) af gevoerd 

als 'regeneratiewater". De drukval die optreedt bij 

het jutteren vereist een zekere sterkte van het ge- 

heel van stijgbuis en filter. Indien PVC gebruikt 

wordt, zal de drukklasse hierop moeten worden afge- 

s temd . 
De handelingen die in de putkelder moeten worden 

uitgevoerd, vereisen een goede toegankelijkheid 

hiervan. Een ruimte van 2 bij 2 bij 2 meter zal 

- zeker voor proefputten - geen overbodige luxe 

zijn. Persputten zullen naar verwachting in verge- 

lijking met winputten voor wat de bedrijfsvoering 

betreft nu eenmaal meer aandacht vragen. 

Ook de ventilatie van de putkelder is belangrijk. 

Bekend is dat tijdens en na een chemische regenera- 

tie nooit de putkelder mag worden betreden daar op- 

gehoopte gassen zelfs bij een kort verblijf tot 

verstikking kunnen leiden. Het verdient dan ook 

aanbeveling chemicaliën vanaf het maaiveld in te 

brengen. Ook zal het mogelijk moeten zijn om een 

pomp tijdelijk in de put te kunnen installeren 

(diameter stijgbuis). De toegang tot de putkelder 

zal dan ook boven de put gemaakt moeten worden. Ook 

kan naast het "mangat" een "pompgat" worden aange- 

bracht in de bovenvloer van de waarschijnlijk uit 

betonnen prefab-elementen opgebouwde putkelder. In 

de kelder zal ruimte moeten zijn voor manometers, 

peilbuizen, voor het bergen van gereedschap, het 

plaatsen van af sluiters en een (cumulatieve) flow- 

meter en het plaatsen van apparatuur ten behoeve 



van metingen van de k w a l i t e i t  van h e t  i n f i l t r a t i e -  

( e n  mogelijk r egene ra t i e - )  water .  Monsternamepunten 

en a f tapkranen  kunnen dan ook n i e t  ontbreken. 

H e t  v e r d i e n t  aanbevel ing aan problemen d i e  kunnen 

o n t s t a a n  door een hoge grondwaterstand ( i n u n d a t i e  

van pu tke lde r )  en door v o r s t  b i  j t e g e l i j k e r t i j d  on- 

derbroken i n f i l t r a t i e  de nodige aandacht t e  geven. 

6 EXPLOITATIE 

6 .1  Regenera t ies  

Waar vers topping  op den duur n i e t  v o l l e d i g  is u i t  

t e  s l u i t e n ,  moet men weten hoe een v e r s t o p t e  p u t  

w e e r  kan worden geregenereerd.  Ook u i t  mi l ieu tech-  

n i s c h e  overwegingen d i e n t  h i e r b i j  h e t  gebruik van 

chemica l iën  zoveel  mogel i jk  t e  worden vermeden. 

'Bac t e r i eg roe i  kan b i jvoorbee ld  voorkomen worden 

door c h l o r i n g  maar gez ien  de r e s u l t a t e n  van h e t  on- 

derzoek naar  de  nevenef fec ten  van de chemische des- 

i n f e c t i e  h e e f t  d i t  n i e t  de voorkeur. 

Ind ien  vers topping  geweten wordt aan b a c t e r i e g r o e i  

l i g t  r e g e n e r a t i e  m e t  een oxydatiemiddel voor de 

hand. Regenera t ie  m e t  chloorbleekloog is vaak zin-  

v o l  g e b l e k e n  ( K o n i j n e n b e r g ;  S c h u u r m a n s  e n  

Steinrnetz,  d i t  r a p p o r t ) .  Een andere vorm van chemi- 

s che  r e g e n e r a t i e  is met behulp van zuur. Deze rege- 

n e r a t i e  l i g t  meer voor de hand ind ien  er s l e c h t s  

sp rake  i s  van vers topping  door anorganische oorza- 

ken (b i jvoorbee ld  door " r e s t e n  coagu la t i emidde l " ) .  

Welke chemische r e g e n e r a t i e  ook toegepas t  wordt, 

d i t  z a l  t e l k e n s  gecombineerd moeten worden m e t  han- 

de l ingen  waardoor de ingebrachte  middelen i n  con- 

t a c t  gebracht  worden met h e t  verstoppende m a t e r i a a l  

i n  h e t  f i l t e r ,  de omstor t ing ,  de boorgatwand of  

w e l l i c h t  de e e r s t e  cen t ime te r s  van de format ie .  



Door met perslucht de vloeistofspiegel naar beneden 

te drukken en daarna de druk weg te laten vallen 

zodat deze weer naar boven beweegt, wordt tevens 

een omkering van de stromingsrichting ter plaatse 

van het verstoppende materiaal bewerkstelligd. Een 

chemische regeneratie zal lang niet altijd noodza- 

kelijk zijn. Zij zal dan ook altijd vooraf gegaan 

moeten worden door pogingen om slechts door een me- 

chanische regeneratie de weerstand weg te nemen. 

Experimenten hebben uitgewezen dat alleen al door 

de put een aantal minuten te bepompen met een de- 

biet dat een aantal malen het injectiedebiet is, de 

weerstand voor het grootste gedeelte kan worden 

weggenomen. Hiertoe moeten de vaste en variabele 

kosten van installatie van een onderwaterpomp afge- 

wogen worden tegen de kosten van (geautomatiseerd) 

luchtliften. Indien na verloop van tijd de "blij- 

vende" weerstand te hoog oploopt, kan deze wellicht 

met een chemische regeneratie worden verwijderd. 

Blijvende verstopping is hierbij gedefinieerd als 

de verstopping (weerstand) die niet door een korte 

terugpomping verdwijnt. Dit is niet echt een een- 

duidige definitie. Hiertoe moet de mechanische re- 

generatie exact omschreven worden (tijdsduur, de- 

biet). Ook deze verstopping heeft soms een tijde- 

lijk karakter; bij een lichte transportchloring, 

bij stilstand van de put of bij een daling van de 

watertemperatuur verdwijnt vaakt een groot gedeelte 

van deze "blijvende verstopping". Dit wordt opge- 

merkt in een groot aantal bijdragen in dit rapport. 

Opgemerkt moet worden dat dikwijls te lang gewacht 

wordt met mechanisch regeneren. Als pas wordt te- 

ruggepompt nadat een zekere weerstand is opgebouwd, 

kan misschien slechts een gedeelte hiervan worden 

weggenomen. Ook de met "jutteren" te bereiken 



stroomsnelheid ter plaatse van de verstopping wordt 

in hoge mate bepaald door een reeds aanwezige weer- 

stand. Het verdient dan ook aanbeveling om zeer 

frequent en regelmatig (geautomatiseerd) terug te 

pompen (of te luchtliften met jutteren) al voordat 

er sprake is van weerstandsopbouw. Ook de onderzoe- 

ken die gerapporteerd worden door Konijnenberg en 

Lebouille wijzen daarop. Terugpompverliezen kunnen , 

- zelfs bij hoge frequenties - beperkt blijven tot 
enkele procenten (zie bijvoorbeeld Konijnenberg, 

dit rapport). Bestudeerd moet worden of op deze 

wij ze kan worden voorkomen dat een versnelling van 

het verstoppingsproces en een snelle opbouw van 

blijvende weerstand optreden. Chemisch regenereren 

zal dan wellicht niet - maar zeker minder fre- 

quent - noodzakelijk zijn. 

Bij elke chemische regeneratie dient zich het pro- 

bleem aan van de afvoer van het regeneratiewater. 

Indien slechts sprake is van een mechanische rege- 

neratie en als het onttrokken water zoet is (het- 

geen niet altijd zo hoeft te zijn bijvoorbeeld als 

de injectie van zoet water in een zout pakket lange 

tijd onderbroken is geweest) dan zal waarschijnlijk 

al op kleine afstand van de put een geconcentreerd 

lozingspunt kunnen worden gevonden. Wanneer ook 

chemisch geregenereerd wordt, dan zal de afvoer van 

het regeneratiewater een probleem vormen. Zo zal 

bij maximaal enkele tientallen liters aan chemica- 

liën per meter filter nooit meer dan ongeveer 2 m3 

worden toegevoegd (plus enkele m3 water om het mid- 

del in contact te brengen met het verstoppende ma- 

teriaal). Het regeneratiewater dat wordt onttrok- 

ken, kan nog met behulp van één enkele tankwagen 

worden verwijderd. Een andere optie is het leggen 

van een speciale "regeneratiewater-leiding" die dan 



natuurlijk ook gebruikt kan worden voor de afvoer 

van het opgepompte water van een mechanische rege- 

neratie ("spuileiding"). Een dergelijke leiding kan 

tegen relatief geringe kosten en zonder extra ver- 

gravingswerkzaamheden worden aangelegd als ver- 

schillende leidingen tegelijkertijd worden uitge- 

voerd in hetzelfde tracé of leidingstrook (aanvoer, 

perslucht (ten behoeve van luchtlift en jutteren) , 
signaalkabels (ten behoeve van bediening, besturing 

en bewaking) en regeneratiewater). De regeneratie- 

water-leiding kan wellicht ook gebruikt worden voor 

de aanvoer van voldoende werkwater voor het uitvoe- 

ren van de boringen (zuigboring/luchtliftboring). 

Bij een systeem van vele tientallen persputten kun- 

nen door te regeneren met perslucht (luchtliften en 

jutteren) vele (vaste) onderwaterpompen worden uit- 

gespaard. Ook kan het aanbrengen en demonteren van 

tijdelijke pompen worden voorkomen. 

6.2 Bewaking, sturing en bediening 

Omdat de weerstand van persputten snel reageert op 

een tijdelijk slechte kwaliteit van het voedingwa- 

ter is nauwgezette bewaking van de kwaliteit een 

uitermate belangrijke zaak. Een continu-analyse van 

de ingaande waterkwaliteit is vooralsnog alleen mo- 

gelijk voor wat betreft de parameter troebelheid 

(en niet voor wat betreft MFI, AOC of zwevende 

stof). Als deze met een vertraging - dus bi jvoor- 
beeld gedurende 5 of 10 seconden - een bepaalde 
grenswaarde overschrijdt, kan het signaal gegeven 

worden om de toevoer naar de persputten (automa- 

tisch) te stoppen. Een andere mogelijkheid is te 

bewaken op weerstandstoename. Indien de tijdsduur 

tussen twee waarnemingen bijvoorbeeld een uur of 

minder is, kan de in deze periode opgelopen "scha- 



de* (opgebouwde weerstand) beperkt gehouden worden. 

Bij automatisering van de weerstandsmeting (zie 

bijvoorbeeld Schuurmans en Steinmetz, dit rapport) 

is deze "fatalistische" methode een principe voor 

een alert en geschikt bewakingssysteem. 

 regeneratie^ kan geschieden na vaste tussenpozen 

maar ook bij het bereiken van een bepaalde weer- 

stand. Aldus moeten mogelijkheden aanwezig zijn om 

zowel de infiltratie van één enkele put (bij snelle 

weerstandstoename) als het hele systeem (bij een 

slechte waterkwaliteit) stop te zetten. Bediening 

per put moet dus tot de mogelijkheden behoren. Voor 

de weerstandsmeting is het noodzakelijk in elke put 

drie stijghoogten (stijgbuis, omstorting en forma- 

tie boven of onder een kleiprop) en de volumestroom 

(het debiet) te kunnen meten. Het (cumulatieve) de- 

biet is ook noodzakelijk voor een logboek van de 

put en het totale systeem. 

Een en ander is zeer geschikt om te worden geauto- 

matiseerd. Bij 60 persputten kan elke put bijvoor- 

beeld 1 maal per uur worden afgetast waarna weer- 

standen en debieten worden vastgelegd. Eventueel 

kan het debiet worden aangepast of de infiltratie 

worden stopgezet. 

7 OVERIGE ASPECTEN 

Bij ontwerp, bouw en exploitatie van een persput- 

systeem zullen vele aspecten een rol spelen. Ge- 

noemd zijn reeds de milieu-aspecten. De gevolgen 

voor het natuurlijk milieu zijn nog niet kwantita- 

tief onderzocht. Vergravingswerkzaamheden ten be- 

hoeve van leidingaanleg zullen namelijk ook bij 

diepte-infiltratie noodzakelijk zijn. Echter hoog- 

teverschillen zullen nauwelijks een bezwaar vormen. 



Ook kan een en ander zoveel mogelijk langs de be- 

staande wegen worden gerealiseerd (zie Peters, dit 

rapport). In dit hoofdstuk zal een aantal andere 

aspecten worden behandeld. 

7.1 Juridische aspecten 

De publieke opinie met betrekking tot persputten 

wordt beïnvloed door associaties die bestaan met 

putten die gebruikt worden voor de lozing van 

vloeibaar afval. Dit feit is ook terug te vinden in 
I 

de wetgeving in een aantal landen. Daar is elke in- 

jectie van een vloeistof in de bodem, zelfs die van 

drinkwater, verboden. Andere gevolgen zijn de soms 

zeer tijdrovende beroepsprocedures bij het verlenen 

van vergunningen zoals zo uitvoerig en interessant 

beschreven door Van der Laan en Jonkman in dit rap- 

port. 

In het kader van de nieuwe grondwaterwet zijn be- 

langrijk de ontwikkeling van het standpunt dat de 

provincies innemen inzake diepinfiltratie en (even- 

tueel) de eisen voor wat betreft milieu-effect- 

rapportage. Op provinciaal niveau zijn tevens 

streekplannen en provinciale verordeningen fbe- 

scherming bodem en grondwater) van belang. Daar- 

naast spelen gemeentelijke bestemmingsplannen. 

7.2 Kostenaspecten 

De kosten van persputinfiltratie bestaan uit (ex- 

tra) kosten van zuivering ten einde over goed met 

persputten infiltreerbaar water te kunnen beschik- 

ken plus de kosten van aanleg en bouw van leidingen 

en putten (pers- én winputten) en de kosten van de 

putregeneraties. In een optimalisatieproces om de 

mate van voorzuivering te bepalen zijn de kosten 



van leidingaanleg vast. Bij ver voorgezuiverd water 

kan de belasting van de persputten hoog zijn. De 

kosten van de bouw van de persputten is dan mini- 

maal. Bij weinig gezuiverd water zal het bedrijven 

van een persputinfiltratiesysteem gekenmerkt worden 

door een groot aantal laagbelaste persputten met 

grote operationele problemen en veel regeneraties. 

Dit veroorzaakt dat de kosten van verschillende al- 

ternatieven niet ver uiteen zullen lopen.  ij een 

kostentechnische afweging tussen de verschillende 

varianten (zoals beschreven door Olsthoorn, 1982) 

moet per variant een aantal parameters worden ver- 

kregen door middel van experimenten met proefpers- 

putten of wellicht meeloopfilters (de te verwachten 

regeneratiefrequentie, het maximaal aantal putrege- 

neraties, de afschri jftermi jn van de putten) . De 
vraag is wat de waarde kan zijn van de "fictieve" 

parameters. Daarnaast kan het zijn dat verder dan 

voor het kostenminimum noodzakelijk is, zal worden 

gezuiverd (om redenen van persoonlijke voorkeur of 

vanwege voorwaarden aan vergunning verbonden). Ook 

wordt de belasting en uitvoering van de putten 

(hoogte omstorting, diepte) mede bepaald door hy- 

drologie en lithologie. 

Een belangrijk facet van persputinfiltratie (ook 

van oppervlakte-infiltratie) is de mogelijkheid om 

fasering in bouw en aanleg aan te brengen. Bi j een 

langzame stijging van de gevraagde capaciteit is 

dit kostentechnisch aantrekkelijk. Als deze fase- 

ring achterwege wordt gelaten, kan het systeem in 

de eerste jaren ná de oplevering op lage capaci- 

teit werken zodat ook de regeneratiefrequenties la- 

ger zullen zijn. Andere redenen voor niet-fasering 

zijn een geringere verstoring van het natuurlijk x 

milieu, lagere boorkosten, standaardisatie, uitwis- 

selbaarheid en het feit dat leidingen waarschijn- 



lijk ook niet in fases gelegd worden (de aanvoer 

naar het infiltratiegebied vraagt soms de grootste 

investering). 

Samengevat kan worden gesteld dat de extra kosten 

van persputinfiltratie vergeleken met oppervlakte- 

infiltratie bestaan uit: 

- de kosten van extra zuivering: 
vaste (stichtings-)kosten, variabele (chemica- 

liën- en bedienings-)kosten en indirecte kosten 

bijvoorbeeld verband houdend met een groter slib- 

probleem; 

- de kosten van de regeneraties vergeleken met de 
kosten van onderhoud (en eventueel opschonen) van 

open infiltratiemiddelen en 

- de extra kosten van de pers- en winputten verge- 
leken met de kosten van infiltratie- en winrnidde- 

len ten behoeve van oppervlakte-infiltratie. 

Voor wat betreft overige kosten (onderhoud, lei- 

dingaanleg, nazuivering, besturing, bediening, be- 

waking en 'energie) zullen kosten bi j diepte-in£ il- 

tratie nauwelijks verschillen van de kosten bij 

open infiltratie. Opgemerkt moet nog worden dat 

vergelijking van de kosten van een eventueel in de 

toekomst te realiseren persputproject met de kosten 

van een in het verleden gerealiseerd oppervlakte- 

infiltratieproject mank gaat. Algemene kosten en 

bouwkosten zijn toegenomen. Tevens zijn in de loop 

der tijd de eisen en wensen voor wat betreft uit- 

voering en aankleding van elk project verzwaard. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat de vraag "wat 

kost diepinfiltratie?" niet in zijn algemeenheid te 

beantwoorden is. Kostprijsberekening is doorgaans 

uitermate gecompliceerd temeer omdat produktiekos- 

ten slechts voor een gedeelte de kostprijs bepalen. 



Daarnaast zijn belangrijk: . 
- de grootte van het project (in relatie tot de be- 
staande totale levering); 

- afschrijvingsvormen (annuïteit, uniteit); 
- fasering, vollooptijd; 
- bestaande contracten voor wat betreft levering en 

(en gros) inkoop (van drinkwater dan wel voorge- 

zuiverd oppervlaktewater). 

Vervanging van open infiltratie door diepinfiltra- 

tie zal een sterk prijseffect met zich brengen. 

Niet alleen zal meer capaciteit moeten worden ge- 

bouwd, ook moeten de kosten van buitengebruikstel- 

ling (investeringen die nog niet via de tarieven 

zijn terugverdiend) worden opgebracht. 

7.3 Winning en nazuivering 

Met het oog op terugwinning en zuivering van het 

geinfiltreerde water is het gewenst de verandering 

van de waterkwaliteit tijdens de bodempassage te 

kennen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de samen- 

stelling van het formatiewater bekend is. De hoe- 

veelheid organisch materiaal in de bodem bepaalt de 

concentratie aan opgeloste zuurstof, ijzer en man- 

gaan in het onttrokken water. Infiltratie van zuur- 

stofhoudend water in een anaeroob pakket zal een 

zich langzaam verplaatsend zuurstoffront te zien 

geven (zie Van Puffelen; Van Beek en Van Puffelen, 

dit rapport). Indien dit front een winput genaderd 

is, zal menging van watersoorten wellicht aanlei- 

ding geven tot verstopping door ijzerafzettingen en 

biomassa (een aspect dat onder meer punt van studie 

is bij het experiment van de DWL-Den Haag; zie 

Hui jboom, dit rapport) . In hoeverre dit kan worden 
tegengegaan door per winput water met zoveel moge- 



lijk dezelfde verblijftijd aan te trekken en in 

hoeverre dit verschijnsel van tijdelijke aard is, 

is vooralsnog onduidelijk. Interessant is het wel- 

licht te onderzoeken of de verwachte problemen te 

ondervangen zijn door - als doorbraak van het zuur- 
stoffront dreigt - ondergrondse ontijzering toe te 
passen. 

Verwacht mag worden dat de nazuivering van diepte- 

infiltraat zich in eerste instantie niet zal onder- 

scheiden van die van oppervlakte-infiltraat. Bij 

een "anaerobe bodempassage" zal beluchting, snel- 

filtratie (eventueel een filtratie over actief kool 

dan wel langzaamzandfiltratie) noodzakelijk zijn. 

Afhankelijk van het zuurstofverbruik van de sedi- 

menten zal het gewonnen water na verloop van tijd 

echter zuurstof gaan bevatten. Het is interessant 

om te onderzoeken wat hiervan het gevolg is voor de 

kwaliteitsverandering gedurende de bodempassage en 

voor de nazuivering. 

8 DIEPINFILTRATIE HEEFT PROEFPROJECT NODI G 

Nieuwe technologieën kosten altijd meer dan was 

verwacht. Dat is een onplezierige zaak omdat het de 

economische haalbaarheid van een project dat van de 

nieuwe techniek gebruik maakt, beïnvloedt terwijl 

daarbi j toch ook onweegbare factoren - die moeilijk 
in geld kunnen worden uitgedrukt - een rol spelen. 
Anderzijds betekent onzekerheid over de kosten een 

drempel voor de beslissing.tot het daadwerkelijk 

overgaan op de nieuwe techniek. 

Fundamenteel onderzoek en onderzoek op kleine 

schaal is om te beginnen zeer zinvol en noodzake- 

lijk om een indruk te krijgen van de technische 

haalbaarheid. In een volgend stadium is hetzelfde 



onderzoek echter onvoldoende; voor een verantwoorde 

toepassing van een nieuwe technologie in de toe- 

komst is onderzoek op beperkte praktijkschaal on- 

vermijdelijk. In tal van onderzoeksgebieden voorna- 

melijk op het gebied van de energievoorziening 

wordt dit geconstateerd. In wezen is de situatie 

bij persputinfiltratie niet anders. Het zijn keuzes 

en uitspraken die de doorslag geven en dat kan door 

middel van een persputproject op kleine praktijk- 

schaal dat als demonstratieproject kan dienen. 

Eventuele drempels kunnen effectief weggenomen wor- 

den door subsidies en door een stimuleringsbeleid 

zoals dat in 1984 is geformuleerd door de 

Nederlandse regering. 

9 GLOBALE TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HUIDIGE PROEF- 

PERSPUTTEN IN BEDRIJF BIJ NEDERLANDSE WATERLEIDING- 

BEDRIJVEN (putten voor directe retourinfiltratie 

van onttrokken grondwater zijn niet op.genomen) 

Noten bij tabel op volgende pagina. 

l )  Samenwerking met het PWN binnen de Werkgroep 

Watervoorziening Zuid-Kennemerland 

2 ,  PP2 tot 65 m -NAP in verband met "zoutwater- 

staart" (met kleine diameter) 

3 ,  In verband met "zoutwachterstaart" beide borin- 

gen met kleine diameter doorgezet tot 115 res- 

pectievelijk 120 m -NAP 

4,  Met kleine diameter tot 41 m -NAP 
) Onderlinge afstand IP1 en IP2 is circa 400 m 

6, Zie rapport KIWA SWO 84.226; uitwerking pomp- 

proef IP1 

Van de korrelsamenstelling is vaak weinig be- 

kend 

8, Bepaald uit een groot aantal zeefmonsters tij- 

dens boring ten hoogte van filterstelling 

Onderlinge afstand Pc en Pd is circa 60 m 
l o )  Onderlinge afstand FLIP 1 en FLIP 2 is circa 

110 m 

l 1  ) Het betreft hier M-cijfers 
) Korrelanalyse geeft een kD van 1194 m2/d 
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